
 

 

 

 

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА 

НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 

 

КНИГА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОРОДА 

 

Часть 1. Материальные характеристики и схемы тепловых 
сетей. Реестр безхозяйных тепловых сетей. 

 

 

 

 

 

Омск 2015 г. 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  2 

 

Содержание 

1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ АО «ТГК-11» И АО «ОМСК РТС» ....................................................... 9 

1.1 Тепловые сети АО «Омск РТС» ...................................................................................................................... 9 

1.1.1 Тепловые сети от ТЭЦ-2 .......................................................................................................................... 9 

1.1.2 Тепловые сети от ТЭЦ-3 ........................................................................................................................ 14 

1.1.3 Тепловые сети от ТЭЦ-4 ........................................................................................................................ 18 

1.1.4 Тепловые сети от ТЭЦ-5 ........................................................................................................................ 20 

1.1.5 Тепловые сети от КРК ............................................................................................................................. 27 

1.2 Тепловые сети МП г. Омска «Тепловая компания» ................................................................................... 29 

2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНЫХ МП Г. ОМСКА «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» ....................................... 32 

2.1 Тепловые сети от котельной по ул. Российская, 4а (м-н Крутая горка). ................................................. 32 

2.2 Тепловые сети от котельной по ул. 4 Северная, 180. ................................................................................ 44 

2.3 Тепловые сети от котельной по ул. Загородная, 12 (п. Загородный). ..................................................... 59 

2.4 Тепловые сети от котельной по ул. Комсомольская, 3 (п. Большие поля). ............................................ 62 

2.5 Тепловые сети от котельной по ул. Иртышская, 1/3 (п. Береговой). ....................................................... 75 

2.6 Тепловые сети от котельной по ул. Ноябрьская, 15 (п. Осташково). ...................................................... 98 

2.7 Тепловые сети от котельной по ул. 10 лет Октября, 196/2 (107 военный городок)............................... 99 

2.8 Тепловые сети от котельной по ул. Мельничная, 2. ................................................................................. 100 

2.9 Тепловые сети от котельной по ул. Авиагородок, 9а. .............................................................................. 126 

2.10 Тепловые сети от котельной по ул. Перова, 43. ....................................................................................... 144 

2.11 Тепловые сети от котельной ст. Карбышево, 2......................................................................................... 168 

2.12 Тепловые сети от котельной по ул. 14 В/городок, 72 (п. Черемушки). .................................................. 170 

2.13 Тепловые сети от котельной по ул. 1 Красной Звезды, 49. ..................................................................... 179 

2.14 Тепловые сети от котельной по ул. К. Заслонова, 2. ............................................................................... 186 

2.15 Тепловые сети от котельной п. Светлый, 255. .......................................................................................... 205 

2.16 Тепловые сети от котельной по ул. Поморцева, 50/1 (п. Новая Станица). ........................................... 215 

2.17 Тепловые сети от котельной по ул. Захаренко, 29/1 (п. Черемуховское). ............................................ 215 

2.18 Тепловые сети от котельной по ул. 19 Марьяновская, 40/1. ................................................................... 216 

2.19 Тепловые сети от котельной по ул. Гуртьевской дивизии, 7 (п. Карьер). ............................................. 231 

2.20 Тепловые сети от котельной по ул. 4 Ленинградская, 48. ....................................................................... 233 

3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ВЕДОМСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ ........................................................................... 235 

3.1 Тепловые сети от котельной по ул. Москаленко, 137 ООО «Тепловая компания». ........................... 235 

3.2 Тепловые сети от котельной п. Входной, 14/5 ООО «Октан-Сервис». ................................................. 249 

3.3 Тепловые сети от котельной по ул. Дмитриева, 8 мкр-н «Кристалл» ООО «Октан-Сервис» ............ 256 

3.4 Тепловые сети от котельной по ул. Крупской, 18 мкр-н «Прибрежный» ООО «Октан-Сервис» ....... 259 

3.5 Тепловые сети от котельной по ул. Завертяева, 32 ООО «Омскстройматериалы-2» ....................... 261 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  3 

 

3.6 Тепловые сети от котельной ПМС-22, ст. Входная ОАО «РЖД» ........................................................... 270 

3.7 Тепловые сети от котельной п. Степной ОАО «РЭУ Новосибирский» ................................................. 272 

3.8 Тепловые сети от котельной по ул. 6 Станционная, 2а ОАО «РЭУ Новосибирский» ........................ 280 

3.9 Тепловые сети от котельной по ул. Ключевая, 37 ОАО «ОКСК» ........................................................... 283 

3.10 Тепловые сети от котельной по ул. 3 Островская, 164 ФБУ «Обь-Иртышводпуть» ........................... 288 

3.11 Тепловые сети от котельной по ул. Гуртьева, 18 ФГУП «ОмПО Иртыш» ............................................ 290 

3.12 Тепловые сети от котельной по ул. 28-я Северная, 22 ЗАО «ЗСЖБ-6» ............................................... 312 

3.13 Тепловые сети от котельной по ул. 2-й Поселковой ЗАО «ЗСЖБ-6» .................................................... 314 

3.14 Тепловые сети от котельной по ул. Каховского, 3 ООО «ЗСК-1» .......................................................... 316 

3.15 Тепловые сети от котельной по ул. Рельсовая, 30 к.2 ООО «ОЗТУ» ................................................... 319 

3.16 Тепловые сети от котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 ООО «ТГКом» .............................................. 330 

3.17 Тепловые сети от котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 ООО «ТГКом» ............................................ 346 

3.18 Тепловые сети от котельной по ул. Б.Хмельницкого, 287 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева».............................................................................................................................................. 379 

3.19 Тепловые сети от котельной по ул. Индустриаяльная, 11/27 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева».............................................................................................................................................. 387 

3.20 Тепловые сети от котельной по ул. Суворова, 112, ООО «Мечта» ....................................................... 390 

3.21 Тепловые сети от котельной Депо-Входная, ст. Входная, ОАО «РЖД» ............................................... 391 

4 ПАРОПРОВОДЫ АО «ОМСК РТС» ................................................................................................................... 392 

5 ПАРОПРОВОДЫ МП «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» .......................................................................................... 393 

6 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ .......................................................... 394 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  4 

 

Перечень таблиц 

Таблица 1.1 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и 
продолжительность эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ-2 ............................................ 9 

Таблица 1.2 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и 
продолжительность эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ-3 .......................................... 14 

Таблица 1.3 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и 
продолжительность эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ-4 .......................................... 18 

Таблица 1.4 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и 
продолжительность эксплуатации тепловых сетей ТЭЦ-5 .......................................... 20 

Таблица 1.5 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и 
продолжительность эксплуатации тепловых сетей КРК .............................................. 27 

Таблица 1.6 – Материальная характеристика тепловых сетей от ТЭЦ МП г. Омска «Тепловая 
компания» ......................................................................................................................... 29 

Таблица 2.1 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Российская, 4а (м-н Крутая горка). ................................................................................. 32 

Таблица 2.2 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 4 
Северная, 180 ................................................................................................................... 44 

Таблица 2.3 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Загородная, 12 (п. Загородный) ...................................................................................... 59 

Таблица 2.4 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Комсомольская, 3 (п. Большие поля) ............................................................................. 62 

Таблица 2.5  – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Иртышская, 1/3 (п. Береговой) ........................................................................................ 75 

Таблица 2.6 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Ноябрьская, 15 (п. Осташково) ....................................................................................... 98 

Таблица 2.7 –  Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 10 лет 
Октября, 196/2 (107 военный городок) ........................................................................... 99 

Таблица 2.8 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Мельничная, 2 ................................................................................................................. 100 

Таблица 2.9 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Авиагородок, 9а .............................................................................................................. 126 

Таблица 2.10 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Перова, 
43 ...................................................................................................................................... 144 

Таблица 2.11 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной ст. Карбышево, 
2 ........................................................................................................................................ 168 

Таблица 2.12 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 14 
В/городок, 72 (п. Черемушки) ........................................................................................ 170 

Таблица 2.13 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 1 Красной 
Звезды, 49 ....................................................................................................................... 179 

Таблица 2.14 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. К. 
Заслонова, 2 ................................................................................................................... 186 

Таблица 2.15 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной п. Светлый, 255 .. 205 

Таблица 2.16 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 19 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  5 

 

Марьяновская, 40/1 ........................................................................................................ 216 

Таблица 2.17 –  Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Гуртьевской дивизии, 7 (п. Карьер)............................................................................... 231 

Таблица 2.18 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 4 
Ленинградская, 48 .......................................................................................................... 233 

Таблица 3.1 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Москаленко, 137 ООО «Тепловая компания» ............................................................. 235 

Таблица 3.2 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной п. Входной, 14/5 
ООО «Октан-Сервис» .................................................................................................... 249 

Таблица 3.3 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Дмитриева, 
8 мкр-н «Кристалл» ООО «Октан-Сервис» .................................................................. 256 

Таблица 3.4 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Крупской, 
18 мкр-н «Прибрежный» ООО «Октан-Сервис» .......................................................... 259 

Таблица 3.5 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Завертяева, 32 ООО «Омскстройматериалы-2» ........................................................ 261 

Таблица 3.6 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной ПМС-22, ст. 
Входная ОАО «РЖД» ..................................................................................................... 270 

Таблица 3.7 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной п. Степной ОАО 
«РЭУ Новосибирский» ................................................................................................... 272 

Таблица 3.8 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Станционная, 2а ОАО «РЭУ Новосибирский» ............................................................ 280 

Таблица 3.9 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Ключевая, 
37 ОАО «ОКСК» .............................................................................................................. 283 

Таблица 3.10 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 3 
Островская, 164 ФБУ «Обь-Иртышводпуть» ............................................................... 288 

Таблица 3.11 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Гуртьева, 
18 ФГУП «ОмПО Иртыш» .............................................................................................. 290 

Таблица 3.12 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 28-я 
Северная, 22 ЗАО «ЗСЖБ-6» ....................................................................................... 312 

Таблица 3.13 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 2-й 
Поселковой ЗАО «ЗСЖБ-6» .......................................................................................... 314 

Таблица 3.14 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Каховского, 3 ООО «ЗСК-1» .......................................................................................... 316 

Таблица 3.15 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Рельсовая, 30 к.2 ООО «ОЗТУ» ................................................................................... 319 

Таблица 3.16 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 30-я 
Северная, 65/1 ООО «ТГКом» ...................................................................................... 330 

Таблица 3.17 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 22-го 
Партсъезда, 97 ООО «ТГКом» ...................................................................................... 346 

Таблица 3.18 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Б.Хмельницкого, 287 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» .... 379 

Таблица 3.19 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 
Индустриальная, 11/27 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 387 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  6 

 

Таблица 3.20 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Суворова, 
112 ООО «Мечта» .......................................................................................................... 390 

Таблица 3.21 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной Депо-Входная, 
ст. Входная, ОАО «РЖД» .............................................................................................. 391 

Таблица 4.1 – Материальная характеристика паропроводов ......................................................... 392 

Таблица 5.1 – Материальная характеристика паропроводов ......................................................... 393 

Таблица 6.1. Реестр бесхозяйных тепловых сетей, принятых на обслуживание МП г. Омска 
«Тепловая компания» .................................................................................................... 394 

   



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  7 

 

Перечень рисунков 

Рисунок 1.1. Схема тепловых сетей от ТЭЦ-2 ..................................................................................... 13 

Рисунок 1.2. Схема тепловых сетей от ТЭЦ-3 ..................................................................................... 17 

Рисунок 1.3. Схема тепловых сетей от ТЭЦ-4 ..................................................................................... 19 

Рисунок 1.4. Схема тепловых сетей от ТЭЦ-5 ..................................................................................... 26 

Рисунок 1.5. Схемы тепловых сетей от КРК ........................................................................................ 28 

Рисунок 2.1. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Российская, 4а (м-н Крутая горка). ........ 43 

Рисунок 2.2. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 4 Северная, 180 ...................................... 58 

Рисунок 2.3. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Загородная, 12 (п. Загородный) ............ 61 

Рисунок 2.4. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Комсомольская, 3 (п. Большие поля) .... 74 

Рисунок 2.5. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Иртышская, 1/3 (п. Береговой) ............... 97 

Рисунок 2.6. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Ноябрьская, 15 (п. Осташково) .............. 98 

Рисунок 2.7. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 10 лет Октября, 196/2 (107 военный 
городок) ............................................................................................................................. 99 

Рисунок 2.8. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Мельничная, 2 ....................................... 125 

Рисунок 2.9. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Авиагородок, 9а .................................... 143 

Рисунок 2.10. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Перова, 43 ........................................... 167 

Рисунок 2.11. Схема тепловых сетей от котельной ст. Карбышево, 2 ............................................ 169 

Рисунок 2.12. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 14 В/городок, 72 (п. Черемушки) ........ 178 

Рисунок 2.13. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 1 Красной Звезды, 49 ......................... 185 

Рисунок 2.14. Схема тепловых сетей от котельной по ул. К. Заслонова, 2 .................................... 204 

Рисунок 2.15. Схема тепловых сетей от котельной п. Светлый, 255 .............................................. 214 

Рисунок 2.16. Схема  тепловых сетей от котельной по ул. Поморцева, 50/1 (пос. Новая 
Станица) .......................................................................................................................... 215 

Рисунок 2.17. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Захаренко, 29/1 (п. Черемуховское) .. 215 

Рисунок 2.18. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 19 Марьяновская, 40/1 ........................ 230 

Рисунок 2.19. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Гуртьевской дивизии, 7 (п. Карьер) ... 232 

Рисунок 2.20. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 4 Ленинградская, 48 ............................ 234 

Рисунок 3.1. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Москаленко, 137 ООО «Тепловая 
компания» ....................................................................................................................... 248 

Рисунок 3.2. Схема тепловых сетей от котельной п. Входной 14/5 ООО «Октан-Сервис» .......... 255 

Рисунок 3.3. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Дмитриева, 8 мкр-н «Кристалл» ООО 
«Октан-Сервис» .............................................................................................................. 258 

Рисунок 3.4. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Крупской, 18 мкр-н «Прибрежный» 
ООО «Октан-Сервис» .................................................................................................... 260 

Рисунок 3.5. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Завертяева, 32 ООО 
«Омскстройматериалы-2» ............................................................................................. 269 

Рисунок 3.6. Схема тепловых сетей от котельной ПМС-22, ст. Входная ОАО «РЖД» ................. 271 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  8 

 

Рисунок 3.7. Схема тепловых сетей от котельной п. Степной ОАО «РЭУ Новосибирский» ........ 279 

Рисунок 3.8. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Станционная, 2а  ОАО «РЭУ 
Новосибирский» ............................................................................................................. 282 

Рисунок 3.9. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Ключевая, 37 ОАО «ОКСК» ................. 287 

Рисунок 3.10. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 3 Островская, 164 ФБУ «Обь-
Иртышводпуть» .............................................................................................................. 289 

Рисунок 3.11. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Гуртьева, 18 ФГУП «ОмПО Иртыш» . 311 

Рисунок 3.12. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 28-я Северная, 22 ЗАО «ЗСЖБ-6» .... 313 

Рисунок 3.13. Схема тепловых сетей котельной по ул. 2-й Поселковой ЗАО «ЗСЖБ-6 ............... 315 

Рисунок 3.14. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Каховского, 3 ООО «ЗСК-1» .............. 318 

Рисунок 3.15. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Рельсовая, 30 к.2 ООО «ОЗТУ» ........ 329 

Рисунок 3.16. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 ООО «ТГКом» .. 345 

Рисунок 3.17. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 ООО «ТГКом». 378 

Рисунок 3.18. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Б.Хмельницкого, 287 ПО «Полет» 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» ............................................................... 386 

Рисунок 3.19. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Индустриальная, 11/27 ПО «Полет» 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» ............................................................... 389 

Рисунок 3.20. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Суворова, 112, ООО «Мечта» ........... 390 

Рисунок 3.21. Схема тепловых сетей от котельной Депо-Входная, ст. Входная, ОАО «РЖД» ... 391 
 

  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  9 

 

1 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ИСТОЧНИКОВ АО «ТГК-11» И АО «ОМСК РТС» 

1.1 Тепловые сети АО «Омск РТС» 

1.1.1 Тепловые сети от ТЭЦ-2 

Таблица 1.1 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и продолжительность эксплуатации 

тепловых сетей ТЭЦ-2 

Наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке Dн, 
м 

Длина 
участка (в 

двухтрубно
м 

исчислени
и), м 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип прокладки 

Год 
ввода в 
эксплуат

ацию 
(перекла

дки) 

Материальна
я 

характеристи
ка 

трубопровод
а, м

2
 

1 2 3 4 5 6 7  

ТЭЦ-2  

ТЭЦ-2- II-Т7  0.82 989 маты минераловатные надземная 1976 810.98 

II-Т-7-II-Т-9 0.82 3698 маты минераловатные надземная 1976 3032.36 

II-Т-7-II-Т-9 0.53 200 маты минераловатные надземная 1987 106 

II-Т-9-II-Т-10 0.53 943 маты минераловатные надземная 1988 499.79 

II-Т-10-II-Т-12 0.53 411 маты минераловатные надземная 1985 217.83 

II-Т-12-II-Т-13 0.53 300 маты минераловатные надземная 1976 159 

II-Т-12-II-Т-13 0.53 300 маты минераловатные надземная 1997 159 

II-Т-13-II-Т-14 0.53 198 маты минераловатные надземная 1970 104.94 

II-Т-13-II-Т-14 0.53 198 маты минераловатные надземная 1995 104.94 

II-Т-13-II-Т-14 0.53 904 маты минераловатные надземная 1987 479.12 

II-Т-13-II-Т-14 0.53 42 маты минераловатные надземная 1970 22.26 

II-Т-13-II-Т-14 0.53 42 маты минераловатные надземная 1992 22.26 

II-Т-9 до 3-й 
Чередовой  

0.273 395 маты минераловатные надземная 2003 107.835 

II-Т-9 до 3-й 
Чередовой  

0.219 270 маты минераловатные надземная 1995 59.13 

Ответвление к 
телевизионном
у заводу  

0.273 1439 маты минераловатные надземная 2007 392.847 

Ответвление к 
телевизионном
у заводу  

0.108 468 маты минераловатные надземная 1970 50.544 

Ответвление к 
телевизионном
у заводу  

0.219 712 маты минераловатные надземная 1970 155.928 

Ответвление к 
телевизионном
у заводу  

0.159 694 маты минераловатные надземная 1970 110.346 

Ответвление к 
телевизионном
у заводу  

0.089 199 маты минераловатные надземная 1970 17.711 

ТЭЦ-2- II-З-0-II-
З-5 

0.72 653 маты минераловатные надземная 1988 470.16 

II-З-3-II-З-4 0.219 266 маты минераловатные надземная 1988 58.254 

II-З-3-II-З-4 0.159 180 маты минераловатные надземная 1988 28.62 

II-З-3-II-З-8 0.53 205 маты минераловатные надземная 1974 108.65 

II-З-3-II-З-8 (КР 
2011) 

0.63 205 маты минераловатные надземная 2011 129.15 

II-З-6-II-З-8 (КР 
2011) 

0.63 36 маты минераловатные надземная 2011 22.68 

II-З-5-II-З-6 0.72 656 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 472.32 

II-З-8-II-З-10 (КР 
2011) 

0.63 180 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 113.4 

II-З-10-II-З-11 0.72 22 маты минераловатные подземная в 1998 15.84 
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непр. кан. 

II-З-11-II-З-7  
(КР 2012) 

0.63 120 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 75.6 

II-З-11-II-З-14 0.63 70 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1997 44.1 

II-З-т.9-II-З-т.10 0.53 57 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1983 30.21 

II-З-15-II-З-18 0.53 162.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 86.125 

II-З-18-II-З-20 0.53 162.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1985 86.125 

II-З-6/1-II-З-6/2 
(КР 2011) 

0.63 200 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1985 126 

II-З-20-II-З-21 0.53 260 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 137.8 

II-З-21-II-З-27 0.53 967 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1974 512.51 

II-З-27-II-З-27/3 0.219 82 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 17.958 

II-З-27-II-З-28 0.53 90 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 47.7 

II-З-27-II-З-28  
(КР 2012) 

0.53 250 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 132.5 

II-З-28-II-З-30 0.53 40 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1982 21.2 

II-З-28-II-З-30 
(КР 2012) 

0.53 60 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 31.8 

II-З-30-II-З-32 0.426 205 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1997 87.33 

II-З-32-II-З-37 0.426 300 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1979 127.8 

II-З-37-II-З-42 0.53 453 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 240.09 

II-З-24-II-З-25/1 0.089 610 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 54.29 

II-З-27/а-II-З-
27/в 

0.219 109 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 23.871 

II-З-27/в-II-З-
27/г 

0.108 220 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 23.76 

II-З-6-II-З-6в/1 0.72 349 маты минераловатные надземная 1971 251.28 

II-З-6В/1-II-З-
6в/3 

0.72 115 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 82.8 

II-З-6В/3-II-З-
6в/4 

0.426 30 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 12.78 

II-З-6В/6-II-З-
6в/7 

0.53 62 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 32.86 

II-З-6В/6-II-З-
6в/7 

0.273 257 маты минераловатные надземная 1981 70.161 

II-З-6В/1-II-З-6в 0.426 185 маты минераловатные надземная 1989 78.81 

II-З-6В/6-II-З-
6в/9-18/4 

0.108 323 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1997 34.884 

ПНС-4- II-В-34 0.53 165 маты минераловатные надземная 1989 87.45 

II-В-34-II-В-32 0.53 187 маты минераловатные надземная 1989 99.11 

II-В-32-II-В-30 0.426 143 маты минераловатные надземная 1986 60.918 

II-В-30-II-В-28-II-
В-24/1 

0.53 93 маты минераловатные надземная 1979 49.29 

II-В-20-II-В-24/1 0.057 500 маты минераловатные надземная 1981 28.5 

II-В-20-II-В-22 0.53 310 маты минераловатные надземная 1989 164.3 

II-В-19-II-В-20 0.63 35 маты минераловатные надземная 1989 22.05 

II-В-19-II-В-20 0.63 25 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1991 15.75 

Теплотрасса 
ответвление к 
ТЭЦ-2 

0.219 177 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 38.763 
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Теплотрасса 
ответвление к 
ТЭЦ-2 

0.273 72 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 19.656 

II-В-23/2-II-В-
25/3 

0.53 500 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 265 

II-В-25/6-II-В-
25/3 

0.273 705 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 192.47 

II-В-25/6-II-В-
22/5 

0.219 1284 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 281.20 

ТЭЦ-2-II-В-3 0.63 380 маты минераловатные надземная 1971 239.4 

II-В-3-II-В-9 0.63 425 маты минераловатные надземная 1993 267.75 

II-В-9-II-В-10 0.219 110 маты минераловатные надземная 2003 24.09 

ТЭЦ-2 к заводу 
Октябрьской 
революции 

0.426 672 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1983 286.27 

II-В-5-II-В-9 0.63 540 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1983 340.20 

II-В-10-II-В-10/7 0.219 417 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 91.32 

II-В-10-II-В-10/1 0.219 10 маты минераловатные надземная 1989 2.19 

II-В-9-II-В-12 0.63 168 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 105.84 

II-В-12-II-В-14 0.63 180 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 113.40 

II-В-14-II-В-16 0.63 225 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 141.75 

II-В-16-II-В-18 0.63 135 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 85.05 

II-В-18-II-В-19 0.53 85 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1992 45.05 

II-В-34-II-В-34/1 0.426 102 маты минераловатные надземная 1989 43.45 

V-В-34-V-В-34/1 0.032 18 маты минераловатные надземная 1989 0.58 

V-В-34-V-В-34/1 0.426 118 маты минераловатные надземная 1989 50.27 

V-В-34-V-В-35 0.53 50 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1974 26.50 

V-В-35-V-В-38 0.53 355 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1974 188.15 

V-В-34/1-V-В-37 0.219 175 маты минераловатные надземная 1997 38.33 

V-В-37-V-В-38 0.53 200 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 106.00 

V-В-38-V-В-40 0.53 63 маты минераловатные надземная 1994 33.39 

V-В-38-V-В-40 0.53 17 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 9.01 

V-В-40-V-В-45 0.53 18 маты минераловатные надземная 1978 9.54 

V-В-40-V-В-45 0.53 40 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1978 21.20 

V-В-45-V-В-46 0.53 291 маты минераловатные надземная 1992 154.23 

V-В-45-V-В-46/3 0.219 275 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1999 60.23 

V-В-46/3-V-В-
46/5 

0.219 90 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1999 19.71 

V-В-46/5-V-В-48 0.159 165 маты минераловатные надземная 1993 26.24 

V-В-48-V-В-52 0.53 283 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1985 149.99 

V-В-52-V-В-52/1 0.159 73 маты минераловатные надземная 1998 11.61 

V-В-52-V-В-52/1 0.159 90 маты минераловатные надземная 1985 14.31 

V-В-52/1-V-В-
52/2 

0.159 82 маты минераловатные надземная 1994 13.04 

V-В-52/а-V-В-
52/2 

0.219 27 маты минераловатные надземная 1994 5.91 

V-В-64-V-В-59 0.53 53 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1985 28.09 

V-В-59-V-В-56, 
V-В-72-V-В-75 

0.53 636 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 337.08 
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V-В-57/2-V-В-67 0.108 224 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 24.19 

V-В-69-V-В-69/1 0.53 170 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 90.10 

V-В-69/1-V-В-
71, V-В-75-V-В-
75/1-V-В-80 

0.159 659 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 104.78 

V-В-80-V-В-77 0.53 539 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 285.67 

V-В-84-V-В-80 0.53 350 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1997 185.50 

V-В-54-V-В-64/4 0.159 300 маты минераловатные надземная 1995 47.70 

V-В-65-V-В-64/4 0.159 211 маты минераловатные надземная 1985 33.55 

V-В-65/1-V-В-
65/2 

0.426 44 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1991 18.74 

V-В-65/2-V-В-66 0.133 226 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1985 30.06 

V-В-65/8-I-Ю-95 0.426 74 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 31.52 

V-В-65/8-V-В-66 0.159 401 маты минераловатные надземная 1987 63.76 

V-В-56-V-В-56/а 0.076 75 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 5.70 

V-В-54-V-В-
56/а,V-В-75-V-
В-77,V-В-53-V-
В-55 

0.53 152 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1978 80.56 

V-В-54-V-В-40 0.219 308 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 67.45 

V-В-54-V-В-55/1 0.219 264 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 57.82 
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Рисунок 1.1. Схема тепловых сетей от ТЭЦ-2 
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1.1.2 Тепловые сети от ТЭЦ-3 

Таблица 1.2 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и продолжительность эксплуатации 
тепловых сетей ТЭЦ-3 

Наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке Dн, 
м 

Длина 
участка (в 

двухтрубно
м 

исчислени
и), м 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип прокладки 

Год 
ввода в 
эксплуат

ацию 
(перекла

дки) 

Материальна
я 

характеристи
ка 

трубопровод
а, м

2
 

1 2 3 4 5 6 7  

ТЭЦ-3  

ТЭЦ-3 до ПНС-
1 

0.63 952 маты минераловатные надземная 1967 599.76 

От ПНС-1 по 
ул. 
Нефтезаводска
я 

0.63 897 маты минераловатные надземная 1967 565.11 

ПНС-1 -III-Ю-39 0.63 2194 маты минераловатные надземная 1978 1382.22 

III-Ю-25-III-Ю-30 0.426 611 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1978 260.29 

III-Ю-25-III-Ю-27 0.53 124 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2001 65.72 

III-Ю-25-III-Ю-27 
( КР 2012) 

0.53 90 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 47.70 

III-Ю-27-III-Ю-
27/1 

0.426 41.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 17.68 

III-Ю-29-III-Ю-33 0.53 650 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1971 344.50 

III-Ю-33-III-Ю-39 0.53 1249.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1968 662.24 

III-Ю-43-III-Ю-46 0.53 232 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 122.96 

III-Ю-42-III-Ю-43 
( КР 2012) 

0.63 99 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 62.37 

III-Ю-42-III-Ю-41 
(КР 2012) 

0.63 83 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 52.29 

III-Ю-40-III-Ю-41 0.63 117 маты минераловатные надземная 2003 73.71 

III-Ю-20-III-Ю-22 0.63 639 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 402.57 

III-З-8/Ю-25-III-
Ю-23 (КР 2011) 

0.426 530 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 225.78 

III-Ю-22-III-Ю-
22/1 

0.426 142 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1996 60.49 

ТЭЦ-3-III-В-9 0.72 2029 маты минераловатные надземная 1968 1460.88 

III-В-9-III-В-16 0.72 1823 маты минераловатные надземная 1984 1312.56 

III-В-16-III-В-
16/3 

0.426 459 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 195.53 

III-В-16-III-В-23 0.72 675 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 486.00 

III-В-23-III-В-43 0.72 590 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1983 424.80 

III-В-43-III-В-
43/6 

0.53 739 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 391.67 

III-В-27-III-В-28 0.53 440 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 233.20 

III-В-28-III-В-36 0.53 635 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1986 336.55 

III-В-33/1-III-В-
35/1 (КР 2012) 

0.53 440 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 233.20 

III-В-36-III-В-39 0.53 265 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1986 140.45 

III-В-39-III-З-42 
(КР 2011) 

0.53 485 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 257.05 
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III-В-43-III-В-47 0.72 470 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1972 338.40 

III-В-47-III-В-51 0.63 570 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1972 359.10 

III-В-39-III-В-
39/2 

0.377 212 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1976 79.92 

III-В-39/2-III-В-
39/4 

0.273 65 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 17.75 

III-В-51-III-В-
51/1 

0.325 173 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1972 56.23 

III-В-44-ПНС-5 0.63 249 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1976 156.87 

ТЭЦ-3-III-С-П-
11 

0.72 1268 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 912.96 

III-С-П-11-III-С-
П-34 

0.72 3990 маты минераловатные надземная 1986 2872.80 

III-С-П-34-III-С-
43 

0.72 2211 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1983 1591.92 

III-С-39-III-С-
39/1 

0.53 793 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1986 420.29 

ТЭЦ-3 - забор  
ОАО ОНПЗ 

0.72 466 маты минераловатные надземная 1960 335.52 

ТЭЦ-3 - забор  
ОАО ОНПЗ 

0.72 108 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1968 77.76 

III-З-7-III-З-8 0.72 3545 маты минераловатные надземная 1968 2552.40 

III-З-7-III-З-8 0.72 1255 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 903.60 

III-З-7-III-З-8 0.63 149 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 93.87 

III-З-8-III-З-13 0.133 1370 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 182.21 

III-З-13-III-З-13/8 0.426 416 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1985 177.22 

III-З-13-III-З-13/8 0.273 310 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1982 84.63 

III-З-13/8-III-З-
13/11 

0.219 728 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 159.43 

III-З-13/2-Рынок 
Советский 

0.159 229 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1986 36.41 

III-З-15-III-З-17 0.325 75 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1997 24.38 

III-З-15-III-З-17 0.325 40 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1986 13.00 

III-З-13-III-З-14 0.325 252 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 81.90 

III-З-20-III-З-30 0.53 1231 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 652.43 

III-З-20-III-З-30 ( 
КР 2012 ) 

0.53 520 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 275.60 

III-З-30-III-З-34-
V-С-48 

0.426 79.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2000 33.87 

III-З-33-к ПНС-
11 

0.426 287 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1993 122.26 

ТЭЦ-3 - III-Ц-2 0.82 130 маты минераловатные надземная 1989 106.60 

III-Ц-2-III-Ц-7-
9/1-33/1 

0.82 3564 маты минераловатные надземная 1989 2922.48 

Переход через 
Заозерную V-С-
53 

1.02 221 ППУ изоляция  
подземная 

бескан. 
2007 225.42 

V-С-40- V-С-41  0.72 20 маты минераловатные надземная 1989 14.4 

V-С-41-К-2-15/2 0.82 4761 маты минераловатные надземная 1989 3904.02 

Т/тр. 
Прибрежная  2-
я очередь 

0.72 2000 ППУ изоляция  
подземная 

бескан. 
2008 1440.00 
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Т/тр. 
Прибрежная  2-
я очередь 

0.53 300 ППУ изоляция  
подземная 

бескан. 
2008 159.00 

Т/тр от 
Прибрежной до 
10 мкн. ЛБИ 

0.426 500 ППУ изоляция  
подземная 

бескан. 
2008 213.00 

Т/тр по ул. 
Королева  

1.02 1154 ППУ изоляция  
подземная 

бескан. 
2007 1177.08 

Т/тр 
Прибрежная до 
10 мкн, 11 мкн. 

0.72 2500 ППУ изоляция  
подземная 

бескан. 
2011 1800.00 

Т/тр по ул. 22 
Апреля  

1.02 1000 ППУ изоляция  
подземная 

бескан. 
2011 1020.00 

Т/тр по ул. 
Королева  

1.02 250 ППУ изоляция  
подземная 

бескан. 
2011 255.00 

Т/тр по ул. 
Королева  ( 
строит. 2011) 

1.02 505 ППУ изоляция  
подземная 

бескан. 
2011 515.10 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  17 

 

 

Рисунок 1.2. Схема тепловых сетей от ТЭЦ-3 
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1.1.3 Тепловые сети от ТЭЦ-4 

Таблица 1.3 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и продолжительность эксплуатации 
тепловых сетей ТЭЦ-4 

Наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке Dн, 
м 

Длина 
участка (в 

двухтрубно
м 

исчислени
и), м 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип прокладки 

Год 
ввода в 
эксплуат

ацию 
(перекла

дки) 

Материальна
я 

характеристи
ка 

трубопровод
а, м

2
 

1 2 3 4 5 6  7 

ТЭЦ-4  

ТЭЦ-4-Уз-1-1 0.72 1560 маты минераловатные надземная 2007 1123.20 

Уз-1-Уз-IV-I-8 0.72 3353 маты минераловатные надземная 1967 2414.16 

Уз-1-Уз-IV-I-8 0.53 2215.5 маты минераловатные надземная 1967 1174.22 

Уз-1-3-Уз-IV-I-8 0.53 33 маты минераловатные надземная 1988 17.49 

Уз-1-3-Уз-IV-I-8 0.53 1103 маты минераловатные надземная 1988 584.59 

Уз-1-3-Уз-IV-I-8 0.63 67.5 маты минераловатные надземная 1988 42.53 

IV-I-68-ПНС-2-
IV-I-14-IV-I-24-
IV-I-33 

0.53 4162 маты минераловатные надземная 1970 2205.86 

IV-I-16-IV-I-24 0.426 694 маты минераловатные надземная 1970 295.64 
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Рисунок 1.3. Схема тепловых сетей от ТЭЦ-4 
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1.1.4 Тепловые сети от ТЭЦ-5 

Таблица 1.4 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и продолжительность эксплуатации 
тепловых сетей ТЭЦ-5 

Наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке Dн, 
м 

Длина 
участка (в 

двухтрубно
м 

исчислени
и), м 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип прокладки 

Год 
ввода в 
эксплуат

ацию 
(перекла

дки) 

Материальна
я 

характеристи
ка 

трубопровод
а, м

2
 

1 2 3 4 5 6  7 

ТЭЦ-5  

ТЭЦ-5 - V-ВЮ-
2-ПНС-6,V-ВЮ-
5-V 

0.82 5339 маты минераловатные надземная 1984 4377.98 

V-Ю-1-V-Ю-3 0.72 911 маты минераловатные надземная 1984 655.92 

V-Ю-2-V-Ю-3 0.72 2044 маты минераловатные надземная 1984 1471.68 

V-Ю-2-V-Ю-3 0.426 611 маты минераловатные надземная 1978 260.29 

V-Ю-5-V-В-15/8 
-Олимпийская- 
5 Корд.-ПНС-13 

0.72 2726 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 1962.72 

V-Ю-5-V-В-15/8 
-Олимпийская- 
5 Корд.-ПНС-13 

0.72 1132 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 815.04 

V-Ю-10-V-Ю-
10/1 

0.53 94.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 50.09 

V-Ю-10/1-V-Ю-
13 

0.53 2799 маты минераловатные надземная 1984 1483.47 

V-Ю-10/1-V-Ю-
13 (КР 2012) 

0.53 298 маты минераловатные надземная 2012 157.94 

V-Ю-13-V-Ю-
15/2 

0.63 1668 маты минераловатные надземная 1984 1050.84 

V-Ю-15/2-ПНС-
13 

0.426 842.6 маты минераловатные надземная 1984 358.95 

V-Ю-15/3-V-Ю-
16 

0.63 81 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 51.03 

V-Ю-15/3-V-Ю-
16 

0.219 23 маты минераловатные надземная 1989 5.04 

V-Ю-15/3-V-Ю-
16 

0.159 1868 маты минераловатные надземная 1989 297.01 

V-Ю-15/3-V-Ю-
16 

0.089 184 маты минераловатные надземная 1989 16.38 

I-Ю-1-I-Ю-1/2 0.53 3981.5 маты минераловатные надземная 1968 2110.20 

I-Ю-4-I-Ю-1/2 0.53 249 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 131.97 

I-Ю-4-I-З-100 0.426 190 маты минераловатные надземная 1967 80.94 

I-Ю-39-I-Ю-40 0.426 895 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 381.27 

I-Ю-43-I-Ю-43/0 0.53 1834 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 972.02 

I-Ю-43/1-I-Ю-
43/0 

0.53 1448 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 767.44 

I-Ю-43-I-Ю-43/0 0.219 30 маты минераловатные надземная 1999 6.57 

I-Ю-5-I-Ю-11 0.426 211.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 90.10 

I-Ю-10-I-Ю-18 0.325 375 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 121.88 

I-Ю-11-I-Ю-13 
(КР 2012) 

0.325 65 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 21.13 

I-Ю-11-I-Ю-13 0.325 125 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 40.63 

I-Ю-18-I-Ю-21 0.273 124.5 маты минераловатные надземная 1987 33.99 

I-Ю-21-I-Ю-25 0.273 130.5 маты минераловатные надземная 1987 35.63 

I-Ю-26-I-Ю-29 0.219 175 маты минераловатные подземная в 1999 38.33 
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непр. кан. 

I-Ю-29-I-Ю-32 0.273 110 маты минераловатные надземная 1979 30.03 

I-Ю-32-I-Ю-32/1 0.219 75 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 16.43 

I-Ю-32/1-I-Ю-
33/1 

0.325 376 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1975 122.20 

I-Ю-33/1-I-Ю-
33/2 

0.108 104 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1975 11.23 

I-Ю-33/3-I-Ю-
33/7 в сторону 
Водоканала 

0.219 175 маты минераловатные надземная 2000 38.33 

I-Ю-33/3-I-Ю-
33/7 в сторону 
Водоканала 

0.325 50 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1975 16.25 

I-Ю-37-I-Ю-95 0.219 150 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1980 32.85 

I-Ю-55-I-Ю-61 0.273 280 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1980 76.44 

I-Ю-61-I-Ю-64 0.325 110 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1981 35.75 

I-Ю-64-I-Ю-26 0.219 199 маты минераловатные надземная 1974 43.58 

I-Ю-64-I-Ю-65 0.325 40 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1980 13.00 

I-Ю-65-I-Ю-66 0.159 80 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 12.72 

I-Ю-68-I-Ю-66 0.273 213 маты минераловатные надземная 1987 58.15 

I-Ю-68-I-Ю-69 0.219 788 маты минераловатные надземная 1987 172.57 

I-Ю-69-I-Ю-88 0.325 105 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1980 34.13 

I-Ю-37-4 0.108 51 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 5.51 

I-Ю-З-99-I-Ю-
48-73 

0.426 605 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 257.73 

I-Ю-48-I-Ю-49 0.325 12.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1979 4.06 

I-Ю-49-I-Ю-52 0.325 121.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 39.49 

I-Ю-52-I-Ю-55 0.273 461 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1974 125.85 

I-Ю-74-I-Ю-77/1 0.426 285 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 121.41 

I-Ю-74-I-Ю-77/1 
(КР 2012) 

0.426 105 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 44.73 

I-Ю-77/2-I-Ю-
77/3 (КР 2011) 

0.426 35 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 14.91 

I-Ю-77/3-I-Ю-
77/4 

0.426 95 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1999 40.47 

I-Ю-77/4-I-Ю-
77/6 

0.426 235 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 100.11 

I-Ю-77/6-I-Ю-78 0.426 718.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 306.08 

I-Ю-77/9- 
Сибирячка 

0.159 120 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 19.08 

I-Ю-77-I-Ю-78-
Училище 

0.426 200 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 85.20 

I-Ю-77-I-Ю-78-
Училище 

0.53 275 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 145.75 

I-Ю-80-I-Ю-81-
82 

0.325 104.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 33.96 

I-Ю-81-I-Ю-81/1 0.325 100 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1985 32.50 

I-Ю-81-I-Ю-81/1 0.325 282.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1985 91.81 

I-Ю-82-I-Ю-85 0.426 50 маты минераловатные подземная в 1985 21.30 
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непр. кан. 

I-Ю-86-I-Ю-89 0.325 181 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1985 58.83 

I-Ю-89-I-Ю-91 0.273 155 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1980 42.32 

I-Ю-89-I-Ю-91 0.273 206 маты минераловатные надземная 1998 56.24 

I-Ю-91-I-Ю-92- 
I-Ю-91/1-I-Ю-
92/2 

0.53 280.2 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 148.51 

I-Ю-92/1-I-Ю-95 0.219 354 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 77.53 

I-Ю-92/1-V-В-
64/5 

0.53 405 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 214.65 

I-Ю-48-I-Ю-11 0.377 12 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1974 4.52 

ТЭЦ-5 -ПНС-6 0.82 5327 маты минераловатные надземная 1977 4368.14 

ПНС-6 -V-В-П-
5/1 

0.273 2 маты минераловатные надземная 1984 0.55 

ПНС-6 -V-В-87 0.82 1874 маты минераловатные надземная 1989 1536.68 

ПНС-6 -V-В-91 
(КР 2012) 

0.82 88 маты минераловатные надземная 2012 72.16 

V-В-87-V-З-94 0.72 1297 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 933.84 

V-В-87-V-З-94 
(КР 2011) 

0.72 385 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 277.20 

V-В-16-ПНС-6 0.82 1048 маты минераловатные надземная 1983 859.36 

V-В-16-ПНС-6 0.72 571 маты минераловатные надземная 1987 411.12 

V-В-14-V-В-14/1 0.325 314 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1991 102.05 

V-В-14-V-В-14/1 0.089 49 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 4.36 

V-В-14-V-В-14/1 0.057 72 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1978 4.10 

V-В-87-V-В-56/1 0.72 1812.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1986 1305.00 

V-В-15-V-В-15/9 0.53 1900.5 маты минераловатные надземная 2003 1007.27 

V-В-15-V-В-34 0.53 6604.3 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1972 3500.28 

V-В-15-V-В-34 
(КР 2011 ) 

0.53 83 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 43.99 

V-В-15-V-В-34 0.63 101 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 63.63 

V-В-15-V-В-34 0.72 154 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 110.88 

V-В-17-V-В-17/1 0.325 53 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1972 17.23 

V-В-17-V-В-17/1 0.273 3 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 0.82 

V-В-21-V-В-21/1 0.325 74 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 24.05 

V-В-87/2-V-В-
87/1 (КР 2012) 

0.426 271 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 115.45 

V-В-87/2-V-В-
86/9 

0.426 711 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1996 302.89 

V-В-93-V-В-93/1 0.325 260 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 84.50 

V-В-87/2-V-В-
86/2 (КР 2012) 

0.219 275 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 60.23 

V-В-87/1-V-В-
86/9 

0.273 152 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 41.50 

V-В-101-V-В-
56/а 

0.159 45 маты минераловатные надземная 2003 7.16 

V-В-Ю-П-10 0.108 56 маты минераловатные надземная 1999 6.05 

Теплотрасса по 0.108 643 маты минераловатные подземная в 1997 69.44 
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ул. Омская, 194 
до суда 

непр. кан. 

ТК-13-3/8 до 
ж.д. 24 по ул. 
Пархоменко 

0.108 112 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1997 12.10 

ТК-I-В-10 -ТК-I-
В-9/2 

0.325 562.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1978 182.81 

V-В-86-V-В-86/2 0.426 240 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1977 102.24 

V-В-21-V-В-24/2 0.53 710 маты минераловатные надземная 1978 376.30 

V-В-93/3-V-В-97 
(КР 2012) 

0.72 240 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 172.80 

V-В-104-V-В-87 
(КР 2012) 

0.72 55 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 39.60 

V-В-93/3-V-В-97  0.72 304 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 218.88 

ТК-I-В-10  0.159 38 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1980 6.04 

ТК-I-В-10  по 
больничному 
переулку 

0.159 163 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1980 25.92 

ТК-I-В-10  по 
больничному 
переулку 

0.133 301 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1980 40.03 

ТК-I-В-14 -ТК-I-
В-15 

0.273 354 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 96.64 

ТК-I-В-15 -ТК-I-
В-19 

0.325 423 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 137.48 

ТК-I-В-19 -ТК-I-
В-19/6 (КР 
2011) 

0.53 269 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 142.57 

ТК-I-В-19 -ТК-I-
В-19/6 

0.53 529 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2000 280.37 

ТК-I-В-21 -ТК-I-
В-19/6 

0.108 25 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1997 2.70 

ТК-I-В-21 -ТК-I-
В-21/2 

0.159 93 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1997 14.79 

ТК-I-В-29/1 -ТК-
I-В-33 

0.72 87 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1967 62.64 

ТК-I-В-33 -ТК-V-
C-6/1 

0.72 1252 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1991 901.44 

ТК-I-В-9 /2-ТК-I-
В-9/1 

0.219 31 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1993 6.79 

ТК-I-В-9 /2-ТК-I-
В-9/5 

0.273 127 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1995 34.67 

ТК-I-В-9 /2-ТК-I-
Ю-43/1 

0.325 24 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1978 7.80 

ТК-I-В-2-ТК-I-В-
7 

0.426 409 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 174.23 

ТК-I-В-2-ТК-I-В-
7 

0.219 646 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 141.47 

V-С-6-1-V-С-2-1 0.82 1168 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 957.76 

ТЭЦ-5-V-С-П-1 0.82 5283 маты минераловатные надземная 1985 4332.06 

ТЭЦ-5-V-С-П-1-
V-С-П-2 

1.02 2186 маты минераловатные надземная 1985 2229.72 

V-С-П-2-V-С-П-
12 

0.82 7612 маты минераловатные надземная 1989 6241.84 

V-С-П-2/1-V-С-
П-2/2 

1.02 218 маты минераловатные надземная 1988 222.36 

V-С-П-2/2-V-С-
П-5 

1.02 449 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 457.98 

V-С-П-5-V-С-П-
6/1 

0.82 636 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 521.52 
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V-С-П-5-V-С-П-
6/1 
(Реконструкция 
с увеличением 
Ду с 800 мм на 
1000 мм) 

1.02 440 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 448.80 

V-С-П-12-V-С-
П-17, V-С-П-18-
V-С-П-27 

0.82 1635.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 1341.11 

V-С-П-12-V-С-
П-17, V-С-П-18-
V-С-П-27 (КР 
2012) 

0.82 1061.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 870.43 

V-С-П-8-ЦТП 0.219 443 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2001 97.02 

V-ЗС-П-1Р-
Релеро 

0.426 2023.4 маты минераловатные надземная 1999 861.97 

ТЭЦ-5-УТ-6-
Релеро 

0.82 1560 маты минераловатные надземная 1992 1279.20 

ТЭЦ-5-V-5-4 1.02 4603 маты минераловатные надземная 1993 4695.06 

ТЭЦ-5-V-5-4 0.325 1458.5 маты минераловатные надземная 1999 474.01 

ТЭЦ-5 -  V-ЗС-
П-4 

0.82 5900 маты минераловатные надземная 1984 4838.00 

V-ЗС-2/2-V-ЗС-
2/2А 

0.159 596 маты минераловатные надземная 1984 94.76 

ЦТП ДСК-3-V-
ЗС-2/2А 

0.325 2174 маты минераловатные надземная 1985 706.55 

V-ЗС-4/2-V-ЗС-
4 

0.82 299 маты минераловатные надземная 1985 245.18 

V-ЗС-5-V-З-94 
(КР 2011) 

1.02 440 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 448.80 

V-З-94-V-З-99 0.72 2335 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1996 1681.20 

V-З-99-V-З-100 0.53 290 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1993 153.70 

V-З-97/1-V-З-
97/2 

0.273 36 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 9.83 

1-й Западный 
луч по 
территории 
ТЭЦ-1 

0.63 127 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 80.01 

I-З-2/5-I-З-2/1 0.159 126 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1987 20.03 

I-З-5-I-З-2/1 0.108 431 маты минераловатные надземная 1987 46.55 

I-Ю-1/1-I-З-5 0.53 227 маты минераловатные надземная 1987 120.31 

I-З-5-I-З-6 0.426 65 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1972 27.69 

I-З-6-I-З-11 (КР 
2012) 

0.53 187.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 99.38 

I-З-11-I-З-17 0.53 183.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1998 97.26 

I-З-17-I-З-20 0.53 171.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1974 90.90 

I-З-20-I-З-20/1 0.325 103 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1983 33.48 

I-З-20/1-I-З-20/7 0.219 257 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1986 56.28 

I-З-20/7-I-З-
20/13 

0.159 425 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 67.58 

I-З-9-I-З-29 (КР 
2011) 

0.53 305 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 161.65 

I-З-29-I-З-29/16 0.426 609 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 259.43 

I-З-29-I-З-32 0.53 381 маты минераловатные подземная в 1994 201.93 
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непр. кан. 

I-З-32-I-З-32/4 0.325 207 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1978 67.28 

I-З-32/4-I-З-
32/8-I-В-19/1 

0.426 325 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 138.45 

I-З-34-I-З-39 0.53 223 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2001 118.19 

I-З-39-I-З-40 0.53 430.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1995 228.17 

I-З-40-I-З-52 0.72 328.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2001 236.52 

I-З-40-I-З-52 0.72 696 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1986 501.12 

I-З-40-I-З-52/3 
 

0.133 142 маты минераловатные надземная 1986 18.89 

I-З-49-0-I-З-49/1 0.53 1495 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 792.35 

V-ЗС-П-1Р в 
сторону ПНС-8  

0.82 1600 маты минераловатные надземная 2012 1312.00 

V-С-27-V-С-39/3 0.82 4424 маты минераловатные надземная 1989 3627.68 

V-С-39/3 –V-С-
40 

0.72 16,0 маты минераловатные надземная 2012 11.52 
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Рисунок 1.4. Схема тепловых сетей от ТЭЦ-5 
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1.1.5 Тепловые сети от КРК 

Таблица 1.5 – Материальная характеристика, теплоизоляция, вид прокладки и продолжительность эксплуатации 
тепловых сетей КРК 

Наименование 
участка 

Наружный 
диаметр 

трубопрово
дов на 

участке Dн, 
м 

Длина 
участка (в 

двухтрубно
м 

исчислени
и), м 

Теплоизоляционный 
материал 

Тип прокладки 

Год 
ввода в 
эксплуат

ацию 
(перекла

дки) 

Материальна
я 

характеристи
ка 

трубопровод
а, м

2
 

1 2 3 4 5 6  7 

КРК 

ТЭЦ-6-РК-3 0.63 680 маты минераловатные надземная 2003 428.40 

РК-3-К-1-33 0.72 2771 маты минераловатные надземная 1989 1995.12 

К-1-42-К-1-44 ( 
КР 2011) 

0.72 261 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 187.92 

К-1-33-К-1-34, 
К-1-19-20 , К-2-
8-К-1-33 ( КР 
2012) 

0.72 522.5 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2012 376.20 

К-1-33-К-1-51 0.72 1425 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 1026.00 

К-1-51-К-1-60 0.53 1410 маты минераловатные надземная 1989 747.30 

К-1-К3-1-К-1-К3-
8 

0.426 1800 маты минераловатные надземная 1982 766.80 

К-1-61-К-1-60 0.53 157 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1994 83.21 

К-1-61-К-1-63 0.53 294 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1989 155.82 

К-1-К3-10-К-1-
К3-11 

0.159 1735 маты минераловатные надземная 1989 275.87 

ТЭЦ-6-ПНС-14 0.82 3773 маты минераловатные надземная 1988 3093.86 

Луч 2 от КРК до 
К-2-5 (КР 2012) 

0.82 60 маты минераловатные надземная 2012 49.20 

К-2-П-5-К-2-П-
10 

0.72 528 маты минераловатные надземная 2003 380.16 

К-2-22-К-2-28 0.53 1356 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2003 718.68 

К-2-22-К-2-27/1 0.72 1444 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1992 1039.68 

К-2-27-К-2-34 0.53 2247 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 1190.91 

К-2-27-К-2-34 
(КР 2011) 

0.53 180 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2011 95.40 

К-2-34-К-2-37 0.53 1016 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 538.48 

К-2-34-К-2-37 0.426 127 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 54.10 

К-2-15-К-2-15/5 0.325 442 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1988 143.65 

К-2-24-К-2-24/1 0.325 908 маты минераловатные надземная 1988 295.10 

ТЭЦ-6-К-III-3 0.53 2230 маты минераловатные надземная 1985 1181.90 

К-III-3-К-III-5 0.273 355 маты минераловатные надземная 1985 96.92 

К-III-5-К-III-7 0.219 1524 маты минераловатные надземная 1985 333.76 

К-III-2-К-III-11/2 0.273 294 маты минераловатные надземная 1978 80.26 

К-III-2-К-III-11/2 0.108 250 маты минераловатные надземная 1978 27.00 

К-IV-1-К-IV-11 0.82 1537 маты минераловатные надземная 1989 1260.34 

К-IV-11-К-IV-19 0.82 3500 маты минераловатные надземная 1989 2870.00 

К-IV-19-К-IV-
22/1 

0.82 1184 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1992 970.88 

К-IV-19-К-IV-
22/1 

0.82 588 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1992 482.16 

ТЭЦ-6-К-III-15 0.426 363 маты минераловатные надземная 2001 154.64 
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ТЭЦ-6-К-III-15 0.53 868 маты минераловатные надземная 2001 460.04 

К-III-3-К-III-7 0.219 446 маты минераловатные надземная 1978 97.67 

К-III-3-К-III-7 0.273 392 маты минераловатные надземная 2001 107.02 

К-III-15-К-III-25 0.53 1592 маты минераловатные надземная 1984 843.76 

К-III-12-К-III-12/3 0.108 119 маты минераловатные надземная 1978 12.85 

К-III-12-К-III-12/3 0.133 48 маты минераловатные надземная 1978 6.38 

К-III-12-К-III-12/3 0.159 198 маты минераловатные надземная 2003 31.48 

К-III-12-К-III-12/3 0.219 341 маты минераловатные надземная 2003 74.68 

К-II-27/1-К-II-28 0.53 150 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
1984 79.50 

К-II-13/1 до ж.д. 
№6 по ул. 
Рокосовского 

0.325 252 маты минераловатные надземная 2000 81.90 

V-С-65-V-С-65/3 0.426 749 маты минераловатные 
подземная в 

непр. кан. 
2000 319.07 

 

Рисунок 1.5. Схемы тепловых сетей от КРК  
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1.2 Тепловые сети МП г. Омска «Тепловая компания»  

Таблица 1.6 – Материальная характеристика тепловых сетей от ТЭЦ МП г. Омска «Тепловая компания» 

Энергоисточник 
Тип 

прокладки 

Наружный диаметр 
трубопровода Dн, 

мм 

Длина трубопровода в 
однотрубном 

исчилении исчислении, 
L,м 

Материальная 
характеристика 

М, м2 

  

ТЭЦ-2 

подземная 

38 352 13,4 

45 560 25,2 

57 6526 372,0 

76 5320 404,4 

89 11208 997,5 

108 27968 3020,5 

133 6186 822,7 

159 20056 3189,0 

219 18240 3994,5 

273 3854 1052,1 

325 5688 1848,6 

426 1932 823,0 

478 280 133,8 

530 6522 3456,7 

надземная 

57 574 32,7 

76 524 39,8 

89 1654 147,2 

108 2969 320,7 

133 667 88,7 

159 1612 256,3 

273 426 116,3 

325 1406 457,0 

530 442 234,3 

Итого по ТЭЦ - 2 124965,7 21846,3 

  

ТЭЦ-3 подземная 

38 286 10,9 

45 2662 119,8 

57 26440 1507,1 

76 26408 2007,0 

89 56738 5049,7 

108 80183 8659,7 

133 16508 2195,6 

159 58954 9373,7 

219 37838 8286,5 

273 16422 4483,2 

325 8918 2898,4 

377 1610 607,0 
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426 4830 2057,6 

478 2072 990,4 

530 1700 901,0 

надземная 

57 3060 174,4 

76 4096 311,3 

89 8476 754,4 

108 12272 1325,4 

133 2276 302,7 

159 8112 1289,8 

219 2390 523,4 

273 7388 2016,9 

325 4042 1313,7 

377 296 111,6 

426 486 207,0 

478 382 182,6 

530 2116 1121,5 

Итого по ТЭЦ - 3 396960,7 58782,1 

  

ТЭЦ-4 надземная 

108 366 39,5 

108 285 30,8 

325 169 54,8 

Итого по ТЭЦ - 4 820,0 125,1 

  

ТЭЦ-5 

подземная 

38 887 33,7 

45 169 7,6 

57 29812 1699,3 

76 23723 1802,9 

89 44990 4004,1 

108 91152 9844,4 

133 21628 2876,5 

159 90225 14345,7 

219 55498 12154,0 

273 27821 7595,2 

325 21041 6838,5 

377 3776 1423,6 

426 6490 2764,7 

478 220 105,2 

530 9150 4849,5 

720 156 112,3 

надземная 

38 441 16,8 

45 1882 84,7 

57 13805 786,9 

76 8552 650,0 
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89 10074 896,6 

108 20771 2243,2 

133 4989 663,6 

159 15973 2539,7 

219 9948 2178,6 

273 2894 790,1 

325 6646 2160,0 

377 236 89,0 

426 1180 502,7 

530 3094 1639,8 

720 7434 5352,5 

Итого по ТЭЦ - 5 534656,7 91051,2 

  

ТЭЦ-6 (ККР) 

подземная 

45 32 1,4 

57 459 26,2 

76 1686 128,2 

89 16460 1464,9 

108 20214 2183,1 

133 13605 1809,5 

159 15726 2500,5 

219 3725 815,8 

273 9132 2493,1 

325 6574 2136,6 

377 1700 640,9 

426 898 382,5 

530 1894 1003,8 

надземная 

45 202 9,1 

57 246 14,0 

76 1440 109,4 

89 3310 294,6 

108 938 101,3 

159 416 66,1 

219 1336 292,6 

273 2830 772,6 

325 1334 433,6 

377 200 75,4 

530 596 315,9 

Итого по КРК 104953,6 18071,0 

Итого по ТЭЦ  1162357 189875,8 
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2 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ КОТЕЛЬНЫХ МП Г. ОМСКА «ТЕПЛОВАЯ 

КОМПАНИЯ» 

2.1 Тепловые сети от котельной по ул. Российская, 4а (м-н Крутая 

горка). 

Таблица 2.1 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Российская, 4а (м-н Крутая горка). 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка

, м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpово

да, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

п. Крутая 
Горка 2 

  8 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

4,94 

ТК-1   1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

ТУ2-1 
Эл узел на 
котельной 

49 0,05 0,05 Подвальная 4,90 

  ТК-1 10 0,309 0,309 Надземная 6,18 

  ТУ2-1 8 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,40 

ТУ2-1 ТУ2-3 58 0,15 0,15 Надземная 17,40 

ТУ2-3 
Гаражи 

котельной 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

ТУ2-3   20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

  АБК сауна 5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

  
Гараж 

администр
ации 

25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

ТУ2-3   1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

ТУ2-4 

Силина 
3Гараж 

ОАО"Конв
ерсия" 

16 0,05 0,05 Надземная 1,60 

ТУ2-4 ТУ2-5 10 0,15 0,15 Надземная 3,00 

ТУ2-5   36 0,05 0,05 Надземная 3,60 

  
Силина 3 

МЧС гараж 
9 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

0,90 

ТУ2-5 ТК-21 51 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

15,30 

ТК-21 
Селина 1а 

маг 
6 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

0,60 

ТК-21 ТУ2-6 89 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

26,70 

ТУ2-6 

 ГТУ-1 Сил 
6.6 к 

а.4.2.3 к 
а.8 

8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

ТУ2-6   6 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

1,80 
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ТУ2-7   12 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

1,97 

ТУ2-7 ТУ2-8 6 0,15 0,15 Надземная 1,80 

ТУ2-8   72 0,069 0,069 Надземная 9,94 

    12 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

1,66 

ТУ2-8 ТУ2-9 68 0,15 0,15 Надземная 20,40 

ТУ2-9 

Российска
я 10а 

(аптека.пек
арня 

5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

ТУ2-9   1 0,082 0,082 Надземная 0,16 

ТУ2-11/1   50 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,00 

    9 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

1,80 

  ТУ2-11/3 50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

ТУ2-11/3 
ТСЖ 

Российсая 
1 

4 0,05 0,05 Надземная 0,40 

ТУ2-11/3   27 0,05 0,05 Надземная 2,70 

    12 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,20 

ТУ2-11/1   12 0,082 0,082 Надземная 1,97 

ТУ2-12/1   10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

    20 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,00 

  ТУ2-13 25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

ТУ2-13 
Российска

я 17 
2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

    63 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

6,30 

  ТУ2-13 25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

ТУ2-14   12 0,1 0,1 Надземная 2,40 

  ТУ2-14 60 0,1 0,1 Надземная 12,00 

    35 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,00 

ТУ1-14   15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

ТУ1-14 
Моторостр
оителей 30 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

  ТУ1-14 50 0,1 0,1 Подвальная 10,00 

    30 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,00 

    25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

  
Моторостр
оителей 28 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

    44 0,15 0,15 Подвальная 13,20 

    40 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,00 
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ТУ1-13   44 0,15 0,15 Подвальная 13,20 

ТУ1-13 
Моторостр
оителей 26 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

  ТУ1-13 55 0,15 0,15 Подвальная 16,50 

ТК-16   58 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

17,40 

ТК-16   26 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

4,26 

  
Моторостр
оителей 24 

45 0,082 0,082 Подвальная 7,38 

ТУ1-10   18 0,15 0,15 Подвальная 5,40 

ТУ1-10 
Моторостр
оителей 22 

36 0,082 0,082 Подвальная 5,90 

  ТУ1-10 8 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,40 

ТУ1-8   88 0,15 0,15 Надземная 26,40 

ТУ1-8   17 0,1 0,1 Надземная 3,40 

ТУ1-8/1   14 0,082 0,082 Надземная 2,30 

  
Школа 124 

филиал 
уз1 

55 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

9,02 

ТУ1-8/1   15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

  
Школа 124 

филиал 
уз2 

10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,00 

ТУ1-8/1   74 0,1 0,1 Надземная 14,80 

ТУ1-8/2 

Российска
я 13 к.а 

аккумулято
рн 

15 0,057 0,057 Надземная 1,71 

ТУ1-8/2   50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

ТУ2-3 ТУ2-3/4 58 0,1 0,1 Надземная 11,60 

ТУ2-3/4   32 0,082 0,082 Надземная 5,25 

  

Российска
я 6 маг 

Силина1 
маг 

15 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

2,46 

ТУ2-3/4 
Российска

я 4 
прачечная 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК-1   1 0,259 0,259 Надземная 0,52 

    140 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

72,52 

  ТК-12 22 0,259 0,259 Надземная 11,40 

ТК-12   1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

ТУ1-1   14 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

1,93 

    30 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,00 

  
Российска

я 5 
4 0,05 0,05 Подвальная 0,40 
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Крутогорск

ая 11 
2 0,069 0,069 Подвальная 0,28 

ТК-13   20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,00 

ТК-13 ТК-14 25 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

10,35 

ТК-14   44 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

4,40 

ТК-14   26 0,207 0,207 Надземная 10,76 

  ТУ1-7 15 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

6,21 

ТУ1-7   50 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

5,00 

ТУ1-7   53 0,207 0,207 Надземная 21,94 

ТК-15   16 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,60 

ТК-15 ТУ1-8 34 0,207 0,207 Надземная 14,08 

ТУ1-1 ТУ1-2 37 0,15 0,15 Надземная 11,10 

ТУ1-2   20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,00 

  
Крутогорск

ая 9 
30 0,05 0,05 Подвальная 3,00 

ТУ1-2   20 0,159 0,159 Надземная 6,36 

  вр 45 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

13,50 

вр ТК-17 4 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

0,66 

ТК-17 
Крутогорск

ая 7 
61 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

6,10 

вр ТК-18 12 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

3,60 

ТК-18 ДШИ-11 94 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

9,40 

ТК-18   32 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,60 

  ТУ1-3 5 0,15 0,15 Надземная 1,50 

ТУ1-3   12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ТУ1-3   43 0,15 0,15 Надземная 12,90 

    7 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,10 

ТУ1-4 
Крутогорск

ая 3 
36 0,082 0,082 Подвальная 5,90 

ТУ1-4   15 0,15 0,15 Подвальная 4,50 

ТК-19   20 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

3,28 

  
Моторостр
оителей 18 

39 0,082 0,082 Подвальная 6,40 

ТК-19   50 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

8,20 
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Моторостр
оителей 20 

40 0,082 0,082 Подвальная 6,56 

ТК-1   40 0,207 0,207 Надземная 16,56 

ТУ4-1   25 0,082 0,082 Подвальная 4,10 

    20 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

3,28 

  
Крутогорск

ая 15 
25 0,082 0,082 Подвальная 4,10 

ТУ4-1   38 0,15 0,15 Подвальная 11,40 

  
Крутогорск

ая 17 
5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

    45 0,15 0,15 Подвальная 13,50 

    17 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

5,10 

    98 0,15 0,15 Подвальная 29,40 

ТУ4-2   50 0,082 0,082 Надземная 8,20 

    15 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

2,46 

  ТУ4-2/1 51 0,082 0,082 Надземная 8,36 

ТУ4-2/1   4 0,05 0,05 Надземная 0,40 

ТУ4-2/1   63 0,05 0,05 Надземная 6,30 

ТУ4-3 ТУ4-2 16 0,15 0,15 Подвальная 4,80 

ТУ4-3 
Крутогорск

ая 24 
95 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

19,00 

  ТУ4-3 14 0,15 0,15 Подвальная 4,20 

ТУ3-4 ТУ4-4 1 0,207 0,207 Надземная 0,41 

ТУ3-3 ТУ3-4 75 0,207 0,207 Надземная 31,05 

ТУ3-3   7 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,70 

ТУ3-4 ТУ3-4/1 18 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

5,40 

  
Силина 9а 

уз1 
8 0,05 0,05 Подвальная 0,80 

    20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

  
Силина 9а 

уз2 
6 0,05 0,05 Подвальная 0,60 

ТУ4-2   2 0,15 0,15 Подвальная 0,60 

  
Крутогорск

ая 19 
5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТУ4-4   98 0,207 0,207 Надземная 40,57 

  ТК3-1 27 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

11,18 

    6 0,1 0,1 Надземная 1,20 

    35 0,15 0,15 Надземная 10,50 

    6 0,1 0,1 Надземная 1,20 

    36 0,1 0,1 Надземная 7,20 

    8 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

1,60 
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    36 0,1 0,1 Надземная 7,20 

    10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

  
Силина 11 

ту1 
4 0,082 0,082 Подвальная 0,66 

  
Силина 11 

ту2 
74 0,082 0,082 Подвальная 12,14 

ТК3-1   10 0,15 0,15 Надземная 3,00 

  ТУ3-5 129 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

53,41 

ТУ3-5 ТУ3-6 8 0,207 0,207 Надземная 3,31 

ТУ3-5   24 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

3,94 

  
40 лет 

Победы 2 
уз1 

2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

    36 0,069 0,069 Подвальная 4,97 

  
40 лет 

Победы 2 
уз2 

2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

    36 0,069 0,069 Подвальная 4,97 

  
40 лет 

Победы 2 
уз3 

2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

ТУ3-6   8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

  
40 ле 

Победы 1 
уз1 

2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

    36 0,082 0,082 Подвальная 5,90 

  
40 лет 

Победы 1 
уз2 

2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

    36 0,069 0,069 Подвальная 4,97 

ТУ3-6 ТУ3-8 242 0,207 0,207 Надземная 100,19 

ТУ3-8 
40 лет 

Победы 1а 
        0,00 

ТУ3-8 ТУ3-9 35 0,207 0,207 Надземная 14,49 

ТУ3-9 ТК-32 8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

ТК-32 
40 лет 

Победы к. 
а 

35 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,74 

ТУ3-9   54 0,1 0,1 Надземная 10,80 

ТУ4-1 ТК-41 68 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

28,15 

ТК-41   6 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

1,20 

  
Крутогорск
ая 14 ту1 

2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

    33 0,1 0,1 Подвальная 6,60 

  
Крутогорск
ая 14 ту2 

+клуб"Вост 
2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 
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ТК-41 ТК-42 54 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

22,36 

ТК-42   6 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

1,20 

  
Крутогорск

ая 16 
2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

  

Крутогорск
ая 16 

Аптека№8
7 

50 0,05 0,05 Подвальная 5,00 

ТК-42 ТУ4-7 6 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

2,48 

ТУ4-7 
Крутогорск

ая 14а 
УВД 

160 0,05 0,05 Надземная 16,00 

ТУ4-7 
Васева 21 
а Столярка 

17 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,70 

ТУ4-7 ТУ4-10 63 0,207 0,207 Надземная 26,08 

ТУ4-15   12 0,15 0,15 Надземная 3,60 

ТУ4-15 
Российска
я 16 Киоск 

5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

  ТУ4-16 16 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

4,80 

ТУ4-18 

ГТУ 2 
Васева 

Полтавцев
а11.13 

5 0,1 0,1 Надземная 1,00 

ТУ4-18 ТУ4-24/6 111 0,1 0,1 Надземная 22,20 

ТУ4-24/6 ТУ4-27/7 129 0,1 0,1 Надземная 25,80 

ТУ4-27/7 
НФС 

проходная 
5 0,027 0,027 Надземная 0,27 

ТУ4-27/7   85 0,082 0,082 Надземная 13,94 

  
НФС 

Полтавцев
а 2  Гараж 

6 0,033 0,033 Надземная 0,40 

  
НФС 

(корпус 
очистки) 

22 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

3,04 

  
НФС 

(насосная 
2-го) 

75 0,082 0,082 Надземная 12,30 

ТУ4-24/6 
ГТУ 3 

Моторостр
оителей 

15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

ТУ4-10 ТУ4-15 126 0,15 0,15 Надземная 37,80 

ТУ4-10 ТУ4-11 120 0,15 0,15 Надземная 36,00 

ТУ4-11 Гараж Ланг 2 0,021 0,021 Надземная 0,08 

ТУ4-11 ТК-43 84 0,15 0,15 Надземная 25,20 

ТК-43   15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

  
Полтавцев

а 6 
магазин 

2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 
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    49 0,1 0,1 Подвальная 9,80 

  
Полтавцев

а 6 уз1 
6 0,05 0,05 Подвальная 0,60 

    50 0,1 0,1 Подвальная 10,00 

ТК-43 ТУ-44 68 0,15 0,15 Надземная 20,40 

ТУ-44   15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

  
Полтавцев

а 4 уз1 
6 0,05 0,05 Подвальная 0,60 

    29 0,1 0,1 Подвальная 5,80 

  
Полтавцев

а 4 уз2 
2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

    29 0,1 0,1 Подвальная 5,80 

  
Полтавцев

а 4 уз3 
2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

    29 0,1 0,1 Подвальная 5,80 

  
Полтавцев

а 4 уз4 
2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

ТУ-44   30 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,00 

    65 0,1 0,1 Надземная 13,00 

ТУ4-12   42 0,1 0,1 Надземная 8,40 

  

Полтавцев
а 2 к. а 

Омскэнерг
о 

3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

  
Полтавцев

а 2 
Спортк++ 

42 0,1 0,1 Надземная 8,40 

ТУ4-12 
Полтавцев
а 2 Корпус 

2 
4 0,05 0,05 Подвальная 0,40 

ТУ4-12   29 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,90 

ТУ-44 
Полтавцев

а 2а 
76 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

7,60 

ТУ4-16 ТУ4-18 180 0,15 0,15 Надземная 54,00 

ТУ4-16   18 0,1 0,1 Надземная 3,60 

  
Российска

я 3 уз1 
4 0,082 0,082 Подвальная 0,66 

    36 0,1 0,1 Подвальная 7,20 

  
Российска

я 3 уз2 
6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

    50 0,1 0,1 Подвальная 10,00 

  
Крутогорск
ая 12 уз1 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

  
Крутогорск
ая 12 уз2 

25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

  ТУ3-4/2 19 0,1 0,1 Подвальная 3,80 

ТУ3-4/2   12 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2,40 
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  ТУ3-4/3 67 0,1 0,1 Подвальная 13,40 

ТУ3-4/3 
Силина 9 
кафе.маг 

68 0,05 0,05 Подвальная 6,80 

ТУ3-4/3 Силина 9 6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

ТК-1   1 0,207 0,207 Надземная 0,41 

ТУ3-1 
Электроце

х 
25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

ТУ3-1 ТУ3-2 36 0,207 0,207 Надземная 14,90 

ТУ3-2 ТУ3-3 125 0,207 0,207 Надземная 51,75 

ТУ3-2 №9 1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

ТУ3-2/1   22 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,40 

ТУ3-2/1   6 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

1,20 

ТК-12   1 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

0,41 

    28 0,069 0,069 Подвальная 3,86 

  
Крутогорск

ая 5 
36 0,05 0,05 Подвальная 3,60 

  ТУ1-4 4 0,15 0,15 Подвальная 1,20 

  ТК-19 5 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

1,50 

  
Российска

я 7 
4 0,05 0,05 Подвальная 0,40 

  

Российска
я 9 

+++маг+ад
м 

10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

  

 
Российска
я 7а кафе 
"Улыбка" 

38 0,05 0,05 Подвальная 3,80 

  ТК-15 32 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

13,25 

  
Российска
я 11(адм.) 

+маг 
5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

  ТУ1-8/1 16 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,20 

  ТУ1-8/2 7 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

1,40 

    16 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,20 

  

Школа 124 
филиал 

уз3 
(бассейн) 

24 0,1 0,1 Надземная 4,80 

  ТК-16 7 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,10 

  ТУ2-7 105 0,15 0,15 Надземная 31,50 

  
Российска

я 10ДК 
5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 
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Российска
я 10 

ДЮСШ 
№34 

8 0,069 0,069 Подвальная 1,10 

ТУ2-9   1 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

0,30 

  МЧС-5 19 0,082 0,082 Подвальная 3,12 

  
МЧС-5 

Хозкорпус 
6 0,05 0,05 Подвальная 0,60 

ТУ2-12/1   37 0,082 0,082 Подвальная 6,07 

ТУ2-12/1 
Российска

я 15 
6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

  

Российска
я 

13+парик+
почта 
+ОАО 

25 0,05 0,05 Подвальная 2,50 

ТУ2-14   50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

  Силина 5 10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

  Силина 7 10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

    8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

  
Д/сад 
№358 

33 0,05 0,05 Подвальная 3,30 

ТУ3-4/1   19 0,1 0,1 Подвальная 3,80 

  
Крутогорск
ая 21 уз1 

6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

  
Крутогорск
ая 21 уз2 

6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

    17 0,082 0,082 Подвальная 2,79 

    23 0,082 0,082 Подвальная 3,77 

  
40 лет 

Победы 1 
уз3 

2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

    70 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,00 

  
Школа 124 

1узел 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

    20 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

8,28 

    20 0,207 0,207 Надземная 8,28 

  ТУ4-1 8 0,207 0,207 Подвальная 3,31 

  
Крутогорск

ая 22 
6 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

0,60 

  

Крутогорск
ая 26 

общежити
е 

20 0,05 0,05 Подвальная 2,00 

ТУ4-4   8 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,40 

    34 0,1 0,1 Подвальная 6,80 

    38 0,1 0,1 Подвальная 7,60 
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Полтавцев

а 6 уз2 
6 0,05 0,05 Подвальная 0,60 

  ТУ4-12 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

    20 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,00 

    65 0,1 0,1 Надземная 13,00 

    15 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,00 

  
Полтавцев
а 1 приход 

16 0,05 0,05 Подвальная 1,60 

    42 0,1 0,1 Подвальная 8,40 

    7 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

1,40 

  
Школа 124 

2 узел 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

    36 0,15 0,15 Надземная 10,80 

  ТУ3-1 25 0,207 0,207 Надземная 10,35 

  ТК-13 27 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

11,18 

  ТУ1-1 17 0,15 0,15 Надземная 5,10 

  ТУ2-4 14 0,15 0,15 Надземная 4,20 

№9 ТУ3-2/1 191 0,1 0,1 Надземная 38,20 

  ТУ2-11/1 71 0,082 0,082 Надземная 11,64 

  ТУ2-12/1 39 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

11,70 

    36 0,15 0,15 Подвальная 10,80 

    5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

Итого по котельной  2135,31 
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Рисунок 2.1. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Российская, 4а (м-н Крутая горка). 
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2.2 Тепловые сети от котельной по ул. 4 Северная, 180. 

Таблица 2.2 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 4 Северная, 180 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ТК-37 ТК-38 15 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

2,07 

ТК-37 
Герц.65+5
ИП+ИПФ 

20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-30/1 УТ-30/2 80 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

16,00 

УТ-30/2 
Окт.126 

уз.1 * 
6 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

УТ-30/2 УТ-30/2/1 95 0,082 0,082 Подвальная 15,58 

УТ-30/2/1 

Окт.126 
уз.2+ФЛ+О
мВ.ст.+гвс 

ма 

5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

УТ-2/1/1 

ОАО 
"Омскагр."
зав/упр.+ст

олов. 

60 0,05 0,05 Надземная 6,00 

ТК-30/1 
Окт.124+ 

апт,оф,маг
,пар.ПО* 

50 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,00 

ТК-30/1 ТК-31 15 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

6,21 

ТК-31 

Окт.120 к.1 
ЧП 

Ращупкин 
"Стекл 

9,2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,92 

ТК-31 ТК-32 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

ТК-32 УТ-32/1 37 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,40 

УТ-32/1 

Октябр.120
а -

общ.+ЧП 
Кис. 

33 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,60 

УТ-32/1 УТ-32/2 30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

УТ-32/2 
Окт.120 ЧП 
Даниленко 

4,78 0,082 0,082 Подвальная 0,78 

УТ-32/2 
Окт.122 + 
гостин.* 

10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-32 ТК-33 70 0,15 0,1 
Подземная 
канальная 

21,00 
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ТК-33 ТК-34 14 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2,80 

ТК-34 ТК-34/1 15 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,00 

ТК-34/1 ТК-35 27 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

4,43 

ТК-35 
Герц.44+ 

ЮНЕЛ+апт
.( гвс от 46) 

5 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,50 

ТК-34 

Герц.46 - 
ВВП+гвс 

4ЧП + 
Герц.4 

7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,70 

ТК-34/1 
Герц.46 

уз.2 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

ТК-35 ТК-36 70 0,089 0,089 
Подземная 
канальная 

12,46 

ТК-36 
Герц.63 + 
3 шт.ИП 

(гвс от 65). 
25 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

2,50 

ТК-36 ТК-37 20 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,00 

ТК-37 

Герц.65+гв
с 

63,110,000, 
7ф.л.* 

10 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2,00 

УТ-29/7   230 0,05 0,05 Надземная 23,00 

ТК-30/3 
Яковл.112 
Д/с 375 * 

103 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

20,60 

ТК-31 УТ-30/2 85 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

25,50 

УТ-30/2 
Яковл.145 
поликл. * 

75 0,15 0,15 Надземная 22,50 

ТК-30/3 ТК-30/3/1 40 0,1 0,1 Подвальная 8,00 

ТК-22 УТ-22/1 49 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,04 

ТК-30/3/2 

Яковлева 
143 

уз.2+пар.+
УВД 

6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

ТК-30/3/2 ТК-30/3/3 25 0,125 0,125 Подвальная 6,25 

ТК-30/3/3 
Яковлева 
143 уз.3 * 

7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

ТК-30/3/1 ТК-30/3/2 20 0,125 0,125 Подвальная 5,00 

ТК-30/3/1 
Яковлева 
143 уз.1- 

ВВП * 
7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

ТК-30/3/1 
Яковлева 

143 -  
рест.КДЛ * 

82 0,082 0,082 Подвальная 13,45 

ТК-30/3/1 
Яковл.143  

ООО 
50 0,082 0,082 Подвальная 8,20 
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Ирена * 

УТ-21/1 УТ-29/7 120 0,259 0,259 Надземная 62,16 

ТК-29 Суж.3 60 0,082 0,082 Надземная 9,84 

ТК-29/2 
Вавил.45 - 

Центр 
велосп. 

12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ТК-27/5/1 1Сев.57 5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

ТК-27/5/1 
1Сев.59,59
а - Гр.уз. 

18 0,04 0,04 Надземная 1,44 

ТК-27/2 ТК-27/3 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-27/3 ТК-27/4 40 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,00 

ТК-27/4 1Сев.61 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-27/4 ТК-27/5 20 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

6,00 

ТК-27/5 
1Сев. 

66/1,66/2 
Гр.уз. 

10 0,021 0,021 
Подземная 

бесканальная 
0,42 

ТК-27/5 ТК-27/6 30 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,00 

ТК-27/6   15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

ТК-27/6 ТК-28 30 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,00 

ТК-28 
Ордж.85 + 
маг,АБК,м

аг. * 
80 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

13,12 

ТК-29/1 
Вавил.45 
Сп/база 

15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

ТК-29/1 ТК-29/2 32 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

ТК-29/2 ТК-29/2 43 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,60 

ТК-29/2 ТК-29/3 180 0,1 0,1 Надземная 36,00 

ТК-29/2 

Вавилова 
45 ЧП 
Сычев 

Стор.ст. 

55,98 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
3,69 

ТК-29/3 УТ-29/4 145 0,1 0,1 Надземная 29,00 

ТК-28 ТК-29 140 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

42,00 

ТК-29 ТК-29/1 70 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

21,00 
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ТК-27/6 УТ-27/6/1 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

УТ-27/6/1 
1Сев.51+ 

1Сев.58,60
,62 Гр. уз. 

5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

УТ-27/6/1 
1Сев.53, 

51а 
20 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

1,08 

Суж.3 
1Сев.39 
Шк.№6 * 

40 0,069 0,069 Надземная 5,52 

УТ-21/1 УТ-29/3а 50 0,207 0,207 Надземная 20,70 

УТ-21/1 УТ-21/2 160 0,207 0,207 Надземная 66,24 

ТК-22 
Регион.сет

ь АЗС 
150 0,082 0,082 Надземная 24,60 

УТ-21/2 
зав. - 5 

(бытовки 
5) 

100 0,05 0,05 Надземная 10,00 

УТ-29/7 УТ-29/7/1 173 0,1 0,1 Надземная 34,60 

УТ-21/2 УТ-29/8/1 36 0,15 0,15 Надземная 10,80 

УТ-2/1/1   60 0,082 0,092 Надземная 9,84 

УТ-30/2/1 
Окт.126 - 
маг 544* 

7 0,05 0,05 Подвальная 0,70 

УТ-21/1   40 0,1 0,1 Надземная 8,00 

УТ-21/2 ТК-30 22 0,207 0,207 Надземная 9,11 

ТК-30 ТК-30/1 30 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

12,42 

ТК-22 ТК-23 45 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
18,63 

УТ-29/3а УТ-2/1/1 40 0,207 0,207 Надземная 16,56 

УТ-29/8/1 
Окт.127 

Бут.баз.+И
П Фил. 

220 0,1 0,1 Надземная 44,00 

УТ-21 ТК-22 190 0,207 0,207 Надземная 78,66 

УТ-22/1 

Герц.50  
УФС 

пр.охр - 
АБК * 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-30/2 ТК-30/3 54 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

16,20 

УТ-29/7 УТ-21/1 81 0,259 0,259 Надземная 41,96 

ТК-22 
Рынок 

Контакт 
2005 * 

45 0,089 0,089 
Подземная 

бесканальная 
8,01 

ТК-27 
5Армии 87 

* 
50 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

2,70 

ТК-26 ТК-25/1 180 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

24,84 
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ТК-25/1 
Осавиахим

.27* 
20 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

1,32 

ТК-25/5 ТК-26 15 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
3,75 

ТК-26 ТК-27 75 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

22,50 

ТК-27 1Сев.86 11,52 0,027 0,027 Надземная 0,62 

ТК-26 ТК-26/1 80 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

11,04 

ТК-27 1Сев.88 15 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,81 

УТ-25/3 

Герц.69 
Р/Д 

Пищебл.+г
ар.уз.5 

35 0,069 0,069 Подвальная 4,83 

УТ-25/4 
Герц.69 
Р/Д -ж.к. 

уз.3 * 
50 0,125 0,125 Подвальная 12,50 

25/2 25/3 0,5 0,207 0,207 Подвальная 0,21 

25/3 УТ-25/4 30 0,15 0,15 Подвальная 9,00 

  25/2 0,5 0,207 0,207 Подвальная 0,21 

  

Герц.69 
Р/Д  

Гл.кор. 
уз.1 

5 0,125 0,125 Подвальная 1,25 

УТ-25/4 
Герц.69 Р/ 
Д  Гл. кор. 

уз.2 
10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

ТК-23 Герц.79  * 70 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
11,48 

ТК-23 ТК-24 15 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

6,21 

ТК-24 УТ-25 115 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
47,61 

ТК-24 УТ-24/1 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

УТ-24/1 
Герц.75 

"Гелиус" * 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-24/1   28 0,15 0,15 Надземная 8,40 

  ТК-24/3 27 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,40 

ТК-24/3 
Герц.69 

Р/Д - ж.к.+ 
перех уз.4 

35 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

ТК-25/1   128 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
17,66 
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Шевченко 
3 Д/с -59 * 

96 0,069 0,069 Надземная 13,25 

УТ-25   3,754 0,15 0,15 Подвальная 1,13 

ТК-27/2 1Сев.69 10 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,54 

ТК-27/2 1Сев.80 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-27 ТК-27/1 25 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

7,50 

ТК-27/1 1Сев.84 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-27/1 1Сев.77 20 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,08 

ТК-27/1 ТК-27/2 30 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,00 

ТК-26/1 
Осавиахим

.48 
40 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

4,00 

УТ-25/3 
Герц.69 

Р/Д - 
Хозбл. уз.6 

40 0,082 0,082 Подвальная 6,56 

ТК-38 Окт.104 40 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

4,00 

ТК-38 
Октяб.110 

( гвс от 
Герц.65)) 

10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,00 

ТК-36   160 0,207 0,207 Надземная 66,24 

25/2 УТ-25/3 50 0,1 0,1 Подвальная 10,00 

ТК-11/2/1 
5Сев. 207а 
- АБК УВД 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

ТК-7 ТК-8 90 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

46,62 

ТК-8 5Сев.203 60 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

6,00 

ТК-8 5Сев.205 20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,00 

ТК-8 ТК-9 25 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

12,95 

ТК-9 5Сев.203а 15 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,50 

ТК-9 ТК-11 40 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

20,72 

ТК-11 5Сев.203б 30 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

4,14 

ТК-11 ТК-12 45 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

23,31 

ТК-12 5Сев.203в 8 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,80 
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ТК-11 ТК-11/1 13 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2,60 

ТК-11/1 5Сев.205б 10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,00 

ТК-11/1 5Сев.205а 10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,00 

ТК-11/1 ТК-11/2 40 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,00 

ТК-11/2 
5Сев.207 
Д/с 392 * 

25 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,50 

ТК-11/2 ТК-11/3 80 0,1 0,1 Надземная 16,00 

ТК-11/3 ТК-11/4 50 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,00 

ТК-11/4 ТК-11/5 30 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,00 

ТК-11/5 
5Сев.209а 

( гвс от 
Чел.83)* 

20 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

3,28 

ТК-11/4 
5Сев.209 ( 

гвс от 
Чел.83)* 

20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,00 

ТК-11/5 

Чел.83+ 
С/б,ПО+гв

с жд 
209,209а 

70 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

11,48 

ТК-12 ТК-12/1 10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,00 

ТК-12/1 5Сев.205г 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-12/1 5Сев.205в 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-13/2 

Чел.83б+Ч
П 

Гнат.+гвс 
ЧП Чур. 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

ТК-7 
11Ремесл. 
25б  Гр.уз.* 

30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-13/2/1 
Челюск.83

б - ЧП 
Чурбанов 

5 0,04 0,04 Подвальная 0,40 

ТК-13/2/1 
Челюск.83

а * 
85 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

17,00 

ТК-13/2 ТК-13/2/1 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

ТК-11/2/1 
5Сев.207а 
- гар,скл. 

УВД 
10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

ТК-13 ЦТП-103 40 0,1 0,1 Надземная 8,00 

ТК-12 ТК-13 20 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

10,36 

ТК-13 ТК-13/1 50 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

15,00 
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ТК-13/1 
Челюск.83

в 
5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

ТК-13/1 ТК-13/2 125 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

37,50 

ТК-11/2 ТК-11/2/1 15 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

2,07 

УТ-21/2 

ЗАО "Ом 
агр." 

Окт.125 
Офис 

102 0,05 0,05 Надземная 10,20 

УТ-21 УТ-21/1 27 0,259 0,259 Надземная 13,99 

УТ-29/7/1   5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-2/1/1 
ЗАО 

"Омскагр"к
орп.9 

90 0,082 0,082 Надземная 14,76 

УТ-2/7/1 

Гусарова 
115 - ЧП 
Лобах - 

маг. 

15 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,81 

  
Гусарова 
113 - ВВП 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-2/9   10 0,15 0,15 Подвальная 3,00 

  УТ-2/9/2 45 0,15 0,15 Подвальная 13,50 

УТ-2/9/2 
Гусарова 
113 уз.2* 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-2/9/2 УТ-2/9/3 25 0,15 0,15 Подвальная 7,50 

УТ-2/9/3 
Гусарова 
113 уз.3 * 

7,96 0,069 0,069 Подвальная 1,10 

УТ-2/9/3 УТ-2/9/4 25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

УТ-2/9/4 
Гусарова 
113  уз.4 * 

25 0,069 0,069 Подвальная 3,45 

УТ-2/9/4 
Гусарова 
113 уз.5 * 

6 0,069 0,069 Подвальная 0,83 

УТ-2/10 
Арктическа

я 23 ИП 
Сидор.-маг 

20 0,05 0,05 Подвальная 2,00 

УТ-2/10 
Арктическа
я  23 уз.1 - 

ВВП * 
27 0,125 0,125 Подвальная 6,75 

УТ-2/10 УТ-2/10/1 30 0,125 0,125 Подвальная 7,50 

УТ-2/10/1 
Арктическа
я 23 уз.3 * 

10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

УТ-2/10/1 
Арктическа
я 23 уз.2 * 

15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

ТК-1 УТ-1/1 20 0,4 0,4 Надземная 16,00 

УТ-2 УТ-2/1 55 0,207 0,207 Надземная 22,77 

УТ-2/1 

Гусарова 
121-

общ.Ф-зк. 
колл.* 

5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

УТ-2/1 УТ-2/2 35 0,207 0,207 Надземная 14,49 

УТ-2/2 
Гусарова 

119 общ.Ф-
20 0,1 0,1 Надземная 4,00 
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эк.колл.* 

УТ-1/1 ТК-1/1/1 37 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,40 

УТ-1/1 УТ-2 40 0,4 0,4 Надземная 32,00 

УТ1/1/4 
Черныш.84 
АТХ -АБК* 

12 0,1 0,1 Подвальная 2,40 

УТ1/1/4 

Черн.84 - 
АТХ  

(АРМ+КПП
)* 

22 0,1 0,1 Подвальная 4,40 

УТ1/1/3 УТ1/1/4 60 0,1 0,1 Подвальная 12,00 

ТК-1/1/1 УТ1/1/3 5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ1/1/2 
Черныш.84 

- АБК 
УФСБ 

45 0,082 0,082 Подвальная 7,38 

УТ1/1/2 
Черн.84 

Гар.ФСБ+
Ц.св. 

5 0,1 0,1 Надземная 1,00 

ТК-1/1/1 УТ1/1/2 2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

УТ1/1/3 
Черныш.84 
Гар. АТХ * 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-5/1/2 
Гусарова 
123 уз.2 * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

ТК-5/1 УТ-5/1/1 40 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

6,56 

УТ-5/1/2 
Гусарова 
123 уз.3 * 

20 0,069 0,069 Подвальная 2,76 

УТ-4 
6Рем.13  
Шк.116 * 

23 0,1 0,1 Надземная 4,60 

УТ-4 Тк-4/1 50 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

25,90 

Тк-4/1 ТК-5 60 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

31,08 

ТК-5 ТК-5/1 30 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,00 

ТК-5/1 
Арктическа

я 37 * 
6,32 0,1 0,1 Подвальная 1,26 

ТК-5/1 
 

Арктическа
я 37 СЭС * 

20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

Тк-4/1 
8Ремесл.1

7а 
20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

ТК-6 ТК-7 250 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

129,50 

УТ-5/1/1 УТ-5/1/2 25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

ТК* ПУ Инкос 52 0,069 0,069 Надземная 7,18 

ТК-1 
Черныш.69 
Фумиг.отр.

* 
45 0,05 0,05 Надземная 4,50 

УТ-2 ТК-3 60 0,4 0,4 Надземная 48,00 
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УТ-3/1/2 ТК-3/3 50 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,00 

ТК-3 УТ-4 90 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

46,62 

ТК-5 ТК-6 196 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

101,53 

ТК-6 ТК-6/1 35 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

4,83 

ТК-6/1 
Аркт.47 + 

УВД+ 
Аркт.45а * 

4,49 0,069 0,069 Подвальная 0,62 

  Суж.1* 15 0,4 0,4 Надземная 12,00 

  Суж.1 0,28 0,259 0,259 Надземная 0,15 

Кот.4Сев.1
80 

  0,2 0,4 0,4 Надземная 0,16 

Кот.4Сев.1
80 

  0,2 0,259 0,259 Надземная 0,10 

Суж.1* ТК* 165 0,4 0,4 Надземная 132,00 

ТК* ТК-1 242 0,4 0,4 Надземная 193,60 

УТ-2/2 ТК-2/3 50 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

20,70 

ТК-2/3 ТК-2/4 15 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,00 

ТК-2/4 
Черныш.82  

Д/с 185 * 
60 0,069 0,069 

Подземная 
канальная 

8,28 

ТК-2/4 УТ-2/5 95 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

19,00 

УТ-2/8 УТ-2/7/1 30 0,15 0,15 Подвальная 9,00 

УТ-2/7/1 УТ-2/7/2 2 0,15 0,15 Подвальная 0,60 

УТ-2/7/1 
пр.Гусаров
а 115 - уз.1 

- ВВП* 
20 0,05 0,05 Подвальная 2,00 

УТ-2/5 
Черныш.80 
уз.1  - ВВП 

* 
6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

УТ-2/5 УТ-2/6 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

УТ-2/6 
Черныш.80 

уз.2 * 
6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

УТ-2/6 УТ-2/7 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

УТ-2/7 
Черныш.80 

уз.3 * 
6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

УТ-2/7 
Черныш.80 

уз.4 * 
25 0,082 0,082 Подвальная 4,10 

УТ-2/7/2 
пер. 

Гусарова 
115 уз.1* 

6 0,125 0,125 Подвальная 1,50 

УТ-2/7/2 УТ-2/7/3 25 0,125 0,125 Подвальная 6,25 

УТ-2/7/3 
пер.Гусаро

ва 115 
уз.2* 

6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

УТ-2/7/3 УТ-2/7/4 27,85 0,125 0,125 Подвальная 6,96 
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УТ-2/7/4 
пр.Гусаров
а 115 уз.4 * 

30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

УТ-2/7/4 
пр.Гусаров
а,115 уз.3* 

6 0,125 0,125 Подвальная 1,50 

УТ-2/8 УТ-2/9 60 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

18,00 

УТ-2/9 УТ-2/10 80 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

24,00 

ТК-2/3 УТ-2/8 35 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

10,50 

ТК*/1 ТКК 52 0,069 0,069 Надземная 7,18 

ТКК 
5Сев.192 

Инкос-
скл.1* 

75 0,05 0,05 Надземная 7,50 

ПУ Инкос ТК*/1 30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

УТ-3/1/3 
Гусарова 

115 + маг * 
5 0,125 0,125 Подвальная 1,25 

ТК-3/1/1 

Гус.117+ 
парк,оф,Ав
т,2чжд,АС 

* 

6 0,125 0,125 Подвальная 1,50 

ТК-3/1/1 УТ-3/1/2 23 0,15 0,15 Подвальная 6,90 

ТК-3 ТК-3/1 4 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

ТК-3/1 ТК-3/1/1 80 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

24,00 

УТ-3/1/2 УТ-3/1/3 50 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

12,50 

ТК*/1 

5Сев.192 
Инкос-

АБК,гар.ск
л* 

82 0,069 0,069 Надземная 11,32 

УТ-29/4 29/4/1 12,33 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2,47 

29/4/1 

Шк- 
маст.гар+г

вс 
уч.+ж.д.39

а * 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

УТ-29/4 ТК-29/5 60 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,00 

ТК-29/5 
1Сев.39 

Шк -и.№6 
уч.кор.* 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ТК-27/5 ТК-27/5/1 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

УТ-25 ТК-25/5 65 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
19,50 

Кот.4Сев.1
80 

УТ-1р 120 0,4 0,4 Надземная 96,00 
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Суж.1 УТ-21 464 0,309 0,309 Надземная 286,75 

ТК-23 1Сев.95 * 120 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

УТ-1р 2015_136 240 0,1 0,1 Надземная 48,00 

УТ-22/1 
Герц.50  
Пр.охр.- 

гар+х/б  * 
25 0,069 0,069 Подвальная 3,45 

УТ-1р 2020_223 450 0,4 0,4 Надземная 360,00 

ТК-3/3 ТК-3/4 25 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

3,45 

ТК-3/4 Аркт-31* 20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,00 

ТК-3/4 
Гусарова 

112* 
15 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,50 

ТК-3/3 
Арктическа

я.25 * 
50 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

10,00 

УТ-5/1/1 
Гусарова 
123 уз.1 - 

ВВП * 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

ТК-3 2020_221 200 0,35 0,35 Надземная 140,00 

ТК-1*/1 ТК-1*/2 75 0,15 0,15 Надземная 22,50 

ТК-1*/2 
СИБИКОМ 
- скл.+АБК 

уз.2 
25 0,15 0,15 Надземная 7,50 

ТК-105/4   33 0,359 0,359 Надземная 23,69 

ТК-103/1 ТК-104 43 0,15 0,15 Подвальная 12,90 

ТК-102/1   42 0,15 0,15 Надземная 12,60 

    70 0,307 0,307 Надземная 42,98 

    30 0,414 0,414 Надземная 24,84 

        0,259 Надземная 0,00 

    30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

ТК-105/2 ТК-105/3 50 0,309 0,309 Надземная 30,90 

ТК-105/1 ТК-105/2 339 0,307 0,307 Надземная 208,15 

  
Новотех-

0.05 
    0,05 Надземная 0,00 

        0,15 Надземная 0,00 

    87 0,207 0,207 Надземная 36,02 

    100 0,207 0,207 Надземная 41,40 

  

АК 
"Омскагрег
."корп.42 - 

АБК 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

  
Выс.техн.п

роходн. 
20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

  
Выс.тех. 
кор.65 

55 0,082 0,082 Надземная 9,02 

    23 0,307 0,307 Надземная 14,12 

  
Высок. 

техн.- ГСМ 
41 0,04 0,04 Надземная 3,28 
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ТК- 1* ТК-1*/1 670 0,15 0,15 Надземная 201,00 

ТК-1   113 0,414 0,414 Надземная 93,56 

ТК-105/3 
"АК 

"Омскагрег
ат  Корп.66 

75 0,15 0,15 Надземная 22,50 

  ТК-105/1 52 0,359 0,359 Надземная 37,34 

    35 0,259 0,259 Надземная 18,13 

    101 0,207 0,207 Надземная 41,81 

  

АК 
"Омскагрег

ат" 
уз.учета 

3 0,027 0,027 Надземная 0,16 

  

Выс.тех. 
К.26 

комп.+АБК
+гар. 

62 0,1 0,1 Надземная 12,40 

    141,9 0,307 0,307 Надземная 87,13 

    87 0,259 0,259 Надземная 45,07 

    30 0,359 0,359 Надземная 21,54 

ТК-1*/2 

СиБиКом  
Рем.+свар

+ 
АБК+стоян 

10 0,069 0,069 Надземная 1,38 

ТК-105/4 
Выс.техн.к

орп. 53 
4 0,069 0,069 Надземная 0,55 

  
Выс.техн. 
кор.46б- 

АБК 
30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

    37 0,259 0,259 Надземная 19,17 

    35 0,207 0,207 Надземная 14,49 

ТК-102/1 
Выс.техн.к
ор.44  уз.4 

27 0,082 0,082 Надземная 4,43 

  
Выс.техн. 

кор.46-
ИТП №2 

2 0,207 0,207 Надземная 0,83 

  
Выс.техн. 
кор.44 - 

уз.1 
10 0,125 0,125 Надземная 2,50 

ТК-1 ТК-105/4 163 0,359 0,359 Надземная 117,03 

тк ТК-102 121 0,259 0,259 Надземная 62,68 

ТК-105/4 
Выс.техн. 
корп.72 

4 0,069 0,069 Надземная 0,55 

    55 0,359 0,359 Надземная 39,49 

  
Выс.техн. 
корп.31 

25 0,1 0,1 Надземная 5,00 

  
Выс.техн. 
кор.46а-
ИТП №3 

30 0,15 0,15 Подвальная 9,00 

ТК- 1* ТК-103/1 45 0,15 0,15 Надземная 13,50 

ТК-102/2 
Выс.техн.к
орп.44 уз.2 

10 0,125 0,125 Надземная 2,50 

ТК-102/2 
Выс.техн. 
кор.44 уз.3 

61 0,1 0,1 Надземная 12,20 
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  ТК-102/2 70 0,15 0,15 Надземная 21,00 

    21,5 0,207 0,207 Надземная 8,90 

    27,5 0,15 0,15 Надземная 8,25 

  
ТехноПарк

-Омск- 
Черн.7 

10 0,159 0,15 Надземная 3,18 

  
Выс.техн. 
Хлорат. 

25 0,069 0,069 Надземная 3,45 

ТК-102 
Выс.техн. 
корп.45 

35 0,15 0,15 Надземная 10,50 

ТК-105/1 
"АК"Омскаг

регат". 
Корп.80 

75 0,207 0,207 Надземная 31,05 

    86 0,15 0,15 Подвальная 25,80 

тк ТК- 1* 112,5 0,207 0,207 Надземная 46,58 

    53 0,359 0,359 Надземная 38,05 

        0,207 Надземная 0,00 

    28 0,207 0,207 Надземная 11,59 

    210 0,259 0,259 Надземная 108,78 

ТК-104 
"АК 

"Омскагрег
ат." кор.45 

43 0,15 0,15 Надземная 12,90 

ТК-102 ТК-102/1 100 0,259 0,259 Надземная 51,80 

  
Выс.техн. 
корп.10 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

  
Выс.тех. 
кор.46 

ИТП№1 
2 0,207 0,207 Подвальная 0,83 

ТК-103/1 
Высок.тех. 

кор.47-
ИТП №1 

26 0,15 0,15 Надземная 7,80 

ТК-1*/1 
СИБИКОМ 

уз.1 - 
Проходн. 

2,5 0,027 0,05 Надземная 0,14 

  
Высок.техн

.кор. 
СКЛАД 

67 0,05 0,05 Подвальная 6,70 

ТК-104 
Выс.техн. 
Корп.47 -

2уз. 
35 0,1 0,1 Надземная 7,00 

  
Вывс.техн. 

кор.41- 
уз.3+ уз.4 

10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  
Выс.техн. 

кор.28 
10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

  
Высок.техн
.-кор.41 -

2уз. 
103 0,15 0,15 Подвальная 30,90 

  
Выс.техн.к
орп.41 -1уз 

13 0,1 0,1 Подвальная 2,60 

Итого по 
котельной 

          5737,41 
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Рисунок 2.2. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 4 Северная, 180
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2.3 Тепловые сети от котельной по ул. Загородная, 12 (п. 

Загородный). 

Таблица 2.3 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Загородная, 12 (п. Загородный) 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

п.Загородн
ый 

УТ-1 26,5 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
16,38 

УТ-1 УТ-2 100 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
30,00 

УТ-2 14 ж.д. 68,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,70 

УТ-2 УТ-3 65 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
19,50 

УТ-3 д/с 379 50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

УТ-3 УТ-3/1 175 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
35,00 

УТ-1 УТ-4 12 0,309 0,309 Надземная 7,42 

УТ-4 ТК-1 55 0,309 0,309 Надземная 33,99 

ТК-1 ТК-2 25 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,50 

ТК-2 11 ж.д. 12 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

ТК-2 10 ж.д. 8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

ТК-1 УТ-5 5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

УТ-5 1 ж.д. 5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-5 ТК-3 48 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,40 

ТК-3 2 ж.д. 5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-3 ТК-4 45 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
13,50 

ТК-4 3 ж.д. 5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-4 ТК-5 75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,50 

ТК-5 3а ж.д. 5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-5 ТК-6 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-6 8 ж.д. 35 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

4,83 

УТ-3/1 ЖЭУ. маг. 15 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,00 
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ТК-6 ТК-7 25 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,50 

ТК-7 4 ж.д. 35 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

ТК-7 ТК-8 45 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
13,50 

ТК-8 5 ж.д. 52 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,40 

ТК-9 7 ж.д. 52 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,40 

ТК-9 6 ж.д. 35 0,1 0,1 Надземная 7,00 

УТ-3/1 шк.103 105 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
21,00 

    12,5 0,1 0,1 Надземная 2,50 

    44,8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,96 

    7,4 0,082 0,082 Подвальная 1,21 

    325 0,207 0,207 Надземная 134,55 

Итого по котельной 469,24 
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Рисунок 2.3. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Загородная, 12 (п. Загородный)  
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2.4 Тепловые сети от котельной по ул. Комсомольская, 3 (п. Большие 

поля). 

Таблица 2.4 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Комсомольская, 3 (п. Большие 

поля) 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ту-12/10 
Первомайс

кая 1 
теплица 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ту-12/10 
Первомайс

кая 1 
СШ№5 

30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

ТУ-10 ТУ-11 20 0,15 0,15 Надземная 6,00 

ТУ-16 ТУ-17 106 0,15 0,15 Надземная 31,80 

ТУ-17 ту-17/1 55 0,1 0,1 Надземная 11,00 

ту-17/1 Новая 1 -1 8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-17/1 ту-17/2 7 0,1 0,1 Надземная 1,40 

ту-17/2 
Новая 1 -2 

баня 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-17/3 Новая 3 -1 8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-17/3 ту-17/4 7 0,082 0,082 Надземная 1,15 

ту-17/4 
Новая 3 -2 

+баня 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-17/5 Новая 5-1 8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-17/5 ту-17/6 56 0,082 0,082 Надземная 9,18 

ту-17/6 Новая 7-1 10 0,04 0,04 Надземная 0,80 

ту-17/7 Новая 9 15 0,04 0,04 Надземная 1,20 

ту-17/7 ту-17/8 59 0,082 0,082 Надземная 9,68 

ТУ-17 ТУ-18 15 0,15 0,15 Надземная 4,50 

ТУ-18 ту-18/1 51 0,082 0,082 Надземная 8,36 

ту-18/1 Новая 2 6 0,033 0,033 Надземная 0,40 

ту-18/2 Новая 4 -2 6 0,033 0,033 Надземная 0,40 

ту-18/2 ту-18/3 5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

ту-18/3 Новая 4 -1 6 0,033 0,033 Надземная 0,40 

ту-18/4 Новая 6 -2 6 0,033 0,033 Надземная 0,40 

ту-18/4 ту-18/5 8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

ту-18/5 Новая 6 -1 12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ту-18/5 ту-18/6 36 0,082 0,082 Надземная 5,90 

ту-18/6 
Смирновск

ая 11 
75 0,05 0,05 Надземная 7,50 

ту-18/6 ту-18/7 14 0,082 0,082 Надземная 2,30 

ту-18/7 Новая 8 6 0,033 0,033 Надземная 0,40 

ТУ-18   50 0,15 0,15 Надземная 15,00 

ту-18/1   10 0,082 0,082 Надземная 1,64 
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Новая 2-1 

баня  
гараж 

10 0,027 0,027 Надземная 0,54 

    24 0,082 0,082 Надземная 3,94 

  
Новая 4-2 

баня 
11,5 0,027 0,027 Надземная 0,62 

ту-18/3   12 0,082 0,082 Надземная 1,97 

  ту-18/4 12 0,082 0,082 Надземная 1,97 

  
Новая 6-2 

баня 
1,5 0,027 0,027 Надземная 0,08 

ту-18/7   22 0,082 0,082 Надземная 3,61 

  Новая 10 6 0,082 0,082 Надземная 0,98 

  
Новая 10-1 

баня 
7,5 0,033 0,033 Надземная 0,50 

ту-17/2   10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  ту-17/3 42 0,082 0,082 Надземная 6,89 

  
Новая 1-2 

баня 
15 0,027 0,027 Надземная 0,81 

ту-17/4   10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  
Новая 3-2 

баня 
4 0,027 0,027 Надземная 0,22 

    43 0,082 0,082 Надземная 7,05 

  ту-17/5 10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  
Новая 5-1 

баня 
2 0,027 0,027 Надземная 0,11 

ту-17/6   10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  ту-17/7 39 0,082 0,082 Надземная 6,40 

  Новая 7-2 5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

ту-17/7 Новая 9-2 7,5 0,033 0,033 Надземная 0,50 

    55 0,15 0,15 Надземная 16,50 

ту-7/2   35 0,04 0,04 Надземная 2,80 

ту-10/8 
Зеленая 8-

3 
25 0,04 0,04 Надземная 2,00 

ту-10/10 
Зеленая 8-

1 
25 0,04 0,04 Надземная 2,00 

ту-10/8 ту-10/9 5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

ту-10/9 ту-10/10 5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

ту-10/9 
Зеленая 8-

2 
25 0,04 0,04 Надземная 2,00 

ту-10/10 
Зеленая 8-

1 баня 
5,5 0,027 0,027 Надземная 0,30 

ту-17/8 Новая 11 15 0,04 0,04 Надземная 1,20 

  ту-18/2 10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

ту-10/6 
Зеленая 6-

1 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-14/1 
Зеленая 

15-1 
15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

ту-14/1 ту-14/2 3 0,082 0,082 Надземная 0,49 

ту-14/2 
Зеленая 

15-2 
15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

ту-2/2   8 0,05 0,05 Надземная 0,80 
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Смирновск

ая 2 
32 0,05 0,05 Надземная 3,20 

  
Новая 2-2 

баня 
23 0,027 0,027 Надземная 1,24 

ту-10/2   15 0,082 0,082 Надземная 2,46 

ту-2/1   9 0,05 0,05 Надземная 0,90 

ту-1/11 ту-1/12 62 0,04 0,04 Надземная 4,96 

ту-1/12 
Комсомоль
ская 17-3 

5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

ту-1/12 ту-1/13 5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

ту-1/13 
Комсомоль

ская17-2 
5 0,032 0,032 Надземная 0,32 

ту-1/13 ту-1/14 10 0,04 0,04 Надземная 0,80 

ту-1/14 
Комсомоль
ская 17-1 

5 0,032 0,032 Надземная 0,32 

ту-12/9 ту-12/10 13 0,1 0,1 Надземная 2,60 

ту-12/9 ту-12/11 44 0,15 0,15 Надземная 13,20 

ту-12/11 
Первомайс

кая 
1СШ№5-2 

38 0,069 0,069 Надземная 5,24 

ту-12/11 ту-12/12 12 0,15 0,15 Надземная 3,60 

ту-12/12 
Первомайс

кая 3-1 
30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

ту-12/12 ту-12/13 28 0,15 0,15 Надземная 8,40 

ту-12/13 
Первомайс

кая 2 
ДК"Колос" 

28 0,082 0,082 Надземная 4,59 

ту-8/6 
Первомайс

кая 3-2 
30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

ту-8/9 
Первомайс

кая 5 
11 0,05 0,05 Надземная 1,10 

ту-8/9 ту-8/9 26 0,15 0,15 Надземная 7,80 

ту-8/9 ту-8/9/1 64 0,15 0,15 Надземная 19,20 

ту-8/9/1 ту-8/9/2 42 0,125 0,125 Надземная 10,50 

ту-8/9/2 
Комсомоль

ская 16 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ту-8/9/2   23 0,15 0,15 Надземная 6,90 

  ту-8/9/4 66 0,05 0,05 Надземная 6,60 

ту-8/9/4 
Комсомоль

ская 18 
15 0,04 0,04 Надземная 1,20 

ту-8/9/4 ту-8/9/5 22 0,05 0,05 Надземная 2,20 

ту-8/9/5 
Комсомоль
ская 20-1 

15 0,04 0,04 Надземная 1,20 

ту-8/9   15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

  ту-8/9/6 35 0,082 0,082 Надземная 5,74 

ту-8/9/6 ту-8/9/7 5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

ту-8/9/7 Лесная 1 5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

ту-1/8 
Комсомоль

ская 13 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 
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ту-1/8 ту-1/9 20 0,082 0,082 Надземная 3,28 

ту-1/9 
Комсомоль

ская 15 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-1/14   15 0,032 0,032 Надземная 0,96 

  
Комсомоль
ская 20-2 

5 0,032 0,032 Надземная 0,32 

ту-1/11 ту-1/15 28 0,15 0,15 Надземная 8,40 

ту-1/15 
Комсомоль

ская 19 
90 0,033 0,033 Надземная 5,94 

ту-1/15 ту-1/16 120 0,15 0,15 Надземная 36,00 

ту-1/16   37 0,15 0,15 Надземная 11,10 

  ту-1/17 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

ту-1/17 
Комсомоль
ская 23-1 

9 0,033 0,033 Надземная 0,59 

ту-1/17 ту-1/18 18 0,1 0,1 Надземная 3,60 

ту-1/18 ту-1/19 17 0,04 0,04 Надземная 1,36 

ту-1/19 
Комсомоль
ская 23-2 

12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ту-1/19 ту-1/20 37 0,04 0,04 Надземная 2,96 

ту-1/20 
Комсомоль

ская 21 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-1/18 ту-1/21 12 0,1 0,1 Надземная 2,40 

ту-1/21 ту-1/22 22 0,05 0,05 Надземная 2,20 

ту-1/22 
Комсомоль

ская 26 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-1/22 ту-1/23 25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

ту-1/23 
Комсомоль

ская 24 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-1/23 ту-1/24 14 0,05 0,05 Надземная 1,40 

ту-1/24 
Комсомоль

ская 22 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-1/21 ту-1/26 1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

ту-1/26 ту-1/27 28 0,1 0,1 Надземная 5,60 

ту-1/27 
Солнечная 

9 -2 
11 0,033 0,033 Надземная 0,73 

ту-1/28 ту-1/29 10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

ту-1/29 
Солнечная 

9 -1 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-1/30 ту-1/31 43 0,069 0,069 Надземная 5,93 

ту-1/31 
Солнечная 

5 
12 0,027 0,027 Надземная 0,65 

ту-1/32 
Солнечная 

3 
12 0,027 0,027 Надземная 0,65 

ту-1/33 
Солнечная 

1 
15 0,033 0,033 Надземная 0,99 

ту-1/28 ту-1/34 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ту-1/35 
Солнечная 

8 
7 0,033 0,033 Надземная 0,46 

ту-1/36 
Солнечная 

6 
7 0,033 0,033 Надземная 0,46 
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ту-1/36 ту-1/37 40 0,05 0,05 Надземная 4,00 

ту-1/37 
Солнечная 

4 
7 0,033 0,033 Надземная 0,46 

ту-1/34 ту-1/38 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ту-1/38 
Солнечная 

10 
7 0,033 0,033 Надземная 0,46 

ту-1/39 
Лесная 7 -

1 
8 0,033 0,033 Надземная 0,53 

ту-1/39 ту-1/40 6 0,1 0,1 Надземная 1,20 

ту-1/40 
Лесная 7 -

2 
8 0,033 0,033 Надземная 0,53 

ту-1/40 ту-1/45 18 0,1 0,1 Надземная 3,60 

ту-1/46   2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

ту-1/46 ту-1/47 35 0,04 0,04 Надземная 2,80 

ту-1/47 
Лесная 

10а 
6 0,04 0,04 Надземная 0,48 

ту-1/47 
Спортивна

я 4 
35 0,04 0,04 Надземная 2,80 

ту-1/45 ту-1/41 76 0,1 0,1 Надземная 15,20 

ту-1/41 Лесная 5 8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-1/41 ту-1/42 12 0,1 0,1 Надземная 2,40 

ту-1/42 ту-1/43 18 0,1 0,1 Надземная 3,60 

ту-1/43 Лесная 6 8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-1/43 ту-1/44 22 0,1 0,1 Надземная 4,40 

ту-1/44 Лесная 4 8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-8/7 ту-8/8 35 0,15 0,15 Надземная 10,50 

ту-8/8 ту-8/9 35 0,15 0,15 Надземная 10,50 

ту-1/16 
Спортивна
я 1 Адм зд 

74 0,05 0,05 Надземная 7,40 

ту-1/45   12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

  ту-1/46 46 0,05 0,05 Надземная 4,60 

ту-1/42   4 0,1 0,1 Надземная 0,80 

  Лесная 8 8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-1/26   30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

  
Спортивна

я 12 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

  
Спортивна
я 12 баня 

3,5 0,05 0,05 Надземная 0,35 

ту-1/38   30 0,04 0,04 Надземная 2,40 

  
Спортивна

я 10 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

  
Спортивна
я 10 баня 

20 0,021 0,021 Надземная 0,84 

    15 0,033 0,033 Надземная 0,99 

    15 0,033 0,033 Надземная 0,99 

ту-1/32 ту-1/33 2 0,069 0,069 Надземная 0,28 

    25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

    12 0,027 0,027 Надземная 0,65 
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ту-1/31 ту-1/32 3 0,069 0,069 Надземная 0,41 

    35 0,069 0,069 Надземная 4,83 

    12 0,027 0,027 Надземная 0,65 

ту-1/35 ту-1/36 36 0,05 0,05 Надземная 3,60 

    2 0,04 0,04 Надземная 0,16 

    7 0,033 0,033 Надземная 0,46 

ту-1/34 ту-1/35 42 0,082 0,082 Надземная 6,89 

    2 0,082 0,082 Надземная 0,33 

    7 0,033 0,033 Надземная 0,46 

ту-1/29 ту-1/30 30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

    5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

ту-1/30 
Солнечная 

7 
12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

    12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ту-8/9/7 
Солнечная 

2 
24 0,033 0,033 Надземная 1,58 

    8 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
0,53 

ту-8/9/1 
Первомайс

кая 7 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ту-1/27 ту-1/28 2 0,1 0,1 Надземная 0,40 

    12 0,1 0,1 Надземная 2,40 

ту-1/38 ту-1/39 6 0,1 0,1 Надземная 1,20 

    22 0,1 0,1 Надземная 4,40 

    7 0,033 0,033 Надземная 0,46 

ту-1/10 
Комсомоль

ская 14 
5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

    8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

  
Лесная 10-

2 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

  
Лесная 10-

1 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

    8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

  
Лесная 10-

3 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

    8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

  
Лесная 10-

4 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

    8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

кот. пос. 
Большие 

Поля 
ТУ-1 12 0,309 0,309 Надземная 7,42 

ТУ-2 
Центральн

ая 13 
34 0,05 0,05 Надземная 3,40 

ТУ-2 ТУ-3 10 0,259 0,259 Надземная 5,18 

ту-2/2 
Энергетик

ов 10 
25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

ТУ-3 
Центральн

ая 11 
39 0,05 0,05 Надземная 3,90 

ТУ-3 ТУ-4 13 0,259 0,259 Надземная 6,73 
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ТУ-4 
Комсомльс

кая 8 
25 0,04 0,04 Надземная 2,00 

ТУ-4 ТУ-5 62 0,259 0,259 Надземная 32,12 

ТУ-5 ТУ-6 1 0,259 0,259 Надземная 0,52 

ТУ-6 ТУ-7 30 0,259 0,259 Надземная 15,54 

  ту-7/2 12 0,082 0,082 Надземная 1,97 

ту-7/2 
Энергетик

ов 3 
42 0,04 0,04 Надземная 3,36 

ТУ-7 ту-7/1 25 0,082 0,082 Надземная 4,10 

ту-7/1   25 0,082 0,082 Надземная 4,10 

ТУ-7 ТУ-8 8 0,259 0,259 Надземная 4,14 

ту-10/6 ту-10/7 6 0,082 0,082 Надземная 0,98 

ту-10/7 
Зеленая 6-

2 
8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

ту-10/7 ту-10/8 31 0,082 0,082 Надземная 5,08 

ТУ-8 ту-8/1 28 0,207 0,207 Надземная 11,59 

ту-8/1 
Центральн
ая 7а маг-

кафе 
13 0,05 0,05 Надземная 1,30 

ту-8/1 ту-8/2 14 0,207 0,207 Надземная 5,80 

ту-8/2 
Центральн

ая 9 
46 0,082 0,082 Надземная 7,54 

ту-8/2 ту-8/3 25 0,207 0,207 Надземная 10,35 

ту-8/3 ту-8/3/1 56 0,1 0,1 Надземная 11,20 

ту-8/3/1 
Центральн

ая 14 
12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ту-8/3/1 ту-8/3/2 81 0,1 0,1 Надземная 16,20 

ту-8/3/2 
Центральн

ая 16 
18 0,1 0,1 Надземная 3,60 

ту-8/3 ту-8/4 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

ту-8/4 
Центральн

ая 12 
4 0,05 0,05 Надземная 0,40 

ту-8/5/1 
Центральн

ая 12а 
5 0,1 0,1 Надземная 1,00 

ту-8/5 ту-8/6 26 0,15 0,15 Надземная 7,80 

ту-8/6 ту-8/7 5 0,15 0,15 Надземная 1,50 

ту-8/7 
Первомайс

кая 5а 
7 0,05 0,05 Надземная 0,70 

ту-1/2 
Центральн

ая 18 
32 0,05 0,05 Надземная 3,20 

ту-1/2 ту-1/3 122 0,207 0,207 Надземная 50,51 

ту-1/3 ту-1/4 73 0,15 0,15 Надземная 21,90 

ту-1/4 ту-1/5 18 0,05 0,05 Надземная 1,80 

ту-1/5 
Комсомоль

ская 9 
12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ту-1/5 ту-1/6 32 0,05 0,05 Надземная 3,20 

ту-1/6 
Комсомоль

ская 7 
12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ту-1/4 ту-1/7 24 0,082 0,082 Надземная 3,94 
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ту-1/7 
Комсомоль

ская 11 
15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

ту-1/7 ту-1/8 42 0,082 0,082 Надземная 6,89 

ту-1/3 ту-1/11 135 0,207 0,207 Надземная 55,89 

ТУ-14 ту-14/1 63 0,082 0,082 Надземная 10,33 

ту-14/2 ту-14/3 42 0,082 0,082 Надземная 6,89 

ту-14/3 
Зеленая 

13 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-14/4 
Зеленая 

11 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-14/4 ту-14/5 35 0,082 0,082 Надземная 5,74 

ту-14/5 Зеленая 9 10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-14/6 Зеленая 7 12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-14/7 Зеленая 5 12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ТУ-14 ТУ-15 7 0,15 0,15 Надземная 2,10 

ТУ-15 
Зеленая 

17 
10 0,027 0,027 Надземная 0,54 

ТУ-15 ТУ-16 1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

ТУ-16 
Зеленая 
19 общ 

15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

ТУ-2 ту-2/1 164 0,05 0,05 Надземная 16,40 

ту-2/1 
Комсомоль

ская 1а 
слесарная 

12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ту-12/3 ту-12/4 45 0,082 0,082 Надземная 7,38 

ту-12/4 
Центральн

ая 10 
14 0,05 0,05 Надземная 1,40 

ту-1/4 ту-1/10 15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

ту-1/10 
Комсомоль

ская 12 
15 0,082 0,082 Надземная 2,46 

  ту-2/2 47 0,05 0,05 Надземная 4,70 

ТУ-8 ТУ-9 63 0,259 0,259 Надземная 32,63 

ТУ-9 
Центральн

ая 7 
20 0,04 0,04 Надземная 1,60 

ту-1/1 ту-1/2 122 0,207 0,207 Надземная 50,51 

ТУ-1   1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

  ТУ-14 128 0,15 0,15 Надземная 38,40 

ТУ-1   1 0,207 0,207 Надземная 0,41 

  ту-1/1 42 0,207 0,207 Надземная 17,39 

ТУ-1   1 0,259 0,259 Надземная 0,52 

  ТУ-2 55 0,259 0,259 Надземная 28,49 

ту-14/3   37 0,082 0,082 Надземная 6,07 

  ту-14/4 10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  
Зеленая 

11-2 баня 
15 0,027 0,027 Надземная 0,81 

ту-14/5   38 0,082 0,082 Надземная 6,23 

  ту-14/6 10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  
Зеленая 7-

3 баня 
6 0,027 0,027 Надземная 0,32 
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ту-14/6   46 0,082 0,082 Надземная 7,54 

  ту-14/7 10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  
Зеленая 5-

-2 баня 
6 0,027 0,027 Надземная 0,32 

  ту-10/6 28 0,082 0,082 Надземная 4,59 

  
Энергетик

ов 5 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

  
Энергетик

ов 5-2 
баня 

7 0,027 0,027 Надземная 0,38 

  
Энергетик

ов 7 
4 0,05 0,05 Надземная 0,40 

  
Энергетик

ов 7/1  
баня 

5 0,027 0,027 Надземная 0,27 

ТУ-5   20 0,04 0,04 Надземная 1,60 

  
Энергетик

ов 6-1 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

ТУ-6   20 0,04 0,04 Надземная 1,60 

  
Энергетик

ов 6-2 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

  
Энергетик

ов 6-1 
баня 

4 0,014 0,014 Надземная 0,11 

  
Энергетик

ов 6-2 
баня 

2,5 0,05 0,05 Надземная 0,25 

ту-7/1   8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

  
Энергетик

ов 4 
3 0,04 0,04 Надземная 0,24 

  
Энергетик

ов 4/1 
3 0,014 0,014 Надземная 0,08 

    12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ту-8/8 
Первомайс

кая 7а 
столярная 

32 0,05 0,05 Надземная 3,20 

ту-8/5 ту-8/5/1 46 0,1 0,1 Надземная 9,20 

ту-1/1 
Центральн

ая 15 
13 0,05 0,05 Надземная 1,30 

ТУ-10 ту-10/1 19 0,082 0,082 Надземная 3,12 

ту-10/1 
Юбилейна

я 2-1 
10 0,04 0,04 Надземная 0,80 

ту-10/1 ту-10/2 10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

ту-10/2 
Юбилейна

я 2-2 
10 0,04 0,04 Надземная 0,80 

  ту-10/3 18 0,082 0,082 Надземная 2,95 

ту-10/3 
Юбилейна

я 4 
10 0,04 0,04 Надземная 0,80 

ту-10/4 
Юбилейна

я 6 
15 0,033 0,033 Надземная 0,99 

ту-10/4 ту-10/5 45 0,082 0,082 Надземная 7,38 

ту-10/5 Зеленая 4 18 0,04 0,04 Надземная 1,44 

ТУ-11 ту-11/1 23 0,082 0,082 Надземная 3,77 
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ту-11/1 
Юбилейна

я 3 
15 0,04 0,04 Надземная 1,20 

ту-11/2 
Юбилейна

я 5-1 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-11/2 ту-11/3 14 0,082 0,082 Надземная 2,30 

ту-11/3 
Юбилейна

я 5-2 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-11/4 
Юбилейна

я 7-1 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ту-11/4 ту-11/5 14 0,082 0,082 Надземная 2,30 

ту-11/5 
Юбилейна

я 7-2 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ТУ-11 ТУ-12 24 0,15 0,15 Надземная 7,20 

ТУ-12 ту-12/1 16 0,15 0,15 Надземная 4,80 

ту-12/1 
Центральн
ая 5 АБК 

5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

ту-13/2 
Молодежн

ая 2 -2 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-13/2 ту-13/3 13 0,15 0,15 Надземная 3,90 

ту-13/3 
Молодежн

ая 2 -1 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-13/4 
Молодежн

ая 4 -1 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-13/4 ту-13/5 2 0,15 0,15 Надземная 0,60 

ту-13/5 
Молодежн

ая 4 -2 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-13/5 ту-13/6 36 0,15 0,15 Надземная 10,80 

ту-13/6 
Молодежн

ая 6 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-13/6 ту-13/7 80 0,15 0,15 Надземная 24,00 

ту-13/7 
Молодежн

ая 7 
12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ту-13/7 ту-13/8 24 0,082 0,082 Надземная 3,94 

ту-13/8 
Молодежн

ая 5 -2 
12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ту-13/8 ту-13/9 12 0,082 0,082 Надземная 1,97 

ту-13/9 
Молодежн

ая 5 -1 
12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ту-13/9 ту-13/10 25 0,082 0,082 Надземная 4,10 

ту-13/10 
Молодежн

ая 3 -2 
12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ту-13/10 ту-13/11 10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

ту-13/11 
Молодежн

ая 3 -1 
12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ту-13/12 
Центральн

ая 1 
25 0,082 0,082 Надземная 4,10 

ТУ-12 ТУ-13 74 0,15 0,15 Надземная 22,20 

ТУ-13   24 0,05 0,05 Надземная 2,40 

    8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

  
Центральн
ая 3 +маг 

8 0,05 0,05 Надземная 0,80 
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ту-12/1   24 0,15 0,15 Надземная 7,20 

  ту-12/2 22 0,15 0,15 Надземная 6,60 

ту-12/2 ту-12/5 20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

ту-12/5 
Центральн

ая 6 -1 
12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ту-12/5 ту-12/6 28 0,1 0,1 Надземная 5,60 

ту-12/6 
Центральн

ая 4 
15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

ту-12/6 ту-12/7 32 0,1 0,1 Надземная 6,40 

ту-12/7 
Центральн

ая 2 
12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ту-12/2 ту-12/3 45 0,082 0,082 Надземная 7,38 

ту-12/3 
Центральн

ая 8 
14 0,05 0,05 Надземная 1,40 

ту-12/2 ту-12/8 14 0,15 0,15 Надземная 4,20 

ту-12/8 
Центральн

ая 6 -2 
12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ту-12/8 ту-12/9 92 0,15 0,15 Надземная 27,60 

ту-14/7 ту-14/8 46 0,082 0,082 Надземная 7,54 

ту-14/8 
Зеленая 3-

1 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-14/8 ту-14/9 9 0,082 0,082 Надземная 1,48 

ту-14/9 
Зеленая 3-

2 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-14/9 ту-14/10 54 0,05 0,05 Надземная 5,40 

ту-14/10 
Юбилейна

я 8-1 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-14/10 ту-14/11 7 0,05 0,05 Надземная 0,70 

ту-14/11 
Юбилейна

я 8-2 
12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ту-13/1 ту-13/2 9 0,15 0,15 Надземная 2,70 

ТУ-9 ТУ-10 41 0,259 0,259 Надземная 21,24 

  
Юбилейна

я 9 
12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ту-10/5   10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  
Зеленая 4-

1 баня 
3,5 0,082 0,082 Надземная 0,57 

ту-10/3   35 0,082 0,082 Надземная 5,74 

  ту-10/4 10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  
Юбилейна
я 6 баня 

5 0,027 0,027 Надземная 0,27 

ту-11/5   5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

    50 0,082 0,082 Надземная 8,20 

  
Юбилейна

я 7-2 
5 0,025 0,025 Надземная 0,25 

ту-11/3   20 0,082 0,082 Надземная 3,28 

  ту-11/4 8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

  
Юбилейна
я 7/1 баня 

5 0,027 0,027 Надземная 0,27 

ту-11/1   7 0,082 0,082 Надземная 1,15 
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  ту-11/2 35 0,082 0,082 Надземная 5,74 

  
Юбилейна
я 3/2 баня 

4 0,027 0,027 Надземная 0,22 

ту-13/3   7 0,15 0,15 Надземная 2,10 

  ту-13/4 25 0,15 0,15 Надземная 7,50 

  
Молодежн

ая 2-1 
баня 

4 0,027 0,027 Надземная 0,22 

ту-13/1 
Молодежн

ая 2-2 
баня 

3,5 0,027 0,027 Надземная 0,19 

ту-13/11   4 0,082 0,082 Надземная 0,66 

  ту-13/12 18 0,082 0,082 Надземная 2,95 

  
Молодежн

ая 3-1 
баня 

4 0,027 0,027 Надземная 0,22 

ТУ-13 ту-13/1 64 0,15 0,15 Надземная 19,20 

ту-8/4 ту-8/5 43 0,15 0,15 Надземная 12,90 

Итого по котельной 1566,20 
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Рисунок 2.4. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Комсомольская, 3 (п. Большие поля)  
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2.5 Тепловые сети от котельной по ул. Иртышская, 1/3 (п. Береговой). 

Таблица 2.5  – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Иртышская, 1/3 (п. Береговой) 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

харакетри
стика М, 

м2 

п.Берегово
й 

УТ 1 0,414 0,414 Надземная 0,83 

УТ УТ-1 135 0,414 0,414 Надземная 111,78 

УТ НБ-Ретал 120 0,1 0,1 Надземная 24,00 

УТ-4/25 
ул.2 

Осенняя.3/
1 маг. 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-4/23 ФГУ ЛИУ 40 0,207 0,207 Надземная 16,56 

УТ-4/25 
ул.2 

Осенняя.2 
42 0,05 0,05 Надземная 4,20 

УТ-4/25 УТ-4/26 4 0,069 0,069 Надземная 0,55 

УТ-4/26 
ул.3 

Осенняя.2 
казарма 

0,3 0,05 0,05 Надземная 0,03 

УТ-4/26 УТ-4/27 38 0,069 0,069 Надземная 5,24 

УТ-4/27 
ул.2 

Осенняя.2
а 

0,3 0,05 0,05 Надземная 0,03 

УТ-4/27 УТ-4/28 13 0,05 0,05 Надземная 1,30 

УТ-4/28 
ул.2 

Осенняя.2
в 

0,3 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
0,02 

УТ-4/16 
ул.Первом
айская.3 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/24 УТ-4/25 53 0,069 0,069 Надземная 7,31 

УТ-4/19 УТ-4/21 39 0,207 0,207 Надземная 16,15 

УТ-27 
ул.3 

Осенняя.5
5 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-27 УТ-28 80 0,259 0,259 Надземная 41,44 

УТ-28 
ул.3 

Осенняя.5
9 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-28 УТ-29 21 0,259 0,259 Надземная 10,88 

УТ-29   0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-29 
ул.3 

Осенняя.6
1а 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 
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УТ-29 УТ-30 25 0,259 0,259 Надземная 12,95 

УТ-30 УТ-31 85 0,259 0,259 Надземная 44,03 

УТ-31 
ул.Киселев

а.1а 
32 0,1 0,1 Надземная 6,40 

УТ-19 УТ-19/13 15 0,259 0,259 Надземная 7,77 

УТ-19/13 
ул.Пролет.
17.19.1Осе
н.6.14.18. 

0,5 0,069 0,069 Надземная 0,07 

УТ-19 
ул.Первом.
51.53.55.57
.Пролет.1 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-19/13 УТ-20 25 0,259 0,259 Надземная 12,95 

УТ-20 
ул.1 

Осенняя.2
2 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-20 УТ-21 75 0,259 0,259 Надземная 38,85 

УТ-21 
ул.1 

Осенняя.2
1.23 

2,5 0,05 0,05 Надземная 0,25 

УТ-21 

ул.1 
Осенняя.2
5.27.29.31.

30а 

0,5 0,069 0,069 Надземная 0,07 

УТ-21 УТ-22 64 0,259 0,259 Надземная 33,15 

УТ-22 
ул.2 

Осенняя.4
6 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-22 
ул.2 

Осенняя.4
8.50.52 

2,5 0,05 0,05 Надземная 0,25 

УТ-22 УТ-23 44 0,259 0,259 Надземная 22,79 

УТ-23 
ул.2 

Осенняя.4
5 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-23 УТ-24 60 0,259 0,259 Надземная 31,08 

УТ-24 
ул.2 

Осенняя.4
7 

7,6 0,033 0,033 Надземная 0,50 

УТ-24 
ул.2 

Осенняя.5
1 

0,8 0,04 0,04 Надземная 0,06 

УТ-24 УТ-25 16 0,259 0,259 Надземная 8,29 

УТ-25 
ул.3 

Осенняя.4
8 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-25 
ул.3 

Осенняя.5
4.56.58 

2,5 0,04 0,04 Надземная 0,20 
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УТ-25 УТ26 42 0,259 0,259 Надземная 21,76 

УТ26 
ул.3 

Осенняя.5
2 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ26 УТ-27 58 0,259 0,259 Надземная 30,04 

УТ-30 
ул.3 

Осенняя.6
5 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-53/11 
Гор.больни

ца №6 
0,5 0,1 0,1 Надземная 0,10 

УТ-53/7 
ул.Киселев

а.23.25 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-53/7   0,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,05 

УТ-53/7 УТ-53/8 51 0,159 0,207 
Подземная 

бесканальная 
16,22 

УТ-53/8 
ул.Киселев

а.31 
30 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

4,14 

УТ-53/8 
ул.Киселев
а.28.30.32.

34 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-53/8 УТ-53/9 46 0,159 0,207 
Подземная 

бесканальная 
14,63 

УТ-53/9 
ул.Цветочн

ая.52 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-53/9 УТ-53/10 166 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
49,80 

УТ-53/10   0,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,05 

УТ-53/10 УТ-53/11 26 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,20 

УТ-53/9 
ж.д.Киселе

ва.33 
50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

УТ-53/4 УТ-53/5 64 0,159 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,35 

УТ-31 УТ-57 117 0,15 0,15 Надземная 35,10 

УТ-56 
ул.Киселев

а.1 
16 0,033 0,033 Надземная 1,06 

УТ-50/1 
ул.1 

Осенняя.4
5 ДК 

20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 
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УТ50 УТ-51 30 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
12,42 

УТ-35/2 
ул.Иртышс

кая.18 
0,5 0,04 0,04 Надземная 0,04 

УТ-35/2 УТ-35/3 35 0,1 0,1 Надземная 7,00 

УТ-35/3 
ул.Иртышс

кая.20 
27 0,04 0,04 Надземная 2,16 

УТ-35/3 УТ-35/4 34 0,1 0,1 Надземная 6,80 

УТ-35/4 
ул.Иртышс
кая.22 АТС 

24 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

УТ-35/4 УТ-35/5 32 0,082 0,082 Надземная 5,25 

УТ-35/5 
ул.Иртышс

кая.24 
0,4 0,05 0,05 Надземная 0,04 

УТ-35/5 УТ-35/6 31 0,082 0,082 Надземная 5,08 

УТ-35/6 УТ-35/7 51 0,082 0,082 Надземная 8,36 

УТ-35/7 
ул.Иртышс

кая.28 
15 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,50 

УТ-35/6 
ул.Иртышс

кая.26 
41 0,05 0,05 Надземная 4,10 

УТ-35/9 
ул.Иртышс

кая.30 
38 0,04 0,04 Надземная 3,04 

УТ-35/9 
ул.Иртышс

кая.32 
67 0,05 0,05 Надземная 6,70 

УТ-35/7 УТ-35/8 20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

УТ-35/8 УТ-35/9 2 0,069 0,069 Надземная 0,28 

УТ-35/8 
ул.Иртышс

кая.30а 
адм. 

15 0,033 0,033 Надземная 0,99 

УТ-1 Цех щитов 237 0,082 0,082 Надземная 38,87 

УТ-1   57 0,414 0,414 Надземная 47,20 

  УТ-2 200 0,414 0,414 Надземная 165,60 

УТ-42/6 
ул.Косенко

ва.24 
24 0,05 0,05 Надземная 2,40 

УТ-42/7 
ул.Косенко

ва.22 
4 0,05 0,05 Надземная 0,40 

УТ-42/7 
ул.Косенко

ва.20 
30 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

УТ-11/13 УТ-11/14 17 0,069 0,069 Надземная 2,35 

УТ-11/14 
Почтовый 

пер.13 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

УТ-11/14 
ул.Косенко

ва.18 
33 0,05 0,05 Надземная 3,30 

УТ-11/19 УТ-11/20 35 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,00 
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УТ-11/20 
ул.Пролет
арская.10 

6 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,60 

УТ-11/20 УТ-11/21 31 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,20 

УТ-11/21 
ул.Косенко

ва.16 
6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,60 

УТ-11/21 УТ-11/22 49 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,80 

УТ-11/22 
ул.Косенко

ва.16а 
2 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

0,28 

УТ-11/22 УТ-11/23 32 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

УТ-11/23 УТ-11/29 20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

УТ-11/29 
ул.Косенко

ва.19 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-11/29 УТ-11/30 25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

УТ-11/30 
ул.Косенко
ва.17.17/1 

5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-11/23 УТ-11/24 4 0,069 0,069 Надземная 0,55 

УТ-11/24 
ул.Первом
айская.64 

52 0,04 0,04 Надземная 4,16 

УТ-11/24 УТ-11/25 5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

УТ-11/25 
ул.Косенко

ва.21 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-11/27 
ул.Косенко

ва.25 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-11/27 УТ-11/28 31 0,05 0,05 Надземная 3,10 

УТ-11/28 
ул.Косенко

ва.27 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ16 УТ-17 23 0,259 0,259 Надземная 11,91 

УТ-17 УТ-18 9 0,259 0,259 Надземная 4,66 

УТ-17 
ул.Первом.

58.54.52 
0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-18 
ул.Первом
айская.60.

62 
0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-18 УТ-19 62 0,259 0,259 Надземная 32,12 

УТ-45/3 УТ-45/4 40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 
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УТ-45/4 
ул.Первом
айская.61б 

5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

УТ-45/4 
ул.1 

Осенняя.3
8а 

54 0,05 0,05 Надземная 5,40 

УТ-45/7 УТ-45/5 49 0,069 0,069 Надземная 6,76 

УТ-45/5 
ул.Первом
айская.72 

8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

УТ-45/5 
ул.Первом
айская.70 

24 0,05 0,05 Надземная 2,40 

УТ-4 УТ-4/1 466 0,207 0,207 Надземная 192,92 

УТ-11/25 УТ-11/26 33 0,069 0,069 Надземная 4,55 

УТ-11/26 УТ-11/27 32 0,069 0,069 Надземная 4,42 

УТ-11/26 
ул.Косенко

ва.23 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

  
Почтовый 

пер.16 
3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-57 
ул.Киселев

а.12 
34 0,1 0,1 Надземная 6,80 

УТ-57 УТ-56 77 0,15 0,15 Надземная 23,10 

УТ-56 УТ-55 41 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,20 

УТ-55 
ул.Киселев

а.3 
16 0,033 0,033 Надземная 1,06 

УТ-43/2 
ул.Косенко

ва.26 
31 0,05 0,05 Надземная 3,10 

УТ-43 УТ-44 15 0,259 0,259 Надземная 7,77 

УТ-44 УТ-44/1 67 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
34,71 

УТ-44/1 
ЧП 

Ткачева 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-44/1 
ул.Косенко
ва.35 ЧП 

Ткач. 
38 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

5,24 

УТ-44/1 УТ-45 10 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
5,18 

УТ-45 УТ-45/1 53 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,69 

УТ-45/1 
Комсомоль
ский пр..13 

АСАО 
0,5 0,033 0,033 Надземная 0,03 
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УТ-45/2 
Комсомоль
ский пр.13 

АСАО 
0,5 0,014 0,014 Надземная 0,01 

УТ-45 УТ-46/1 48 0,259 0,259 Надземная 24,86 

УТ-46/1 
ЧП 

Уфимцев 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-46/1 УТ-46 30 0,259 0,259 Надземная 15,54 

УТ-46 
Комсомоль
ский пр.8 

20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

УТ-45/7 УТ-45/3 12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

УТ-45/3 
ул.Первом
айская.72а 

8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

УТ-46 УТ-47 67 0,259 0,259 Надземная 34,71 

УТ-47 УТ-47а 2 0,259 0,259 Надземная 1,04 

УТ-47а 
ул.1 

Осенняя.4
0 

22 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,20 

УТ-47а УТ-48 40 0,259 0,259 Надземная 20,72 

УТ-49 УТ50 26 0,207 0,207 Надземная 10,76 

УТ50 УТ-50/1 80 0,1 0,1 Надземная 16,00 

УТ-50/1 
2Осен.63 

ЧП 
Мурзанаев 

5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-43/3 УТ-43/4 56 0,1 0,1 Надземная 11,20 

УТ-43/4 УТ-43/5 25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

УТ-43/5 
ул.Косенко

ва.39 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-43/5 
ул.Косенко

ва.37 
45 0,05 0,05 Надземная 4,50 

УТ-43/5 УТ-43/6 42 0,1 0,1 Надземная 8,40 

УТ-43/6 
ул.Косенко

ва.41 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

УТ-43/6 УТ-43/7 28 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,60 

УТ-43/7 
ул.Косенко

ва.43 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-43/7 УТ-43/8 28 0,082 0,082 Надземная 4,59 

УТ-43/8 
ул.Косенко

ва.45 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 
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УТ-43/9 
ул.Советск

ая.18а 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-51 
Комсомоль
ский пр.14 

2 0,1 0,1 Надземная 0,40 

УТ-51 УТ-52 58 0,207 0,207 Надземная 24,01 

УТ-52 
школа 160 

корп.2 
54 0,1 0,1 Надземная 10,80 

УТ-52 ТК-5 82 0,207 0,207 Надземная 33,95 

УТ-54 ТК-5 48 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,60 

УТ-55 УТ-54 18 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

УТ-54 УТ-54/1 28 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,86 

УТ-54/1 
ул.Киселев

а.5 
12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

УТ-54/1 УТ-54/2 48 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
6,62 

УТ-54/2 
ул.Киселев

а.7.7/1 
24 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

1,58 

УТ-54/2 УТ-54/3 68 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
11,15 

УТ-54/3 
ул.Киселев

а.9 
12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ТК-5 УТ-53/1 120 0,159 0,207 Надземная 38,16 

УТ-53/1 
ул.Киселев

а.12а 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-53/1 УТ-53/2 55 0,159 0,207 
Подземная 

бесканальная 
17,49 

УТ-53/2 УТ-53/3 114 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
11,40 

УТ-53/3 
ул.2 

Осенняя.7
1 

18 0,033 0,033 Надземная 1,19 

УТ-53/3 
ул.2 

Осенняя.7
3 

0,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,05 

УТ-53/2 УТ-53/4 26 0,159 0,207 
Подземная 

бесканальная 
8,27 
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УТ-53/4 
ул.Киселев

а.11.13 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-53/4 
ул.Киселев

а.14.16 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-53/5 
ул.Киселев

а.19.15 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-53/5 УТ-53/6 90 0,159 0,207 
Подземная 

бесканальная 
28,62 

УТ-53/6 
ул.Киселев
а.20.22.24 

0,5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
0,07 

УТ-53/6 УТ-53/7 40 0,159 0,207 
Подземная 

бесканальная 
12,72 

УТ-35/1 УТ-35/2 143 0,1 0,1 Надземная 28,60 

УТ-39 УТ-40 54 0,259 0,259 Надземная 27,97 

УТ-40 
Комсомоль
ский пр.4б 

38 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,24 

УТ-40 УТ-41 13 0,259 0,259 Надземная 6,73 

УТ-41 
Комсомоль
ский пр.5 

62 0,05 0,05 Надземная 6,20 

УТ-41 УТ-41/1 66 0,259 0,259 Надземная 34,19 

УТ-41/1 
Комсомоль
ский пр.4в 

22,9 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,16 

УТ-41/1 УТ-42 14 0,259 0,259 Надземная 7,25 

УТ-42 УТ-42/1 52 0,1 0,1 Надземная 10,40 

УТ-42 УТ-43 41 0,259 0,259 Надземная 21,24 

УТ-43 УТ-43/1 15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

УТ-43/1 
Комсомоль
ский пр.6 

2 0,04 0,04 Надземная 0,16 

УТ-43/1 УТ-43/2 3 0,1 0,1 Надземная 0,60 

УТ-43/2 УТ-43/3 112 0,1 0,1 Надземная 22,40 

УТ-43/3 
ул.Косенко

ва.28 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

УТ-43/4 
ул.Косенко
ва.28а маг. 

24 0,05 0,05 Надземная 2,40 

УТ-43/8 УТ-43/9 43 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,05 

УТ-43/9 УТ-43/10 3 0,082 0,082 Надземная 0,49 
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УТ-43/10 
ул.Косенко

ва.47 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-43/10 УТ-43/11 34 0,069 0,069 Надземная 4,69 

УТ-43/11 
ул.Косенко

ва.49 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

УТ-43/11 
ул.Косенко

ва.51 
42 0,05 0,05 Надземная 4,20 

ТК-1 УТ-38/1 63 0,207 0,207 Надземная 26,08 

УТ-38/1 УТ-38/2 20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

УТ-38/2 
ул.Иртышс

кая.11 
0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-38/2 
Комсомоль
ский пр.4 

38 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,80 

УТ-38/1 УТ-38/3 74 0,207 0,207 Надземная 30,64 

УТ-38/3 УТ-38/4 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

УТ-38/4 
ул.Иртышс

кая.13 
0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-38/4 УТ-38/5 41 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,30 

УТ-38/5 
Комсомоль
ский пр.4а 

0,5 0,1 0,1 Надземная 0,10 

УТ-38/5 УТ-38/6 65 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,00 

УТ-38/6 
Комсомоль
ский пр.6а 

0,5 0,1 0,1 Надземная 0,10 

УТ-38/6 
ул.Косенко

ва.28б 
Храм 

6,6 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,66 

УТ-38/3 УТ-38/7 96 0,207 0,207 Надземная 39,74 

УТ-38/7 
ул.Иртышс

кая.15 
3 0,1 0,1 Надземная 0,60 

УТ-38/7 УТ-38/8 16 0,207 0,207 Надземная 6,62 

УТ-38/8 УТ-38/9 82 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
24,60 

УТ-38/9 
ул.Иртышс

кая.15а 
ДШИ №1 

54 0,05 0,05 Надземная 5,40 

УТ-38/10 
ул.Советск

ая.5 
10 0,1 0,1 Надземная 2,00 
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УТ-38/10 
ИП 

Яковлев 
40 0,05 0,05 Подвальная 4,00 

УТ-38/10           0,00 

УТ-38/10 УТ-38/11 96 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
19,20 

УТ-38/11 
ул.Советск

ая.7 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

УТ-38/11 
ул.Косенко

ва.30 
48 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

9,60 

УТ-38/16 
ул.Иртышс

кая.27 
3 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

0,20 

УТ-38/16 
ул.Иртышс

кая.29 
9 0,033 0,033 Надземная 0,59 

УТ-38/8 УТ-38/12 56 0,125 0,125 Надземная 14,00 

УТ-38/12 УТ-38/16 80 0,05 0,05 Надземная 8,00 

УТ-38/12 УТ-38/13 14 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

УТ-38/13 
ул.Иртышс

кая.25 
6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,60 

УТ-38/13 УТ-38/14 35 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

УТ-38/14 
ул.Советск

ая.4 
6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,60 

УТ-38/14 УТ-38/15 43 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,60 

УТ-38/15 
ул.Советск

ая.6 
6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,60 

УТ-38/15 УТ-38/17 8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

УТ-38/17 УТ-38/22 11 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

УТ-38/22 
ул.Советск

ая.8 
8 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,80 

УТ-38/22 УТ-38/23 38 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,23 

УТ-38/23 
ул.Советск

ая.10 
6 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

0,48 
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УТ-38/23 УТ-38/24 38 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,24 

УТ-38/24 
ул.Советск

ая.12 
6 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

0,48 

УТ-38/24 УТ-38/25 32 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,42 

УТ-38/25 
ул.Советск

ая.14 
6 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

0,48 

УТ-38/25 
ул.Косенко

ва.48 
78 0,05 0,05 Надземная 7,80 

УТ-38/17 УТ-38/18 48 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

УТ-38/18 
ул.Тевризс

кая.4 
14 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

0,92 

УТ-38/18 
ул.Тевризс

кая.3 
8 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

0,53 

УТ-38/18 УТ-38/19 22 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,20 

УТ-38/19 
ул.Тевризс

кая.5 
13 0,033 0,033 Надземная 0,86 

УТ-38/19 
ул.Тевризс

кая.6 
18 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,80 

УТ-38/19 
ул.Тевризс
кая.8.7.Лес

окомб.3 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-38/9 УТ-38/10 38 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,40 

УТ-47 47/1 26 0,082 0,082 Надземная 4,26 

47/1 
ул.Первом
айская.63а

/1 
6 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,32 

47/1 47/2 16 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,62 

47/2   17 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,70 

47/2 47/3 2 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,33 
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47/3 
ул.Первом
айская.63а

/2 
14 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

1,12 

47/3 
ул.Первом
айская.76 

15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

47/3 47/4 2 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,33 

47/4 
ул.Первом
айская.63б 

14 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,12 

47/4 47/5 2 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,33 

47/5 
ул.Первом
айская.65 

10 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

47/5 
ул.Первом
айская.80 

15 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

47/5 47/6 17 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,79 

47/6 
ул.Первом
айская.67 

14 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,12 

47/6 
ул.Первом
айская.82 

15 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

47/6 47/7 10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

47/7 
ул.Первом
айская.84 

18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

47/7 47/8 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

47/8 
ул.Первом
айская.71 

14 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,40 

47/8 
ул.Первом
айская.73 

26 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

УТ-45/1 УТ-45/2 30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

УТ-48 УТ-48/1 38 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,24 

УТ-48/1 
ул.1 

Осенняя.4
7 

3 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,24 
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УТ-48/1 УТ-48/2 32 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,42 

УТ-48/2 
ул.1 

Осенняя.4
9 

3 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,24 

УТ-48/2 
ул.1 

Осенняя.5
1.53.55 

0,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,05 

УТ-48 УТ-49 58 0,207 0,207 Надземная 24,01 

УТ-49 УТ-49/1 38 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,80 

УТ-49/1 
ул.2 

Осенняя.6
0 

1,5 0,033 0,033 Надземная 0,10 

УТ-49/1 УТ-49/2 32 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,20 

УТ-49/2 
ул.2 

Осенняя.6
2 

1,5 0,033 0,033 Надземная 0,10 

УТ-49/2 
ул.2 

Осенняя.6
4 

0,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,05 

УТ-48 
1 Осен.45 

ИП 
Круглова 

0,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,05 

УТ-45/2 УТ-45/7 24 0,082 0,082 Надземная 3,94 

УТ-44 
ул.Косенко
ва.24а ЧП 

Сывик 
7,5 0,033 0,033 Надземная 0,50 

УТ-42/6 УТ-42/7 40 0,069 0,069 Надземная 5,52 

УТ-2 ПЧ-42 6 0,05 0,05 Надземная 0,60 

УТ-2 УТ-3 158 0,414 0,414 Надземная 130,82 

УТ-3 УТ-4 45 0,309 0,309 Надземная 27,81 

УТ-3 УТ-5 118 0,309 0,309 Надземная 72,92 

УТ-5   3 0,04 0,04 Надземная 0,24 

УТ-5 УТ-6 25 0,309 0,309 Надземная 15,45 

УТ-6 
ул.Иртышс
кая.2 ЖКХ 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

УТ-6 УТ-7 48 0,309 0,309 Надземная 29,66 

УТ-7 УТ-8 27 0,082 0,082 Надземная 4,43 

УТ-8 Баня №9 8 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,31 

УТ-8 УТ-9 10 0,05 0,05 Надземная 1,00 
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УТ-9   3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-7 УТ-32 77 0,309 0,309 Надземная 47,59 

УТ-32 
ул.Иртышс

кая.4 
33 0,05 0,05 Надземная 3,30 

УТ-32 УТ-33 56 0,309 0,309 Надземная 34,61 

УТ-33 
ул.Иртышс

кая.6 
33 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,30 

УТ-33 УТ-34 34 0,309 0,309 Надземная 21,01 

УТ-34 
ул.Иртышс

кая.10а 
17 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,70 

УТ-34 УТ-35 59 0,309 0,309 Надземная 36,46 

УТ-35 УТ-36 35 0,309 0,309 Надземная 21,63 

УТ-36 
ул.Иртышс

кая.10 
0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-35 УТ-35/1 34,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,84 

УТ-35/1 
ул.Иртышс

кая.12 
0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-36 УТ-37 50 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
30,90 

УТ-37 УТ-37/1 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

УТ-37/1 
Комсомоль
ский пр.1 

28 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

УТ-37/1 УТ-37/2 48 0,1 0,1 Надземная 9,60 

УТ-37/2 
ул.Иртышс

кая.9 
3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-37/2 УТ-37/3 38 0,1 0,1 Надземная 7,60 

УТ-37/3 
ул.Иртышс

кая.7 
3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-37/3 УТ-37/4 64 0,1 0,1 Надземная 12,80 

УТ-37/4 
ул.Иртышс

кая.5 
37 0,05 0,05 Надземная 3,70 

УТ-37/4 УТ-37/5 26 0,1 0,1 Надземная 5,20 

УТ-37/5 
ул.Иртышс

кая.3 
3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-37/5 УТ-37/6 38 0,1 0,1 Надземная 7,60 

УТ-37/6 
ул.Иртышс

кая.1 
3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-37 ТК-1 64 0,309 0,309 Надземная 39,55 

ТК-1 УТ-39 72 0,259 0,259 Надземная 37,30 

УТ-39 
Комсомоль
ский пр.3 

59 0,05 0,05 Надземная 5,90 
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УТ-42/1 
ул.Школьн

ая.11 
12 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

УТ-42/1 УТ-42/2 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

УТ-42/2 УТ-42/3 14 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,40 

УТ-42/3 
Комсомоль
ский пр.7 

4 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,32 

УТ-42/3 
Комсомоль
ский пр.9 

42 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,20 

УТ-42/2 УТ-42/4 32 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

УТ-42/4 УТ-42/6 63 0,1 0,1 Надземная 12,60 

УТ-42/4 УТ-42/5 10 0,069 0,069 Надземная 1,38 

УТ-42/5 
ул.Школьн

ая.9 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

УТ-42/5 
ул.Школьн

ая.5а 
8 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

1,10 

УТ-4 УТ-4/1а 60 0,259 0,259 Надземная 31,08 

УТ-4/1а 
ул.Иртышс

кая.1а 
ТСЖ 

18 0,1 0,1 Надземная 3,60 

УТ-4/1а УТ-12 86 0,259 0,259 Надземная 44,55 

УТ-12 УТ-13 24 0,259 0,259 Надземная 12,43 

УТ-13 УТ-14 94 0,259 0,259 Надземная 48,69 

УТ-12 УТ-11 26 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,80 

УТ-11 УТ-11/1 35 0,15 0,15 Надземная 10,50 

УТ-11/1 
ул.Пролет
арская.6 

28 0,05 0,05 Надземная 2,80 

УТ-11/1 УТ-11/2 28 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
8,40 

УТ-11/2 
ул.Школьн

ая.2 
4 0,05 0,05 Надземная 0,40 

УТ-11/2 УТ-11/3 20 0,15 0,15 Надземная 6,00 

УТ-11/4 
ул.Школьн

ая.4 
3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-11/4 УТ-11/5 48 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,60 

УТ-11/5 
ул.Школьн

ая.6 
4 0,05 0,05 Надземная 0,40 
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УТ-11/5 УТ-11/6 51 0,1 0,1 Надземная 10,20 

УТ-11/6 
ул.Школьн

ая.8 
4 0,05 0,05 Надземная 0,40 

УТ-11/6 УТ-11/7 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

УТ-11/7 
ул.Школьн
ая.8а маг. 

3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-11/3 УТ-11/8 68 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
20,40 

УТ-11/8 УТ-11/9 40 0,1 0,1 Надземная 8,00 

УТ-11/9 
ул.Школьн

ая.3 
26 0,05 0,05 Надземная 2,60 

УТ-11/9 УТ-11/10 12 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

УТ-11/10 УТ-11/11 15 0,069 0,069 Надземная 2,07 

УТ-11/11 
ул.Школьн

ая.5 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-11/11 УТ-11/12 27 0,069 0,069 Надземная 3,73 

УТ-11/12 
Почтовый 

пер.15 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

УТ-11/12 УТ-11/13 19 0,069 0,069 Надземная 2,62 

УТ-11/13 
Почтовый 
пер.13а 
газ.уч. 

32 0,05 0,05 Надземная 3,20 

УТ-11/8 УТ-11/17 22 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,40 

УТ-11/17 УТ-11/18 25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

УТ-11/18 
ул.Школьн

ая.1 
8 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,80 

УТ-11/18 УТ-11/19 17 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,40 

УТ-11/19 
ул.Пролет
арская.8 

6 0,05 0,05 Подвальная 0,60 

УТ-11/17 
ул.Школьн

ая.3а 
28 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

3,86 

УТ-11/10 УТ-11/15 79 0,069 0,069 Надземная 10,90 

УТ-11/15 
ул.Школьн

ая.7 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-11/15 УТ-11/16 24 0,069 0,069 Надземная 3,31 

УТ-11/16 
Почтовый 

пер.18 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

УТ-11/16   38 0,05 0,05 Надземная 3,80 
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УТ-13   32 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

  
ул.Пролет
арская.3 

Школа 160 
1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

УТ-14 
ул.Пролет
арская.5 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-14 УТ-15 52 0,259 0,259 Надземная 26,94 

УТ-15 
ул.Пролет
арская.5а 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

УТ-15 УТ16 50 0,259 0,259 Надземная 25,90 

УТ16 УТ-16/1 24 0,1 0,1 Надземная 4,80 

УТ-16/1 
ул.Косенко

ва.14 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

УТ-16/1 ТК-57 14 0,1 0,1 Надземная 2,80 

ТК-57 УТ-16/2 18 0,069 0,069 Надземная 2,48 

УТ-16/2 
ул.Косенко

ва.12 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-16/2 УТ-16/3 35 0,069 0,069 Надземная 4,83 

УТ-16/3 
ул.Косенко

ва.10 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-16/3 УТ-16/4 39,5 0,069 0,069 Надземная 5,45 

УТ-16/4 
ул.Косенко

ва.8 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-16/4 УТ-16/5 34 0,069 0,069 Надземная 4,69 

УТ-16/5 
ул.Косенко

ва.6 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-16/5 УТ-16/6 33 0,069 0,069 Надземная 4,55 

УТ-16/6 
ул.Косенко

ва.4 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

ТК-57 УТ-17/8 19 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,80 

УТ-17/8 ТК-45 19 0,1 0,1 Надземная 3,80 

ТК-45 УТ-45/1 15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

УТ-45/1 
ул.Косенко

ва.15 
6 0,05 0,05 Надземная 0,60 

ТК-45 
ул.Первом
айская.56 

62 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,20 

УТ-17/8 УТ-17/1 15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

УТ-17/1 
ул.Косенко

ва.13 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

УТ-17/1 УТ-17/2 34 0,1 0,1 Надземная 6,80 

УТ-17/2 
ул.Косенко

ва.11 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-17/2 УТ-17/3 42 0,1 0,1 Надземная 8,40 
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УТ-17/3 
ул.Косенко

ва.9 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-17/3 УТ-17/4 35 0,069 0,069 Надземная 4,83 

УТ-17/4 
ул.Косенко

ва.7 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-17/4 УТ-17/5 50 0,069 0,069 Надземная 6,90 

УТ-17/5 
ул.Косенко

ва.5 
5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УТ-17/5 УТ-17/6 40 0,069 0,069 Надземная 5,52 

УТ-17/6 
ул.Косенко

ва.3 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

УТ-17/6 УТ-17/7 28 0,069 0,069 Надземная 3,86 

УТ-17/7 
ул.Косенко

ва.1 
0,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,05 

УТ-17/7   0,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,05 

УТ-16/6 УТ-16/7 26 0,05 0,05 Надземная 2,60 

УТ-16/7 
ул.Косенко

ва.2 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-11/3 УТ-11/4 26 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,20 

УТ-4/1 
ул.Калинов

ая.30 
0,3 0,033 0,033 Надземная 0,02 

УТ-4/1 УТ-4/2 50 0,207 0,207 Надземная 20,70 

УТ-4/2 УТ-4/3 40 0,207 0,207 Надземная 16,56 

УТ-4/3 УТ-4/4 10 0,207 0,207 Надземная 4,14 

УТ-4/2 
ул.Калинов

ая.33.31 
0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/3 
ул.Первом
айская.28 

0,3 0,05 0,05 Надземная 0,03 

УТ-4/4 
ул.Первом
айская.30.

32.25 
0,3 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,03 

УТ-4/4 УТ-4/5 17 0,207 0,207 Надземная 7,04 

УТ-4/5 
ул.Первом
айская.21 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/5 УТ-4/6 37 0,207 0,207 Надземная 15,32 

УТ-4/6 
ул.Первом
айская.24 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/6 
ул.Первом
айская.19 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/6 УТ-4/7 37 0,207 0,207 Надземная 15,32 
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УТ-4/7 
ул.Первом
айская.22 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/7 УТ-4/8 31 0,207 0,207 Надземная 12,83 

УТ-4/8 
ул.Первом
айская.17 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/8 
ул.Калинов

ая.23.25 
0,3 0,05 0,05 Надземная 0,03 

УТ-4/8 
ул.Первом
айская.18 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/8 УТ-4/9 9 0,207 0,207 Надземная 3,73 

УТ-4/9 
ул.Первом
айская.15 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/9 УТ-4/10 28 0,207 0,207 Надземная 11,59 

УТ-4/10 
ул.Первом
айская.13 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/10 УТ-4/11 7 0,207 0,207 Надземная 2,90 

УТ-4/11 
ул.Первом
айская.16 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/11 УТ-4/12 23 0,207 0,207 Надземная 9,52 

УТ-4/12 
ул.Первом
айская.14 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/12 УТ-4/13 21 0,207 0,207 Надземная 8,69 

УТ-4/13 
ул.Первом
айская.9 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/13 
ул.Калинов

ая.19.21 
0,3 0,05 0,05 Надземная 0,03 

УТ-4/13 УТ-4/14 16 0,207 0,207 Надземная 6,62 

УТ-4/14 
ул.Первом
айская.7 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/14 УТ-4/15 23 0,207 0,207 Надземная 9,52 

УТ-4/15 
ул.Первом
айская.12 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/15 
ул.Первом
айская.5 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/15 УТ-4/16 18 0,207 0,207 Надземная 7,45 

УТ-4/16 
ул.Калинов

ая.15 
0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 
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УТ-4/16 УТ-4/17 10 0,207 0,207 Надземная 4,14 

УТ-4/17 
ул.Первом
айская.1 

0,3 0,04 0,04 Надземная 0,02 

УТ-4/17 
ул.Первом
айская.8а 

0,3 0,05 0,05 Надземная 0,03 

УТ-4/17 УТ-4/18 8 0,207 0,207 Надземная 3,31 

УТ-4/18 
ул.Первом
айская.8 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-4/18 УТ-4/19 12 0,207 0,207 Надземная 4,97 

УТ-4/19 
ул.Первом
айская.6 

6 0,04 0,04 Надземная 0,48 

УТ-4/19 УТ-4/20 10 0,207 0,207 Надземная 4,14 

УТ-4/20 
ул.Первом
айская.4 

8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

УТ-4/20 
ул.Калинов

ая.7.9.11 
0,3 0,05 0,05 Надземная 0,03 

УТ-4/21 УТ-4/22 17 0,207 0,207 Надземная 7,04 

УТ-4/22 
ул.Калинов

ая.1.3.5 
0,3 0,05 0,05 Надземная 0,03 

УТ-4/21 УТ-4/24 25 0,069 0,069 Надземная 3,45 

УТ-4/24 
ул.Первом
айская.1а 

5 0,027 0,027 Надземная 0,27 

УТ-4/22 УТ-4/23 8 0,207 0,207 Надземная 3,31 

УТ-4/23 
ул.2 

Осенняя.2
б 

0,3 0,069 0,069 Надземная 0,04 

УТ-4/28 УТ-4/32 90 0,05 0,05 Надземная 9,00 

УТ-4/32 
ул.Никанд

рова.3 
0,3 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

0,02 

УТ-4/32 УТ-4/29 58 0,05 0,05 Надземная 5,80 

УТ-4/29 
ул.3 

Осенняя.5 
16 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

1,06 

УТ-4/29 УТ-4/30 29 0,05 0,05 Надземная 2,90 

УТ-4/30 
ул.3 

Осенняя.3 
16 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

1,06 

УТ-4/30 УТ-4/31 16 0,05 0,05 Надземная 1,60 

УТ-4/31 
ул.3 

Осенняя.1 
16 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

1,06 
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УТ-4/31 
ул.3 

Осенняя.1
а 

0,3 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
0,02 

УТ-4/2 
ул.Калинов

ая.29 
0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

Итого по котельной 3728,90 
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Рисунок 2.5. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Иртышская, 1/3 (п. Береговой)  
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2.6 Тепловые сети от котельной по ул. Ноябрьская, 15 (п. Осташково). 

Таблица 2.6 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Ноябрьская, 15 (п. Осташково) 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ул.Ноябрьс
кая.15 

ул. 
Ноябрьска

я.15 
72 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

11,81 

    1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

Итого по котельной 11,97 

 

 

Рисунок 2.6. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Ноябрьская, 15 (п. Осташково)  
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2.7 Тепловые сети от котельной по ул. 10 лет Октября, 196/2 (107 

военный городок). 

Таблица 2.7 –  Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 10 лет Октября, 196/2 (107 

военный городок) 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

кот.107 В/г ТК-1 76 0,1 0,1 Надземная 15,20 

ТК-1 ж.д.29 4 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,40 

ТК-1 ж.д.28 5,5 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,55 

ТК-1   74 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

10,21 

ТК-2 ж.д.52 9 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,90 

ТК-2 ж.д.57 17 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,70 

  ТК-2 56 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
7,73 

Итого по котельной 36,69 

 

 

Рисунок 2.7. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 10 лет Октября, 196/2 (107 военный городок)  
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2.8 Тепловые сети от котельной по ул. Мельничная, 2. 

Таблица 2.8 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Мельничная, 2 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

харакетри
стика М, 

м2 

УТ-126 В/ч Пето * 5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-125 УТ-125/1 84 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

25,20 

УТ-125/1 
Мельнична
я 58в уз.1 * 

5 0,125 0,125 Подвальная 1,25 

УТ-125/1 
Мельнична
я 58в уз.2 * 

25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

УТ-125 УТ-126 34 0,207 0,207 Надземная 14,08 

УТ-127 
Мельнична

я 58б - 
общеж.* 

120 0,05 0,05 Надземная 12,00 

УТ-125/1 
Мельничн. 
58в - ВВП * 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-124 УТ-125 92 0,207 0,207 Надземная 38,09 

УТ-127 УТ-129 30 0,207 0,207 Надземная 12,42 

УТ-129 В/ч клуб * 10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

УТ-129/2 2Кир.105 37 0,069 0,069 Надземная 5,11 

УТ-129 УТ-130 60 0,207 0,207 Надземная 24,84 

УТ-130 УТ-129/2 95 0,207 0,207 Надземная 39,33 

УТ-130 УТ-130/1 99 0,15 0,15 Надземная 29,70 

УТ-132/1 
В/ч - СРМ 
(прод.скл.) 

* 
40 0,15 0,15 Надземная 12,00 

УТ-129/2 УТ-129/3 34 0,207 0,207 Надземная 14,08 

УТ-131 В/ч штаб * 29 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
8,70 

УТ-131 УТ-132 204 0,15 0,15 Надземная 61,20 

УТ-132 УТ-132/1 43 0,15 0,15 Надземная 12,90 

УТ-132 
В/ч 

овощехр.* 
25 0,082 0,082 Надземная 4,10 

УТ-115 УТ-116 17,5 0,207 0,207 Надземная 7,25 

УТ-116 УТ-117 35 0,207 0,207 Надземная 14,49 

УТ-116 
чжд 

Южная 91 
* 

6 0,05 0,05 Надземная 0,60 
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УТ-117 
чжд 

2Кировск.8
5 * 

6 0,05 0,05 Надземная 0,60 

УТ-119 УТ-119/1 20 0,207 0,207 Подвальная 8,28 

УТ-118 УТ-119 102 0,207 0,207 Надземная 42,23 

УТ-118 
Южн.66,64,
64/1,2Кир.
79,81,92 Г 

13 0,069 0,069 Надземная 1,79 

УТ-115 
Южная 

89,1Кир.92
,94 Гр.уз.* 

104 0,05 0,05 Надземная 10,40 

УТ-119/1 
2Кировск.9

6 уз.1 * 
15 0,082 0,082 Подвальная 2,46 

УТ-123 
2Кировска

я 98 * 
2 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,20 

УТ-119 УТ-122 61 0,207 0,207 Надземная 25,25 

УТ-122 
чжд 

2Кировск.9
3 * 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

УТ-120 УТ-121 15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

УТ-121 
Южная 

99а, 99б 
Гр.уз. * 

83,64 0,069 0,069 Надземная 11,54 

УТ-123 
чжд 

2Кировска
я 97 * 

23 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,84 

УТ-119/1 
2Кировск.9

6 уз.2 * 
20 0,05 0,05 Подвальная 2,00 

УТ-119/1 
Южная 97 

уз.2 * 
20 0,069 0,069 Подвальная 2,76 

УТ-119/1 
Южная 97 

- ВВП * 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УТ-119/1 
2Кировска
я  96 - ВВП 

* 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УТ-119/1 
2Кировска
я  96 "Ян  и 

К" 
7 0,033 0,033 Подвальная 0,46 

УТ-123 
2Кировск.9
9,99а Гр. 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

УТ-117 УТ-118 24 0,207 0,207 Надземная 9,94 

УТ-113 УТ-113/1 45 0,082 0,082 Надземная 7,38 

УТ-119/1 
Южная 97 

уз.1 * 
15 0,082 0,082 Подвальная 2,46 

УТ-119/1 Суж.3 71 0,207 0,207 Надземная 29,39 
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УТ-108 
2Стад.16,2
0,24.27+Па
ц.25,29 Гр 

18 0,05 0,05 Надземная 1,80 

УТ-106 УТ-107 85 0,207 0,207 Надземная 35,19 

УТ-107 УТ-108 55 0,207 0,207 Надземная 22,77 

УТ-110 УТ-111 31 0,207 0,207 Надземная 12,83 

УТ-108 УТ-109 67 0,207 0,207 Надземная 27,74 

УТ-109 УТ-110 32 0,207 0,207 Надземная 13,25 

УТ-110 
1Кировска

я 51 
9 0,027 0,027 Надземная 0,49 

УТ-109 
1Кировск.4

7 Гр.уз 
1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

УТ-111 
1Кировск. 

53 * 
20 0,027 0,027 Надземная 1,08 

УТ-114 
1Кир.59,61
,86,88,88а 

Гр.уз.* 
12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

УТ-113 УТ-114 8 0,207 0,207 Надземная 3,31 

УТ-107 
2Стадионн

ая 21 
Гр.уз.23 * 

12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

УТ-111 УТ-113 105 0,207 0,207 Надземная 43,47 

УТ-113 
1Кировска

я 78 
Гр.уз.26 

3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-113/1 
Мельничн.
44  Школа 

53 * 
10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

ТК-50 ТК-50/1/1 20 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

ТК-53 
Элев.- 

гар.гр.маш.
* 

2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

ТК-53 
Элев.- Гар. 

тракт. * 
63 0,033 0,033 Надземная 4,16 

ТК-50/1/1 ТК-50/1 35 0,207 0,207 Надземная 14,49 

ТК-50/1 
чжд 

Тимиряз.3
3 * 

0,2 0,021 0,021 
Подземная 

бесканальная 
0,01 

ТК-50/1 ТК-50/2 45 0,207 0,207 Надземная 18,63 

ТК-53/1 ТК-53/7 40 0,1 0,1 Надземная 8,00 

ТК-53/7 
Элев.- 

мот.депо + 
мат.скл.* 

23 0,033 0,033 Надземная 1,52 
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ТК-53/7 ТК-53/8 52 0,1 0,1 Надземная 10,40 

ТК-53/9 

Элев. 
М/эл.цех,с
т.пер.,ж.д.в

ес 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-53/9 ТК-53/10 21 0,069 0,069 Надземная 2,90 

ТК-53/10 

Элев.- 
быт.корп. 

(+гвс 
ц.отход 

8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

ТК-53/10 ТК-53/11 21 0,069 0,069 Надземная 2,90 

ТК-53/11 

Элев.- 
цех.отх. 
(гвс от 
быт.ко 

26 0,027 0,027 Надземная 1,40 

ТК-53/11 
Элев.-

спецсоору
ж.* 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-53/11 ТК-53/12 34 0,069 0,069 Надземная 4,69 

ТК-51 ТК-51/1 59 0,15 0,15 Надземная 17,70 

ТК-50/1/1 УУ5 5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УУ5 ТК-53 5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-53 ТК-53/1 63 0,1 0,1 Надземная 12,60 

ТК-50/3 ТК-50/4 85 0,207 0,207 Надземная 35,19 

ТК-53/4 
Элев.- 

быт.автопр
. 

44 0,021 0,021 Надземная 1,85 

ТК-53/12 
Элев.-

*Дисп.,,быт
,выб.от 

3 0,069 0,069 Подвальная 0,41 

ТК-53/12 
Элев.-

прох,выб.о
тд.,овсоц.* 

134 0,05 0,05 Надземная 13,40 

ТК-53/4 ТК-53/5 107 0,069 0,069 Надземная 14,77 

ТК-53/5 ТК-35/5/1 18 0,069 0,069 Надземная 2,48 

ТК-35/5/1 
Элев. - 

Экскрудер* 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ТК- 51/2 УТ-52/1 35 0,082 0,082 Подвальная 5,74 

ТК- 51/2 УТ-52/2 53 0,082 0,082 Подвальная 8,69 

ТК-53/3 ТК-53/4 57 0,069 0,069 Надземная 7,87 

ТК-53/8 ТК-53/9 42 0,069 0,069 Надземная 5,80 

ТК-50/2 

Бетхов.1.Ч
П 

Доберш.Га
р.* 

16 0,05 0,05 Надземная 1,60 

ТК-50/2 ТК-50/3 25 0,207 0,207 Надземная 10,35 
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ТК-50/3 
Тимир.37 

Агро-
ресурс * 

16,54 0,05 0,05 Надземная 1,65 

ТК-53/2 
Элев.- 

Пекарня * 
4 0,021 0,021 Надземная 0,17 

ТК-53/3 
Элев.- 

Автовесы 
60* 

15 0,021 0,021 Надземная 0,63 

ТК-53/4 

Элев.- 
спорт.зал  

(гвс от 
АБК) 

41 0,069 0,069 Надземная 5,66 

ТК-50/5 ТК-51 32 0,15 0,15 Надземная 9,60 

ТК-51 ТК- 51/2 70 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
21,00 

УТ-52/1 
Ялтинск.45 

+ гвс 
Ялт.45а * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

ТК- 51/2 

Ялтинск.47 
- 

Суд.прист.
* 

21 0,082 0,082 Подвальная 3,44 

УТ-52/2 
Ялтинская 

49 +гвс 
Ялт.49а * 

7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

ТК-51/1 
Ялтинская  

49б * 
34 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

6,80 

ТК-53/1 ТК-53/2 60 0,082 0,082 Надземная 9,84 

ТК-53/2 ТК-53/3 60 0,082 0,082 Надземная 9,84 

ТК-53/5 
Элев.- 

Стол.цех* 
110 0,069 0,069 Надземная 15,18 

ТК-53/3 ТК-53/3/1 27 0,1 0,1 Надземная 5,40 

ТК-53/3/1 
Злев.- 

лабор.(гвс  
от  АБК)* 

15 0,033 0,033 Надземная 0,99 

ТК-50/4 ТК-50/5 80 0,15 0,15 Надземная 24,00 

ТК-53/3/1 

Элев.- АБК 
+ (гвс 
лабор 
+сп/за 

8 0,1 0,1 Надземная 1,60 

ТК-44 ТК-45 55 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
22,77 

ТК-43 ТК-43/1 80 0,1 0,1 Надземная 16,00 

ТК-44 
Хлебная 9 

д/с380 * 
74 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

12,14 
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ТК-43/1 

Хлебная 
14 

медвытр. 
Гр.уз.* 

29 0,05 0,05 Надземная 2,90 

ТК-43/1 ТК-43/2 30 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,14 

ТК-43/2 ТК-43/2/1 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-43/2/1 
Хлебная 

12 * 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

ТК-43/2 ТК-43/3 58 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

ТК-43/3 
Хлебная 1- 
АПТЕКА * 

63 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,30 

ТК-45 
Ялтинская 

30 * 
46 0,05 0,05 Надземная 4,60 

ТК-43/4 
Тимирязев

а 13 * 
16 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

2,21 

ТК-43 Суж.12 42 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,40 

Суж. ТК-43 24 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
9,94 

ТК-43/3 ТК-43/4 40 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,52 

ТК-43/2/1 
Хлебная 

10 * 
30 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

ТК-43 ТК-44 40 0,207 0,207 Надземная 16,56 

ТК-46 Хлебная 9 23 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,30 

ТК-46 ТК-47 28 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
11,59 

ТК-46/1 
Кошевого 
10 уз.2 * 

29 0,1 0,1 Подвальная 5,80 

ТК-46/1 
Кошевого1
0 уз.1+ жд 
Ялт.34 * 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-47 ТК-48 47 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
19,46 

ТК-48 
Кошевого 

15 
76 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

7,60 

ТК-48 ТК-49 80 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
33,12 

ТК-48 
Ялт.29,31,
33,35,37,41

,43 Бетх. 
8 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,80 
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ТК-48 
Кошевого 

5,5а,7 
Гр.уз.3 * 

1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,10 

ТК-48 
Ялтинская 
46 Гр. уз.* 

50 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-49 
Тим.28,30,
32,34,34/1,
36 Ялт.33 

2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,20 

ТК-46 ТК-46/1 26 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,80 

ТК-48 
Кошевого 

39 
50 0,027 0,027 Надземная 2,70 

ТК-46/1 
Кошев.10  
- ВВП * 

12 0,082 0,082 Подвальная 1,97 

ТК-43/4 
Тимирязев

а 22 * 
30 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

ТК-44 
Ялтинская 

26  
Эксп.152 * 

12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

Суж.12 
Хлебная 
16 Баня * 

35 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,74 

ТК-21 

Бетх.22 - 
ЧП Косиц. 
маг.Строй

м 

16 0,04 0,04 Надземная 1,28 

УТ-21/1 
Бет.22 

К.рын(мяс
+Ад+туал) 

27 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,40 

УТ-21/1 УТ-22/1 12 0,1 0,1 Надземная 2,40 

УТ-22/1 
Бетх.22 ЧП 
Веденин-

апт.* 
10 0,021 0,021 Надземная 0,42 

УТ-22/1 УТ-22 9 0,1 0,1 Надземная 1,80 

УТ-22 
Профи.15 
КАО+Жил.

недв * 
26 0,082 0,082 Надземная 4,26 

УТ-22/2 УТ-22/3 28 0,05 0,05 Надземная 2,80 

УТ-22/3 
Бетх.22 

маг.Фриста
йл * 

7,71 0,05 0,05 Подвальная 0,77 

УТ-22/2 

Кошев.19а 
ЧП 

Ил.+Ус.-
маг.* 

16 0,05 0,05 Надземная 1,60 
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ТК-38 УТ-38/1 40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

УТ-38/1 УТ-38/2 35 0,05 0,05 Надземная 3,50 

УТ-38/2 
Торговая 

21 * 
8 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,80 

УТ-38/1 
Торговая 

23 * 
8 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,80 

УТ-38/3 УТ-38/4 103 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
25,75 

УТ-38/4 
Кошевого 
22 + гвс 
маг. * 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-38/3 

Торговая 
25 + 

ПФ+библ.+
ЧП * 

8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

ТК-39 39/2 70 0,1 0,1 Подвальная 14,00 

39/2 40/3 60 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

40/3 
Карпинск.2
8 + гвс маг. 

* 
5 0,076 0,076 Подвальная 0,76 

40/3 
Карпинског

о 37 * 
50 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

2,70 

УТ-39/1 

Хлебная 
17а уз.1-
Д/клуб 
+1под. 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-39/1 УТ-40/2 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

УТ-40/2 
Хлебная 
17а уз.2 * 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-40/2 
Хлебная 
17а уз.3 * 

10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

ТК-39 ТК-40 8 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
4,14 

ТК-40 

чжд  
Хлебная 

24,26 
Гр.уз.* 

40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-40/1 
Карпинског

о  28а * 
22 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

3,04 

ТК-41 УТ-41/1 20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

УТ-41/1 
Карпинског

о 27 * 
17 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,70 

40/3 
Карпин.28  
Хл-маг (гвс 

от жд) 
20 0,05 0,05 Подвальная 2,00 
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УТ-41/1 
чжд 

Карпинског
о 22 * 

17 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,92 

ТК-40/1 ТК-41 64 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
33,15 

ТК-37/4 

Кошевого 
28 

Росгосстр.
* 

8 0,069 0,069 Надземная 1,10 

ТК-21 УТ-21/1 33 0,1 0,1 Надземная 6,60 

ТК-18 
Торговая 
32 + маг.* 

48 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,87 

ТК-18 
Профин.21 
- Туб.дисп. 

* 
17 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,70 

ТК-20 
Бетх 33 

Д/к* 
50 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

6,90 

УТ-18/1 
Профинте
рна 19 * 

10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

ТК-20 

Бетх.31 ЧП 
Самед 

(2маг+2кио
ска 

112 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
18,37 

УТ-41/1 
Карп.18( 

13,14,16,18
) Гр.уз. * 

130 0,05 0,05 Надземная 13,00 

ТК-40 ТК-40/1 50 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
25,90 

УТ-39/1 

Хлебная 
17а - 

ВВП+гвс 
клуба 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УТ-41/1 
Карпинског

о 26 
        0,00 

ТК-38 УТ-38/3 50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

ТК-39 УТ-39/1 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-38 ТК-39 66 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
34,19 

ТК-37/4 
Профинт.1

1 ЧП 
Гольф.маг 

1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

УТ-18/1 ТК-20 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 
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ТК-37/5 
Профинте

рна 9 - 
ж.д.* 

5 0,125 0,125 Подвальная 1,25 

УТ-37/2 ТК-37/3 135 0,069 0,069 Надземная 18,63 

ТК-37/3 ТК-37/4 15 0,069 0,069 Надземная 2,07 

ТК-37/3 

Кошев.28а 
ЧП 

Колабин 
маг* 

14 0,05 0,05 Надземная 1,40 

УТ-37/2 
Хлебная 

23 * 
5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

ТК-37/1 УТ-37/2 12 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,97 

ТК-37/1 ТК-37/5 37 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,10 

ТК-37 Суж.10 106 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
54,91 

ТК-37 ТК-37/1 25 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,50 

ТК-49 ТК-50 80 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
33,12 

ТК-41 Суж. 46 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
23,83 

УТ-38/4 
Кошевого 
22 - маг. 

(гвс от жд) 
11 0,1 0,1 Подвальная 2,20 

39/2 
Хлебная  

17 * 
20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

ТК-37/5 
Профинте

рна 9  
ОША * 

22 0,05 0,05 Подвальная 2,20 

УТ-22/1 
Бетх.22 

маг."Ян  и 
К" * 

5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-22 УТ-22/1 26 0,05 0,05 Надземная 2,60 

УТ-22/1 УТ-22/2 21 0,05 0,05 Надземная 2,10 

УТ-22/3 
Бетх.22 ЧП 
Жаров+ка
фе Ольга* 

29 0,04 0,04 Подвальная 2,32 

ТК-18 УТ-18/1 60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

УТ-52/2 
Ялтинская  
49а (гвс от 

Ялт.49) 
30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

УТ-52/1 
Ялтинск.45

а (гвс от 
Ялт.45)* 

19 0,069 0,069 Подвальная 2,62 
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ТК-51/1 
Бетх.1а - 

маст 
ОМТТ* 

24 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

УТ-17/5 ТК-18 92 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
27,60 

УТ-17/2 
Торговая 
34 уз.2 * 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-17/5 
Профинте
рна 26 * 

20 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

УТ-17/3 
Торговая 
36 уз.1* 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-16 ТК-17 37 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
15,32 

ТК-17 УТ-17/1 59 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
17,70 

УТ-17/1 
Торговая 
34 уз.1 * 

7,34 0,125 0,125 Подвальная 1,84 

УТ-17/1 УТ-17/2 42 0,1 0,1 Подвальная 8,40 

УТ-17/2 УТ-17/3 45 0,1 0,1 Подвальная 9,00 

УТ-17/3 УТ-17/4 40 0,1 0,1 Подвальная 8,00 

УТ-17/4 
Торговая 
36 уз.2 * 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-17/4 
Торговая 
36  - АТС-

55/1 * 
46 0,05 0,05 Подвальная 4,60 

ТК-17 УТ-17/5 49 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,70 

УТ-17/5 
Профинт.2
3+Сибтеле

к.* 
1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

УТ-106 

чжд 
Мельн.33,3
5+Сев.пр.9

,12 Гр 

10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-15/2/1 
Южная 43 
Д/с 93+чжд 
Центр.18 

150 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

УТ-16/1 
Саянская 
1а + гвс 

СБ и чжд* 
20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

УТ-16 УТ-16/1 50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

УТ-16/1 
Саянская 
1а С/банк 
(гвс от жд) 

30 0,05 0,05 Подвальная 3,00 
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УТ-16/1 

 чжд 
Проф.34,3
6,38,40 (гв 

жд) 

2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

ТК-15 УТ-16 137 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
56,72 

ТК-13 

Революц.1
8.+ 

Ц.субс.+па
рк.+маг 

68 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
11,15 

ТК-15 ТК-15/2 175 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
24,15 

ТК-15/2 
чжд  

Революц. 
45 * 

30 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,62 

ТК-15/2 ТК-15/2/1 50 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-15/2/1 
чжд 

Революц.5
2 * 

30 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
1,98 

ТК-15/1 
чжд 

Революц. 
36 * 

11,32 0,04 0,04 Надземная 0,91 

УТ-11/1 
Бетхов.23 
+ парик.* 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-11/2 
Севастопо
льская  23 

* 
6,48 0,1 0,1 Подвальная 1,30 

ТК-10 УТ-10/1 84 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,80 

УТ-9/1 
Кошевого 
25 жд +гвс 

маг. * 
3 0,069 0,069 Подвальная 0,41 

УТ-9/1 
Кошевого.
25 - ЧП- 

маг.* 
10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

ТК-11 УТ-11/1 28 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,60 

УТ-11/1 
Бетхов.23 
ЧП Пилия-
маг (гвс от 

30 0,05 0,05 Подвальная 3,00 

ТК-11 УТ-11/2 17 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,40 

УТ-11/2 
Севаст.23 
- Юпитер * 

51 0,1 0,1 Подвальная 10,20 
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ТК-4 ТК-5 198 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

122,36 

ТК-12 ТК-13 17 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,40 

ТК-13 
Революци
онная 20 * 

26 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,26 

ТК-13 УТ-13/1 23 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,17 

УТ-13/1 

Револ.11+
библ.+ДШ
И+гвс чжд 

* 

10 0,069 0,069 Подвальная 1,38 

ТК-14 ТК-15 30 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
12,42 

ТК-15 ТК-15/1 10 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

ТК-15/1 
чжд 

Саянск.10 
* 

20 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,08 

УТ-13/1 

чжд 
Профинт.1

2 (гвс от 
Рев.11) 

22 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,19 

ТК-5 ТК-6 45 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
18,63 

ТК-9 УТ-9/1 24 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,31 

ТК-9 ТК-10 25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-10 
Бетх.30 + 
маг-ЧП+ 
ИП+апт.* 

9 0,1 0,1 Подвальная 1,80 

УТ-7/2 
Профинт.1
0+2парик,о

фисы* 
12,5 0,1 0,1 Подвальная 2,50 

УТ-4/1 
Бетховена 

25а * 
105 0,1 0,1 Подвальная 21,00 

УТ-7/2 
Проф.10 
Бакал. 
сервис 

10 0,04 0,04 Подвальная 0,80 

ТК-4 УТ-4/1 10 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

УТ-4/1 

Бетхов.25 
+ 

маг.канц.т.
* 

7 0,15 0,15 Подвальная 2,10 

ТК-6 ТК-8 33 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,90 
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ТК-8 
Бетховена 
26 муз.шк.* 

5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-8 ТК-9 46 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
13,80 

ТК-9 
Бетхов.28 
+ почта * 

4 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,40 

ТК-6 ТК-7 55 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
22,77 

УТ-7/1 УТ-7/2 74 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,80 

УТ-7/1 
Бетховена 

24  ЧП 
Савел.* 

45 0,05 0,05 Подвальная 4,50 

ТК-7 УТ-7/3 42 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,40 

УТ-7/3 
Севастоп.2
2 ж.д.+ гвс 

ЧП* 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

УТ-7/3 
Севастоп. 

22  
Альтона * 

10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

ТК-7 УТ-7/1 35 0,15 0,15 Подвальная 10,50 

УТ-7/1 

Бетх.24+п-
т 

пр.вкл.+гвс 
ЧП* 

8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

ТК-102 ТК-102/1 125 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
64,75 

ТК-102/1 ТК-102/2 50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

ТК-101 УТ-101/1 12 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

УТ-101/1 
Мельнична

я 9 
45 0,069 0,069 Подвальная 6,21 

УТ-101/1 
Мельнична

я 9а 
40 0,069 0,069 Подвальная 5,52 

УТ-103 
Мельнична
я 11 уз.1 * 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-103 УТ-103/1 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

УТ-103/1 
Мельнична
я 11 уз.2 * 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-103/1 
Мельн.11 

Дет.пол.(гв
с от жд)* 

35 0,069 0,069 Подвальная 4,83 

ТК-101 ТК-102 63 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
32,63 
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ТК-102 УТ-103 19 0,1 0,1 Надземная 3,80 

УТ-104 
чжд 

Мельн. 17 
* 

23 0,05 0,05 Надземная 2,30 

УТ-104 

чжд 
Мельн. 19, 

23,25 
Гр.уз.* 

39 0,05 0,05 Надземная 3,90 

ТК-102/2 УТ-104 35 0,207 0,207 Надземная 14,49 

УТ-103 

Мельничн.
11 + гвс 
поликл.- 

ВВП 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-86 УТ-87 118 0,1 0,1 Надземная 23,60 

УТ-88 
Кошев.80 

РЭС* 
30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

УТ-87 
чжд 

Сибирская 
57 * 

30 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,62 

УТ-88 УТ-89 100 0,082 0,082 Надземная 16,40 

УТ-89 
Кошевого 
92 - РЖД * 

41 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

УТ-89 
Кошевого  
92а - РЖД 

таб.* 
61 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

6,10 

УТ-87 УТ-88 100 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
30,00 

УТ-1 УТ-27 128 0,414 0,414 Надземная 105,98 

Мельнична
я 2 

УТ-1 40 0,414 0,414 Надземная 33,12 

УТ-27/1 УТ-27/2 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

УТ-27/9 
Мельн.- 

УГП+ 
эл.цех * 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

УТ-27/1 УТ-27/4 92 0,15 0,15 Надземная 27,60 

УТ-27/9 
Сибирск.22
- контора 

Ж.Д. 
130 0,069 0,069 Надземная 17,94 

УТ-27/6 
Мельн.- 
м/тары * 

7 0,04 0,04 Подвальная 0,56 

УТ-27/8 УТ-27/9 30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

УТ-1 С.Н. 3 0,04 0,04 Надземная 0,24 

Пр.уч.-3 УТ-27/1 20 0,15 0,15 Надземная 6,00 

УТ-27/2 
Мельн.- 
СБХМ- 
нов.* 

137 0,1 0,1 Надземная 27,40 
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УТ-27/4 УТ-27/5 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

УТ-27/5 
Мельн.- 
СБХМ 
стар.* 

74 0,1 0,1 Надземная 14,80 

УТ-27/5 УТ-27/7 133 0,1 0,1 Подвальная 26,60 

УТ-27/3 
Мельн.- 
М/цех, 

выб, депо * 
22 0,05 0,05 Надземная 2,20 

Шайба Пр.уч.-3 70 0,15 0,15 Надземная 21,00 

УТ-27/2 
Мельн.- 

раб.бшн.+к
омпр. * 

15 0,04 0,04 Надземная 1,20 

УТ-27/6 
Мельн.- 

Гранул.ц.* 
5 0,04 0,04 Надземная 0,40 

УТ-27/7 УТ-27/8 20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

УТ-1 
СН -  

вагончик 
10 0,04 0,04 Надземная 0,80 

УТ-78 УТ-79 68 0,1 0,1 Надземная 13,60 

УТ-79 УТ-80 50 0,125 0,125 Надземная 12,50 

УТ-85 

Сиб.55 
Гр.уз.- ЧП 
Шафр.+Ли

тв. 

10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

УТ-86 
Сибирск.55 
Сортсемов

ощ 
1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

УТ-74 

Мельница-
ВОХР,Дис
п.,Мат.скл. 

* 

1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

ТК-1/3 ТК-4 60 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
37,08 

ТК-5 ТК-11 75 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
31,05 

ТК-1/3 ТК-101 150 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
77,70 

УТ-104 УТ-106 120 0,207 0,207 Надземная 49,68 

УТ-114 УТ-115 129,5 0,207 0,207 Надземная 53,61 

УТ-123 УТ-124 90 0,207 0,207 Надземная 37,26 

УТ-73   50 0,414 0,414 Надземная 41,40 

    15 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
12,42 

УТ-27/2 УТ-27/3 50 0,05 0,05 Надземная 5,00 

ТК-45 ТК-46 30 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
12,42 
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ТК-20 ТК-21 140 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
35,00 

Суж.10 ТК-38 30 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
18,54 

УТ-73 УТ-74 102 0,125 0,125 Надземная 25,50 

УТ-74   107 0,125 0,125 Надземная 26,75 

  

Мельн.- 
Весов.,юж

н.п-
т,весов.* 

8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

  УТ-78 64 0,125 0,125 Надземная 16,00 

УТ-78 
Мельн.-
Гараж * 

7 0,05 0,05 Надземная 0,70 

ТК-1/2 ТК-1/3 35 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
28,98 

УТ-1 УТ-73 15 0,414 0,414 Надземная 12,42 

ТК-90/2 
Семир.18 
Иштар -
гар+скл.* 

4 0,069 0,069 Надземная 0,55 

ТК-14 ТК-14/1 40 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
2,64 

ТК-14/1 
чжд 

Революц. 
28 * 

20 0,021 0,021 
Подземная 

бесканальная 
0,84 

ТК-14/1 

чжд 
Революц.2
4,26 Гр.уз. 

* 

7,1 0,027 0,027 Надземная 0,38 

ТК-14 
чжд 

Революц.3
2 * 

13 0,021 0,021 
Подземная 

бесканальная 
0,55 

ТК-12 ТК-14 86 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
35,60 

ТК-14 
Революц.3

4а 
30 0,033 0,033 Надземная 1,98 

ТК-11 ТК-12 130 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
53,82 

ТК-90 ТК-92 210 0,15 0,15 Надземная 63,00 

ТК-1/1 ТК-1/1/1 61 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

18,30 

ТК-1/1/1 
Мельнична
я 4/2 шк.55 

* 
30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

ТК-1/1/1 
Мельн.4 
Бассейн 
шк.55 * 

2,5 0,1 0,1 Подвальная 0,50 

  ТК-1/1 120 0,414 0,414 Надземная 99,36 

ТК-90/1 ТК-90/2 36 0,069 0,069 Надземная 4,97 
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ТК-90/2 

Семир.18 
Иштар-
арх.ПФ+ 
АБК+маг 

40 0,069 0,069 Надземная 5,52 

ТК-1/1 ТК-1/2 120 0,414 0,414 Надземная 99,36 

ТК-1/2 ТК-90 74 0,15 0,15 Надземная 22,20 

ТК-90 ТК-90/1 32 0,082 0,082 Надземная 5,25 

ТК-90/1 

Семир.18  
ООО 

Стройоб-т 
Гр.уз* 

90 0,069 0,069 Надземная 12,42 

ТК-14 
Революц. 

13 
36 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

4,97 

УТ-10/1 
Мельнична

я 1  * 
7,43 0,082 0,082 Подвальная 1,22 

ТК-93 ТК-94 70 0,082 0,082 Надземная 11,48 

ТК-92/1 ТК-92/2 1,8 0,125 0,125 Подвальная 0,45 

ТК-92/2 
1Стадионн
ая  5а уз.1* 

3 0,069 0,069 Подвальная 0,41 

ТК-92 ТК-92/1 10 0,125 0,125 Подвальная 2,50 

ТК-92/1 
1Стадионн

ая 5а - 
ВВП * 

28 0,15 0,15 Подвальная 8,40 

ТК-92/2 
1Стадионн
ая  5а уз.2* 

32 0,15 0,15 Подвальная 9,60 

ТК-92 ТК-93 31 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,08 

ТК-93 
Пацаева 5 
Д/с 127 * 

17 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,36 

ТК-93 ТК-98 23 0,082 0,082 Надземная 3,77 

ТК-98 ТК-99 120 0,082 0,082 Надземная 19,68 

ТК-94 ТК-95 69 0,05 0,05 Надземная 6,90 

ТК-95 ТК-97 8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

ТК-97 
1Кир.15,18
,20+Пац.20 

Гр. уз * 
24 0,05 0,05 Надземная 2,40 

ТК-94 
чжд 

Семипал.2 
* 

70 0,082 0,082 Надземная 11,48 

ТК-95 
чжд 

1Кировск.2
6 (баня)* 

54 0,027 0,027 Надземная 2,92 

ТК-95 
чжд 

1Кировск.1
5б * 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 
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ТК-100 
чжд 

Пацаева 2 
* 

20 0,033 0,033 Надземная 1,32 

ТК-99 ТК-100 50 0,082 0,082 Надземная 8,20 

ТК-100 
Пацаева 
1+маг. * 

14,79 0,05 0,05 Надземная 1,48 

ТК-99 

чжд 
Пацаева,8,

8а,10,12 
Гр.уз.* 

1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

ТК-100 
Пацаева 6 

* 
17 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

1,36 

ТК-100 
чжд 

Кошев. 41 
* 

50 0,021 0,021 Надземная 2,10 

УТ-61/1 
Суворова 

2/2 
70 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

5,60 

ТК-52 УТ-52/1 21 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,20 

ТК-33 ТК-34 120 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
99,36 

УТ-27/4/2 
Севастоп.2 

* 
87 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

14,27 

УТ-58/1 УТ-58/2 120 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
16,56 

УТ-59 УТ-60 3 0,069 0,069 Надземная 0,41 

ТК-57 Суж.1 55 0,259 0,259 Надземная 28,49 

УТ-58 УТ-58/1 30 0,207 0,207 Надземная 12,42 

УТ-58 
Граничная 

39 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-59 

Суворова 
1а - ГНИ + 
Сов.РОСТ

О* 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УТ-58/1 УТ-62 50 0,207 0,207 Надземная 20,70 

УТ-62 
Граничная 

47 * 
25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

УТ-60 УТ-61/1 25 0,069 0,069 Надземная 3,45 

УТ-61/1 ТК-60/2 20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

ТК-60/2 
Димитрова 
4 Церк. * 

32 0,05 0,05 Надземная 3,20 

ТК-60/2 
Суворова 
1 гар.РВК. 

* 
6 0,05 0,05 Надземная 0,60 

Суж.1 УТ-58 10 0,207 0,207 Надземная 4,14 

УТ-60/1 
Сувор.1 

бомбоубеж
.* 

41 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,10 
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УТ-60/1 
Суворова 
1 - РВК * 

5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
0,69 

УТ-58/2 УТ-59 42 0,069 0,069 Подвальная 5,80 

УТ-71 ТК-72 40 0,15 0,15 Надземная 12,00 

ТК-72 

Сувор.7а 
ОММТ уз.6 

общ.+ 
АБК* 

50 0,125 0,125 Надземная 12,50 

ТК-72/1 
20летОкт.1
2а ОММТ-
уз.2 у.к.2 

15 0,082 0,082 Надземная 2,46 

ТК-74 
Данилина 
27 ЦСН * 

80 0,069 0,069 Надземная 11,04 

ТК-74 
20лет 
Окт.4 
Шк.67 

15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

ТК-67 ТК-70 95 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

28,50 

ТК-70 УТ-71 15 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

4,50 

ТК-72 ТК-72/1 20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

ТК-72/2 

20лет Окт.-  
ОММТ 
уз.5- 

столов 

      Надземная 0,00 

УТ-71 
20л.Окт.12 
ОМТТуз.1-
уч.кор.3,4 

10 0,125 0,125 Подвальная 2,50 

ТК-72/2 ТК-73 41 0,1 0,1 Надземная 8,20 

ТК-73 ТК-74 38 0,1 0,1 Надземная 7,60 

ТК-73 
20л.Окт 

ОМТТ-уз.6-
Гар.* 

44 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
6,07 

ТК-72/1 
20лет Окт 
ОММТ-уз.3 

у.к.1 
40 0,082 0,082 Надземная 6,56 

ТК-72/1 ТК-72/2 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

УТ-63 
Граничная 
49 Рос.ж.д. 

* 
25 0,05 0,05 Надземная 2,50 
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УТ-63 УТ-64 25 0,207 0,207 Надземная 10,35 

УТ-64 
Граничная 

51 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

УТ-64 УТ-64/1 125 0,207 0,207 Надземная 51,75 

УТ-64/1 
Граничная 

55 * 
60 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

6,00 

УТ-64/1 УТ-64/3 205 0,207 0,207 Надземная 84,87 

ТК-66 
Суровцева 
3,3а Гр.уз.* 

3 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

ТК-66/1 
Суровцева 
2,2/1 Гр.уз 

6 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,32 

ТК-66/1 ТК-67 60 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

18,00 

ТК-67 
Суровцева 

4,6,8 
Гр.уз.* 

15 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
6,21 

УТ-65 ТК-66 105 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
31,50 

ТК-66 ТК-66/1 8 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

3,31 

УТ-65 УТ-65/1 23 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,60 

УТ-64/3 
Суровцева 

1 * 
25 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

1,35 

УТ-65/4 
Гран.124,1

26,126а  
Гр.уз.* 

21,59 0,05 0,05 Надземная 2,16 

УТ-65/2 
1Граничны
й  пер.4 * 

2 0,04 0,04 Надземная 0,16 

УТ-65/2 УТ-65/3 58 0,05 0,05 Надземная 5,80 

УТ-65/3 
Суровцева 

пер.3 * 
2 0,04 0,04 Надземная 0,16 

УТ-64/3 
Граничная 

122 * 
6 0,05 0,05 Надземная 0,60 

УТ-65/2 УТ-65/4 33 0,082 0,082 Надземная 5,41 

УТ-65/1 
Суровцева

,1а 
6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,60 

УТ-65/1 УТ-65/2 40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

УТ-64/3 УТ-65 55 0,207 0,207 Надземная 22,77 

УТ-60 УТ-60/1 26 0,069 0,069 Надземная 3,59 

УТ-129/3 
2Кировска

я 107 * 
31,5 0,05 0,05 Надземная 3,15 

УТ-130/1 УТ-131 204 0,15 0,15 Надземная 61,20 

УТ-130/1 в/ч ВРМ * 10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-126 УТ-127 154 0,207 0,207 Надземная 63,76 
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УТ-133 
В/ч 

столовая * 
163 0,082 0,082 Надземная 26,73 

УТ-124/1 УТ-124/2 6 0,082 0,082 Надземная 0,98 

УТ-124/2 УТ-124/3 29 0,082 0,082 Подвальная 4,76 

УТ-133 
В/ч КПП 
(прох) * 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

УТ-124/2 УТ-133 25 0,082 0,082 Надземная 4,10 

УТ-124/3 
в/ч  ПТОР 

* 
29 0,082 0,082 Надземная 4,76 

УТ-124/3 УТ-124/4 42 0,082 0,082 Подвальная 6,89 

УТ-124/5 в/ч - гсм * 16 0,082 0,082 Надземная 2,62 

УТ-124/5 в/ч КТП 4 0,082 0,082 Надземная 0,66 

УТ-124/4 УТ-124/5 17 0,082 0,082 Надземная 2,79 

УТ-124 УТ-124/1 40 0,125 0,125 Надземная 10,00 

УТ-121 
Южная 
101в * 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

УТ-120 
Южная 

101+ 2ЧП - 
маг.Гр.уз. * 

1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

УТ-121 
Южная 
101а 

Гр.уз.31 * 
93 0,1 0,1 Надземная 18,60 

УТ-120 Южная 103         0,00 

Суж.3 УТ-120 50 0,15 0,15 Надземная 15,00 

УТ-122 УТ-123 22 0,207 0,207 Надземная 9,11 

УТ-124/1 
В/ч  

Автобоксы 
* 

15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

УТ-27 УТ-28 50 0,414 0,414 Надземная 41,40 

УТ-32 
Хлебная 

46 * 
4 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,40 

УТ-28 УТ-32 10 0,414 0,414 Надземная 8,28 

УТ-28/1 
Сев.4 ПУ-

54+гвс 
Св.6 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

ТК-33/1 
Севастопо
льская 14 * 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК-33 ТК-33/1 40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

ТК-33/1 
Энгельса 1 
- СМУ 175 

* 
10 0,1 0,1 Надземная 2,00 
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УТ-32 ТК-33 55 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
45,54 

ТК-33 
Севастоп. 
8,10 Гр.уз. 

* 
3 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,16 

УТ-28/1 
Севастоп.6 

(гвс от 
ПУХ54)* 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-33/1 
чжд 

Энгельса 7 
* 

20 0,033 0,033 Надземная 1,32 

УТ-27/4/1 
Мельн.- 

АБК+ 
проходн.* 

21 0,082 0,082 Надземная 3,44 

УТ-27/4/1 УТ-27/4/2 20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

УТ-27/4/2 УТ-27/4/3 29 0,05 0,05 Надземная 2,90 

УТ-27/4/3 
Мельн.-

насосная * 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-27 Шайба 1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

УТ-79 
Сибирская 

49а 
10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

УТ-80 
Мельн.- 

ст.цех,ж.д.
вес,З.пост* 

9 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,90 

УТ-80 УТ-84 107 0,1 0,1 Надземная 21,40 

УТ-84 

Сибирск.51
- 

Сиб.комфо
рт* 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

УТ-84 УТ-85 60 0,1 0,1 Надземная 12,00 

УТ-85 УТ-86 81 0,1 0,1 Надземная 16,20 

УТ-85 
Кошев.60,6
2,64 Гр.уз 

15* 
62 0,05 0,05 Надземная 6,20 

УТ-27/4/2 
Мельн.- 
Сиб.45 

общ.№2 * 
18 0,05 0,05 Надземная 1,80 

УТ-27/5 
Мельн.- 
Техн.ц,+ 

бытовки * 
45 0,082 0,082 Надземная 7,38 

УТ-27/4 УТ-27/4/1 116 0,1 0,1 Надземная 23,20 

УТ-27/4 
Мельн.- 
АТС * 

42 0,033 0,033 Надземная 2,77 

УТ-27/5 УТ-27/6 71 0,1 0,1 Надземная 14,20 

УТ-27/4/3 
Мельн.- 
Сиб.45В 
Общ.2 

16 0,05 0,05 Надземная 1,60 
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УТ-28 УТ-28/1 107 0,082 0,082 Надземная 17,55 

Вр 32 УТ-129/3 100 0,207 0,207 Надземная 41,40 

УТ-132/1 
В/ч 

казарма * 
139,5 0,15 0,15 Надземная 41,85 

ТК-36 
Профинт.6 
маг.Мясоп

р.* 
30 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,92 

УТ-35/2 
Кошев.30  

УВД 
Гр.уз.12 * 

60 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

УТ-35/2 
Кошевого 
30 -ОВО 
Гр.уз.13 * 

35 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,50 

ТК-36 ТК-37 49 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
30,28 

ТК-37 ТК-52 49 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
25,38 

ТК-52 
Профинте

рна 7 
Ателье * 

6 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
0,83 

ТК-52 ТК-53 47 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
24,35 

ТК-53 

Профин. 5  
- 

Суд.депар
т. 

10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-53 ТК-54 70 0,259 0,259 Надземная 36,26 

ТК-54 
Профин.3 - 
ж.д.+ МЧС- 

Гр.уз.* 
15,5 0,1 0,1 Надземная 3,10 

ТК-54   6 0,05 0,05 Надземная 0,60 

ТК-54 ТК-55 18,5 0,259 0,259 Надземная 9,58 

ТК-57 
Торговая 2 

ЧП 
Снисаренк 

15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

ТК-34 ТК-35 25 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

ТК-35 УТ-35/2 140 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
19,32 

ТК-55 ТК-56 271 0,259 0,259 Надземная 140,38 

ТК-35/3 
Проф.4+ап
т+с/б+ю/ф

+с/н 
5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-35/3 

Профинт.2 
- ЧП 

Саид.шв.ц
ех * 

70 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,00 
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ТК-56 
Керченска

я 46 * 
98 0,1 0,1 Надземная 19,60 

ТК-55 
Керченск.3

1,31а,33 
Гр.уз 

36 0,05 0,05 Надземная 3,60 

УТ-52/1 

Торговая 
20 + 

нотар.+сто
м.* 

55 0,1 0,1 Подвальная 11,00 

ТК-56 
Сибирск.29 

Гр.уз.* 
36 0,05 0,05 Надземная 3,60 

ТК-56 ТК-57 80 0,259 0,259 Надземная 41,44 

ТК-34 Суж.6 25 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,45 

Суж.6 
Хлебная 

33 * 
26 0,1 0,1 Подвальная 5,20 

ТК-35 ТК-35/1/1 167 0,1 0,1 Надземная 33,40 

ТК-35/1/1 ТК-35/3 64 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,80 

ТК-35 Суж.9 51 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
21,11 

Суж.9 ТК-36 75 0,359 0,359 
Подземная 

бесканальная 
53,85 

УТ-62 УТ-63 203 0,207 0,207 Надземная 84,04 

Итого по котельной 5802,41 
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Рисунок 2.8. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Мельничная, 2 
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2.9 Тепловые сети от котельной по ул. Авиагородок, 9а. 

Таблица 2.9 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Авиагородок, 9а 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ТК-18 

ж.д. 
Седова 
57+ гвс 
библ.* 

12 0,069 0,069 Подвальная 1,66 

УУ-19/1 

ж.д. 
Володарск.

122- ЧП-
озд.цен 

40 0,04 0,04 Подвальная 3,20 

УУ-17/1/2 
ж.д. 

Седова 61 
* 

131 0,05 0,05 Надземная 13,10 

УУ-19/1 
Шк.105 -

спортзал * 
12 0,069 0,069 Надземная 1,66 

УУ-19/1 
Школа 105 
- зд.+скл 

(кот.)* 
35 0,1 0,1 Надземная 7,00 

УУ-19 УУ-20 164 0,15 0,15 Надземная 49,20 

УУ-18 

ЧП 
Разумов  
0,0202- 
ОКСК 

35 0,05 0,05 Надземная 3,50 

УУ-19 УУ-19/1 200 0,1 0,1 Надземная 40,00 

УУ-19/1 
Шк.105 - 

скл. 
13 0,05 0,05 Надземная 1,30 

УУ-18 УУ-19 15 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

4,50 

УУ-20 

Седова 69 
ЧП 

Нестер.+К
абац. 

50 0,033 0,033 Надземная 3,30 

УУ-20 УУ-22 30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

УУ-22 
Нефтехим

пр.- 
Адм.зд.* 

2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

УУ-23 

НХПТ- 
Мет.ц+при
стр.,адм.-

быт* 

2 0,082 0,082 Надземная 0,33 

УУ-23 УУ-24 82 0,1 0,1 Надземная 16,40 

УУ-24 

НХПТ- 
Анг.куз.ц+б
ыт,душ,ма

зут* 

2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

УУ-24 УУ-25 32 0,1 0,1 Надземная 6,40 

УУ-25 
Седова 55 

- 
Геол/разв. 

74 0,05 0,05 Надземная 7,40 
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* 

УУ-25 УУ-26 58 0,069 0,069 Надземная 8,00 

УУ-26 

НХПТ- 
фл.ц, 

тар.уч.,куз
н, АБК 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УУ-27 
НХПТ - 

Пр.хол.скл. 
(Бух.).* 

2 0,027 0,027 Надземная 0,11 

УУ-29 

ж.д. 
Матер.51-

сгорел 
0,0416 

3 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,30 

УУ-29 УУ-30 40 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,00 

УУ-22 УУ-23 77 0,15 0,15 Надземная 23,10 

УУ-28 УУ-29 2 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

0,40 

УУ-28 
Сиббурне
фтесервис 

* 
18 0,069 0,069 

Подземная 
канальная 

2,48 

УУ-30 
Седова. 

52,54 
Гр.уз.* 

30 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,00 

УУ-30 
Матер.42,4

4 Гр.уз. 
25 0,069 0,069 

Подземная 
канальная 

3,45 

УУ-27 УУ-28 150 0,069 0,069 Надземная 20,70 

УУ-26 УУ-27 60 0,069 0,069 Надземная 8,28 

УУ-13/5 

ж.д. 
Авиагор.12 
+ маг.Сиб  

* 

44 0,1 0,1 Подвальная 8,80 

ТК-14 УУ-14/8 20 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

5,00 

УУ-19/1 УУ-19/2 30 0,082 0,082 Подвальная 4,92 

УУ-15 
ж.д. 

Авиагор.5 * 
6 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

0,83 

УУ-15 УУ16 80 0,207 0,207 Надземная 33,12 

ТК-13 УУ-13/1/1 103 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

42,64 

УУ-12/2 
ж.д.  

Авиагор.4 
4 0,1 0,1 Подвальная 0,80 

УУ16 УУ17 150 0,259 0,259 Надземная 77,70 

УУ-12/1 
ж.д. 

Авиагор.3 * 
10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

  УУ-17/2 54 0,1 0,1 Подвальная 10,80 

ТК-12 УУ-12/1 24 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,80 

УУ-20 
Седова 69 

- общ.* 
3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

ТК-12 
ж.д. 

Авиагор.10 
100 0,082 0,082 

Подземная 
канальная 

16,40 
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* 

УУ-17/2 

ж.д. 
Седова 63 

( 
0,3836/0,21

2) 

6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

УТ-11/1 
ж.д.  

Авиагор.10
а уз.2 * 

47 0,1 0,1 Подвальная 9,40 

УТ-11/1 
ж.д.  

Авиагор.10
а уз.1* 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УУ-12/1 УУ-12/2 43 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,60 

УУ-19/2 
Володарск.
122 уз.2 * 

23 0,082 0,082 Подвальная 3,77 

УУ-17/2 

Сед.59 
Ом/лифт 
0,035(гвс 

от жд 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

УТ-11/1 
ж.д. 

Авиагор.10
а - ВВП * 

8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

ТК-19 УУ-19/1 15 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,00 

УУ-19/1 
Володарск

ого 122-
ВВП * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УУ-19/3 

ж.д. 
Авиагор.34

а - АТС-
55/2 * 

43 0,05 0,05 Подвальная 4,30 

УУ-19/3 

ж.д. 
Авиагор.34

а + ИП+ 
гвс АТС 

20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

УУ -17/1/1 УУ-17/1/2 113 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

33,90 

УУ-11 УТ-11/1 100 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

20,00 

ТК-8 ТК-9 40 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

16,56 

ТК-9 
ж.д. 

Авиагор.7а 
* 

94 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

15,42 

ТК-9 ТК-10 32 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

13,25 

ТК-10 
ж.д. 

Авиагор.7б 
* 

41 0,069 0,069 Подвальная 5,66 

ТК-10 УУ-11 31 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,30 

УУ-11 
ж.д. 

Авиагор. 2 
17 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

3,40 
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* 

УУ-11 ТК-12 97 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
29,10 

ТК-8/1 УУ-8/1/1 50 0,069 0,069 Надземная 6,90 

УУ-8/1/1 
ж.д. 

Авиагор.1 * 
7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

УУ-17/1/2 УУ-18 75 0,15 0,15 Надземная 22,50 

ТК-8 ТК-8/1 30 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
12,42 

УУ-8/2 УУ-8/3 48 0,259 0,259 Надземная 24,86 

УУ-8/3 ТК-13 25 0,259 0,259 Надземная 12,95 

УУ-13/3 

ж.д. 
Авиагор.13  

уз.1+ гвс 
ЧП* 

3 0,1 0,1 Подвальная 0,60 

ТК15 
ж.д. 

Авиагор.14 
* 

27 0,1 0,1 Подвальная 5,40 

УУ17   6 0,1 0,1 Надземная 1,20 

УУ-13/1 ТК-14 95 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

28,50 

УТ-13/4 УУ-13/5 25 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,00 

ТК-18 
ж.д.Сед.57

+ библ. 
(гвс от жд)* 

40 0,027 0,027 Надземная 2,16 

ТК-19 УУ-19/3 191 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

38,20 

УУ14 
ж.д. 

Авиагор.6 * 
6 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

0,83 

УУ-13/1/1 

ж.д. 
Авиагор.13 

ЧП 
Тычинск * 

7 0,04 0,04 Подвальная 0,56 

УУ-13/1/1 УУ-13/1 43 0,15 0,15 Подвальная 12,90 

ТК-14 

ОЛТКГА - 
общ. 

Авиагор.37
а * 

2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

ТК-14 ТК15 20 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

6,00 

УУ-14/8 
ж.д. 

Авиагор.34
б * 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УУ-13/1 УУ-13/3 13 0,15 0,15 Подвальная 3,90 

УУ-13/3 УТ-13/4 81 0,15 0,15 Подвальная 24,30 

УТ-13/4 
ж.д. 

Авиагор.13 
уз.2 * 

3 0,082 0,082 Подвальная 0,49 

ТК-13 УУ14 60 0,207 0,207 Надземная 24,84 

УУ14 УУ-15 84 0,207 0,207 Надземная 34,78 
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ТК15 Суж. 50 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

6,90 

Суж. 
ОЛТКГА - 

Общ. №4 * 
60 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

6,00 

УУ17 УУ -17/1/1 35 0,259 0,259 Надземная 18,13 

УУ -17/1/1 ТК-18 61 0,207 0,207 Надземная 25,25 

УУ-14/8 

ж.д. 
Авиагор. 

34б - 
Юниторг * 

47 0,05 0,05 Подвальная 4,70 

ТК15 
12Дек.115 
- Рынок * 

90 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

12,42 

ТК-18 ТК-19 80 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

33,12 

УУ-19/2 
Володарск.
122 уз.1 * 

3 0,082 0,082 Подвальная 0,49 

УУ-52 /1 ЧП Шульц       Надземная 0,00 

УУ-53 ТК-25 45 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

18,63 

УУ-53 УУ-53/1 20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

УУ-43/2 
Транс.2 - 

Омскавиас
ервис 

17 0,04 0,04 Подвальная 1,36 

УУ-39/2/1 

ж.д. 
Трансиб.4 
уз.4 (5под.) 

* 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ39/1 УУ-39/1/1 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

УУ-39/1/2 

ж.д. 
Трансиб. 4 

уз.7 
(8+9под.) 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УУ-39/3/1 
ж.д. 

Трансиб.4 
ТСЖ уз.1 * 

10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

УУ-40 УУ-43 30 0,259 0,259 Надземная 15,54 

ТК-24 ТК-24/1 31 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,20 

УУ-43/1 УУ-43/2 73 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,60 

ТК-22 УТ29/10 164 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

49,20 

УУ-38 ТК-22 15 0,259 0,259 Надземная 7,77 

УТ29/10 
Школа 145  
уз.1-ВВП * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УТ29/10 УТ-29/10/1 25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

УТ-29/10/1 УТ29/10/2 25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

УТ29/10/2 
Школа 145 

уз.3 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 
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УТ-29/10/1 
Школа 145 

уз.2 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УУ-36 УУ-37 50 0,259 0,259 Надземная 25,90 

УУ-37 УУ-38 60 0,259 0,259 Надземная 31,08 

УУ-37 
Транс.5 - 
Буньк.(гвс 

от ж.д) 
19 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,90 

ТК-29/8/1 ТК-29/8/2 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

ТК-29/8/2 ТК-29/8/3 25 0,082 0,082 Подвальная 4,10 

ТК-29/8/3 
ж.д. 

Трансиб.5 
уз.3 * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

ТК-29/8/2 
ж.д. 

Трансиб.5 
уз.2 * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

ТК-29/8/3 ТК-29/8/4 30 0,082 0,082 Подвальная 4,92 

ТК-29/8/4 
ж.д. 

Трансиб.5 
уз.4 * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

ТК-29/8/1 
ж.д.Транси

б.5 + гвс 
Буньк.- ВВ 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УУ-38 ТК-29/8/1 35 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,00 

УУ-39 ТК39/3 90 0,15 0,15 Надземная 27,00 

УУ-39 УТ39/1 60 0,082 0,082 Надземная 9,84 

УТ39/1 
ж.д.Транси
б.4 (2оч.) 
уз.5- ВВП 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УУ39/2 
ж.д.Транси
б.4 (1оч.) 
уз.1- ВВП 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УУ-43 УУ-43/1 124 0,1 0,1 Надземная 24,80 

УУ-43/1 
12 Дек.102 
ИП Поляк.* 

5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УУ-43 

Авиац.143
а  ИП 

Юнг+Гильб
. 

5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УУ-45 УУ-46 5 0,1 0,1 Надземная 1,00 

УУ-48 
Аэроп. - 
Типогр.* 

34 0,05 0,05 Надземная 3,40 

УУ-48 УУ-49 10 0,207 0,207 Надземная 4,14 

УУ-49 УУ-49/1 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

УУ-49 УУ-50 20 0,207 0,207 Надземная 8,28 

УУ-50 

Аэроп.-
ТИСТО,ма
ст,ВОХР, 
автома 

36 0,1 0,1 Надземная 7,20 

УУ-50 УУ-52 97 0,207 0,207 Надземная 40,16 

УУ-52 УУ-52 /1 32 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,40 
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УУ-52 /1 

Инжен.121
- 

Омскав.се
рв.гараж 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

УУ-52 УУ-53 60 0,207 0,207 Надземная 24,84 

УУ-52 /1 

Аэроп.- 
МСЧ + ЧП 
Прибытк. 

Гр.у 

20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

УУ-53 ТК-24 42 0,15 0,15 Надземная 12,60 

УУ-49/1 КНС-59  * 8 0,033 0,033 Надземная 0,53 

УУ-43/2 
Транс.2 -  

(МВЛ) уз.1 
15 0,04 0,04 Подвальная 1,20 

УУ-39/2/1 УУ-39/2/2 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

УУ-39/1/1 УУ-39/1/2 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

ТК39/3 УУ-39/3/1 20 0,15 0,15 Подвальная 6,00 

ТК-23 УУ-40 130 0,259 0,259 Надземная 67,34 

гг кк 60 0,125 0,125 Подвальная 15,00 

кк 

Транссиб.6
/1 -  

поликлини
ка 

40 0,082 0,082 Подвальная 6,56 

гг 
Трансиб. 

6/1 (6очер. 
) уз.1 

5 0,125 0,125 Подвальная 1,25 

кк 
Транссиб.6

/1  уз.2 
5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УУ-36 ТК-36/1 61 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
25,25 

ТК-22 ТК-23 110 0,259 0,259 Надземная 56,98 

ТК-36/1 гг 100 0,15 0,15 Надземная 30,00 

ТК-9 
ж.д. 

Авиагор.7 * 
40 0,082 0,082 Надземная 6,56 

УУ-7 ТК-8 165 0,259 0,259 Надземная 85,47 

УУ-3 ТК-26 26 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

7,80 

  УУ-3 1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

ТК-2 

Соб.нужды 
- 

ваг.сторож
. 

5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

УУ-2 1 1 0,209 0,209 Надземная 0,42 

ТК-25 ТК24 32 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

8,00 

ТК-26 
УВД - 

управл.* 
30 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

3,00 

ТК-8/1 УУ-8/2 46 0,259 0,259 Надземная 23,83 

ТК-5 УУ-5/1 83 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

16,60 

ТК24 
ОЛКТГА - 
общеж.3 * 

36 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,90 
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ТК-26 УТ-26/1 50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

ТК-36/1   42 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,60 

УУ-35 УУ-36 120 0,259 0,259 Надземная 62,16 

  

Трансиб.6 
( 4оч.) 

+парик.+А
БК 

2 0,15 0,15 Подвальная 0,60 

  
Трансиб.6 
(5очер.)+А

БК 
42 0,125 0,125 Подвальная 10,50 

УТ29/10/2 
Школа 145 

уз.4 
10 0,069 0,069 Подвальная 1,38 

  
ТК20 (ТК-

29) 
354 0,309 0,309 Надземная 218,77 

ТК-6 
ж.д. 

Авиагор.24 
* 

39 0,05 0,05 Надземная 3,90 

УУ-35/1 

Аэроп. - 
ДОЦ,б.РС

У, 
КПП4,ваг/д 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УУ-35/1 
Аэроп.- 

РБУ + скл. 
конт.* 

8 0,05 0,05 Подвальная 0,80 

УУ-34 ТК-21 110 0,309 0,309 Надземная 67,98 

  
ПРСП ( 

6/0,55Гкал) 
30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

  УУ-31 20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

  
Азроп.- 
КПП1 * 

8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

  

ПРСП.-
7очер. ( 

1,25/1Гкал/
ч) 

      Надземная 0,00 

ТК47/1 ТК47/2 130 0,069 0,069 Надземная 17,94 

ТК48/5 
Аэроп.-

маст.сж.га
зов 

20 0,027 0,027 Надземная 1,08 

ТК48/5 
Аэроп. - 

АБЗ ГСМ 
20 0,04 0,04 Надземная 1,60 

ТК48/5 ТК48/6 12 0,15 0,15 Надземная 3,60 

ТК48/6 
Аэроп. -  

ваг.ГСМ * 
12 0,021 0,021 Надземная 0,50 

ТК48/6 ТК48/7 62 0,15 0,15 Надземная 18,60 

ТК48/7 

Аэроп. -  
скл. 

шл.блоков 
* 

10 0,021 0,021 Надземная 0,42 

ТК48/7 ТК48/8 28 0,15 0,15 Надземная 8,40 

ТК48/8 
Аэроп.- 

Дисп.автоб
.+скл.з/ч* 

5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

ТК48/8 ТК48/9 108 0,15 0,15 Надземная 32,40 
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ТК48/9 ТК48/10 8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

ТК48/10 
Аэроп.- 

Авт.рем.ма
ст.уз.2 

8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

ТК48/10 
Аэроп.- 

Авт.рем.ма
ст.уз.1 

5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

ТК48/9 ТК48/11 60 0,125 0,125 Надземная 15,00 

ТК48/11 
Аэроп. - 
сл.дом 

аэр.сл. * 
62 0,069 0,069 Надземная 8,56 

ТК48/11 
Аэроп. -  

гар. на 26 
маш. * 

10 0,069 0,069 Надземная 1,38 

УУ-30   215 0,259 0,259 Надземная 111,37 

ТК47/2 
Аэроп.-

сл.дом в/ч 
30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК-21         
Подземная 

бесканальная 
0,00 

ТК47/2 
Аэроп. - 
Штаб  со  
столов. * 

40 0,069 0,069 Надземная 5,52 

УУ-31 ТК47/1 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

ТК49/4 
Аэроп. -  
гараж 

260 0,1 0,1 Надземная 52,00 

  
ПРСП.- 
гаражи 

(0,5Гкал) 
8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

ТК-49 

Транс.18 
Упр.комп. 

АТЛАС 
КЭПит 

5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

ТК49/5 
ВЕЛЬТ 
АВИА 

40 0,069 0,069 Надземная 5,52 

УУ-31 

Транс.18 
КДП 

ОРВД+КД
Паэроп. 

110 0,069 0,069 Надземная 15,18 

ТК47/2 
Трансиб.18 

- (АБК+ 
гар.) ОрВД 

40 0,033 0,033 Надземная 2,64 

ТК47/1 ТК48 90 0,15 0,15 Надземная 27,00 

ТК48 ТК48/1 141 0,15 0,15 Надземная 42,30 

ТК48/1 
Аэроп. - 
сл.дом 

авт.базы * 
26 0,04 0,04 Надземная 2,08 

ТК48/1 ТК48/2 22 0,15 0,15 Надземная 6,60 

ТК48/2 
Аэроп.- 
гараж 
тракт.* 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ТК48/2 ТК48/3 28 0,15 0,15 Надземная 8,40 

ТК48/3 ТК48/4 28 0,15 0,15 Надземная 8,40 

ТК48/3 
Аэроп.- 

Быт.а/базы 
10 0,021 0,021 Надземная 0,42 
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* 

ТК48/4 

Аэроп. - 
всп.цех 

автоб.+Т/о
б * 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ТК48/4 ТК48/5 76 0,15 0,15 Надземная 22,80 

ТК20 (ТК-
29) 

УУ-32 110 0,309 0,309 Надземная 67,98 

ТК48 ТК-49 25 0,1 0,1 Надземная 5,00 

ТК55/4 
Аэроп. - 

быт. ГСМ* 
6 0,021 0,021 Надземная 0,25 

ТК55/4 ТК55/5 30 0,04 0,04 Надземная 2,40 

ТК55/5 
Аэроп. - 
технич. 
АТК * 

5 0,027 0,027 Надземная 0,27 

ТК55/5 
Аэроп. - 
АТБ * 

20 0,033 0,033 Надземная 1,32 

  

Аэроп.- 
Пав-он 

перон.мех. 
* 

55 0,04 0,04 Надземная 4,40 

ТК-52   26 0,15 0,15 Подвальная 7,80 

ТК-31 
Аэроп. - 

вокз.ЛСЗ * 
40 0,082 0,082 Надземная 6,56 

ТК55/7 
Аэроп.- 

Быт.комп.
ИАС+ваг.* 

20 0,033 0,033 Надземная 1,32 

Суж.1 ТК-53 72 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,40 

ТК-53 
ООО 

"Лиония" ( 
к.Рейс) 

40 0,04 0,04 Надземная 3,20 

ТК-53 ТК53/1 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

ТК53/1 
Аэроп. - 
КПП2 * 

35 0,033 0,033 Надземная 2,31 

ТК53/1 
Аэроп. - 

цех 
бортпит. * 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ТК-53 ТК-53/2 50 0,15 0,15 Надземная 15,00 

ТК-53/2 

Аэроп.-
бюкс 

тр.+теп.пе
р.мех.* 

130 0,05 0,05 Надземная 13,00 

ТК-53/2 ТК-54 50 0,15 0,15 Надземная 15,00 

ТК-54 
Аэроп. -  

ПДСП ЦДА 
* 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-54 ТК-55 33 0,15 0,15 Надземная 9,90 

ТК-55 ТК55/7 30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК55/7 
Аэроп. - 

адм.зд.АМ
СТО и УВД 

10 0,033 0,033 Надземная 0,66 
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ТК-55 ТК55/1 35 0,15 0,15 Надземная 10,50 

ТК55/1 ТК55/2 3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

ТК55/2  Антей 20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК55/1 ТК55/3 80 0,1 0,1 Надземная 16,00 

ТК55/3 
ООО 

Вельталь-
авиа 

20 0,033 0,033 Надземная 1,32 

ТК55/3   50 0,05 0,05 Надземная 5,00 

  ТК55/4 10 0,04 0,04 Надземная 0,80 

ТК55/7 
Аэроп. - 
технич. 

Омскавиа 
2 0,021 0,021 Надземная 0,08 

ТК20 (ТК-
29) 

УУ-30 140 0,259 0,259 Надземная 72,52 

УУ-30 ТК44/1 20 0,082 0,082 Надземная 3,28 

ТК44/1 
Аэроп. - 

Арктика * 
3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УУ-32 
ОЛТКГА - 

Уч. кор. 2 и 
3 * 

16 0,05 0,05 Надземная 1,60 

УУ-32 УУ-33 100 0,309 0,309 Надземная 61,80 

УУ-33 
УВД - 

Оздор.кор
п. 

10 0,021 0,021 Надземная 0,42 

УУ-33 УУ-34 50 0,309 0,309 Надземная 30,90 

УУ-34 
УВД - РСУ 

* 
30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

ТК-21 
Аэроп. - 

конт.ком.ск
л.* 

9 0,027 0,027 Надземная 0,49 

ТК-21 ТК-21/1 35 0,05 0,05 Надземная 3,50 

ТК-21/1 
Аэроп.- 
КППЗ * 

6 0,021 0,021 Надземная 0,25 

ТК-21/1 
Аэроп. - 

ком.скл. * 
10 0,021 0,021 Надземная 0,42 

ТК44/1 
Транс.17 

ЧП 
Ильюш. 

20 0,082 0,082 Надземная 3,28 

УУ-35/1 
Аэроп.-

ДОК-склад 
* 

10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

ТК-21 УУ-35/1 30 0,259 0,259 Надземная 15,54 

УУ-35/1 УУ-35 120 0,259 0,259 Надземная 62,16 

УУ-35 УУ-35/1 25 0,069 0,069 Надземная 3,45 

ТК44/1 

Транс.17 
ИП 

Максименк
о 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК-49 ТК49/1 210 0,1 0,1 Надземная 42,00 

ТК49/1 
ООО 

Вельт-
авиа 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 
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ТК49/1 ТК49/2 20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

ТК49/2 ТК49/3 70 0,1 0,1 Надземная 14,00 

ТК49/3 ТК49/5 40 0,05 0,05 Надземная 4,00 

ТК49/3 ТК49/4 20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

ТК49/4 
Аэроп. - 
ПДО * 

40 0,069 0,069 Надземная 5,52 

ТК49/2 
Аэроп. - 

МВЛ СКП * 
95 0,069 0,069 Надземная 13,11 

ТК-2 УУ-2 40 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

24,72 

УУ-2   105 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

31,50 

УУ-3 
УВД - КПП 

* 
24 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,40 

ТК-26 УУ-55 61 0,15 0,15 Надземная 18,30 

УУ-55 19/1 85 0,1 0,1 Надземная 17,00 

19/1 
УВД - 

Управл. 
ОВП * 

40 0,069 0,069 Надземная 5,52 

19/1 УВД - арх.* 8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

УУ-55 УУ-55/1 50 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

15,00 

УУ-55/1 
УВД - 

гар.автоб.+
груз.автом. 

60 0,05 0,05 Надземная 6,00 

УУ-56 

УВД - 
Диз.ст.+ 

гар.МРВБ 
Гр.уз. 

60 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

6,00 

ТК-27 УУ-20/1 45 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

9,00 

УУ-20/1 
УВД - Гар. 
легк.авт. 

уз.1 
10 0,069 0,069 

Подземная 
канальная 

1,38 

УУ-20/1 ТК-28 110 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

22,00 

ТК-28 
УВД - 

Гар.легк.ав
т. уз.2 

15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

ТК-28 ТК-29 95 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

28,50 

ТК-29 ТК21/1 5 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

1,50 

ТК21/1 
УВД - 

ОМОН-1 
адм.зд. 

70 0,1 0,1 Подвальная 14,00 

ТК21/2 
УВД - 

ОМОН-3 
гараж * 

50 0,1 0,1 Подвальная 10,00 

1 УУ-54 49 0,207 0,207 Надземная 20,29 

УУ-54 ТК-30 470 0,207 0,207 Надземная 194,58 
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ТК-30 ТК-31 170 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

34,00 

ТК-31 
Аэроп. - 

таможня * 
6 0,1 0,1 Надземная 1,20 

ТК-30 ТК-32 170 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

51,00 

ТК-32 ТК-32/1 40 0,1 0,1 Подвальная 8,00 

ТК-32/1 
ж.д. 

Трансиб.25
/1 * 

65 0,082 0,082 Надземная 10,66 

ТК-32 ТК-52 55 0,15 0,15 Подвальная 16,50 

ТК-52 
Трансиб.25 
- Адм.-гост 
комп.Ом 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

  Суж.1 65 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

19,50 

УУ-55/1 УУ-56 127 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

38,10 

ТК-3 УУ-3/1 154 0,309 0,309 Надземная 95,17 

УУ-3/1 
УВД - 
дисп.* 

25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

ТК-25 ТК-26 80 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

20,00 

ТК-26 ТК-26/1 55 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

11,00 

ТК-26/1 
ОЛТКГА - 
столов. * 

40 0,082 0,082 Подвальная 6,56 

ТК-26/1 
ОЛТКГА - 

Баня * 
30 0,069 0,069 

Подземная 
канальная 

4,14 

ТК-26 
ОЛТКГА - 

Уч.корп.4 + 
эл.цех * 

36 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,90 

кот.Авиаго
р. 

ТК-2 82 0,414 0,414 
Подземная 
канальная 

67,90 

УУ-54 

ИП Тимош. 
- 

Маст.тех.о
тд. 

116 0,05 0,05 Надземная 11,60 

ТК-32/1 
ж.д. 

Трансиб.25
/2 общеж.* 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-26/1 
УВД - 

столов. * 
3 0,069 0,069 Надземная 0,41 

УТ-26/1 
УВД - 

гостин.* 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

ТК21/2 
УВД - 

ОМОН-2 
спорт.база 

5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

УТ-24/1 
ОЛТКГА - 
общеж.2 * 

5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

ТК-26 
ОЛТКГА - 

Гл.уч.корп.
* 

65 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

13,00 
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УУ-5/1 УУ-5/2 12 0,1 0,1 Подвальная 2,40 

УУ-5/2 УУ-5/3 51 0,1 0,1 Надземная 10,20 

УУ-5/3 

ж.д. 
Авиаг.9+м
аг.сп/кл, 

кул, К 

7 0,1 0,1 Подвальная 1,40 

    20 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
12,36 

УУ-3/1   10 0,309 0,309 Надземная 6,18 

ТК21/1 ТК21/2 5 0,1 0,1 Надземная 1,00 

УУ-56 ТК-27 99 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

29,70 

УУ-48 

Авиац.142 
- ИП 

Бут+Топол
ь+УКС 

10 0,069 0,069 Надземная 1,38 

УУ-49/1 УУ-51 95 0,1 0,1 Надземная 19,00 

УУ-51 
Авиационн

ая 138 * 
76 0,069 0,069 Надземная 10,49 

ТК-24/1 ТК-24/2 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

ТК-24/2 ТК-24/3 30 0,082 0,082 Подвальная 4,92 

ТК-24/3 ТК-24/4 30 0,082 0,082 Подвальная 4,92 

ТК-24/4 
Инженерн.
119 уз.5 * 

10 0,069 0,069 Подвальная 1,38 

ТК-24/4 
ж.д. 

Инженерн.
119 уз.4 * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

ТК-24/3 
ж.д. 

Инженерн.
119 уз.3 * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

ТК-24/2 
ж.д. 

Инженерн.
119 уз.2 * 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УУ-53/1   108 0,1 0,1 Надземная 21,60 

  
ж.д. 

Инженерн.
116 

10 0,033 0,033 Надземная 0,66 

    13 0,069 0,069 Надземная 1,79 

    35 0,069 0,069 Надземная 4,83 

    35 0,05 0,05 Надземная 3,50 

    30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

  
ж.д. 

Инженерн.
114а 

30 0,021 0,021 Надземная 1,26 

  
ж.д. 

Инженерн.
114 

3 0,021 0,021 Надземная 0,13 

  
ж.д. 

Инженерн.
112а 

30 0,021 0,021 Надземная 1,26 

  
ж.д. 

Инженер.1
5 0,021 0,021 Надземная 0,21 
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12 

  
ж.д. 

Инженерн.
110 

30 0,021 0,021 Надземная 1,26 

    140 0,05 0,05 Надземная 14,00 

  

ж.д. 
Инженер.1

17, 
Пил.пер.1а 

5 0,021 0,021 Надземная 0,21 

  
ж.д. 

Пилотск.пе
р.3 

30 0,021 0,021 Надземная 1,26 

  
ж.д. 

Пилотск.пе
р.5 

50 0,021 0,021 Надземная 2,10 

УУ-46 
Авиацион.

141 - 
Адм.зд.* 

145 0,069 0,069 Надземная 20,01 

УУ-41 
Авиац.143
в -  кафе 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

УУ-41 
Авиац.143 

- Уч.ц. 
Ориентир * 

60 0,1 0,1 Надземная 12,00 

  Инжен.122 12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

  Инжен.120 20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

УУ-51 
Авиацион.

140 * 
10 0,069 0,069 Надземная 1,38 

УУ-45 УУ-48 42 0,207 0,207 Надземная 17,39 

ТК-23 УУ-39 48 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

14,40 

УУ-40 УУ-41 60 0,1 0,1 Надземная 12,00 

УУ-41 
ж.д. 

Авиац.143 
* 

45 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

6,21 

УУ-46 
Аэроп. - 
гост.№1 

7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

ТК-24/1 
Инженерн.
119  уз.1 

1       0,00 

УУ-43 УУ-45 15 0,259 0,259 Надземная 7,77 

ТК-2 ТК-3 36 0,414 0,414 
Подземная 
канальная 

29,81 

ТК-3 УУ-4 60 0,414 0,414 
Подземная 
канальная 

49,68 

УУ-4 
ж.д. 

Авиагор.11
а * 

53 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,60 

УУ-4 ТК-5 10 0,414 0,414 
Подземная 
канальная 

8,28 

УУ-5/1 
ж.д. 

Авиагор.11 
* 

5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

ТК-5 ТК-6 58 0,414 0,414 
Подземная 
канальная 

48,02 
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УУ-7 
ж.д. 

Авиагор.8 * 
17 0,1 0,1 Надземная 3,40 

ТК-6 Пр.уч. 38 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

11,40 

Пр.уч. ТК-21/1 92 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

27,60 

ТК-21/1 УТ-21/2 30 0,082 0,082 Подвальная 4,92 

УТ-21/2 
ОЛТКГА -  

Уч. корп.1* 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УТ-21/2 
ОЛТКГА - 
Лет.отд. 

(уч.кор.) * 
95 0,069 0,069 

Подземная 
канальная 

13,11 

ТК-21/1 ТК-21/3 35 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

4,83 

ТК-21/3 
ОЛТКГА - 
Гараж * 

35 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,50 

ТК-21/1 ТК-23 40 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,00 

ТК-23 
ОЛТКГА - 

КДП * 
59 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

5,90 

ТК-23/1 
ОЛТКГА - 
Общеж.5 * 

14 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

2,30 

ТК-23/1 ТК-25 45 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

13,50 

ТК24 УТ-24/1 65 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

13,00 

УТ-24/1 
ОЛТКГА - 
Штаб-клуб 

* 
104 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

20,80 

УУ-8/2 
ж.д. 

Авиагор.1а 
+ гвс апт.* 

7,5 0,069 0,069 Надземная 1,04 

УУ-8/3 
Авиагор.1а 
-  Апт.28 * 

7,5 0,04 0,04 Надземная 0,60 

ТК-6 УУ-7 101 0,259 0,259 Надземная 52,32 

ТК-23 ТК-23/1 76 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

22,80 

УУ-7 УУ-7 1       0,00 

УУ-43/2 
Транс.2 - 
МВЛ уз.2 

5 0,04 0,04 Подвальная 0,40 

УУ-39/2/2 

ж.д. 
Трансиб.4 

уз.2 
(1+2под.) 

20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

УУ-39 УУ39/2 160 0,1 0,1 Надземная 32,00 

ТК-36/1 ТК-36/1 1       0,00 

ТК-25 
ж.д. 

Москаленк
о 135 * 

26 0,05 0,054 Надземная 2,60 

УУ-53/1 

ж.д.Инжен.
110-

122+П/п.Гр
.уз * 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 
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УУ39/2 УУ-39/2/1 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

УУ-39/2/2 

ж.д. 
Трансиб.4 

уз.3 ( 
3+4под.) 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УУ-39/1/1 
ж.д.Транси

б.4 уз.6 
(6+7под.)* 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УУ-39/1/2 

ж.д. 
Трансиб.4 

уз.8 (10 
под.)* 

20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

УУ-39/3/1 
ж.д. 

Трансиб.4-
ТСЖ уз.2 * 

20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

ТК-25 
ж.д. 

Москаленк
о 133 * 

28 0,021 0,021 Надземная 1,18 

Итого по котельной 4772,23 
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Рисунок 2.9. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Авиагородок, 9а 
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2.10 Тепловые сети от котельной по ул. Перова, 43. 

Таблица 2.10 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Перова, 43 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

Вр-1   75 0,414 0,414 Надземная 62,10 

Вр-2/2/1 Вр.-2/2/2 15 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,46 

Вр.-2/2/2 
Казахст.30  
ИП Петров 

* 
20 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

3,28 

Вр-2/0 Вр.2/1 396 0,414 0,414 Надземная 327,89 

  
Перова 

17(3кв),19 
(3кв)-Гр.уз. 

18 0,05 0,05 Надземная 1,80 

Вр -.5   1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

Вр.-9/1/1 Вр.9/2 200 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
20,00 

УТ-66/1 
12Сам.16,
18,20,22,24 

Гр.* 
14 0,082 0,082 Надземная 2,30 

УТ-65 УТ-66 27 0,309 0,309 Надземная 16,69 

УТ-66 УТ-66/1 14 0,082 0,082 Надземная 2,30 

ТК-59 Гриб.43 * 24 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

ТК-59 ТК-60 30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-60 
Днепровск.

44а * 
9 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,90 

ТК-60 
Днепровск.

42б * 
38 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,80 

ТК-60 ТК-61 30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-61 
Днепровск.

42а * 
29 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,90 

ТК-61 
Днепровск.

44 * 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

ТК-61 ТК-61/1 35 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,50 

ТК-61/1 
Днепровск

ая 42 * 
35 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,50 

ТК-61/1 
12Самарск
.48,50,52 

Гр.уз.* 
2 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

0,16 

УТ-65 

12Самарск
.27-

31,33,34,40 
Гр.* 

6 0,05 0,05 Надземная 0,60 
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тк-87 
Мельничн.

100 * 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

тк-87 ТК-88 47 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

14,10 

ТК-88 
Мельничн. 

98 * 
25 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

2,50 

ТК-88 ТК-89 57 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

11,40 

ТК-89 ТК-90 43 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,60 

ТК-90 
Мельничн.
96+почта * 

21 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,10 

ТК-89 
1Самар.26
,28 Гр.уз. * 

21 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,10 

ТК-89 1Самар.5 * 6 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,60 

ТК-90 ТК-92 42 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,40 

ТК-92 
Мельнична

я 94* 
20 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

ТК-90 
1Самар.22 

* 
31 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

1,67 

ТК-92 ТК-95 61 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,20 

ТК-95 

Мельн.92+ 
парк.+маг.

+СБ+ 
КТОС* 

16 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

ТК-95 ТК-95/1 60 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,00 

ТК-95/1 
Мельн.90 - 
ж.д.+ пункт 

УВД* 
33 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,30 

ТК-95/1 1Самар.3 20 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-95/1 ТК-95/2 40 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,00 

ТК-95/2 Мельн.88 * 38 0,5 0,5 
Подземная 

бесканальная 
38,00 

ТК-95/2 1Самар.1 * 18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТК-95/2 
1Самар.1а 

* 
11 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,10 

УТ-66/1 УТ-66/2 26 0,069 0,069 Надземная 3,59 

УТ-66/2   26 0,069 0,069 Надземная 3,59 

УТ-66/2 
11Сам.30 
(четн.),Гри
б.37 Гр.уз 

16 0,05 0,05 Надземная 1,60 

  
11Сам.10-
28,12Сам.
9-23 Гр.* 

3 0,069 0,069 Надземная 0,41 
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ТК-145 ТК-148 160 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
98,88 

УТ-173 
2Читинск.5 

(0,019 
Гкал) 

6 0,04 0,04 Надземная 0,48 

УТ-173 УТ-174 20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

УТ-174 
2Читинск.7 
(0,027Гкал) 

8 0,04 0,04 Надземная 0,64 

УТ-174 УТ-175 2 0,1 0,1 Надземная 0,40 

УТ-175 
2Читинск.9 

(0,012) 
9 0,027 0,027 Надземная 0,49 

УТ-175 УТ-176 60 0,1 0,1 Надземная 12,00 

УТ-176 
2Читинск.1
3,15 Гр.уз. 

(0,036 Г 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

Вр.57/1 УТ-57/2 188 0,05 0,05 Надземная 18,80 

Суж. 
Мельн.89/5  

* 
75 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

10,35 

УТ-172/7 
Мельничн.

91 уз.9 
30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

УТ-145/1 
1Казахст.1 
Эл.серв.- 
Автодор * 

10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

УТ-145/1 
1Казахст.1 
РЭУ общ.* 

11 0,05 0,05 Подвальная 1,10 

УТ-145/1 
1Казахст.1 

ЧП 
Никиф.* 

35 0,05 0,05 Надземная 3,50 

УТ-145/1 УТ145/2 35 0,082 0,082 Подвальная 5,74 

УТ145/2 УТ145/2         0,00 

ТК-145 УТ-145/1 38 0,082 0,082 Надземная 6,23 

УТ-160/1 ТК-161 58 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
35,84 

ТК-160/2/1 

1Казахст.1 
ИП 

Бокови.2уз
. 

7 0,069 0,069 Надземная 0,97 

УТ-160 УТ-160/1 4 0,1 0,1 Надземная 0,80 

УТ-160/1 
Мельн.126

а ЧП 
Саркисян * 

2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

УТ-160/1 ТК-160/2 22 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,40 

ТК-160/2 
1 

Казахст.1а  
"Ян и К"  * 

4 0,1 0,1 Подвальная 0,80 

ТК-160/2/1 
1Казахст.1

а  ИП 
Боков.2уз. 

85 0,1 0,1 Подвальная 17,00 

ТК-160/2 ТК-160/2/1 8 0,15 0,15 Подвальная 2,40 

ТК-161 ТК-160/1 76 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,20 
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ТК-160/1 
Мельн.89 

уз.1 * 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

УТ-160 УТ-160/1 267 0,309 0,309 Надземная 165,01 

УТ-160/1 УТ-170 25 0,309 0,309 Надземная 15,45 

УТ-170 УТ-169 70 0,207 0,207 Надземная 28,98 

ТК-160/1 
Мельничн.
89 уз.2 * 

65 0,1 0,1 Подвальная 13,00 

тк-162/1 ТК-163 49 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

25,38 

УТ-163/1 
Мельн.89б
+парикм.+ 
гвс маг.* 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-169 УТ-169/1 116 0,15 0,15 Надземная 34,80 

УТ-169/1 
Мельн.89/6 

* 
12 0,1 0,1 Надземная 2,40 

УТ-169/1 Суж. 12 0,069 0,069 Надземная 1,66 

УТ-169 ТК 55 0,207 0,207 Надземная 22,77 

УТ-172 
Мельн.91 

уз.1+Насос
н. 

10 0,15 0,15 Подвальная 3,00 

УТ-172 УТ-172/1 35 0,207 0,207 Подвальная 14,49 

УТ-172/1 УТ-172/2 35 0,209 0,209 Подвальная 14,63 

УТ-172/2 УТ-172/3 45 0,207 0,207 Подвальная 18,63 

УТ-172/3 УТ-172/4 45 0,207 0,207 Подвальная 18,63 

УТ-172/4 УТ-172/5 35 0,15 0,15 Подвальная 10,50 

УТ-172/5 УТ-172/6 35 0,15 0,15 Подвальная 10,50 

УТ-172/6 УТ-172/7 35 0,15 0,15 Подвальная 10,50 

УТ-172/1 
Мельничн.

91 уз.2 
8 0,15 0,15 Подвальная 2,40 

УТ-172/2 
Мельничн.

91 уз.3 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

УТ-172/3 
Мельничн.

91 уз.4 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

УТ-172/4 
Мельничн.

91 уз.5 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

УТ-172/5 
Мельничн.

91 уз.6 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

УТ-172/6 
Мельничн.

91 уз.7 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

УТ-172/7 
Мельничн.

91 уз.8 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

ТК 
Мельн.91 - 

ВВП 
7 0,1 0,1 Подвальная 1,40 

ТК   3 0,207 0,207 Подвальная 1,24 

  УТ-172 3 0,207 0,207 Подвальная 1,24 

ТК-163 ТК-163/1 58 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

30,04 

ТК-134 
1Самарск.

40 * 
14 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

1,12 

ТК-133/1 УТ-133/2 30 0,05 0,05 Надземная 3,00 
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УТ-133/2 Днепр.6 20 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,08 

УТ-133/2 
1Самар.42 

* 
25 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

1,65 

ТК-133 ТК-133/1/1 60 0,259 0,259 Надземная 31,08 

ТК-133 ТК-133/1 30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК-133/1 Днепр.3 * 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

ТК-144 ТК-145 100 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
51,80 

ТК-133/1/1 ТК-134 50 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
25,90 

УТ-128 
3Самарск.

46 * 
60 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

6,00 

УТ-128 Вр-128/1 15 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
7,77 

ТК-123   1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

УТ-135 
1Самар.50
,52 Гр.уз. * 

15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

  ТК-135/1 31 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,20 

ТК-135/1 
Мельн.118 

* 
15 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,50 

ТК-135/1 ТК-135/2 61 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,20 

ТК-135/2 
Мельн.116 

* 
15 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,50 

ТК-135/2 ТК-135/3 96 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

19,20 

ТК-135/3 
Мельн.114 

* 
13 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,30 

УТ-135   1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

УТ-126 УТ-124 24 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

УТ-126 Днепр.8 * 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

УТ-124 Днепр.8а * 3 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

УТ-124 Днепр.6а * 26 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

ТК-120 ТК-123 30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

  Днепр.10 * 21 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,10 

УТ-135 ТК-138 34 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
17,61 

ТК-138 
Мельн.120 

* 
32 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,20 

ТК-138 Суж.-138/1 25 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,35 
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ТК-139 ТК140 8 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
4,14 

ТК-139 ТК139/1 20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК139/1 
Мельничн.
122 + гвс 

маг * 
20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

ТК139/1 
Мельн.122 
- маг. (гвс 

от жд) 
6 0,05 0,05 Подвальная 0,60 

ТК140 ТК-141 45 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
18,63 

ТК-141 ТК-143 30 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
15,54 

ТК-143 
1 Казахст.2 

* 
59 0,1 0,1 Подвальная 11,80 

ТК-141 
2Сам. 

58,60,62,64 
Гр.уз.* 

15 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

ТК-143 ТК-144 40 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
20,72 

ТК-144 

2Самар.70
, 

3Сам.63,6
5,67 Гр.уз 

7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,70 

ТК-141 Вр-141/1 22 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,40 

Вр-141/1 
Мельничн.

124 * 
30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

ТК-138 тттттт 16 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
8,29 

тттттт ТК-139 40 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
20,72 

  
Мельн.89/7 
- 1очередь 

45 0,082 0,082 Подвальная 7,38 

  
Мельн.89/7 
- очередь 

30 0,05 0,05 Подвальная 3,00 

ТК-120 УТ-126 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

УТ-170 УТ-173 508 0,1 0,1 Надземная 101,60 

Суж.-138/1 2Самар.52 74 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-131 

6Самар.41
,43,45, 
5С.44  
Гр.уз. 

15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

Тк-129 
4Самар.62

Гр.уз.* 
34 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,40 

Тк-129 ТК-130 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-130 Днепр.14 * 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-130 ТК-131 55 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,02 
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ТК-131 

Днепр.16 + 
ЧП 

Васильков 
* 

36 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,90 

ТК-130 
5Самар.41
,43,45,47,5
4,56 Гр.уз 

45 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,50 

ТК-120 УТ-128 34 0,309 0,309 Надземная 21,01 

ТК-113 
Грибоедов

а 5б * 
26 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,60 

ТК-113 ТК-114 27 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

8,10 

ТК-114 Днепр.4б * 22 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,20 

ТК-114 ТК-115/1 25 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,00 

ТК-115/1 Днепр.4а * 5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-115 
Мельн.108 

* 
5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,50 

ТК-115 ТК-116 20 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,00 

ТК-116 
Мельн.108

а * 
15 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,50 

ТК-116 ТК-117 20 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,00 

ТК-117 
Мельн.110 

* 
4 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,40 

ТК-117 ТК-118 26 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,20 

ТК-118 
Мельн.112 

* 
12 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

ТК-118 
Мельн.110

а * 
18 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,80 

ТК-115/1 ТК-115 56 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

11,20 

ТК-108 
Мельн.102 

Шк.35 * 
13 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

2,13 

ТК-108 
Мельн.104

а 
12 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

ТК-108 ТК-109 15 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

4,50 

ТК-109 
Мельн.104 

* 
6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,60 

ТК-109 ТК-110 20 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

6,00 

ТК-111 
Мельничн.

106 * 
6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,60 

ТК-110 
Мельн.106

а * 
12 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

ТК-110 ТК-111 20 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

6,00 
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ТК-111 ТК-111/1 5 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

1,50 

ТК85/1 
1Самар.38 

* 
38 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,80 

ТК-80   2 0,027 0,027 Надземная 0,11 

УТ-119   1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

ТК-73 
6Сам.16...
34,7Сам.1
5...31 Гр.* 

25 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

  
5Сам.15-
36,6Сам.3
9 Гр.уз.* 

16 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

Вр-103 
Гриб.7а-

11а Гр.уз.* 
1 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,10 

Вр-103 Вр.-104 30 0,309 0,309 Надземная 18,54 

Вр.-104 Вр.104/1 48 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
6,62 

Вр.-104 УТ-119 87 0,309 0,309 Надземная 53,77 

Вр-103 
4Сам.50,5

2 Гр.уз. 
30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

Вр.104/1 
4Сам.47 
Д/с 112 - 

2уз. 
3 0,05 0,05 Подвальная 0,30 

Вр.104/1 

4Сам.47 
Д/с 112- 
2уз.- 2-е 

зд. 

15 0,05 0,05 Подвальная 1,50 

Вр.- 26 ТК-26/1 17 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,40 

ТК-26/1 
Перова 18 

кв.1* 
30 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

1,62 

Вр.- 26 ТК27 60 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
24,84 

ТК27 Вр 27/1 62 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,40 

Вр 27/1 Вр 27/2 10 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2,00 

Вр 27/2 Менж.1а * 8 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

Вр 27/2 Менж. 1б * 8 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

  Менж. 2а * 33 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,30 

ТК-26/1 Вр-26/1/1 13 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2,60 

Вр-26/1/1 
Менж.1в 

+библ.+ма
г.* 

27 0,1 0,1 Подвальная 5,40 

ТК27 Вр.-27/1 15 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
6,21 

Вр 28 
Менж.8,10,

10а,12 
Гр.уз * 

25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,50 
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Вр 28 Вр 29 100 0,209 0,209 Надземная 41,80 

Вр 29 Вр 29/1 53 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,60 

Вр 29/1 
2Кир.119,1
21а,121,Ме
л.76а Гр.* 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

Вр 29/1 
2Киров.123
а,123,125 

Гр.уз.* 
45 0,05 0,05 Надземная 4,50 

Вр 31 Вр 31/1 21 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,90 

Вр 31/1 
2Кировск.1
11а - ж.д.+ 

маг. 
10 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

0,66 

Вр 31/1 
2Киров.111 

* 
37 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,70 

Вр 35 Вр-35/1 43 0,207 0,207 Подвальная 17,80 

Вр.36 Вр-36/1 22 0,207 0,207 Подвальная 9,11 

Вр-36/1 Вр.36 1 0,15 0,15 Подвальная 0,30 

Вр.36 
Мельничн.
70 уз.1 * 

2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

Вр.36 
Мельничн.
70 уз.2 * 

80 0,1 0,1 Подвальная 16,00 

Вр-36/1 Вр. 37 40 0,15 0,15 Подвальная 12,00 

Вр. 37 
Мельничн.

70 ЧП 
Пацуков * 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

Вр-35/1 Вр.36 37 0,207 0,207 Надземная 15,32 

Сек.задв. Вр.- 400 0,5 0,414 0,414 Надземная 0,41 

Вр.- 400 Вр-3 40 0,259 0,259 Надземная 20,72 

Вр-3 Вр.-3/1 150 0,259 0,259 Надземная 77,70 

Вр.-3/1 Вр-13 15 0,259 0,259 Надземная 7,77 

  
15Сам.15,
17,19,21;14
С.14,16,18 

44 0,04 0,04 Надземная 3,52 

Вр-13 Вр -.14 65 0,259 0,259 Надземная 33,67 

  
14Сам.15,
17,19+13С.
16,18 Гр.* 

45 0,082 0,082 Надземная 7,38 

Вр.-3/1 Вр.4 285 0,15 0,15 Надземная 85,50 

Вр -.14 Вр.-15 75 0,259 0,259 Надземная 38,85 

Вр.-15 
12Сам.1,3-
6,8,10,12,1
1С.6,8 Гр 

37 0,027 0,027 Надземная 2,00 

Вр.-15 Вр.16 165 0,259 0,259 Надземная 85,47 

Вр.16 Вр.-16/1 68 0,207 0,207 Надземная 28,15 

Вр.-16/1 
Талалихин

а 29а 
Шк.119* 

20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 
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Вр.-16/1 
8Сам.13, 
7Сам.8-

12а Гр.уз 
36 0,05 0,05 Надземная 3,60 

  
Таллалих.

22 * 
44 0,15 0,15 Надземная 13,20 

Вр.-18/1 Перова 38 137 0,033 0,033 Надземная 9,04 

Вр.-18/1 Вр.-19 44 0,259 0,259 Надземная 22,79 

Вр.-19 
5Самар.6,

6а - 14 
Гр.уз.* 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

Вр.-19 Вр -20 235 0,259 0,259 Надземная 121,73 

Вр 25 Вр.- 26 60 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
31,08 

УТ-69 

10Самар.1
7 

Реаб.цент
р * 

41 0,1 0,1 Надземная 8,20 

УТ-69 УТ-71 123 0,309 0,309 Надземная 76,01 

УТ-71 
8Сам.31...,
7Сам.30... 

Гр.* 
57 0,069 0,069 Надземная 7,87 

УТ-71 

7Сам.32,3
2а,34, 

Гриб.27,29 
Гр* 

2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,20 

УТ-71 ТК-73 25 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
15,45 

ТК-73 
7Самар.35
,37 Гр.уз.* 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ТК-73 ТК-76 37 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
22,87 

ТК-76 
Грибоедов
а,21,21а,23 

Гр.уз.* 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

ТК-76 ТК-79 58 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
35,84 

ТК-79   16 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

ТК-79 ТК-80 59 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
36,46 

  
4Самарск.

42* 
15 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,81 

ТК-80 ТК-81 11 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
6,80 

ТК-81 ТК-85 165 0,2 0,2 
Подземная 
канальная 

66,00 

ТК-85 
2Самар.10
- 35 Гр.уз.* 

30 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,92 

ТК-85 
Грибоед. 
5,7,9,11 
Гр.уз. * 

10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-86 тк-87 32 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,60 
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ТК-86 ТК-108 75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,50 

ТК-111/1 ТК-113 51 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

15,30 

ТК-81 УТ-102 38 0,309 0,309 Надземная 23,48 

УТ-102 
4Самар.44 

* 
20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

УТ-102 Вр-103 68 0,309 0,309 Надземная 42,02 

УТ-119 ТК-120 52 0,309 0,309 Надземная 32,14 

УТ-128 Тк-129 109 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
21,80 

Вр-128/1 ТК-133 30 0,309 0,309 Надземная 18,54 

ТК-81 
4Самарск. 
36,38,40 
Гр.уз.* 

31 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,10 

  Днепр.8б * 30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-85 ТК85/1 5 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК85/1 ТК-86 5 0,2 0,2 
Подземная 
канальная 

2,00 

Вр.-27/1 Вр 28 70 0,207 0,207 Надземная 28,98 

Вр.-18   1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

УТ-69 Вр.16 260 0,207 0,207 Надземная 107,64 

Вр. 37 ТК-37/1/1 66 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
19,80 

ТК-37/1/1 ТК-37/1/2 45 0,15 0,15 Надземная 13,50 

Вр 29 Вр 31 85 0,207 0,207 Надземная 35,19 

ТК-37/1/2 ТК-37/1 39 0,207 0,207 Надземная 16,15 

ТК-37/1/1 

Мельничн.
67 

Газпромне
фть 

62 0,15 0,15 Надземная 18,60 

ТК-37/1 ТК-38 185 0,15 0,15 Надземная 55,50 

ТК-44 
Нефт.4 Д/с 

1 * 
40 0,05 0,05 Надземная 4,00 

ТК-38 ТК-44/1 50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-44/1 ТК-44 100 0,15 0,15 Надземная 30,00 

ТК-44 ТК-46 115 0,1 0,1 Надземная 23,00 

ТК-46 ТК-48 65 0,069 0,069 Надземная 8,97 

ТК-48 Нефт.11 * 14 0,05 0,05 Надземная 1,40 

ТК-48 Нефт.9 * 11 0,05 0,05 Надземная 1,10 

ТК-48 
3 

Курганская 
2 * 

40 0,033 0,033 Надземная 2,64 

ТК-46 ТК-46/2 12 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

ТК-46/2 Тк-46/3 31 0,1 0,1 Подвальная 6,20 
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Тк-46/3 
Нефт.3 

Слад.опт. 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

Тк-46/3 Тк-46/4 34 0,1 0,1 Подвальная 6,80 

Тк-46/4 
Нефт.3  - 
ж.д. + гвс 
Сладк.опт 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-46/3 Нефт.5 * 42 0,1 0,1 Подвальная 8,40 

ТК-37/1 ТК-37/1/1 0,05 0,15 0,15 Надземная 0,02 

ТК-46/2 ТК-46/3 45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

Тк-46/4 
2Кург.9,11,
3Кург.8-18 

Гр.* 
45 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

7,38 

ТК-38 ТК-38/1 55 0,15 0,15 Надземная 16,50 

ТК-38/1 
Нефтеб.2 

** 
40 0,05 0,05 Надземная 4,00 

ТК-38/1 ТК-39 75 0,1 0,1 Надземная 15,00 

ТК-39 Нефт.1 * 39 0,05 0,05 Надземная 3,90 

ТК-39 ТК-39/1 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ТК-39/1 
Нефт.14 + 
дисп. ЖХ  

** 
30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

ТК-39/1 ТК-40 22 0,082 0,082 Надземная 3,61 

ТК-40 ТК-41 20 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,28 

ТК-41 
Нефтебаз.

13 * 
11 0,05 0,05 Надземная 1,10 

ТК-41 
Мельнична

я 71+ 
поликл.* 

85 0,069 0,069 Надземная 11,73 

Вр 27/1   1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

ТК-40 
Нефтеб. 

12 * 
11 0,05 0,05 Надземная 1,10 

Вр 35 
Можайског

о 1 
5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

Вр 31 Вр 32 90 0,207 0,207 Надземная 37,26 

Вр 32 ТК-33 29 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
12,01 

ТК-33 Вр 35 42 0,207 0,207 Подвальная 17,39 

Вр.9/2 
Перова 
60,62,64 
Гр.уз.* 

2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

Вр.-9/2/1 
Перова 
68,70  
Гр.уз.* 

100 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

Вр.- 10 Вр.-10/1 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

254 255 20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

255 
7Кировск.1 

* 
6 0,057 0,057 Надземная 0,68 

255 256 55 0,069 0,069 Надземная 7,59 

256 
7Кировск.3 

* 
7 0,05 0,05 Надземная 0,70 
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256 257 10 0,069 0,069 Надземная 1,38 

257 
7Кировск.5 

* 
8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

257 
7Кировск.5

а * 
40 0,05 0,05 Надземная 4,00 

УТ238/2 
Жил. дома 

по 
Семиреч. 

2 0,082 0,082 Надземная 0,33 

258 
6Кировск.2

0 кв2* 
80 0,027 0,027 Надземная 4,32 

258 
7Кировска.

1а * 
30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

251 254 25 0,1 0,1 Надземная 5,00 

254 258 10 0,069 0,069 Надземная 1,38 

УТ-238/3 УТ-250 50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

УТ-245 УТ-246 98,5 0,15 0,15 Надземная 29,55 

УТ-250 251 48 0,1 0,1 Надземная 9,60 

251 252 12 0,069 0,069 Надземная 1,66 

252 7Кировск.4 6 0,05 0,05 Надземная 0,60 

252 253 55 0,069 0,069 Надземная 7,59 

253 
7Кировск.6 

* 
7 0,05 0,05 Надземная 0,70 

253 
7Кировска

я 6а * 
30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

251 
7Кировск.2 

* 
26 0,069 0,069 Надземная 3,59 

УТ-250 
7Кировска

я 4а * 
30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

УТ-244 УТ-245 43,5 0,15 0,15 Надземная 13,05 

УТ-246 
Резонанс - 
Склад №1 

* 
25 0,069 0,069 Надземная 3,45 

УТ-240 УТ-241 19 0,1 0,1 Надземная 3,80 

УТ-237 УТ-237/1 24 0,125 0,125 Надземная 6,00 

УТ-240 УТ-240/1 1 0,069 0,069 Надземная 0,14 

УТ-242 
Резонанс - 
Колб.цех 

пр.крыло * 
3 0,032 0,032 Надземная 0,19 

УТ-242 

Резон. - 
Колб. цех 
лев.крыло 

* 

6 0,032 0,032 Надземная 0,38 

УТ-237/1 
СЭММ - 

Семиреч.9
2 * 

150 0,05 0,05 Надземная 15,00 

УТ-248 
Резон.-скл. 

№2 * 
26 0,1 0,1 Надземная 5,20 

УТ-248 
Резон.- 

Бытов.пом
ещ. * 

1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

УТ238/2 УТ-238/3 128 0,089 0,089 Надземная 22,78 

УТ238/1 УТ238/2 170 0,089 0,089 Надземная 30,26 
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УТ-242 УТ-243 187 0,1 0,1 Надземная 37,40 

УТ-240/1 
Резонанс - 
проходн. * 

3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ238/1 УТ-239 102 0,125 0,125 Надземная 25,50 

УТ-237/2 
СМУ 175 - 
Радиостро

й * 
5 0,1 0,1 Надземная 1,00 

УТ-240/1 
Резонанс - 
Адм.зд. * 

5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-241 
Резонанс - 
Столовая * 

1,5 0,1 0,1 Надземная 0,30 

УТ-243 Резон.-кот. 3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

УТ-243 УТ-244 30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

УТ-244 
Резонанс - 
Компрессо

рн. * 
2 0,069 0,069 Надземная 0,28 

УТ-246 УТ-247 20 0,15 0,15 Надземная 6,00 

УТ-247 
Резон - 

Печатн.цех 
* 

15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

УТ-247 УТ-248 105 0,15 0,15 Надземная 31,50 

УТ-237 
1Автом.2 - 

Т/Д на 
Семиреч. 

32 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
2,56 

УТ-237/1 УТ-237/2 54 0,125 0,125 Надземная 13,50 

УТ-237/2 УТ238 16 0,125 0,125 Надземная 4,00 

УТ238 
Упр.благ.А
дм,гар.10С

.пер.3 * 
1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

УТ-241 УТ-242 82 0,1 0,1 Надземная 16,40 

УТ-239 
Резонанс - 

маг. * 
38 0,04 0,04 Надземная 3,04 

УТ-239 УТ-240 70,6 0,125 0,125 Надземная 17,65 

кот.Перова
,43 

Пр.учета 76 0,414 0,414 Надземная 62,93 

Пр.учета Вр-1 30 0,414 0,414 Надземная 24,84 

Сек.зд.1 Сек.задв.2 300 0,307 0,307 Надземная 184,20 

Сек.задв.2 Суж.2 117 0,259 0,259 Надземная 60,61 

Суж.2 Суж.3 825 0,309 0,309 Надземная 509,85 

Вр-1 Сек.зд.1 80 0,309 0,309 Надземная 49,44 

  77 1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

Вр.-2/0/1 
Пер.43 

Гар.- АБК * 
20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

Вр.-2/0/1 
Перова 43 
Гарантия-
произв.* 

20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

  Вр-2/0 160 0,414 0,414 Надземная 132,48 

77 Вр.-2/0/1 133 0,15 0,15 Надземная 39,90 
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УТ-225 
3Авт.1  ИП 

Корх * 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-225 УТ-226 40 0,207 0,207 Надземная 16,56 

УТ-226 
3Автомоб.

1 * 
20 0,207 0,207 Надземная 8,28 

УТ-226 УТ-227 120 0,15 0,15 Надземная 36,00 

УТ-227 
5Западн.2

2 * 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-227 УТ-228 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

УТ-228 

4Западн.7,
10 - 

3Зап.10 
Гр.уз.* 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

УТ-228 УТ-229 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

УТ-229 

4Зап.4,3; 
3Зап.2; 

5Зап.18/1,
18 

5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-234/1 УТ236/1 14 0,125 0,125 Надземная 3,50 

УТ236/2 
Омскдиз.- 

уз.2 - Скл.1 
* 

0,5 0,069 0,069 Подвальная 0,07 

УТ236/2 
Омскдиз.-1 
уз. пр.пом., 

скл.2, 
0,5 0,069 0,069 Подвальная 0,07 

УТ236/2 

Омскдиз.- 
уз.3 - 

АБК,т/пав, 
Ад 

82,4 0,069 0,069 Надземная 11,37 

УТ-224/1 
2Авт.2а, 

Комб.з-д 2. 
Гр.уз* 

4 0,082 0,082 Надземная 0,66 

УТ-224/1 

Комбик з-д 
3 + ИП 

Куб.,Воль
ф * 

72 0,082 0,082 Надземная 11,81 

УТ-225 
Доп. Енис - 

Серв. 
30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

УТ-224 УТ-225 56 0,207 0,207 Надземная 23,18 

УТ-224 УТ-224/1 512 0,082 0,082 Надземная 83,97 

УТ-222 
Семир.130 
Сх.вод.стр. 

* 
30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

204 205 25 0,207 0,207 Подвальная 10,35 

205 
Семиреч.1

34 * 
20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

205 206 66 0,207 0,207 Надземная 27,32 

206 

Семиреч.1
36 -

ж.д.+магаз
ин* 

20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

206 207 84 0,207 0,207 Надземная 34,78 
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207 
Новостр.9 

- 2ИП - 
маг.+ апт.* 

30 0,04 0,04 Подвальная 2,40 

207 
Новостр.9 

+ офис 
уз.2 

3 0,1 0,1 Подвальная 0,60 

207 207/1 65 0,207 0,207 Подвальная 26,91 

207/1 207/2 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

207/2 
Новостр.15 

* 
50 0,082 0,082 Подвальная 8,20 

207/2 
Новостр.9 

уз.1 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

207/1 208 101 0,207 0,207 Надземная 41,81 

Суж.3 201 60 0,259 0,259 Надземная 31,08 

201 УТ- 202 238 0,259 0,259 Надземная 123,28 

201 
Семиреч.9

9 ЧП 
Андреев * 

30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

  203 52 0,207 0,207 Надземная 21,53 

203 
Семиреч.1

32а 
Общеж. * 

49 0,05 0,05 Надземная 4,90 

203 204 140 0,207 0,207 Надземная 57,96 

204 

Семиреч.1
32а 

Центр.соц.
обсл. * 

20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

УТ- 202 Суж.5 68 0,259 0,259 Надземная 35,22 

Суж.5 УТ-220 182 0,207 0,207 Надземная 75,35 

УТ-220 
Семиреч.1
30 ПМК-2 * 

65 0,1 0,1 Надземная 13,00 

УТ-220 УТ-221 217 0,207 0,207 Надземная 89,84 

УТ-221 
2Кулунд.4 
ж.д.серв -

УПТК * 
70 0,1 0,1 Надземная 14,00 

УТ-221 УТ-222 395 0,207 0,207 Надземная 163,53 

УТ-222 
Семиреч.1

30 ЧП 
Захаров * 

5 0,1 0,1 Надземная 1,00 

УТ-222 УТ-223 225 0,207 0,207 Надземная 93,15 

УТ-223 
3 

Кулундинс
к.1 * 

1 0,027 0,027 Надземная 0,05 

УТ-223 УТ-224 31 0,207 0,207 Надземная 12,83 

201 

Сем..93 
ПЕРСП. 

База 
сн..(0,43Г 

100 0,069 0,069 Надземная 13,80 

УТ- 202 

Семиреч.9
2 

ПЕРСП.Сп
ецэлев.ме

ль 

60 0,05 0,05 Надземная 6,00 
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УТ- 202   1 0,207 0,207 Надземная 0,41 

  
Новостр.40
+П/О+гвс 

ж.д. 41 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

  
Новостр.41

(гвс от 
ж.д.40) 

101 0,05 0,05 Надземная 10,10 

208 
Семиреч.1

38 
общежит.* 

44 0,069 0,069 Надземная 6,07 

208 209 42 0,207 0,207 Надземная 17,39 

209 
Новостр.19 

* 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

209 210 96 0,207 0,207 Надземная 39,74 

210 
Новостр.20 

* 
3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

210 210/1 43 0,207 0,207 Надземная 17,80 

210/1 ТК-219/2 131 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
26,20 

ТК-219/2 
Новостр.10 

* 
50 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

5,00 

ТК-219/2 219/1 82,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
8,25 

219/1 
Новостр.6 

* 
30 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

219/1 
Новостр.5 

* 
70 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

7,00 

211 212 60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

212 
Новостр.22 

* 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

212 212/1 65 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,00 

212/1 219 40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

219 218 40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

218 
Новостр.12 

* 
5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,50 

218 217 60 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

217 
Новостр.13 

* 
5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,50 

217 216 60 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

216 
Новостр.14 

* 
5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,50 

212/1 313 35 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

313 
Новостр.23 

* 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

313 214 80 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
13,12 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  161 

 

214 
Новостр.24 

* 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

214 215 65 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,50 

215 
Новостр.25 

* 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

210/1   157 0,207 0,207 Надземная 65,00 

211/3 
Новостр.20
а-Д/с 203 

136 0,05 0,05 Надземная 13,60 

219 
Новостр.11

а  + 
уч.п/мил.* 

40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-219/2 
Новостр.11 

* 
20 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

210/1 211 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

УТ- 219/2 
Новострой

ка 7 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

  УТ- 219/2 94 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
28,20 

211 
Новостр.21 

* 
10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

210/1 210/1 1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

УТ- 219/2 
Новострой

ка 8 
105 0,082 0,082 Надземная 17,22 

211   43 0,082 0,082 Надземная 7,05 

211/1 211/2 30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

211/2 
Новостр.20
б-шк.№50  

уз.2 
50 0,05 0,05 Надземная 5,00 

211/2 
Новостр.20
б -шк №50 

уз.1 
7 0,04 0,04 Подвальная 0,56 

211/1 211/3 106 0,05 0,05 Надземная 10,60 

211/3 

Новостр.20
а -

ясли+прач
ечн. 

8 0,033 0,033 Подвальная 0,53 

  211/1 35 0,082 0,082 Надземная 5,74 

    36 0,1 0,1 Надземная 7,20 

  
Новостр.38

/1 -  маг. 
7 0,05 0,05 Надземная 0,70 

    50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

    17 0,1 0,1 Надземная 3,40 

  Новостр.38 6 0,082 0,082 Надземная 0,98 

    52 0,1 0,1 Надземная 10,40 

  Новостр.39 67 0,05 0,05 Надземная 6,70 

211   32 0,207 0,207 Надземная 13,25 

УТ-229 УТ-230 70 0,15 0,15 Надземная 21,00 

УТ-230 
5Зап.12,14
,6Зап.7,30 

Гр.уз. * 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 
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УТ-230 УТ-231 48 0,15 0,15 Надземная 14,40 

УТ-231 
6Западн.5,

18,20 
Гр.уз. * 

35 0,082 0,082 Надземная 5,74 

УТ-231 УТ-232 15 0,15 0,15 Надземная 4,50 

УТ-232 
5Западн.1

0 * 
20 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

УТ-232 УТ-232/1 23 0,15 0,15 Надземная 6,90 

УТ-232/1 УТ-233 50 0,15 0,15 Надземная 15,00 

  
5Западн.6,
8  Гр.уз. * 

0,5 0,05 0,05 Надземная 0,05 

  
6Зап.1;3 + 
6Зап.1(об

щ) * 
54 0,069 0,069 Надземная 7,45 

УТ-233 УТ-234 30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

УТ-234 УТ-234/1 20 0,15 0,15 Надземная 6,00 

УТ-235 
5Западн.2 
(кв.1,2) * 

16 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

УТ-234 УТ-234/1 8 0,125 0,125 Надземная 2,00 

УТ-232/1 
Енисей - 

Серв.уз.2 - 
быт.корп. 

103 0,069 0,069 Надземная 14,21 

УТ-234/1 
Енисей -
Серв.уз.1 
скл.+АБК * 

5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

УТ238 УТ238/1 60 0,125 0,125 Надземная 15,00 

УТ-235 УТ-236 21 0,15 0,15 Надземная 6,30 

УТ-234/1 УТ-235 15 0,15 0,15 Надземная 4,50 

УТ-234/1 

Енис.-
Серв.уз.3 

ДОЦ+поши
в.* 

40 0,069 0,069 Надземная 5,52 

УТ-233   1 0,069 0,069 Надземная 0,14 

УТ-236 
1Авт.5,3 

Семир.94,
96,98 Гр.** 

1 0,082 0,082 Надземная 0,16 

УТ-236 УТ236/2 100 0,1 0,1 Надземная 20,00 

УТ236/1 УТ-237 164 0,125 0,125 Надземная 41,00 

УТ-57/2 
1Каз.30 - 

Автокол.12
51* 

12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

УТ-57/2 
1Казах.30 

ЧП Иманов 
* 

20 0,04 0,04 Надземная 1,60 

Вр.2/1 Вр-2/2 90 0,414 0,414 Надземная 74,52 

Вр.4 Вр -.5 30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

  
Пер.21(2кв
),23(3кв),2
5(2кв),27 

17 0,1 0,1 Надземная 3,40 

Вр -.5 Вр.- 6 40 0,15 0,15 Надземная 12,00 

Вр.- 6 Вр. - 6/1 45 0,05 0,05 Надземная 4,50 
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Вр. - 6/1 Вр.6/2 2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

Вр.6/2 
9Кировск. 

22 * 
4 0,05 0,05 Надземная 0,40 

Вр.- 6 Вр.-9 5 0,15 0,15 Надземная 1,50 

Вр.-9 Вр.- 9/1 2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

Вр.- 9/1 
Перова 
58б - 1 * 

3 0,033 0,033 Надземная 0,20 

Вр.6/2 

9Кир.57,59
,61,63, 

8Кир.86 
Гр.* 

44 0,05 0,05 Надземная 4,40 

Вр.-9 Вр.-9/3 760 0,15 0,15 Надземная 228,00 

Вр.-9/3 Вр.- 10 146 0,15 0,15 Надземная 43,80 

Вр.-11 
8Киров.70
+ Ян и К * 

6 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,98 

Вр.-11 
8Кировск.1

01 * 
36 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

5,90 

Вр.-9/3 

 
9Киров.49,

51,53,55 
Гр.уз.* 

74 0,05 0,05 Надземная 7,40 

Вр.- 10 Вр.-10/1 60 0,082 0,082 Надземная 9,84 

Вр.-10/1 
8Киров.72 

* 
15 0,069 0,069 Надземная 2,07 

Вр. - 6/1 
Перова 
58б-2 * 

5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

Вр.- 9/1 Вр.-9/1/1 142 0,05 0,05 Надземная 14,20 

Вр.9/2 Вр.-9/2/1 40 0,05 0,05 Надземная 4,00 

Вр.-10/1 Вр.-11 12 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

Вр.2/1 
1Каз.30 

Сибрез.тех
. 

123 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
16,97 

Вр.4   1 0,05 0,05 Надземная 0,10 

Вр-2/2 Вр-2/2/1 1 0,082 0,082 Надземная 0,16 

Вр.- 400 Вр.400/1 12 0,309 0,309 Надземная 7,42 

Вр.400/1 Вр-52 7 0,309 0,309 Надземная 4,33 

  

16Сам.23,
25;15Сам.
20,22,24.25

, 

55 0,04 0,04 Надземная 4,40 

Вр-52 УТ-54 110 0,309 0,309 Надземная 67,98 

УТ-54 

чжд 
16Сам.29,

31,33 
Гр.уз.* 

2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

УТ-54 Вр.57/1 60 0,309 0,309 Надземная 37,08 

УТ-55 

15Сам.32,
34, 

16Сам.37 
Гр.уз * 

21 0,05 0,05 Надземная 2,10 

УТ-55 УТ-56 54 0,309 0,309 Надземная 33,37 
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УТ-56 

14Сам.30..
.50, 

15С.31,3 
Гр.уз. 

6 0,05 0,05 Надземная 0,60 

УТ-56 

14Сам.28,
28/1,28а,15
Сам.31,31

б 

28 0,05 0,05 Надземная 2,80 

УТ-56 УТ-58 64 0,309 0,309 Надземная 39,55 

УТ-58 
13Сам.9-
36,14Сам 

25-31Гр.уз. 
25 0,082 0,082 Надземная 4,10 

  ТК-59 76 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,80 

УТ-58 УТ-65 40 0,309 0,309 Надземная 24,72 

УТ-66 УТ-69 158 0,309 0,309 Надземная 97,64 

  
Гриб.33,35, 
10Сам.23,
29...Гр.у 

2 0,082 0,082 Надземная 0,33 

Вр-3/1 

чжд 
16Самар.1

5,17  
Гр.уз.* 

54 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,40 

УТ-58 УТ-58/1 0,01 0,018 0,018 Надземная 0,00 

Вр-2/2 Сек.задв. 160 0,414 0,414 Надземная 132,48 

Вр.57/1 УТ-55 41 0,309 0,309 Надземная 25,34 

УТ-58/1   1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

  Вр-3/1 3 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

Вр-3/1 
чжд 

16Самарск
.19 * 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

УТ-69   8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

Вр -.14   1 0,082 0,082 Надземная 0,16 

Вр-13   2 0,04 0,04 Надземная 0,16 

Вр-3   2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

Вр-52   2 0,04 0,04 Надземная 0,16 

Вр -20 
Пер24-34, 
5Р/п.34,36,
42Гр. уз. 

4 0,05 0,05 Надземная 0,40 

Вр -20 Вр 20/1 42 0,259 0,259 Надземная 21,76 

Вр 20/1 
5Русскопо

л.46* 
12 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

Вр 20/1 Вр 25 15 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
7,77 

Вр 25 Вр 21 155 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
21,39 

Вр 21 
5Р-П 

26,24,5Кир
.129-Гр.уз* 

6 0,05 0,05 Надземная 0,60 
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Вр 21 Вр 23 75 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
10,35 

Вр 23 
Менжин. 

14,14а,16,1
8 Гр.уз * 

64 0,05 0,05 Надземная 6,40 

Вр.-18/1 
Перспекти

ва №55 
50 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

10,00 

УТ-165 
Мельн.89/.
1-ЧП Косов 

+ АТС * 
15 0,05 0,05 Подвальная 1,50 

ТК-163/1 УТ-165 45 0,15 0,15 Подвальная 13,50 

УТ-166 
Мельн.89/2 

ТСЖ * 
15 0,069 0,069 Подвальная 2,07 

УТ-168 
Мельн.89/3 

уз.2 + 
д/клуб * 

76 0,082 0,082 Подвальная 12,46 

УТ-165/2 

Мельн.89/4 
- 

Ом.агропр
омстрмат 

10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

УТ-165/1 УТ-165/2 40 0,082 0,082 Подвальная 6,56 

УТ-165/2 
Мельн. 

89/4 уз.1 * 
8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

ТК-114 
Перспекти
ва №37, 62 

250 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

50,00 

УТ-165/1 
Перспекти
ва №32, 47 

250 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

62,50 

ТК-148 
1Казахст.1
ЧП Саутин 

* 
1 0,027 0,027 Надземная 0,05 

ТК-148 УТ-149 20 0,309 0,309 Надземная 12,36 

УТ-149 УТ-160 202 0,309 0,309 Надземная 124,84 

УТ-149 ТК-150 122 0,15 0,15 Надземная 36,60 

ТК-150 ТК-150/1 100 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
30,00 

ТК-150/1 ТК151 101 0,15 0,15 Надземная 30,30 

ТК151 
2Казахст.4
2,44 Гр.уз. 

* 
400 0,1 0,1 Надземная 80,00 

УТ-151/1 
Гар. 

Полет-13 
2 0,033 0,033 Надземная 0,13 

ТК151 УТ-151/1 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

УТ-151/1 
2Каз.12,14,
16,16а,18 

Гр.уз. 
38 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

6,23 

ТК-134 УТ-135 80 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
41,44 

ТК-161 УТ-162 32 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

19,78 

УТ-162 
Мельн.89а 

* 
24 0,1 0,1 Подвальная 4,80 

УТ-162 тк-162/1 33 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

20,39 
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ТК-163 УТ-163/1 5 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

1,00 

УТ-163/1 

Мельн.89б 
-ЧП 

Ермаг.- 
маг.* 

8 0,05 0,05 Подвальная 0,80 

УТ-165 УТ-165/1 56 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

16,80 

УТ-165/1 УТ-166 9 0,207 0,207 Подвальная 3,73 

УТ-167 
Мельн. 
89/2  * 

3 0,1 0,1 Подвальная 0,60 

УТ-167 Суж. 32 0,259 0,259 Подвальная 16,58 

Суж. УТ-168 60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

УТ-168 
Мельн.89/3 

уз.1 + 
парикм.* 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

УТ-166 УТ-167 36 0,259 0,259 Подвальная 18,65 

УТ-165/2 
Мельн.89/4  

уз.2 
30 0,082 0,082 Подвальная 4,92 

ТК-163 
Мельн.89 

/1- 
ж.д.+слес.* 

70 0,082 0,082 Надземная 11,48 

тттттт   176 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
52,80 

Вр.16 Вр.-18 180 0,259 0,259 Надземная 93,24 

Вр.-18 Вр.-18/1 70 0,259 0,259 Надземная 36,26 

Вр 23 
Менжинск.

20 * 
10 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

1,38 

Вр.-18 
Перспекти
ва №199 

50 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,00 

Итого по котельной 9052,88 
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Рисунок 2.10. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Перова, 43  
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2.11 Тепловые сети от котельной ст. Карбышево, 2. 

Таблица 2.11 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной ст. Карбышево, 2 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименован
ие конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

кот. 
Карбышев

а 2 
  20 0,125 0,125 

Подземная 
бесканальная 

5,00 

вр 8   24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

  Карбышево 2 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  УТ-1 32 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

УТ-1 вр 2 24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

вр 2 Карбышево 1 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

вр 2 вр 3 24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

вр 3 Карбышево 5 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

вр 3 вр 4 24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

вр 4 Карбышево 6 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

вр 4 вр 5 24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

вр 5 Карбышево 7 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

вр 5 вр 6 24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

вр 6 Карбышево 8 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

УТ-1 вр 7 24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

вр 7 Карбышево 4 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

вр 7 вр 8 24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

вр 8 Карбышево 3 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

Итого по котельной 60,30 
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Рисунок 2.11. Схема тепловых сетей от котельной ст. Карбышево, 2  
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2.12 Тепловые сети от котельной по ул. 14 В/городок, 72 (п. 

Черемушки). 

Таблица 2.12 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 14 В/городок, 72 (п. Черемушки) 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименова
ние конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ТК 19/1 ТК 20/1 50 0,15 0,15 Надземная 15,00 

ТК 19/1   25 0,082 0,082 Надземная 4,10 

ТК 20/1 ТК 20/1-1 27 0,082 0,082 Надземная 4,43 

ТК 20/1-1 ж.д. №73 44 0,082 0,082 Подвальная 7,22 

ТК 20/1   24 0,15 0,15 Надземная 7,20 

ТК 21/1   18 0,082 0,082 Надземная 2,95 

  ж.д. №76 41 0,082 0,082 Подвальная 6,72 

ТК 21/1 ТК 22/1 65 0,082 0,082 Надземная 10,66 

ТК 22/1   11 0,082 0,082 Надземная 1,80 

  ж.д.№84 56 0,082 0,082 Подвальная 9,18 

  ТК 21/1 49 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,80 

ТК 21/2   52 0,04 0,04 Надземная 4,16 

ТК 21/2   51 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,20 

  Школа №1 1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

ТК 18/2-2 ТК 19 18 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
7,45 

ТК 19 ТК 19/1 124 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
51,34 

ТК 19/1   6 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

    10 0,15 0,15 Подвальная 3,00 

    32 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,60 

  ТК 18/2-1 42 0,082 0,082 Подвальная 6,89 

ТК 15/2 ТК 15/2-1 128 0,082 0,082 Надземная 20,99 

ТК 15/2-1 ТК 15/2-2 75 0,082 0,082 Подвальная 12,30 

ТК 15/2-2 115 КПП 20 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

1,60 

ТК 15/2-2 
17 Казарма 

узел 2 
3 0,082 0,082 Подвальная 0,49 

ТК 15/2-1 
17 Казарма 

узел 1 
8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

ТК 9/2 ТК 10/2 12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

ТК 10/2 
Склад 

19,Теплица, 
Квашпункт 

4,21 0,05 0,05 Подвальная 0,42 
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ТК 12/2   16 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,20 

  18 Столовая 16 0,1 0,1 Подвальная 3,20 

ТК 12/2   165 0,259 0,259 Надземная 85,47 

ТК 9/2 ТК 12/2 30 0,309 0,309 Надземная 18,54 

    30 0,309 0,309 Надземная 18,54 

ТК 20/2 ТК 21/2 92 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

18,40 

  35 Насосная 36 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

2,88 

ТК 13/1 ТК 17/1 15 0,207 0,207 Надземная 6,21 

ТК 18/1 ТК 19/1 162 0,15 0,15 Надземная 48,60 

  ТК 15/1 15 0,15 0,15 Надземная 4,50 

ТК 15/1 ТК 16/1 70 0,15 0,15 Надземная 21,00 

ТК 16/1 Д/с №90 46 0,082 0,082 Надземная 7,54 

ТК 7/1 ТК 8/1 71 0,207 0,207 Надземная 29,39 

ТК 8/1 
55 Учебный 

корпус 
96 0,082 0,082 Надземная 15,74 

ТК 8/1 ТК 9/1 20 0,207 0,207 Надземная 8,28 

ТК 9/1 ТК 10/1 20 0,207 0,207 Надземная 8,28 

ТК 17/1   25 0,069 0,069 Надземная 3,45 

  ж.д. №31 4 0,082 0,082 Подвальная 0,66 

ТК 17/1   25 0,207 0,207 Надземная 10,35 

  ТК 18/1 10 0,15 0,15 Надземная 3,00 

ТК 18/1   15 0,082 0,082 Надземная 2,46 

  ж.д. №32 10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

  ж.д. №58 52 0,082 0,082 Подвальная 8,53 

ТК 13/1   34 0,15 0,15 Надземная 10,20 

  ТК 14/1 46 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

13,80 

ТК 14/1   32 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,25 

  ж.д. №33 40 0,082 0,082 Подвальная 6,56 

ТК 14/1   15 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

4,50 

ТК 15/1   10 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

1,38 

  ж.д №82 43 0,069 0,069 Подвальная 5,93 

ТК 9/1 ТК 12/1 60 0,207 0,207 Надземная 24,84 

ТК 12/1 ТК 13/1 20 0,207 0,207 Надземная 8,28 

ТК 10/1 38 КНС 12 0,04 0,04 Надземная 0,96 

ТК 10/1 ТК 11/1 120 0,207 0,207 Надземная 49,68 

ТК 11/1 ТК 11/1-1 40 0,15 0,15 Надземная 12,00 

ТК 11/1-1 
Уч корпус 

№66 
9 0,15 0,15 Подвальная 2,70 
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ТК 11/1 ТК 23/1 24 0,1 0,1 Надземная 4,80 

ТК 23/1-1 45 Штаб 6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

ТК 23/1   11 0,05 0,05 Надземная 1,10 

  ЧП Лутов 50 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК 23/1 ТК 23/1-1 130 0,1 0,1 Надземная 26,00 

  
17 Магазин, 
Столовая 

9 0,05 0,05 Подвальная 0,90 

ТК 16/1/1 ТК 16/1/2 32 0,082 0,082 Подвальная 5,25 

ТК 16/1/2 
ж.д №141 

узел 2 
3 0,082 0,082 Подвальная 0,49 

ТК 16/1/2 ж.д. №141 64 0,069 0,069 Подвальная 8,83 

ТК 16/1/1 
ж.д. №141 

узел 1 
2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

ТК 16/1 ТК 16/1/1 69 0,1 0,1 Надземная 13,80 

ТК 5/1 ТК 6/1 53 0,207 0,207 Надземная 21,94 

ТК 4/1 
114 Уч. 
корпус 

18 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

2,95 

ТК 18/2 ТК 18/2-1 136 0,207 0,207 Надземная 56,30 

ТК 20/2 118 Клуб 24 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

3,94 

    27 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,40 

ТК 8/2 ТК 9/2 44 0,309 0,309 Надземная 27,19 

ТК 13/2 ТК 14/2 8 0,259 0,259 Надземная 4,14 

ТК 14/2 ТК 15/2 18 0,259 0,259 Надземная 9,32 

ТК 14/2-1 
36 Казарма 

узел 2 
90 0,082 0,082 Подвальная 14,76 

  ТК 13/2 31 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
16,06 

ТК 14/2   3 0,1 0,1 Надземная 0,60 

  ТК 14/2-1 3 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

0,60 

ТК 14/2-1 
36 Казарма 
узел 1 ЧП 
Гаврилова 

15 0,082 0,082 Подвальная 2,46 

ТК 18/3 ТК 19/3 61 0,15 0,15 Надземная 18,30 

ТК 20/3 ТК 20/3/1 38 0,069 0,069 Надземная 5,24 

ТК 20/3/1 Столярная 7 0,05 0,05 Надземная 0,70 

ТК 2/2 42 Склад 18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТК 2/1 56 ДЭС 36 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,60 

ТУ-1   16 0,207 0,207 Надземная 6,62 

  ТК 1/3 12 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
4,97 

ТК 6/3 ТК 7/3 192 0,1 0,1 Надземная 38,40 

ТК 7/3 
112;89 
Здание 

25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,50 
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ТК 7/3 
9  

Стрелковый 
тир 

157 0,05 0,05 Надземная 15,70 

ТК 2/3 
29 

Мастерские 
4 0,033 0,033 Надземная 0,26 

ТК 18/3   14 0,082 0,082 Надземная 2,30 

  
75 КБО 
СибВО 

16 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,62 

ТК 1/2 ТК 1/1 125 0,207 0,207 Надземная 51,75 

ТК 1/1 
57 

Овощехрани
лище 

54 0,05 0,05 Надземная 5,40 

ТК 1/1 ТК 2/1 52 0,207 0,207 Надземная 21,53 

ТК 2/1 ТК 3/1 120 0,207 0,207 Надземная 49,68 

ТК 3/1 
140 

Учебный 
корпус 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ТК 3/1 ТК 4/1 43 0,207 0,207 Надземная 17,80 

ТК 4/1 ТК 5/1 60 0,207 0,207 Надземная 24,84 

ТК 5/1 
117 

Хранилище 
15 0,033 0,033 

Подземная 
канальная 

0,99 

ТУ-1 ТК 1/2 68 0,309 0,309 Надземная 42,02 

ТК 6/1 ТК 7/1 30 0,207 0,207 Надземная 12,42 

ТУ-1 ТК 1-1 58 0,309 0,309 Надземная 35,84 

ТК 1-1 ТК 1/2 10 0,309 0,309 Надземная 6,18 

ТК 1-1 
139 

Спортзал 
102 0,082 0,082 Надземная 16,73 

ТК 13/2   21 0,1 0,1 Надземная 4,20 

ТК 15/2   10 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

4,14 

  ТК 18/2 34 0,207 0,207 Надземная 14,08 

  
Учебный 
корпус 30 

43 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

7,05 

ТК 2/2 ТК 3/2 32 0,309 0,309 Надземная 19,78 

    10 0,15 0,15 Надземная 3,00 

ТК 3/2 ТК 8/2 1 0,309 0,309 Надземная 0,62 

ТК 1/3 ТК 2/3 20 0,207 0,207 Надземная 8,28 

    19 0,207 0,207 Надземная 7,87 

ТК 3/2 ТК 4/2 1 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

0,16 

    37 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

6,07 

ТК 1/3 ТК 18/3 1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

    63 0,15 0,15 Надземная 18,90 

    1 0,408 0,408 Надземная 0,82 
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ТК 3/2   1 0,082 0,082 Надземная 0,16 

ТК 12/1 105 АТС 20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК 6/1 
106 

Поликлиник
а 

42 0,082 0,082 Надземная 6,89 

ТК 19/3 

78 
Химчистка; 

44 Баня; 
бельево 

14 0,05 0,05 Надземная 1,40 

ТК 2/3 ТК 3/3 47 0,207 0,207 Надземная 19,46 

ТК 5/3 
77 

Караульное 
помещение 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ТК 5/3 ТК 6/3 49 0,082 0,082 Надземная 8,04 

ТК 6/3 
127 

Мастерские; 
93 Склад 

12 0,05 0,05 Подвальная 1,20 

ТК 3/3 122 Склад 30 0,04 0,04 Надземная 2,40 

  ТК 9/3 16 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

6,62 

ТК 9/3 
130 

Склад(дизел
ьная) 

6 0,033 0,033 Надземная 0,40 

ТК 9/3   16 0,082 0,082 Надземная 2,62 

  128 Казарма 14 0,082 0,082 Подвальная 2,30 

ТК 9/3 ТК 9/3/1 24 0,15 0,15 Надземная 7,20 

ТК 9/3/1 
139 

Слесарка 
120 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

12,00 

ТК 9/3/1 ТК 10/3 22 0,15 0,15 Надземная 6,60 

ТК 10/3 ТК 11/3 48 0,1 0,1 Надземная 9,60 

ТК 11/3   10 0,082 0,082 Надземная 1,64 

  
136 

Столовая 
18 0,082 0,082 Подвальная 2,95 

ТК 11/3   50 0,033 0,033 Надземная 3,30 

  129 КПП-1 10 0,04 0,04 Подвальная 0,80 

ТК 10/3 ТК 13/3 66 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

19,80 

ТК 13/3 ТК 14/3 46 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

7,54 

ТК 14/3 ТК 15/3 17 0,082 0,082 Надземная 2,79 

ТК 15/3 138 Склад 10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ТК 15/3 ТК 16/3 38 0,082 0,082 Надземная 6,23 

ТК 16/3 132 Гараж 12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ТК 17/3 
137 

Овощехрани
8 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,80 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  175 

 

лище 

ТК 13/3   17 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

2,79 

  
135 Штаб 

№1 
30 0,082 0,082 Подвальная 4,92 

ТК 13/3   29 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

4,76 

  
134 Здание 

казарма 
12 0,082 0,082 Подвальная 1,97 

ТК 16/3   22 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,61 

ТК 19/3   7 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
2,10 

  ТК 20/3 15 0,15 0,15 Надземная 4,50 

ТК 20/3 ТК 21/3 30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

ТК 21/3 ТК 22/3 48 0,033 0,033 Надземная 3,17 

ТК 22/3 44 Душ-баня 2 0,021 0,021 Подвальная 0,08 

ТК 22/3 120 КПП №2 40 0,027 0,027 Надземная 2,16 

ТК 10/3 133 Чайная; 12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ТК 3/3   1 0,207 0,207 Надземная 0,41 

    185 0,207 0,207 Надземная 76,59 

ТК 3/3 ТК 5/3 1 0,082 0,082 Надземная 0,16 

    119 0,082 0,082 Надземная 19,52 

  ТК 17/3 172 0,069 0,069 Надземная 23,74 

    12 0,033 0,033 Надземная 0,79 

ТК 14/3 
131 Вещ 

рем 
мастерская 

1 0,027 0,027 Надземная 0,05 

    84 0,04 0,04 Надземная 6,72 

ТК 1/2 ТК 2/2 76 0,309 0,309 Надземная 46,97 

котельная 
п.Черемуш

ки 
ТУ-1 30 0,408 0,408 Надземная 24,48 

    110 0,05 0,05 Надземная 11,00 

    30 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,00 

  ТК 20/2 18 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,60 

ТК 18/2-1 ЧП Гусева 6 0,021 0,021 Надземная 0,25 

ТК 18/2-1 ТК 18/2-2 8 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
3,31 

ТК 18/2-2   15 0,207 0,207 Надземная 6,21 

ТК 8/2 Склад 33 16 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
1,06 
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ТК 20/3/1 12 Столовая 22 0,069 0,069 Надземная 3,04 

ТК 7/2 
113 

Общежитие 
2 0,033 0,033 Подвальная 0,13 

ТК 7/2 51 Почта 54 0,033 0,033 Подвальная 3,56 

ТК 24/3 126 Теплица 10 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,54 

ТК 25/3   120 0,05 0,05 Надземная 12,00 

  
 Пожарное 
депо ; 63 

КТП 
2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

ТК 18/2   59 0,15 0,15 Надземная 17,70 

ТК 18/2 ТК 18/2-2 5 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

0,82 

ТК 18/2-2 
ж.д. №144/1 

узел 2 
19 0,69 0,69 Подвальная 26,22 

  ТК 7/2 35 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,74 

ТК 4/2 97 Чайная 15 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,50 

ТК 4/2 ТК 6/2 103 0,082 0,082 Надземная 16,89 

ТК 6/2 

13 
Типография 

ЧП 
Гаврилова 

пек 

3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

ТК 6/2 123 Чайная 88 0,04 0,04 Надземная 7,04 

ТК 18/2-2 
ж.д. №144а 

узел 1 
15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

ТК 18/2-1 
ж.д. №144 

узел 2 
42 0,069 0,069 Подвальная 5,80 

ТК 18/2-1 
ж.д. №144 

узел 1 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

    99 0,082 0,082 Надземная 16,24 

ТК 29/3 
28  

Хранилище 
12 0,05 0,05 Надземная 1,20 

ТК 28/3 ТК 29/3 82 0,1 0,1 Надземная 16,40 

ТК 31/3 ТК 34/3 164 0,1 0,1 Надземная 32,80 

ТК 29/3 ТК 30/3 29 0,1 0,1 Надземная 5,80 

ТК 30/3 
110 

Аккумулятор
ная; 

6 0,082 0,082 Надземная 0,98 

ТК 30/3 ТК 31/3 72 0,1 0,1 Надземная 14,40 

ТК 31/3 
9 

Мастерские 
6 0,082 0,082 Надземная 0,98 

ТК 31/3 
27 

Хранилище; 
8 0,082 0,082 Надземная 1,31 

24/3 16 Казарма 9 0,082 0,082 Подвальная 1,48 

ТК 26/3 ТК 27/3 88 0,1 0,1 Надземная 17,60 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  177 

 

ТК 27/3 50 ПТО 3 0,082 0,082 Надземная 0,49 

ТК 26/3 87 Здание 32 0,027 0,027 Подвальная 1,73 

ТК 26/3 87;80 ПТО 7 0,027 0,027 Надземная 0,38 

ТК 21/3 ТК 23/3 124 0,15 0,15 Надземная 37,20 

ТК 23/3 ТК 24/3 28 0,069 0,069 Надземная 3,86 

ТК 23/3 ТК 25/3 114 0,15 0,15 Надземная 34,20 

ТК 25/3 ТК 26/3 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

    17 0,1 0,1 Подвальная 3,40 

ТК 27/3 ТК 28/3 58 0,1 0,1 Надземная 11,60 

ТК 34/3 Корп №6;7 4 0,1 0,1 Надземная 0,80 

Итого по котельной 2133,15 
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Рисунок 2.12. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 14 В/городок, 72 (п. Черемушки)



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  179 

 

2.13 Тепловые сети от котельной по ул. 1 Красной Звезды, 49. 

Таблица 2.13 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 1 Красной Звезды, 49 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименова
ние конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ТУ-7/3 
Вор 62а 

МЧС-4 Блок-
4* 

8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

ТУ-7/4 ТУ-7/5 80 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

24,00 

ТУ-6 ТК-7 70 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

28,98 

ТУ-7/1 
Вор 62а 

МЧС-4  Бл-1 
б+прист* 

2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

ТУ-7/3 ТУ-7/4 80 0,15 0,15 Подвальная 24,00 

ТУ-7/2 
Вор 62а 

МЧС-4 Блок-
2* 

10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

ТУ-7/2 ТУ-7/3 60 0,15 0,15 Подвальная 18,00 

ТУ-4 ТУ-4/1 14 0,1 0,1 Надземная 2,80 

ТУ-4/1 
8 Мар 1а ГП 

СВЦ уз2 
(проф н) 

165 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
27,06 

ТУ-3/3 ТК-3/7 38 0,1 0,1 Надземная 7,60 

ТК-3/8 
5 

Марьяновск
ая 46/7 

94 0,05 0,05 Надземная 9,40 

ТК-3/4 
5 Мар 46 
НЦМ корп 

11;12 
26 0,1 0,1 Надземная 5,20 

ТУ-3/9 
Парковая 

35,37 
160 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

12,80 

 3/4/2 
5 Мар 46 

НЦМ Гл.к.+ 
пристр 

45 0,1 0,1 Подвальная 9,00 

 3/4/1  3/4/2 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-2 ТУ-3 220 0,207 0,207 Надземная 91,08 

ТУ-4 ТУ-5 407 0,207 0,207 Надземная 168,50 

ТУ-5/1 ТУ-5/2 50 0,1 0,1 Подвальная 10,00 
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ТУ-5/1 
1 Тепл 1 шк-
инт №11 ту-

3 
40 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

8,00 

1 Красной 
Звезды.49 

ТК-1 11 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
6,80 

 ТУ-1/1 
1 Кр Зв 
51ЧП 

Мануилов 
510 0,1 0,1 Надземная 102,00 

ТК-1 ТК-2 63 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
38,93 

  ТУ-8/1 48 0,207 0,207 Надземная 19,87 

  
2 

Трамвайная 
30 

5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

  
5 М 14 к. А 
"Омскгр" уз 

2 проф 
0,5 0,05 0,05 Подвальная 0,05 

ТУ-8/6   120 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

12,00 

    4 0,15 0,15 Подвальная 1,20 

  
5 Марьян14 
корп А ГВС1 

10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

ТУ-8/5 
"РЖД" уз 
№2 (Ст.к.) 

17 0,1 0,1 Надземная 3,40 

  
"РЖД" уз 

№3  
Столовая 

67 0,082 0,082 Надземная 10,99 

  
5 М 14  

"Омскгр" уз 
1 бассейн 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

ТУ-8/6   21 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

6,30 

ТУ-8/2 ТУ-8/3 24 0,1 0,1 Надземная 4,80 

ТУ-8/4   5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

8/5-1 
"РЖД" уз 

№1 н к., бас 
1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

ТУ-8/2   95 0,15 0,15 Надземная 28,50 

  ТК-10 79 0,253 0,253 Надземная 39,97 

ТК-11 
СПТУ-2 Ад. 

корп 
10 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

2,00 
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ТУ-12/1 ТК-12/2 39 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,70 

  
ЛАО ДЭУ 
ПУ-2**4 

40 0,1 0,1 Подвальная 8,00 

  
ЛАО ДЭУ 
ПУ-1**4 

12 0,082 0,082 Подвальная 1,97 

ТК-12 ТК-12/3 45 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
13,50 

ТУ-8/7   8 0,207 0,207 Надземная 3,31 

ТК-12   15 0,089 0,089 
Подземная 
канальная 

2,67 

ТК-12   5 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

1,50 

  
4 

Марьяновск
ая 2 общ 

27 0,1 0,1 Подвальная 5,40 

  
Д/к №396 2 
Трамвайная 

12 1уз 
10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

ТУ-8 ТУ-8/7 125 0,517 0,517 Надземная 129,25 

ТК-12/4 
4 

Марьяновск
ая 1  "ЖУК" 

46 0,1 0,1 Надземная 9,20 

  
СПТУ-2 Уч. 

корп + перех 
5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

  ТК-9/1 11 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,30 

ТУ-9/2 
2 

Трамвайная 
27 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-11   27 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
13,99 

ТК-11/1 ТК-12 47 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

19,46 

ТУ-12/1 
4 Марьян 
4,общ.(сб, 

оп.п.) 
10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

    60 0,05 0,05 Надземная 6,00 

  ТК-9 33 0,309 0,309 Надземная 20,39 

ТК-12/3 ТК-12/4 86 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
21,50 
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ТУ-7/4 

Вор 62а 
МЧС-4 Пол 
№1 Блок 

№5* 

10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

ТУ-7/5 

Вор 62а 
МЧС-4  

морг(пристр
ой)* 

62 0,082 0,082 Подвальная 10,17 

ТУ-5 ТУ-6 75 0,207 0,207 Надземная 31,05 

ТК-7   4 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

1,66 

ТУ-7/3 
Вор 62а 

МЧС-4 Блок-
3* 

8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

ТУ-7/1 ТУ-7/2 80 0,15 0,15 Подвальная 24,00 

ТУ-7/5 

Вор 62а 
МЧС-4 

Пищеблок(в
сп)* 

56 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,20 

  ТУ-7/1 35 0,15 0,15 Подвальная 10,50 

ТУ-7/2 ТУ-7/3 60 0,15 0,15 Подвальная 18,00 

ТУ-4/1 
8 Мар1а ГП 
СВЦ уз1( Гл 

к.) 
23 0,082 0,082 Надземная 3,77 

ТУ-3/1 ТУ-3/2 79 0,15 0,15 Надземная 23,70 

ТК-3/7 ТК-3/8 53 0,05 0,05 Надземная 5,30 

ТК-3/4 ТК-3/5 10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ТУ-3/3 ТК-3/4 17 0,15 0,15 Надземная 5,10 

ТУ-3/2 ТУ-3/9 168 0,057 0,057 Надземная 19,15 

ТУ-3/2 ТУ-3/3 157 0,15 0,15 Надземная 47,10 

ТК-3/4  3/4/1 60 0,1 0,1 Надземная 12,00 

ТУ-3/9 
5 

Марьяновск
ая 28 

20 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТУ-3/1 
НЦМ 

Проходная**
4 

11 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,10 

ТК-3/7 
5 Мар 46 

НЦМ Корп 9 
20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

ТК-3/5 
5 Мар 46 к6 
ФГУЗ Ад зд 

64 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

6,40 

ТУ-3   5 0,1 0,1 Надземная 1,00 

ТУ-3 ТУ-4 52 0,207 0,207 Надземная 21,53 

ТУ-5 ТУ-5/1 40 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,00 
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ТУ-5/2 
1 Тепл 1 шк-
инт №11 ту-

1 
6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

ТУ-5/2 
1 Тепл 1 шк-
инт №11 ту-

2 
40 0,082 0,082 Подвальная 6,56 

ТК-3/8 
5 Мар 46 
НЦМ корп 

10 
26 0,05 0,05 Надземная 2,60 

 ТУ-1/1 
1 Кр Зв 61 

ЧП 
Анисимов 

155 0,15 0,15 Надземная 46,50 

ТК-2 ТУ-2/1 48 0,309 0,309 Надземная 29,66 

ТК-1 
D1 в ТК-1 на 

ЧП 
1 0,309 0,309 

Подземная 
бесканальная 

0,62 

D1 в ТК-1 
на ЧП 

 ТУ-1/1 115 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
71,07 

  ТУ-8 15 0,517 0,517 Надземная 15,51 

ТУ-2/1   16 0,414 0,414 Надземная 13,25 

ТУ-8   4 0,1 0,1 Надземная 0,80 

ТУ-8/1 ТУ-8/2 142 0,207 0,207 Надземная 58,79 

ТУ-8/5 8/5-1 46 0,1 0,1 Надземная 9,20 

  ТУ-8/6 0,5 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,05 

ТУ-8/3 ТУ-8/5 104 0,1 0,1 Надземная 20,80 

ТУ-8/4 
"РЖД" уз 
№4 гараж 

25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

    45 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

13,50 

ТУ-8/3 ТУ-8/4 17 0,1 0,1 Надземная 3,40 

ТУ-8/1 
Проф. 

"Энергия" 
150 0,1 0,1 Надземная 30,00 

  
2 

Трамвайная 
31 

5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

8/5-1   2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

    2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

  
"РЖД" 2 уз  

гвс (ст 
к,столов) 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

  
"РЖД" 3 уз 
гвс (нов. к.) 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

  
"РЖД" 1уз 

гвс 
(бассейн) 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 
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5 Марьян14 
корп А ГВС 

2 
3 0,1 0,1 Подвальная 0,60 

ТК-10/1 
СПТУ-2 

СДЮШОР 
25 0,082 0,082 Надземная 4,10 

  ТК-11/1 42 0,207 0,207 Надземная 17,39 

    138 0,069 0,069 Надземная 19,04 

    48 0,414 0,414 Надземная 39,74 

  ТУ-3/1 465 0,15 0,15 Надземная 139,50 

ТК-12/2   28 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,60 

ТК-12/3   40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

  
Д/к №396 2 
Трамвайная 

12 ВВП 
20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

  ТУ-12/1 25 0,15 0,15 Подвальная 7,50 

  
2 

Трамвайная 
28 

10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

  ТУ-9/2 5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-9   26 0,309 0,309 Надземная 16,07 

ТК-9   26 0,15 0,15 Надземная 7,80 

ТК-9/1   28 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,60 

ТК-9/1   26 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,20 

ТУ-9/2 
2 Трамв 27 

Магазин 
20 0,069 0,069 Подвальная 2,76 

ТК-10/1   60 0,082 0,082 Надземная 9,84 

ТК-10 ТК-11 27 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
13,99 

ТК-11/1 ТК-12 47 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

19,46 

ТК-10   70 0,082 0,082 Надземная 11,48 

ТК-10 ТК-10/1 30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

    25 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,50 

Итого по котельной 1960,67 
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Рисунок 2.13. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 1 Красной Звезды, 49  
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2.14 Тепловые сети от котельной по ул. К. Заслонова, 2. 

Таблица 2.14 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. К. Заслонова, 2 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ТК-85   0,3 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

0,02 

  
ул.Молодо
гвардейска

я,51 
78 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

12,79 

ТК-57/1   100 0,1 0,1 Надземная 20,00 

ТК-57 ТК-57/1 33 0,1 0,1 Надземная 6,60 

ТК-57/1 
ул.Молодо
гвардейска
я,43а ЧП 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ТК-68 ТК-69 1 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

0,62 

    19 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

11,74 

ТК-67 
ул.Молодо
гвардейска

я,49 
1 0,082 0,082 

Подземная 
канальная 

0,16 

    39 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

6,40 

ТК-66 
ул.Заслоно

ва,9 
1 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

0,10 

    20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,00 

ТК-65 
ул.Заслоно

ва,11а 
1 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

0,10 

    67 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

6,70 

ТК-49 
ул.6 

Станционн
ая,1 

28 0,082 0,082 Надземная 4,59 

ТК-49 ТК-50 140 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

57,96 

ТК-50 ТК-51 19 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

5,70 

ТК-51 
ул.Новокир
пичная,11 

2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

ТК-51 ТК-51/1 103 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
20,60 

ТК-51/1 
ул.Новокир
пичная,13 

уз1 
19 0,1 0,1 Подвальная 3,80 
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ТК-51/1 
ул.Новокир
пичная,13 

уз2 
2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

ТК-50 ТК-52 52 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

15,60 

ТК-52 УТ-53 102 0,15 0,15 Подвальная 30,60 

ТК-52 УТ-52/1 85 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

17,00 

УТ-52/1 
ул.Новокир

пичная,5 
уз1 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-52/1 УТ-52/2 15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

УТ-52/2 
ул.Новокир

пичная,5 
уз2 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-52/2 УТ-52/3 15 0,082 0,082 Подвальная 2,46 

УТ-52/3 
ул.Новокир

пичная,5 
уз3 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-53 
ул.Новокир
пичная,5/1 

уз1 
10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

УТ-52/3 УТ-52/4 15 0,082 0,082 Подвальная 2,46 

УТ-52/4 
ул.Новокир

пичная,5 
уз4 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-52/4 
ул.Новокир

пичная.5 
уз5 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-53 
ул.Новокир
пичная,11/
1 д/с185 

123 0,1 0,1 Надземная 24,60 

УТ-52/4 
ул.Новокир

пичная,5 
б.9.маг. 

43 0,05 0,05 Подвальная 4,30 

    1 0,05 0,05 Подвальная 0,10 

ТК-48 

ул.Молодо
гв.2 

аптека+клу
б+абк+ 

10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

ТК-47 
ул.6 

Станционн
ая,5 

28 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,60 

ТК-47 ТК-48 146 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

29,20 

ТК-48 
ул.Молодо
гвардейска

я,2 
2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 
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ТК-48 
ул.6 

Станционн
ая,3 

71 0,1 0,1 Надземная 14,20 

ТК-46 ТК-47 70 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

36,26 

УТ-45 ТК-46 65 0,309 0,309 Надземная 40,17 

    1 0,309 0,309 Надземная 0,62 

ТК-46 
персп.спор
т.развл.ко

мпл. 
1 0,207 0,207 

Подземная 
бесканальная 

0,41 

ТК-44 УТ-45 127 0,309 0,309 Надземная 78,49 

УТ-45 
ул.6 

Станционн
ая,7 

19 0,1 0,1 Надземная 3,80 

ТК-46 
ул.6 

Станционн
ая,9 

31 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,20 

ТК-44 
ул.Молодо
гвардейска

я,4 
44 0,082 0,082 

Подземная 
канальная 

7,22 

    1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

    29 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,80 

УТ-11/3 
ул.Новокир
пичная.3/1 

почта 
17 0,05 0,05 Подвальная 1,70 

УТ-8 
ул.Новокир

пичная,3 
112 0,15 0,15 Надземная 33,60 

УТ-8 УТ-9 26 0,259 0,259 Надземная 13,47 

УТ-9 УТ-9/1 70 0,082 0,082 Надземная 11,48 

УТ-9/1 
ул.Новокир
пичная,1/2 

уз1 
15 0,05 0,05 Подвальная 1,50 

УТ-9/1 УТ-9/2 20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

УТ-9/2 
ул.Новокир
пичная,1/2 

уз2 
15 0,05 0,05 Подвальная 1,50 

УТ-9 ТК-10 99 0,15 0,15 Надземная 29,70 

ТК-10 
ул.Новокир

пичная,1 
69 0,1 0,1 Надземная 13,80 

ТК-10 УТ-11 20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

УТ-11 
ул.Новокир
пичная,1/1 

уз1 
7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

УТ-11 УТ-11/1 40 0,1 0,1 Подвальная 8,00 
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УТ-11/1 
ул.Новокир
пичная,1/1 

уз2 
10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

УТ-11/1 УТ-11/2 70 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

11,48 

УТ-11/2 
ул.Новокир
пичная,3/1 

уз1 
2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-11/2 УТ-11/3 70 0,082 0,082 Подвальная 11,48 

УТ-11/3 
ул.Новокир
пичная,3/1 

уз2 
2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-11/3 
ул.Новокир
пичная,3/1 

уз3 
2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

ТК-52 персп.0.8 100 0,1 0,1 Надземная 20,00 

    1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

УТ-9/2 
ул.Новокир
пичная,1/2 

уз3 
28 0,05 0,05 Подвальная 2,80 

УТ-7/2 
шайба 

М.Гв.1/1.1/
2 

1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

шайба 
М.Гв.1/1.1/

2 
УТ-7/3 74 0,15 0,15 

Подземная 
бесканальная 

22,20 

УТ-7/3 
ул.Молодо
гвардейска

я,1/1 1уз 
50 0,082 0,082 Подвальная 8,20 

    1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

УТ-7/4 
ул.Молодо
гвардейска

я,1/1 2уз 
2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

    1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

УТ-7/5 
ул.Молодо
гвардейска

я,1/1 3уз 
36 0,082 0,082 Подвальная 5,90 

    1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

УТ-7/5 
ул.Молодо
гвардейска

я.1/2 
20 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

3,28 

    1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

УТ-7/3 УТ-7/4 56 0,125 0,125 Подвальная 14,00 

УТ-7/4 узел 56 0,125 0,125 Подвальная 14,00 

узел УТ-7/5 36 0,082 0,082 Подвальная 5,90 

    100 0,259 0,259 Надземная 51,80 
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УТ-53 
ул.Новокир
пичная.5/1 

уз2 
10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

УТ-7/1 
шайба 

М.Гв.3/2 
1 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

0,20 

шайба 
М.Гв.3/2 

  40 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,00 

УТ-7/1 УТ-7/2 32 0,259 0,259 Надземная 16,58 

УТ-7/1 
РиКС 

ж.д.Молод
огв. 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

    60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

  
ул.Молодо
гвардейска

я,3/2 
1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

УТ-6/2 
шайба 

М.Гв.7/1.7/
2 

1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

УТ-43/3 
ул.Молодо
гвардейска

я,4/1 уз2 
2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-7 ТК-41 48 0,408 0,408 
Подземная 
канальная 

39,17 

ТК-41 
ул.Молодо
гвардейска

я,5 
24 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

4,80 

ТК-41 ТК-42 68 0,408 0,408 
Подземная 
канальная 

55,49 

ТК-42 
ул.Молодо
гвардейска

я,5 маг. 
33 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,30 

ТК-41 УТ-41/1 29 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,80 

УТ-41/1 
ул.Молодо
гвардейска

я,3 уз1 
36 0,1 0,1 Подвальная 7,20 

УТ-41/1 УТ-41/2 61 0,1 0,1 Подвальная 12,20 

УТ-41/2 
ул.Молодо
гвардейска

я,3 уз2 
2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

УТ-41/2 
ул.Молодо
гвардейска

я,3 маг. 
18 0,05 0,05 Подвальная 1,80 

ТК-42 ТК-43 38 0,408 0,408 
Подземная 
канальная 

31,01 
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ТК-6/3 
ул.1 

Путевая 
уч.центр 

5 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

0,82 

УТ-6/2 УТ-7 103 0,408 0,408 Надземная 84,05 

ТК-43 ТК-43/1 120 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

24,00 

ТК-43/1 
ул.Молодо
гвардейска

я,7 
45 0,082 0,082 

Подземная 
канальная 

7,38 

ТК-43/1 УТ-43/2 44 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

7,22 

УТ-43/2 
ул.Молодо
гвардейска

я,4/1 уз1 
2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-43/2 УТ-43/3 10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

УТ-43/3 
ул.Молодо
гвардейска

я,4/1 уз3 
2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

  
ул.Молодо
гвардейска

я,7/1 
1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

  
ул.Молодо
гвардейска

я,7/2 
1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

шайба 
М.Гв.7/1.7/

2 
ТК-6/3 63 0,15 0,15 

Подземная 
бесканальная 

18,90 

ТК-6/3   1 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

0,16 

    25 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

4,10 

ТК-6/3   1 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,20 

    47 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,71 

ТК-93 
персп.ж.д.
Ишимская 

50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

ТК-26 Школа 110 186 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
37,20 

ТК-47 ТК-49 72 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

37,30 

ТК-43 ТК-44 62 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

38,32 

УТ-7 УТ-7/1 88 0,259 0,259 Надземная 45,58 

УТ-7/2 УТ-8 92 0,259 0,259 Надземная 47,66 
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УТ-1 УТ-2 159 0,515 0,515 Надземная 163,77 

УТ-6/1 УТ-6/2 190 0,408 0,408 Надземная 155,04 

ТК-56/1 
шайба 
Засл.4 

1 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

0,16 

ТК-54   1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

    100 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
20,00 

ТК-25 
ул.6 

Станционн
ая,17 

44 0,082 0,082 Подвальная 7,22 

    63 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,30 

    1 0,05 0,05 Подвальная 0,10 

    70 0,05 0,05 Надземная 7,00 

    1 0,05 0,05 Подвальная 0,10 

ТК-14 ТК-15 38 0,259 0,259 Надземная 19,68 

ТК-20 ТК-21 20 0,15 0,15 Надземная 6,00 

ТК-21 

ул.Молодо
гвардейска

я,10/2 
мини 

20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,00 

ТК-20 УТ-20/1 42 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

5,80 

УТ-20/1 
ул.Молодо
гвардейска

я,23/1 
2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

УТ-20/1 
ул.Молодо
гвардейска

я,23 
150 0,05 0,05 Подвальная 15,00 

ТК-15 ТК-20 64 0,15 0,15 Надземная 19,20 

ТК-15 ТК-16 27 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

8,10 

ТК-16 

ул.Молодо
гвардейска

я,12 
пекарн 

39 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,90 

ТК-16 ТК-17 27 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

8,10 

ТК-17 
ул.Молодо
гвардейска

я,10 
37 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

7,40 

ТК-17 
ул.Молодо
гвардейска
я,14+маг. 

89 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

17,80 

ТК-17 ТК-18 110 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

33,00 
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ТК-18 
ул.6 

Станционн
ая,23 

15 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,00 

ТК-18 ТК-19 49 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

9,80 

ТК-19 
ул.6 

Станционн
ая,27 

38 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,60 

ТК-19 
ул.6 

Станционн
ая,25 

45 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,38 

ТК-18 
ул.6 

Станционн
ая,21 

159 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

31,80 

ТК-20 ТК-29 141 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

42,30 

ТК-29 ТК-30 46 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,54 

ТК-30 ТК-31 7 0,05 0,05 Надземная 0,70 

ТК-22 
ул.Молодо
гвардейска

я,10/1 
10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

ТК-21 ТК-22 80 0,15 0,15 Надземная 24,00 

ТК-22 ТК-23 50 0,15 0,15 Надземная 15,00 

ТК-23 
ул.6 

Станционн
ая,19 

52 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

8,53 

ТК-23 ТК-24 108 0,15 0,15 Надземная 32,40 

ТК-24 ТК-25 18 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

4,50 

ТК-25 
ул.6 

Станционн
ая,15+маг. 

131 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

21,48 

ТК-26 ТК-24 79 0,15 0,15 Надземная 23,70 

ТК-26 
ул.6 

Станционн
ая,13 

50 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

8,20 

ТК-27 ТК-26 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

ТК-27 ТК-27/1 71 0,1 0,1 Надземная 14,20 

ТК-27/1 
ул.6 

Станционн
ая,13/1 уз2 

2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

ТК-27/1 
ул.6 

Станционн
ая,13/1 уз3 

10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

УТ-39 ТК-27 48 0,15 0,15 Надземная 14,40 
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ТК-27/1 
ул.6 

Станционн
ая,13/1 уз1 

2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

ТК-22 
ул.Молодо
гвардейска
я,10/1 уз1 

10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

УТ-2 ТК-12 1 0,309 0,309 Надземная 0,62 

ТК-12 
ул.Молодо
гвардейска

я,29 
15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

ТК-12 ТК-13 40 0,309 0,309 Надземная 24,72 

ТК-13 ТК-14 65 0,309 0,309 Надземная 40,17 

ТК-14 
ул.Молодо
гвардейска

я,31 
11 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,10 

ТК-14/1 
ГПТУ-40 
уч.корп. 

102 0,1 0,1 Подвальная 20,40 

ТК-14/1 
ГПТУ-40 

гараж 
2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

УТ-2 УТ-3 60 0,408 0,408 Надземная 48,96 

УТ-3 УТ-4 60 0,408 0,408 Надземная 48,96 

УТ-4 
ул.Молодо
гвардейска

я,19 
88 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

14,43 

УТ-4 УТ-6 139 0,408 0,408 Надземная 113,42 

УТ-6 ТК-33 88 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

26,40 

ТК-33 
ул.Молодо
гвардейска

я,11 
18 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

3,60 

ТК-33 УТ-34 8 0,15 0,15 Надземная 2,40 

УТ-34 
ул.Молодо
гвардейска

я,13 
26 0,082 0,082 Подвальная 4,26 

УТ-34 УТ-35 112 0,15 0,15 Надземная 33,60 

УТ-35 ТК-36 44 0,15 0,15 Надземная 13,20 

ТК-36 
ул.Молодо
гвардейска

я,15 
57 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

11,40 

УТ-35 УТ-37 32 0,15 0,15 Надземная 9,60 

УТ-37 
ул.Молодо
гвардейска

я,17 
27 0,082 0,082 Подвальная 4,43 

УТ-37 УТ-38 78 0,15 0,15 Надземная 23,40 

ТК-29 УТ-38 10 0,15 0,15 Надземная 3,00 

УТ-38 УТ-39 76 0,15 0,15 Надземная 22,80 
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УТ-39 
ул.Молодо
гвардейска

я,9 
41 0,1 0,1 Надземная 8,20 

УТ-6 УТ-6/1 10 0,408 0,408 Надземная 8,16 

ТК-13   36 0,082 0,082 Надземная 5,90 

  
ул.Молодо
гвардейска
я,27 общ. 

1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

ТК-13   34 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,58 

  
ГПТУ-40 

маст. 
1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

ТК-14   124 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

24,80 

  ТК-14/1 1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

ТК-36 
ул.Молодо
гвардейска
я,21 д/с20 

75 0,05 0,05 Надземная 7,50 

    1 0,05 0,05 Подвальная 0,10 

УТ-6/1 
ул.1 

Путевая,1а 
42 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

4,20 

    1 0,05 0,05 Подвальная 0,10 

УТ-3 
ул.Молодо
гвардейска

я,25 
47 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

4,70 

ТК-70 ТК-71 14 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

2,30 

ТК-71 
ул.Молодо
гвардейска

я,16 
23 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

2,30 

ТК-71 
ул.Заслоно

ва,15 
37 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

3,70 

ТК-70 УТ-72 32 0,207 0,207 Надземная 13,25 

УТ-72 ТК-73 78 0,1 0,1 Надземная 15,60 

ТК-73 
ул.Заслоно

ва,17 
36 0,082 0,082 Надземная 5,90 

ТК-73 ТК-73/1 26 0,1 0,1 Надземная 5,20 

ТК-73/1 
ул.Заслоно

ва,17а 
50 0,05 0,05 Надземная 5,00 

ТК-73/1 
ул.Заслоно

ва,19 
87 0,1 0,1 Надземная 17,40 

УТ-72 УТ-74 27 0,207 0,207 Надземная 11,18 

УТ-74 
ул.Молодо
гвардейска

я,20 
62 0,1 0,1 Надземная 12,40 

УТ-74 УТ-74/1 86 0,207 0,207 Надземная 35,60 
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УТ-74/1 
ул.6 

Станционн
ая,33 

62 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,40 

УТ-74/1 УТ-75 85 0,207 0,207 Надземная 35,19 

УТ-75 ТК-77 120 0,1 0,1 Надземная 24,00 

ТК-77 

ул.Молодо
гвардейска
я,22+ф.пол

- 

17 0,1 0,1 Надземная 3,40 

ТК-77 
ул.Молодо
гвардейска

я,24 
33 0,1 0,1 Надземная 6,60 

УТ-75 УТ-76 30 0,207 0,207 Надземная 12,42 

УТ-76 
ул.Ишимск

ая,26 
89 0,1 0,1 Надземная 17,80 

УТ-76 
ул.Ишимск
ая.26а маг. 

82 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
4,43 

УТ-75 
ул.6 

Станционн
ая,35 

48 0,1 0,1 Надземная 9,60 

ТК-101/1 
ул.ВолгоД
онская,8/1 
ДЮСШ-2 

18 0,082 0,082 Подвальная 2,95 

ТК-101/1 ТК-101/2 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

ТК-101/2 
ул.ВолгоД
онская,8/1 

уз3 
9 0,05 0,05 Подвальная 0,90 

ТК-101/2 ТК-101/3 18 0,082 0,082 Подвальная 2,95 

ТК-101/3 
ул.ВолгоД
онская,8/1 

уз2 
9 0,05 0,05 Подвальная 0,90 

ТК-101/3 ТК-101/4 20 0,05 0,05 Подвальная 2,00 

ТК-101/4 
ул.ВолгоД
онская,8/1 

уз1 
7 0,05 0,05 Подвальная 0,70 

ТК-114 
шайба 

Батум.26 
1 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

0,20 

ТК-115 
перспект.3

0Гкал/ч 
200 0,359 0,359 Надземная 143,60 

шайба 
Батум.26 

ул.Батумск
ая,26 

124 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
24,80 

    1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

ТК-115 ТК-116 1 0,259 0,259 Надземная 0,52 

    70 0,259 0,259 Надземная 36,26 

ТК-109 ТК-110 74 0,1 0,1 Надземная 14,80 
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ТК-132   72 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,20 

ТК-135   11 0,05 0,05 Надземная 1,10 

ТК-133   35 0,082 0,082 Надземная 5,74 

ТК-118 
персп.Иши

мская 
120 0,069 0,069 Надземная 16,56 

ТК-110 
персп.мног
оэт.стоянк

а 
20 0,1 0,1 Надземная 4,00 

ТК-111 
ЧП 

Камолкин 
гараж 

27 0,05 0,05 Надземная 2,70 

ТК-105 ТК-108 70 0,1 0,1 Надземная 14,00 

ТК-125 125/1 87 0,082 0,082 Надземная 14,27 

ТК-112 
ул.ВолгоД
онская,25 

21 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,10 

ТК-112 ТК-113 102 0,259 0,259 Надземная 52,84 

ТК-113 
ул.ВолгоД
онская,23 

21 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,10 

ТК-113 ТК-114 67 0,259 0,259 Надземная 34,71 

ТК-114 ТК-115 26 0,259 0,259 Надземная 13,47 

ТК-115 
ул.ВолгоД
онская,21 

49 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,90 

ТК-116 
ул.ВолгоД
онская,2 

25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

ТК-116 ТК-117 50 0,082 0,082 Надземная 8,20 

ТК-117 
ул.ВолгоД
онская,4 

19 0,05 0,05 Надземная 1,90 

ТК-117 ТК-117/1 50 0,05 0,05 Надземная 5,00 

ТК-117/1 
ул.ВолгоД
онская,6 

34 0,05 0,05 Надземная 3,40 

ТК-116 ТК-118 56 0,259 0,259 Надземная 29,01 

ТК-118 
ул.Батумск

ая,20 
62 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

12,40 

ТК-118 ТК-120 70 0,259 0,259 Надземная 36,26 

ТК-56/1 
ул.Молодо
гвардейска

я,47 
18 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

2,95 

ТК-57 
ул.Молодо
гвардейска

я,41 
12 0,082 0,082 Подвальная 1,97 
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ТК-57 
ул.Молодо
гвардейска

я,43 
24 0,082 0,082 

Подземная 
канальная 

3,94 

ТК-65 ТК-66 34 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

21,01 

ТК-66 ТК-67 36 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

22,25 

ТК-67 ТК-68 29 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

17,92 

ТК-68 
ул.Заслоно

ва,11 
11 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,10 

ТК-69 ТК-85 47 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

14,10 

ТК-85 ТК-86 77 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

23,10 

ТК-86 д/с 116 11 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,10 

ТК-86 
ул.Молодо
гвардейска

я,53 
60 0,04 0,04 Надземная 4,80 

ТК-86 ТК-87 36 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

10,80 

ТК-87 ТК-91 27 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

8,10 

ТК-91 
ул.Молодо
гвардейска
я,55+УВД 

78 0,05 0,05 Надземная 7,80 

ТК-87 ТК-88 40 0,15 0,15 Надземная 12,00 

ТК-88 
ул.Ишимск

ая,22а 
18 0,05 0,05 Надземная 1,80 

ТК-88 ТК-89 41 0,15 0,15 Надземная 12,30 

ТК-89 
ул.Ишимск

ая,18а 
48 0,05 0,05 Надземная 4,80 

ТК-91 ТК-92 35 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

10,50 

ТК-92 
ул.Ишимск

ая,22 
11 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,10 

ТК-92 ТК-93 87 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

26,10 

ТК-93 
ул.Ишимск

ая,24 
70 0,069 0,069 Надземная 9,66 

ТК-93 ТК-94 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

ТК-94 
ул.Ишимск

ая,20 
22 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

2,20 

ТК-94 ТК-95 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

ТК-95 
ул.Ишимск

ая,18 
24 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

2,40 

ТК-89 ТК-90 66 0,15 0,15 Надземная 19,80 

ТК-90 
ул.Ишимск

ая,14а 
16 0,05 0,05 Надземная 1,60 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  199 

 

ТК-98 ТК-99/1 46 0,309 0,309 Надземная 28,43 

ТК-99/1 ТК-90 7 0,15 0,15 Надземная 2,10 

ТК-100 
ул.Ишимск

ая,14 
37 0,082 0,082 

Подземная 
канальная 

6,07 

ТК-100 ТК-112 40 0,259 0,259 Надземная 20,72 

ТК-69 
ЧП 

Кучерова 
М.Гв.49 

11 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,59 

ТК-95 узел 35 0,082 0,082 Надземная 5,74 

узел 
ул.Ишимск

ая,16 
38 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

3,80 

ТК-69 узел 36 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

18,65 

узел ТК-70 100 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

51,80 

ТК-87 гараж УВД 11 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,10 

  
ул.6 

Станционн
ая,31 ДК 

1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

ТК-102 
ул.ВолгоД
онская,6а 

вз.отд. 
54 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

5,40 

ТК-104 ТК-104/1 22 0,1 0,1 Подвальная 4,40 

ТК-104/1 
ул.ВолгоД
онская,8/3 

уз1 
18 0,082 0,082 Подвальная 2,95 

ТК-104/1 
ул.ВолгоД
онская,8/3 

уз2 
38 0,082 0,082 Подвальная 6,23 

ТК-104 ТК-105 160 0,15 0,15 Надземная 48,00 

ТК-105 
гараж к 
пол-ки 

65 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,50 

ТК-108 
ул.Ишимск

ая,2 
68 0,05 0,05 Надземная 6,80 

ТК-120 
пер.2 

Путевой,1 
52 0,05 0,05 Надземная 5,20 

ТК-120 ТК-121 70 0,259 0,259 Надземная 36,26 

ТК-121 ТК-122 25 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,00 

ТК-122 
пер.2 

Путевой,4 
10 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,00 

ТК-122 ТК-122/1 24 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

3,94 
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ТК-122/1 
пер.2 

Путевой,6 
10 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,00 

ТК-121 ТК-123 20 0,259 0,259 Надземная 10,36 

ТК-123 
ул.Батумск

ая,18 
15 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,50 

ТК-123 ТК-124 35 0,309 0,309 Надземная 21,63 

ТК-124 
ул.Батумск

ая,16 
15 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,50 

ТК-124 ТК-125 35 0,309 0,309 Надземная 21,63 

ТК-125 
ул.Батумск

ая,10 
14 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,40 

ТК-125 ТК-127 81 0,309 0,309 Надземная 50,06 

ТК-127 
ул.Батумск

ая,8 
13 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,30 

ТК-127 ТК-127/1 81 0,082 0,082 Надземная 13,28 

ТК-127/1 
пер.1 

Путевой,3 
18 0,05 0,05 Надземная 1,80 

ТК-127/1 
ул.Ишимск

ая,1 
46 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

4,60 

ТК-127 ТК-128 28 0,309 0,309 Надземная 17,30 

ТК-128 
ул.Батумск

ая,6 
13 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,30 

ТК-128 ТК-129 28 0,309 0,309 Надземная 17,30 

ТК-129 ТК-130 28 0,309 0,309 Надземная 17,30 

ТК-130 
ул.Батумск

ая,4 
12 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,20 

ТК-130 
ул.Батумск

ая,2 
62 0,05 0,05 Надземная 6,20 

ТК-129 ТК-131 41 0,1 0,1 Надземная 8,20 

ТК-131 ТК-132 16 0,1 0,1 Надземная 3,20 

ТК-132 
ул.Батумск
ая,27 маст. 

38 0,05 0,05 Надземная 3,80 

ТК-131 ТК-133 88 0,1 0,1 Надземная 17,60 

ТК-135 
ул.1 

Ленинград
ская.9а 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-108 ТК-109 22 0,1 0,1 Надземная 4,40 

ТК-109 
ул.Ишимск
ая,4 маг. 

28 0,05 0,05 Надземная 2,80 

ТК-110 ТК-111 23 0,1 0,1 Надземная 4,60 

узел ТК-135 58 0,069 0,069 Надземная 8,00 

ТК-133 узел 71 0,1 0,1 Надземная 14,20 
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ул.Батумск
ая,27 АБК 

1 0,05 0,05 Подвальная 0,10 

  
ул.Батумск

ая,27 
гараж 

1 0,05 0,05 Подвальная 0,10 

  
ул.Батумск

ая,27 
мастер. 

1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

ул.К.Засло
нова,2 
луч2 

ТК-54 60 0,408 0,408 Надземная 48,96 

ТК-55 Баня 13 14 0,082 0,082 Надземная 2,30 

ТК-56 
ул.Молодо
гвардейска

я,39 
62 0,05 0,05 Надземная 6,20 

ТК-56 ТК-56/1 90 0,1 0,1 Надземная 18,00 

ТК-56 ТК-57 57 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

17,10 

ТК-54 ТК-60 207 0,408 0,408 Надземная 168,91 

ТК-60 
ул.Заслоно
ва,2 гараж 

и др. 
46 0,1 0,1 Подвальная 9,20 

ТК-60 ТК-61 41 0,408 0,408 Надземная 33,46 

ТК-61 ТК-62 60 0,408 0,408 Надземная 48,96 

ТК-62 
ул.Заслоно

ва,3 
11 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,10 

ТК-64 
ул.Заслоно

ва,7 
11 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,10 

ТК-64 
ул.Заслоно

ва,7а 
36 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

3,60 

ТК-64 ТК-65 104 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

64,27 

ТК-63 ТК-64 30 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

18,54 

ТК-62 ТК-78 66 0,309 0,309 Надземная 40,79 

ТК-78 ТК-97 130 0,309 0,309 Надземная 80,34 

ТК-97 
ул.ВолгоД
онская,9а 

40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-97 ТК-98 38 0,309 0,309 Надземная 23,48 

ТК-99/1 ТК-99 82 0,309 0,309 Надземная 50,68 

ТК-99 
ул.ВолгоД
онская,27 

29 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,90 

ТК-99 ТК-100 37 0,309 0,309 Надземная 22,87 

ТК-101 ТК-101/1 147 0,1 0,1 Надземная 29,40 

ТК-102 ТК-103 90 0,15 0,15 Надземная 27,00 
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ТК-103 
ул.ВолгоД
онская,8/2 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

ТК-78 
ул.ВолгоД
онская,29 

10 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

1,64 

ТК-78 ТК-78/1 88 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

26,40 

ТК-78/1 
ул.Заслоно

ва,1 
5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-78/1 ТК-79 36 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,20 

ТК-79 ТК-80 47 0,1 0,1 Надземная 9,40 

ТК-80 ТК-81 12 0,1 0,1 Надземная 2,40 

ТК-81 
ул.ВолгоД
онская,12 

10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,00 

ТК-81 
ул.ВолгоД
онская,8 

64 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

ТК-55 ТК-55/1 92 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

27,60 

ТК-55/1 ТК-56 100 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

30,00 

ТК-55/1 
ул.Молодо
гвардейска

я,37 
44 0,069 0,069 Надземная 6,07 

ТК-80 
ул.Деповск

ая,14-1 
гр.уз. 

15 0,082 0,082 Надземная 2,46 

  
ул.Заслоно

ва,4 
1 0,082 0,082 Подвальная 0,16 

шайба 
Засл.4 

  60 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

9,84 

  ТК-55 87 0,15 0,15 Надземная 26,10 

ТК-62 ТК-63 0,3 0,309 0,309 Надземная 0,19 

    19 0,309 0,309 Надземная 11,74 

    24 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

ТК-100 ТК-101 1 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

0,30 

    75 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

22,50 

ТК-63 
ул.Заслоно

ва,3а 
1 0,082 0,082 

Подземная 
канальная 

0,16 

    61 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

10,00 

ТК-63 
ул.Заслоно

ва,5 
1 0,082 0,082 

Подземная 
канальная 

0,16 
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    39 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

6,40 

ТК-101 ТК-102 1 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

0,30 

    17 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

5,10 

ТК-101 
ул.ВолгоД
онская,8а 
дет.отд. 

30 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

4,92 

ул.К.Засло
нова,2 
луч1 

УТ-1 103 0,515 0,515 Надземная 106,09 

    103 0,515 0,515 Надземная 106,09 

УТ-1 ТК-54 12 0,408 0,408 Надземная 9,79 

    29 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

4,76 

ТК-103 ТК-104 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

ТК-104 
пер.2 

Путевой,3 
24 0,05 0,05 Надземная 2,40 

125/1 
РиКС 

персп.Иши
мская 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

125/1 
пер.1 

Путевой,4,
4а 

5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

    5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

Итого по котельной 5469,50 
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Рисунок 2.14. Схема тепловых сетей от котельной по ул. К. Заслонова, 2 
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2.15 Тепловые сети от котельной п. Светлый, 255. 

Таблица 2.15 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной п. Светлый, 255 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

УТ-54 156 58 0,05 0,05 Надземная 5,80 

УТ-56 УТ-56а 32 0,1 0,082 Надземная 6,40 

УТ-57 ТК-58 56 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

29,01 

УТ-22а узел 42 0,15 0,15 Подвальная 12,60 

УТ-26а УТ-26 123 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

16,97 

УТ-41 390 уз2 55 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

9,02 

ТК-22 УТ-22а 44 0,15 0,15 Надземная 13,20 

УТ-22а 272 24 0,069 0,069 Подвальная 3,31 

ТК-23 152 Баня 4 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

0,55 

ТК-22 УТ-26а 22 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

6,60 

УТ-26 344 3 0,05 0,05 Подвальная 0,30 

УТ-26 УТ-27 50 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

5,00 

УТ-27 346 3 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,30 

УТ-27 УТ-28 32 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,20 

УТ-28 352 15 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,50 

УТ-28 151 КНС-1 40 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

4,00 

ТК-23 УТ-24 29 0,1 0,1 Надземная 5,80 

УТ-24 159 уз1 5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

узел 394 52 0,1 0,1 Подвальная 10,40 

УТ-90 350 56 0,082 0,082 Надземная 9,18 

УТ-90 УТ-91 235 0,259 0,259 Надземная 121,73 

УТ-91 335 12 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

0,96 

УТ-91 УТ-92 488 0,259 0,259 Надземная 252,78 

УТ-92 376 38 0,1 0,1 Надземная 7,60 

УТ-92 УТ-93 70 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

36,26 

УТ-93 узел 28 0,259 0,259 Надземная 14,50 

узел узел 39 0,207 0,207 Надземная 16,15 
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УТ-93 ТК-96 8 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,40 

ТК-96 316 30 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,00 

ТК-96 ТК-97 48 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

14,40 

ТК-97 ТК-98 120 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

36,00 

ТК-98 273 КТП 20 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

1,60 

ТК-98 АЗС 183 16 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

1,28 

ТК-98 ТК-99 40 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,00 

ТК-99 184 20 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

1,60 

ТК-99   20 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

1,60 

ТК-97 УТ-97а 92 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

18,40 

УТ-97а 206 5 0,082 0,082 Надземная 0,82 

УТ-97а УТ-100 42 0,082 0,082 Надземная 6,89 

УТ-100 209 46 0,082 0,082 Надземная 7,54 

УТ-76 
Караульно
е пом. б/н 

РАВ 
10 0,027 0,027 Надземная 0,54 

УТ-77 УТ-78 60 0,082 0,082 Надземная 9,84 

УТ-78 230 16 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,60 

  УТ-89а 100 0,259 0,259 Надземная 51,80 

УТ-89а УТ-90 74 0,259 0,259 Надземная 38,33 

УТ-4 47 ПТО 52 0,05 0,05 Надземная 5,20 

ТК-10 ТК-11 71 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

29,39 

ТК-11 182 ж.д. 33 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,41 

ТК-11 289 ж.д. 11 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

1,80 

ТК-11 ТК-12 85 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

35,19 

ТК-12 ТК-13 42 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

17,39 

ТК-13 154 27 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

4,43 

ТК-13 ТК-14 66 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

27,32 

ТК-14 УТ-14а 11 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

1,80 

УТ-14а 354 уз3 15 0,082 0,082 Подвальная 2,46 

УТ-14а 354 уз1 15 0,082 0,082 Подвальная 2,46 
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ТК-14 ТК-15 48 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

4,80 

ТК-15 140 10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,00 

ТК-15 204 КНС-2 53 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
3,50 

ТК-14 ТК-16 62 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

25,67 

ТК-16 139 58 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

5,80 

ТК-16 ТК-17 82 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

33,95 

ТК-17 48 36 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

ТК-17 ТК-18 33 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

13,66 

ТК-18 244 ж.д. 14 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

2,30 

ТК-18 УТ-29 130 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

21,32 

УТ-29 191 ТЦ 3 0,033 0,033 Надземная 0,20 

УТ-29 УТ-29а 40 0,027 0,027 Надземная 2,16 

УТ-29а 
302 

маст.ДУ 
3 0,027 0,027 Подвальная 0,16 

ТК-18 ТК-19 40 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

16,56 

ТК-19 47 28 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,80 

УТ-80 ТК-19 40 0,15 0,15 Надземная 12,00 

УТ-80 252 5 0,033 0,033 Надземная 0,33 

ТК-19 ТК-20 44 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

13,20 

ТК-20 158 20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-20 ТК-21 52 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

15,60 

ТК-21 148 25 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,00 

ТК-21 УТ-21а 29 0,15 0,15 Надземная 8,70 

УТ-21а 170 14 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,12 

УТ-21а ТК-22 113 0,15 0,15 Надземная 33,90 

УТ-52 343 43 0,082 0,082 Надземная 7,05 

УТ-52 УТ-53 142 0,259 0,259 Надземная 73,56 

УТ-53 УТ-79 168 0,15 0,15 Надземная 50,40 

УТ-79 150 склад 28 0,027 0,027 Надземная 1,51 
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УТ-79 УТ-80 28 0,15 0,15 Надземная 8,40 

УТ-53 УТ-54 32 0,259 0,259 Надземная 16,58 

УТ-54 УТ-55 43 0,259 0,259 Надземная 22,27 

УТ-55 
Склад 
(147) 

17 0,04 0,04 Надземная 1,36 

УТ-55 УТ-56 32 0,259 0,259 Надземная 16,58 

УТ-56 УТ-57 33 0,259 0,259 Надземная 17,09 

УТ-57 ГАРАЖ 17 0,04 0,04 Надземная 1,36 

ТК-58 ТК-59 21 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

10,88 

ТК-59 210 Баня 8 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,80 

ТК-59 УТ-60 39 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

20,20 

УТ-71 
221,41,АХ

Ч 
12 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

УТ-71 УТ-72 82 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

8,20 

УТ-72 3 стол. 65 0,05 0,05 Надземная 6,50 

ТК-58 УТ-73 32 0,069 0,069 Надземная 4,42 

УТ-33а узел 28 0,1 0,1 Надземная 5,60 

УТ-39 391 уз1 2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

ТК-6 ТК-10 12 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

4,97 

ТК-6а ТК-7 83 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

34,36 

ТК-7 
237 

ж.д.,СБ 
35 0,082 0,082 

Подземная 
канальная 

5,74 

УТ-38 УТ-39 41 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

16,97 

УТ-39 391 уз2 2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-39 УТ-40 20 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

8,28 

УТ-40 393 уз2 24 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,94 

ТК-7 ТК-9 33 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,60 

ТК-9 
маг.ООО 

"Персонал-
Финанс" 

12 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,20 

ТК-9 194 33 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

4,55 

ТК-9 192 ж.д. 52 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

8,53 

ТК-12 ТК-30 72 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

21,60 
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ТК-30 почта 14 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,40 

ТК-30 ТК-31 8 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,40 

ТК-31 207 ж.д. 16 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

2,62 

ТК-31 ТК-32 36 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

10,80 

ТК-32 милиция 4 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,40 

ТК-32 УТ-33 26 0,15 0,15 Надземная 7,80 

УТ-33 176 ж.д. 35 0,069 0,069 Надземная 4,83 

УТ-56а 269 81 0,04 0,04 Надземная 6,48 

узел ТК-23 46 0,1 0,1 Надземная 9,20 

УТ-33 УТ-33а 7 0,1 0,1 Надземная 1,40 

узел 212 я/с 43 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,05 

УТ-60 УТ-71 82 0,069 0,069 Подвальная 11,32 

УТ-40 узел 86 0,207 0,207 Подвальная 35,60 

УТ-14а 354 уз2 2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-40 393 уз1 24 0,082 0,082 Подвальная 3,94 

УТ-1б 404     0,033 Надземная 0,00 

УТ-1б УТ-1в 31 0,05 0,05 Надземная 3,10 

УТ-1в         Надземная 0,00 

УТ-1в 404 ВНС-2 8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

УТ-84 
193 ПТО 

уз1 
38 0,1 0,1 Надземная 7,60 

УТ-85 ТК-82 43 0,259 0,259 Надземная 22,27 

УТ-82а 222 АЗС 45 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

3,60 

ТК-87 ТК-88 50 0,259 0,259 Надземная 25,90 

УТ-88а 216,161 10 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

1,64 

ТК-88 ТК-89 78 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

40,40 

УТ-45 355 уз2 56 0,082 0,082 Подвальная 9,18 

УТ-41 390 уз1 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

ТК-47 УТ-47а 55 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

11,00 

УТ-43 УТ-43а 56 0,082 0,082 Подвальная 9,18 

УТ-40б 357 уз2 8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

УТ-34/1 
школа 148 

уз1 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

ТК-5 ТК-6 27 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

13,99 
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ТК-6 ТК-6а 20 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

8,28 

ТК-6а 326 45 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

7,38 

ТК-7 ТК-8 46 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

9,20 

ТК-8 238 ж.д. 35 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,74 

ТК-8 маг.Бакай 5,8 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
0,38 

ТК-8 ТК-8а 51 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

8,36 

ТК-8а 239 ж.д. 35 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,74 

ТК-8а 
маг.Моска

ленко 
24 0,033 0,033 

Подземная 
канальная 

1,58 

ТК-34 ТК-35 245 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

101,43 

ТК-35 ТК-44 28 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,60 

ТК-44 УТ-45 8 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

1,31 

ТК-44 ТК-47 48 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

9,60 

ТК-47 ТК-47а 42 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

5,80 

ТК-47а 334 30 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

4,14 

ТК-47а 
ЧП 

Морозов 
52 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

5,20 

ТК-35 ТК-35а 42 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

17,39 

ТК-35а Храм 54,6 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,95 

ТК-35а ТК-36 48 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

19,87 

ТК-36 ТК-37 55 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

22,77 

ТК-37 УТ-40б 8 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,40 

УТ-40б УТ-43 55 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

9,02 

УТ-43 402 КНС-3 88 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

7,04 

УТ-40б 357 уз1 8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

ТК-37 УТ-38 34 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

14,08 

УТ-38 392 уз1 10 0,069 0,069 Подвальная 1,38 

УТ-85 225  АТИ 20 0,033 0,033 Надземная 1,32 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 

ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  211 

 

УТ-82а 250 КТП 32 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,20 

узел 
Прибор.ма

ст. 
65 0,05 0,05 Надземная 6,50 

УТ-88а 223 74 0,069 0,069 Надземная 10,21 

узел 375 26 0,082 0,082 Надземная 4,26 

УТ-45 355 уз1 2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-40б УТ-41 122 0,1 0,1 Подвальная 24,40 

ТК-82 УТ-86 42 0,259 0,259 Надземная 21,76 

ТК-89   38 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

19,68 

УТ-38 392 уз2 10 0,069 0,069 Подвальная 1,38 

кот. п 
.Светлый 

УТ-1 25 0,408 0,408 Надземная 20,40 

УТ-1а УТ-2 88 0,309 0,309 Надземная 54,38 

УТ-1а УТ-1б 275 0,05 0,05 Надземная 27,50 

УТ-2 214 7 0,05 0,05 Надземная 0,70 

УТ-2 УТ-3 140 0,309 0,309 Надземная 86,52 

УТ-3 УТ-4 30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

УТ-4 218 8 0,1 0,1 Надземная 1,60 

УТ-3 ТК-34 88 0,207 0,207 Надземная 36,43 

УТ-3 ТК-5 48 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

24,86 

ТК-5 181 ж.д. 22 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

3,61 

УТ-50 
292 АЗС-
аккумул. 

(369) 
16 0,033 0,033 

Подземная 
канальная 

1,06 

УТ-50 УТ-51 25 0,259 0,259 Надземная 12,95 

УТ-51 220,гараж 23 0,1 0,1 Надземная 4,60 

УТ-51 УТ-52 137 0,259 0,259 Надземная 70,97 

УТ-84 УТ-85 43 0,259 0,259 Надземная 22,27 

ТК-82 УТ-82а 8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

ТК-87 узел 107 0,069 0,069 Надземная 14,77 

ТК-88 УТ-88а 76 0,1 0,1 Надземная 15,20 

ТК-89 403 8 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,80 

УТ-86 ТК-87 66 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

34,19 

УТ-47а 353 уз1 2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-47а 353 уз2 2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-43а 356 уз1 2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-43а 356 уз2 2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-73 247 мед.2 34 0,069 0,069 Надземная 4,69 
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УТ-73 лукохр. 1 0,025 0,025 Надземная 0,05 

ТК-61 319 мед.2 111 0,1 0,1 Надземная 22,20 

ТК-61 ТК-62 95 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

39,33 

ТК-62 211 22 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

3,61 

ТК-62 ТК-64 65 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

26,91 

ТК-62 ТК-63 148 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

44,40 

ТК-64 узел 198 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

39,60 

узел 345 каз. 38 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,23 

ТК-63 УТ-65 71 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

21,30 

УТ-65 226 18 0,082 0,082 Подвальная 2,95 

УТ-66 279 уз2 8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

ТК-63 УТ-67 14 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2,80 

УТ-67 177 уз1 6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

УТ-67 УТ-68 52 0,1 0,1 Подвальная 10,40 

УТ-68 177 уз2 6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

УТ-68 УТ-69 55 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

11,00 

УТ-69 190 6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

УТ-69 УТ-70 70 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,00 

УТ-70 266 18 0,082 0,082 Подвальная 2,95 

УТ-70 332 КПП 35 0,04 0,04 
Подземная 
канальная 

2,80 

узел узел 57 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

17,10 

узел ТК-94 108 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

21,60 

ТК-94 407 ПТОР 6 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

1,20 

ТК-94 ТК-95 56 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

9,18 

ТК-95 382 6 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

0,98 

ТК-95 298 КТП 52 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

5,20 

УТ-56а узел 100 0,1 0,082 Надземная 20,00 

узел УТ-76 88 0,082 0,082 Надземная 14,43 

УТ-76 УТ-77 76 0,082 0,082 Надземная 12,46 

УТ-77 360       Надземная 0,00 
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УТ-78 узел 64 0,082 0,082 Надземная 10,50 

узел 309 50 0,05 0,05 Надземная 5,00 

УТ-60   7 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

3,63 

  ТК-61 78 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

32,29 

ТК-64   28 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

4,59 

  270 10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

ТК-61 181 стол. 8 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

1,31 

УТ-65 УТ-65а 8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

УТ-65а УТ-66 40 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,00 

УТ-66 279 уз1 8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

луч 1 УТ-84 17 0,259 0,259 Надземная 8,81 

УТ-1 УТ-1а 28 0,309 0,309 Надземная 17,30 

УТ-1 УТ-50 84 0,259 0,259 Надземная 43,51 

ТК-34 УТ-34/1 52 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,40 

УТ-34/1 УТ-34/2 148 0,1 0,1 Подвальная 29,60 

УТ-34/2 
школа 148 

уз2 
8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

УТ-34/2 
школа 148 

уз3 
8 0,082 0,082 Подвальная 1,31 

    18 0,069 0,069 Подвальная 2,48 

            0,00 

    20 0,207 0,207 Подвальная 8,28 

    30 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,14 

    161 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
48,30 

    28 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
11,59 

    29 0,04 0,04 Надземная 2,32 

    15 0,04 0,04 Подвальная 1,20 

    50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

    50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

    50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

    50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

Итого по котельной 3329,70 
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Рисунок 2.15. Схема тепловых сетей от котельной п. Светлый, 255
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2.16 Тепловые сети от котельной по ул. Поморцева, 50/1 (п. Новая 

Станица). 

 

Рисунок 2.16. Схема  тепловых сетей от котельной по ул. Поморцева, 50/1 (пос. Новая Станица) 

2.17 Тепловые сети от котельной по ул. Захаренко, 29/1 (п. 

Черемуховское). 

 

Рисунок 2.17. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Захаренко, 29/1 (п. Черемуховское) 
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2.18 Тепловые сети от котельной по ул. 19 Марьяновская, 40/1. 

Таблица 2.16 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 19 Марьяновская, 40/1 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка

, м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpово

да, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материал
ьная 

характери
стика М, 

м2 

ТК-28/1 ТК-28/2 11 0,15 0,15 Надземная 3,30 

ТК-28/2 
1 

Трамвайна
я 5 кв 1-8 

11 0,05 0,05 Подвальная 1,10 

ТК-27/1 ТК-27/2 2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,40 

ТК-15 
7 

Марьяновс
кая 9 

14 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,40 

ТК-16 
6 

Марьяновс
кая 8/14 

45 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,50 

ТК-16 ТК-17 60 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
24,84 

ТК-17 
5 

Марьяновс
кая 66/9 

11 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,10 

ТК-18 ГТУ-24 22 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,20 

ТК-19 ТК-19/1 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

ТК-19/1 ТК-19/2 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

ТК-19/2 ТК-19/3 15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

ТК-19 ТК-20 60 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
24,84 

ТК-20/1 
4 

Марьяновс
кая 67/16 

7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,70 

ТК-20 
Воровского 

23 
147 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

14,70 

ТК-21 ТК-22 45 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
18,63 

ТК-21 ТК-21/1 16 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,21 

ТК-21/1 
Московска

я 4 
7 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,70 

ТУ-21/3 ТК-21/4 12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 
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ТК-27/2 

1 
Тамваййна

я 1 Баня 
№5 

20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

  ТК-28/3 83 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
8,30 

 ТК-28/3-1 
Ульянова 

5 
37 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,70 

ТК-28/1 
1 

Трамвайна
я 5 кв 9-10 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

ТК-15 ТК-16 130 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
53,82 

ТК-26 ТК-27 150 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
62,10 

ТК-28/2 ТК-29 40 0,15 0,15 Надземная 12,00 

  
1 

Трамвайна
я 25 

10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-29/1 
2 Репина 

18 
20 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

ТК-29/1 ТК-29/2 18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТК-29/2 1 Репина 5 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-30 ТК-31 30 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
7,50 

ТК-31 5 Новая 28 22 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,20 

ТК-29 ТК-29/1 40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-26/3 
2 Репина 

26 
60 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

6,00 

ТК-26/2 ТК-26/2-1 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-28 ТК-28/1 17 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
7,04 

ТУ-5/5/1 
22 

Марьяновс
кая 6 **13 

10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

ТУ-5/7 ТУ-5/8 60 0,1 0,1 Подвальная 12,00 

ТУ-5/8 
22Марьян 

2 КДМ  
**13 

42 0,069 0,069 Подвальная 5,80 

ТУ-5/7 

22 
Марьяновс

кая 2/1 
**13 

5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-5/5 ТК-5/6 42 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

17,39 
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  ТУ-5/7 5 0,15 0,15 Подвальная 1,50 

ТК-5/1 ТУ-5/1/1 1 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
0,41 

ТК-5/2 ТУ-5/2/1 12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

УТ-2/18 УТ-2/17 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

УТ-2/17 Р/х.2 10 0,033 0,033 Подвальная 0,66 

УТ-2/18 УТ-2/19 14 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
5,80 

УТ-2/23 
РММ - 2 

узел 
31 0,033 0,033 Надземная 2,05 

УТ-2/24 УТ-2/25 9 0,027 0,027 Надземная 0,49 

УТ-2/25 
В/в 

мастерска
я 

4 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,22 

УТ-2/19 УТ-2/26 130 0,207 0,207 Подвальная 53,82 

УТ-2/26 
Лаборатор

ия 
82 0,069 0,069 Подвальная 11,32 

УТ-2/26 УТ-2/27 1 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
0,41 

УТ-2/27 2/27/1 167 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
33,40 

2/27/1   30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

  
Хлораторн

ая 
7 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,70 

УТ-2/17   158 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
15,80 

  
р/х 3 узел 

3 
85 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

5,61 

УТ-2/27 УТ-2/28 66 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
27,32 

УТ-2/28 
3 Блок ОС 

1узел 
80 0,125 0,125 Подвальная 20,00 

УТ-2/28 УТ-2/29 51 0,15 0,15 Подвальная 15,30 

УТ-2/29 
р/х 3 узел 

4 
56 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

11,20 

УТ-2/29 УТ-2/30 4 0,15 0,15 Подвальная 1,20 

УТ-2/30 
3 блок ОС 

2 узел 
80 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

8,00 

УТ-2/30 УТ-2/31 10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

УТ-2/31 УТ-2/32 13 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

УТ-2/32 
р/х 3 узел 

1 
10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

УТ-2/35 
3 Блок ОС 

-4 узел 
56 0,04 0,04 Подвальная 4,48 
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ТК-10 ТК-11 100 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
41,40 

ТК-12 ТК-13 92 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
38,09 

ТК-14 ТК-15 50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

ТК-12/3 
9 

Марьяновс
кая 8 **2 

7 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,15 

ТК-11 ТК-11/1 85 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
17,00 

ТК-13 ГТУ-3 25 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,45 

ТК-12/3 ТК-12/4 75 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,30 

ТК-12/4 
1 Мая 25 

УПК Школ+ 
гар 

46 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
6,35 

ТК-12/4 
1Мая 25 
Гараж 

20 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

ТК-14 ГТУ-5 25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

ТК-5   8 0,309 0,309 Надземная 4,94 

ТК-11/1 
Войкова 2 
Баня №17 

5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-12/2 ТК-12/3 23 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,77 

ТК-12 ТК-12/1 23 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,77 

ТК-12/2 
9 

Марьяновс
кая 4 

7 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,15 

ТК-12/1 ТК-12/2 23 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,77 

D1 в ТУ-1 
ОАО "Омск 
Водоканал

" 

ТК-2 29 0,15 0,15 Надземная 8,70 

ТУ-1 

D1 в ТУ-1 
ОАО "Омск 
Водоканал

" 

1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

ТК-4 
D-4 в ТК-4 

на шк  
№114 

45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

ТУ-1 
Водоканал 

в ТУ-1 
1 0,259 0,259 Надземная 0,52 
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ТК-3 
D3 в ТК-3 
на ГТУ-1 

1 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,16 

D3 в ТК-3 
на ГТУ-1 

ГТУ-1 23 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,77 

Котельная 
1 мая 

ТУ-1 35 0,309 0,309 Надземная 21,63 

ТК-2 ТК-2/1 20 0,15 0,15 Надземная 6,00 

ТК-2/1 
Спорткомп

лекс 
15 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

ТК-2/1 ТК-2/2 33 0,1 0,1 Надземная 6,60 

ТК-2/2 ТК-2/3 13 0,1 0,1 Надземная 2,60 

ТК-2/3 ТК-2/5 6 0,1 0,1 Надземная 1,20 

ТК-2/5 ТК-2/6 25 0,1 0,1 Надземная 5,00 

ТК-2/6 ТК-2/7 9 0,1 0,1 Надземная 1,80 

ТК-2/7 ТК-28 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

2/11-1 Ад. корпус 10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

2/11-1 Склад 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-2/5 Теплица 6 0,05 0,05 Надземная 0,60 

ТК-2/6 Весовая 22 0,033 0,033 Надземная 1,45 

ТК-2/7 Столовая 3 0,05 0,05 Надземная 0,30 

ТК-3 ТК-4 130 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
80,34 

  1 Мая 102 110 0,1 0,1 Надземная 22,00 

ТК-2/40 
19 

Марьяновс
кая 42/2 

6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

  
11 

Марьяновс
кая 16 

10 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

ТК-20 ТК-20/1 20 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-31 ТК-32 60 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-32 ТК-33 25 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
6,25 

ТК-35 5 Новая 20 35 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,50 

ТК-35 ТК-36 10 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

ТК-37 ТК-37/1 26 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,26 

ТК-33/1 
Школа 

№68 +ФОК 
85 0,1 0,1 Надземная 17,00 

ТК-36 ТК-37 10 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
2,50 
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ТК-36/1 5 Новая 12 90 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

  
5 

Марьяновс
кая 80 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

ТУ-6 ТК-13 776 0,207 0,207 Надземная 321,26 

ТК-21/4 ГТУ-13 12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

  

4 
Марьяновс
кая 67а  шк 

№100 

47 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,40 

ТК-15 ГТУ-8 50 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-17   1 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,08 

ТК-23 

ГТУ-15/1 
Чичер 12, 
31, 6Мар 

35 

2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,20 

ТК-15 ГТУ-6 151 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
15,10 

  ТУ-21/3 50 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
6,90 

ТК-20/5 
Парковая 

38 
145 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

20,01 

ТК-36/1 5 Новая 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-22 ТК-23 20 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

ТК-23 ТК-24 67 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
27,74 

ТК-24/1 
Семашко 

20 
15 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,50 

ТК-24 
Семашко 

16 **2 
90 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

9,00 

ТК-24/2 
Семашко 

10 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

ТК-24/3 ГТУ-16  10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-24 ТК-25 17 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
7,04 

ТК-25 ТК-25/1 30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-21/2 ГТУ-11 57 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,70 

ТК-20/3 
Воровского 

24 
20 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

ТК-20/4 ТК-20/5 85 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
11,73 
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ТК-20/6 
Парнякова 

22 
8 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

0,53 

ТК-20/7 
Воровского 

12 
60 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

4,80 

ТК-20/4 
Воровского 

30 
75 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

6,00 

ТК-16 Войкова 13 36 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

ТК-22   2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,40 

ТК-6 ГТУ-2 8 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

ТК-7 ТК-7/1 210 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
86,94 

7/1-1 
16 

Марьяновс
кая 34 

20 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

ТК-7/1 ТК-8 40 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
16,56 

ТК-8 
15 

Марьяновс
кая 36 

75 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
10,35 

ТК-8 ТК-9 250 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
103,50 

ТК-11 ТК-12 110 0,207 0,207 Надземная 45,54 

ТК-17 ГТУ-9 62 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,20 

ТК-16 
6 

Марьяновс
кая 15 

18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТК-17 ТК-18 50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

ТК-18 ТК-19 20 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

ТК-19 
5 

Марьяновс
кая 78 

30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-19/1 
5 

Марьяновс
кая 74/26 

28 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

ТК-19/2 1 Мая 26 17 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,35 

ТК-19/3 
ГТУ-24/1 1 

Мая 
30;28.32 

5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-20 ТК-21 60 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
24,84 

ТК-20/1 ГТУ-22 65 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,97 

ТК-21/1 
Московска

я 3 
7 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,70 
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ТК-21/1 ТК-21/2 30 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,14 

ТК-25/1 ГТУ-17 7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,70 

ТК-28 
1 

Трамвайна
я 13, 13/1 

13 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,30 

ТК-27/2   45 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,50 

ТК-28/3 
ГТУ-19/1  
Ульянова 

1; 5а 
11 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,10 

ТК-28/3  ТК-28/3-1 17 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,70 

 ТК-28/3-1 
Ульянова 

3 
9 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

0,72 

ТК-30 
Ульянова 

17 Магазин 
15 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

ТК-26   35 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,50 

  ТК-26/2 35 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,50 

ТК-13 ГТУ-4 122 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
12,20 

ТК-27 ТК-27/1 32 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

ТК-5/6   205 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

61,50 

ТК-26 ГТУ-19 20 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-29/2 
2 Репина 

20 
39 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,90 

ТК-29 ТК-30 60 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-31 5 Новая 3 30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-30 
Ульянова 
2 П/о №14 

18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТК-26 ТК-26/3 40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-26/2-1 
2 Репина 

28 
22 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

1,76 

ТК-26/2-1 
1 

Трамвайна
я 29 

1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,10 

ТК-26/2 
ГТУ-20 1 

Тамвайная 
33;31а 

55 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,50 
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ТК-28 ТК-28/1 17 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
7,04 

ТК-27 ТК-28 4 0,207 0,207 Надземная 1,66 

ТУ-5/1/1 ТК-5/5 266 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

110,12 

ТК-5/5 ТУ-5/5/1 12 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

ТУ-5/5/1 
22 

Марьяновс
кая 8 

10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

ТУ-5/8 
22 

Марьяновс
кая 2 **13 

10 0,15 0,15 Подвальная 3,00 

ТК-5/2 Войкого 94 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТУ-5/2/1 
22 

Марьяновс
кая 4 

16 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

ТУ-5/2/1 ТУ-5/2/2 25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

ТУ-5/2/2 
22 

Марьяновс
кая 2а 

16 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

D5 в ТУ-
5/1/1 на 22 
Марьян 2б 

ТК-5/2 6 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТУ-5/1/1 
D5 в ТУ-

5/1/1 на 22 
Марьян 2б 

1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

ТУ-5/2/2 ТУ-5/2/3 20 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТУ-5/2/3 
22 

Марьяновс
кая 2б 

5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

УТ-2/19 УТ-2/20 62 0,125 0,125 Подвальная 15,50 

УТ-2/20 
2 Блок ОС 

- 1 узел 
10 0,069 0,069 Подвальная 1,38 

УТ-2/20 УТ-2/21 12 0,125 0,125 Подвальная 3,00 

УТ-2/21 
2 Блок ОС 

- 2 узел 
6 0,125 0,125 Подвальная 1,50 

УТ-2/21   6 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

  УТ-2/22 84 0,069 0,069 Надземная 11,59 

УТ-2/22 УТ-2/23 80 0,05 0,05 Надземная 8,00 
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УТ-2/23 
РММ - 1 

узел 
5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-2/22 УТ-2/24 24 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,31 

УТ-2/25 3 РУ 26 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,40 

УТ-2/32 
р/х 3 узел 

1 
10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

УТ-2/32 
р/х 3 узел 

2 
10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

УТ-2/31 УТ-2/33 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

УТ-2/33 УТ-2/34 10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

УТ-2/34 
3 Блок ОС 

3 узел 
5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

УТ-2/33 УТ-2/35 56 0,1 0,1 Подвальная 11,20 

УТ-2/35 
3 Блок ОС 

- 4 узел 
80 0,05 0,05 Подвальная 8,00 

УТ-2/34 5 н. ст. 224 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
36,74 

УТ-2/24   40 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,52 

  4 н.ст. 13 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
0,86 

  
11 

Марьяновс
кая 18 

35 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

ТК-10 ТК-11 100 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
41,40 

ТК-12 ТК-13 92 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
38,09 

ТК-13 ТК-14 28 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
11,59 

ТК-11 ТК-11/1 85 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
17,00 

ТК-12/1 
9 

Марьяновс
кая 2 

7 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,15 

ТК-13 ГТУ-3А 7 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
0,97 

7/1 
ГТУ 3 18 
Марьян 
33а, 36 

1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,10 

ТК-12/3 ТК-12/4 75 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,30 

ТК-12/4 
1Мая 25 
Гараж 

20 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

ТК-13 
8 

Марьяновс
кая 28 

135 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
18,63 
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  ТК-6 33 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
13,66 

ТК-15 
7 

Марьяновс
кая 21 

118 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
11,80 

ТК-9 
12 

Марьяновс
кая 16; 16А 

15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

ТК-9 ТК-10 100 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
41,40 

ТК-14 

ГТУ-5/1 
Войкова 

23, 8 Мар 
15 

25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

ТК-12/2 ТК-12/3 23 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,77 

ТК-12 ТК-12/1 23 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,77 

ТК-12/2 
9 

Марьяновс
кая 4 

7 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,15 

ТК-12/1 ТК-12/2 23 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,77 

Водоканал 
в ТУ-1 

ОАО 
"ОмскВодо
канал" **2 

10 0,259 0,259 Надземная 5,18 

D2 в ТУ-1 
Таллинска

я 74 
ТК-2/36 168 0,15 0,15 Надземная 50,40 

ТУ-1 ТК-3 60 0,309 0,309 Надземная 37,08 

ТК-2/2 1 Блок ОС 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ТК-2/7 ТК-28 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ТК-2/11 2/11-1 5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

2/11-1 Ад. корпус 10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

2/11-1 Склад 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-2/36 ТК-2/37 130 0,15 0,15 Надземная 39,00 

ТК-2/37 ТК-2/39 75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,50 

ТК-28 КПП 2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,20 

ТК-2/37 ТК-2/38 35 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,00 

ТК-2/38 
19 Марьян 
42/1 маг, 

кафе 
28 0,05 0,05 Подвальная 2,80 
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ТК-2/38 
19 

Марьяновс
кая 42/1 

17 0,1 0,1 Подвальная 3,40 

ТК-2/39 ТК-2/41 35 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

ТК-2/41 
Таллинска

я 74 
39 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

7,80 

ТК-28   2 0,1 0,1 Надземная 0,40 

    54 0,082 0,082 Надземная 8,86 

  ТК-2/11 112 0,069 0,069 Надземная 15,46 

ТК-2/36   62 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,60 

ТК-2/39 ТК-2/40 34 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,80 

ТК-2/40 ГТУ-23 83 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
8,30 

ТК-2 УТ-2/18 200 0,207 0,207 Надземная 82,80 

ТК-33/1 
2 Красной 
звезды 1 

11 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,59 

ТК-26/3 
2 Репина 

22 
8 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

0,64 

ТУ-1 
D2 в ТУ-1 
Таллинска

я 74 
168 0,15 0,15 Надземная 50,40 

ТК-2/3 
Энергоуча

сток 
108 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

10,80 

ТК-5 ТК-5/1 258 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

106,81 

ТУ-6 
ЦТП-204 1 
Тепловозн

ая 3 
245 0,207 0,207 Надземная 101,43 

ТК-32 ГТУ-21 100 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

ТК-33 ТК-34 10 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

ТК-34 
5 Новая 

22А 
30 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

ТК-34 ТК-35 10 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

ТК-37 ТК-38 80 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
13,12 

ТК-38 5 Новая 1а 70 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

ТК-37/1 

Школа № 
68 

(Филиал)5 
Новая,29 

25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,50 
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ТК-33 ТК-33/1 80 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,00 

ТК-36 ТК-36/1 30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

7/1 
18 

Марьяновс
кая 27 

55 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,50 

ТК-21/2   16 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,21 

  ГТУ-15 24 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

  
Воровского 

11 
40 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

4,00 

ТК-17   1 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,08 

  
Войкова 5 

** 
59 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

4,72 

ТК-25 ТК-26 80 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
33,12 

ТК-24/3   40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-20/2 
Воровского 

25 
15 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

ТК-23 
4 

Марьяновс
кая 69 

10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-24 ТК-24/1 18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТК-24/1 
Семашко 

18 
50 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

5,00 

ТК-24 ТК-24/2 150 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-24/2 ТК-24/3 100 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

ТК-24 ТК-25 17 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
7,04 

ТК-25 ГТУ-18 56 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,60 

ТК-20 ТК-20/2 152 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
20,98 

ТК-20/2 ТК-20/3 10 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,38 

ТК-20/3 ТК-20/4 28 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,86 

ТК-20/5 ТК-20/6 10 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

ТК-20/6 ТК-20/7 110 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
8,80 

  Семашко 2 50 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТУ-21/3 ГТУ-12 8 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,10 
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ТК-22   2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,40 

ТК-4 ТК-5 35 0,309 0,309 Надземная 21,63 

ТК-6 ТК-7 40 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
16,56 

ТК-7 7/1 39 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,90 

ТК-7/1 7/1-1 18 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,44 

7/1-1 
16 

Марьяновс
кая 29 

29 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,90 

ТК-11 ТК-12 110 0,207 0,207 Надземная 45,54 

ТК-10   35 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

ТК-13 ТК-13 1 0,207 0,207 Надземная 0,41 

    35 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,50 

Итого по котельной 3312,30 
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Рисунок 2.18. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 19 Марьяновская, 40/1  
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2.19 Тепловые сети от котельной по ул. Гуртьевской дивизии, 7 (п. 

Карьер). 

Таблица 2.17 –  Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Гуртьевской дивизии, 7 (п. 

Карьер) 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ТК-5/15 5/15/1 24 0,1 0,1 Надземная 4,80 

ТК-5/15 ТК-5/16 40 0,1 0,1 Надземная 8,00 

ТК-5/16 ТУ-5/20 60 0,1 0,1 Надземная 12,00 

ТК-5/16 ТК-5/17 72 0,1 0,1 Надземная 14,40 

ТК-5/17 ТУ-5/19 60 0,069 0,069 Надземная 8,28 

ТУ-5/19 
Учебный 

корпус №1 
74 0,05 0,05 Надземная 7,40 

ТУ-5/19 
Столярный 

цех 
80 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

8,00 

ТК-5/17 ТУ-5/18 24 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

ТУ-5/18 Гараж 5 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
0,40 

ТУ-5/18 Ж.д. №9 15 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
0,99 

ТУ-5/20 ТУ-5/22 18 0,021 0,021 
Подземная 

бесканальная 
0,76 

ТУ-5/22 Ж.д.№8 10 0,021 0,021 
Подземная 

бесканальная 
0,42 

ТУ-5/22 Ж.д. №8а 10 0,021 0,021 
Подземная 

бесканальная 
0,42 

ТУ-5/20 ТК-5/21 5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
0,69 

ТК-5/21 Столовая 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-5/21 
Учебный 

корпус №2 
117 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

11,70 

кот. ПУ-24 ПУ 16 0,1 0,1 Надземная 3,20 

5/15/1 
Слесарны

й цех 
13 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

0,86 
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ТУ-5/22 ж.д. №3 15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

ПУ ТК-5/15 1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

Итого по котельной 87,41 

 

 

Рисунок 2.19. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Гуртьевской дивизии, 7 (п. Карьер)  



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  233 

 

2.20 Тепловые сети от котельной по ул. 4 Ленинградская, 48. 

Таблица 2.18 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 4 Ленинградская, 48 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ул.4 
Ленинград

ская.48 
ТК-1 240 0,207 0,207 

Подземная 
бесканальная 

99,36 

ТК-1 1/1 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

1/1 

ул.3 
Ленинград

ская.43 
уз.1 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

1/1 1/2 10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

1/2 1/3 25 0,082 0,082 Подвальная 4,10 

1/3 

ул.3 
Ленинград

ская.43 
уз.2 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

1/3 

ул.3 
Ленинград
ская.43 - 

маг. 

10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

ТК-1   45 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
14,31 

1/4 

ул.3 
Ленинград
ская.43/1 

уз.1 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

1/4 1/6 38 0,159 0,159 Подвальная 12,08 

1/6 

ул.3 
Ленинград
ская.43/1 

уз.2 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

1/6 1/7 16 0,159 0,159 Подвальная 5,09 

1/7 

ул. 3 
Ленинград
ская 43/1 

маг+П 

10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

1/7 ТК-2 55 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
13,75 

ТК-2 
ул.4 

Ленинград
ская.46 д/с 

25 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,45 

ТК-2   45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 
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2/1 

ул. 
3Ленингра
дская.41 

уз.1 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

2/1 2/2 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

2/2 2/3 15 0,082 0,082 Подвальная 2,46 

2/3 

ул. 
3Ленингра
дская.41 

уз.2 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

  1/4 21 0,159 0,159 Подвальная 6,68 

  2/1 15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

Итого по котельной 187,25 

 

 

Рисунок 2.20. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 4 Ленинградская, 48 
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3 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ОТ ВЕДОМСТВЕННЫХ КОТЕЛЬНЫХ 

3.1 Тепловые сети от котельной по ул. Москаленко, 137 ООО 

«Тепловая компания». 

Таблица 3.1 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Москаленко, 137 ООО «Тепловая 

компания» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

  

ООО 
"Прометей

" 
Володарск

ого,72 

30 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
4,86 

ТК-20 ТК-21 130 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
26,00 

ТК-21 

ООО 
"Юниторг" 
Суровцева

, 30 

40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

ТК-19   20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-19   38 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,60 

  
чжд 

Суровцева
, 48 

33 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
3,37 

  ТК-20 31 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,20 

    30 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
4,08 

  
чжд пер. 

Катышева, 
23 

15 0,023 0,023 
Подземная 

бесканальная 
0,69 

    15 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
2,04 

    10 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
1,36 

  
чжд 

Москаленк
о, 64 

10,5 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
1,07 

    12 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,77 

  
чжд пер. 

Катышева, 
21 

12 0,023 0,023 
Подземная 

бесканальная 
0,55 
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    10 0,023 0,023 
Подземная 

бесканальная 
0,46 

  
чжд 

Москаленк
о, 60 

12,5 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

УТ-8 УТ-9 126 0,512 0,512 
Подземная 

бесканальная 
129,02 

УТ-9 УТ-10 38 0,512 0,512 
Подземная 

бесканальная 
38,91 

УТ-10 АКБ2 40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

    66,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,30 

УТ-8   15 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

    62,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,50 

УТ-9 ТП-9 18 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

УТ-9 ТП-8 8 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
2,37 

УТ-8 ТП-7 60 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
37,44 

ТП-7 
Корп.1 ТП-

7 
5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

ТП-7 УТ-17 68 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
28,15 

УТ-17 УТ-19 90 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
26,64 

УТ-19 
Компрессо

рная 
30 0,081 0,081 

Подземная 
бесканальная 

4,86 

УТ-17   45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

  УТ-18 25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

УТ-18   22 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
2,99 

  ТП-12 18 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
2,45 

УТ-8   15 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

    62,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,50 

    66,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,30 

ТК-1-17/1 ДЮСШ №3 267 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
43,25 

  ТК-1-17/2 237 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
147,89 

  ГТУ-14 5,5 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
1,63 
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ГТУ-14 
Групповой 
узел 13/1 

10 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
1,62 

  Школа 97 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

    15 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
2,43 

    10 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
1,62 

ТК-10 ТК-12/2 20 0,208 0,208 
Подземная 

бесканальная 
8,32 

ТК-12/2   8 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
0,82 

  
Суровцев, 

49 
Спортзал 

17 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
1,73 

ТК-12/2 ТК-11/1 65 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
26,91 

ТК-11/1   33 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,60 

  
ул. 12 

Декабря, 
68 ж.д. 

5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-11/1   11 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
1,12 

    53 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
5,41 

  
ул. 

Катышева, 
62 

10 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
1,14 

  
Суров. 

слесарка 
12 0,023 0,023 

Подземная 
бесканальная 

0,55 

ТК-11/1 ТК-11/2 17 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
5,03 

ТК-11/2 ТК-11/3 90 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
26,64 

  
чжд 12 

Декабря, 
73 

10 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
1,36 

  
Суровцева

, 45 
10 0,068 0,068 

Подземная 
бесканальная 

1,36 

ТК-13/2 
Пенс. 
фонд 

15 0,049 0,049 
Подземная 

бесканальная 
1,47 

ТК-13/3 

ФЛ 
Ириченко. 
Катышева, 

22 

70 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
7,98 

  
чжд пер. 

Катышева, 
25 

9,5 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,51 
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ТК-13/3 
чжд 

Катышева, 
25 

67 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
4,29 

  
ж.д. 

Катышева, 
27 

45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

    51 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
6,94 

  
чжд пер. 

Катышева, 
27 

27,5 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,49 

ТК-8/2   25 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
7,40 

ТК-11/3 ТК-13/1 29,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,90 

    12 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
3,82 

  ТК-11/4 5,5 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
0,75 

ТК-11/4   5 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

ТК-13/1   15 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

    10 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
1,36 

ТК-5 ТК-6 25 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
15,60 

ТК-2/3 ТК-2/4 115 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
23,00 

    10 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
2,96 

    7,5 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
0,77 

  Ут-5 90 0,512 0,512 
Подземная 

бесканальная 
92,16 

  Зд.4 ТП-3 77 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,40 

  ЗД-1 55 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
5,61 

ТК-3   8,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,70 

  
ул. 

Суровцева
, 102 (Ту-1) 

5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-4 ТК-5 45 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
28,08 

ТК-3 ТК-4 75 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
46,80 

Уз-2/1 ТК-3 30 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
18,72 
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Уз-2/1 ТК-2/2 60 0,261 0,261 
Подземная 

бесканальная 
31,32 

Уз-2 Уз-2/1 30 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
18,72 

ТК-2/2 
ч.ж.д. ул. 

Поворотна
я, 2 

20,5 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
2,09 

  
ООО 

"Эдель" 
11 0,108 0,108 

Подземная 
бесканальная 

2,38 

  
ул. 

Суровцева
, 55 

22 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,40 

  ТК-15 30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-15 
ул. 

Поворотни
кова, 45 

20 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
2,04 

ТК-16 
ул. 

Катышева, 
68 

10 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
1,02 

ТК-17 
ул. 

Катышева, 
66 

10 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
1,02 

ТК-17 ТК-17а 49 0,049 0,049 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

ТК-2/3 
Поликлини

ка 
20 0,081 0,081 

Подземная 
бесканальная 

3,24 

Уз-2/3 
Регионспе

цтрест 
10 0,051 0,051 

Подземная 
бесканальная 

1,02 

Узел. У.ось 
Узел. У.ось 

А15 
10 0,032 0,032 

Подземная 
бесканальная 

0,64 

Ут-15/1   9 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
3,73 

ТП-2   100 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
20,00 

  УТ-7 40 0,512 0,512 
Подземная 

бесканальная 
40,96 

    45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

  ТК-13/21 5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

Уз-2/3   70 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
20,72 

Узел. У.ось   8,5 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
0,87 

  УТ-21 20 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

    35 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,00 
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УТ-7 ТП-5 73 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,60 

  

ж.д. 
Суровцева

, 102 ТУ 
№2 

30 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
6,48 

  МСЧ-9 10 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
1,14 

  
Узел. У.ось 

А А5 
16 0,051 0,051 

Подземная 
бесканальная 

1,63 

Ут-15 
Корп.2 ТП-

4 
24 0,148 0,148 

Подземная 
бесканальная 

7,10 

  ТП-2 21 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,20 

  Здание 5 18 0,039 0,039 
Подземная 

бесканальная 
1,40 

УТ-7 УТ-8 176 0,512 0,512 
Подземная 

бесканальная 
180,22 

ТК-13/21 
ГУ 

Суровцева
, 69 

10 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
1,36 

  
ул. 

Суровцева
, 69 ж.д 

5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-4   22 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,40 

  
ж.д. 

Суровцева
, 102 

20 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
4,32 

ТК-5   20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

  
ж.д. 

Суровцева
, 55 

9 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
1,94 

ТК-15 
ул. 

Поворотни
кова, 47 

20 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
2,04 

ТК-15 ТК-16 43 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
6,97 

ТК-16 ТК-16а 15 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
2,43 

ТК-16а ТК-17 16 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
2,59 

ТК-17 
ул. 

Катышева, 
64-А 

25 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
2,55 

ТК-17а 
ул. 

Катышева, 
64 

51 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
5,20 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  241 

 

ТК-2/4 Стационар 65 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
10,53 

    50 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
14,80 

  
Узел. У.ось 

А УТ-11 
10 0,032 0,032 

Подземная 
бесканальная 

0,64 

УТ-21   14 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

  ЦРП ТП-1 5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    12 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

Ут-15/1   80 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,00 

ТК-2/2 Слесарка 40 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
4,08 

ТК-2/2 
Суровцева

, 104 
38 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

7,60 

Уз-2/1 Уз-2/2 170 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
50,32 

ТК-2/4 
Инфекцио

нная 
23,7 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

4,74 

Уз-2/2 Уз-2/3 10 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
2,96 

Уз-2/2 Узел. У.ось 14 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
1,43 

Ут-15 Ут-15/1 40 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
16,56 

ТП-2 
Гараж ТП-

2 
5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

  
Корп.2 ТП-

6 
23 0,081 0,081 

Подземная 
бесканальная 

3,73 

УТ-18 тп-11 54 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,80 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  ТК-2/3 50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

  
Больница 

№9 
10 0,057 0,057 

Подземная 
бесканальная 

1,14 

  
Узел. У.ось 

А У12 
10 0,032 0,032 

Подземная 
бесканальная 

0,64 

Ут-5 Ут-15 150 0,261 0,261 
Подземная 

бесканальная 
78,30 

УТ-21   37 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,40 

Ут-5   59 0,512 0,512 
Подземная 

бесканальная 
60,42 

  
Корп.2 ТП-

4/1 
40 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

8,00 
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ул.Куломзи
нская, 70 

Ту-2 
0,5 0,078 0,078 

Подземная 
бесканальная 

0,08 

    10 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
4,14 

    8,5 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
2,52 

    19 0,122 0,122 
Подземная 

бесканальная 
4,64 

  
Димитрова

, 71 Ту-1 
30 0,081 0,081 

Подземная 
бесканальная 

4,86 

    79 0,122 0,122 
Подземная 

бесканальная 
19,28 

  
Димитрова

, 71 Ту-2 
55 0,081 0,081 

Подземная 
бесканальная 

8,91 

  
Димитрова

, 71 Ту3 
79 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

15,80 

    35,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,14 

  
Новая 
Русь 

74,5 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
10,13 

    2,5 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
0,41 

  
Димитрова

, 71/1 
5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

  УК Уют 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-1-17/2   101,5 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
63,34 

  ТК-1-17/3 86 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
53,66 

ТК-1-17/3 
Поворотни

кова, 2 
100 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

20,00 

ТК-1-17/3 ТК-1-17/6 45 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
28,08 

ТК-1-17/6   40 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
11,84 

    13 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
3,85 

    34 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
10,06 

  
Расслабон

офф 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

  
ООО 

"Расслабо
нофф" 

10 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
1,52 

  
Расслабон

офф 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 
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ООО 

Иртыш 
КНС 

7 0,029 0,029 
Подземная 

бесканальная 
0,41 

  
ООО 

Иртыш 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

  Иртыш 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  
ООО 

Иртыш 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

ТК-1-17/6 ТК-1-17/7 62 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
25,67 

ТК-1-17/7 УФСИН 54 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,80 

ТК-1-17/7   60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

  
ООО 

Иртыш 
11 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,20 

    75,079 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,02 

  Авангард 40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  
Авангард 

ТУ №2 
110 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

22,00 

    50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

    0,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,10 

ТК-11/2   30 0,097 0,097 
Подземная 

бесканальная 
5,82 

  
ул. 12 

Декабря, 
70 ж.д. 

10 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
2,96 

ТК-13/1 ТК-13/2 80 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
8,16 

ТК-13/2 ТК-13/3 65 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
6,63 

    16 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
2,18 

ТК-8/1 
Д/сад 
№329 

45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

ТК-6   105 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
21,00 

  Д/сад №25 25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

  Д/с 325 11,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,30 

ТК-6 ТК-7 75 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
46,80 

ТК-7   18 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,60 
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ул. 

Суворовце
ва, 53 

6,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,30 

ТК-7 ТК-8 40 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
24,96 

ТК-8 ТК-8/1 30 0,25 0,25 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-8/1   20 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
3,24 

    46 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
7,45 

  
ул. 

Суровцева
, 100 Ту-1 

23 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
3,13 

  
ул. 

Суровцева
, 100 Ту-2 

12 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
1,63 

ТК-8/1 
Суровцева

, 78, 80 
ж.д. 

24,5 0,081 0,081 
Подземная 

бесканальная 
3,97 

ТК-8/1 ТК-8/2 82 0,25 0,25 
Подземная 

бесканальная 
41,00 

  
ТСЖ 

Кировец 1 
ТУ №1 

10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

    30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

  
ТСЖ 

Кировец 1 
ТУ №2 

10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  
ТСЖ 

Кировец 1 
ТУ №3 

40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

ТК-8/2 ТК-8/3 62,4 0,25 0,25 
Подземная 

бесканальная 
31,20 

ТК-8/3 
2015_15-

17-59 
50 0,2 0,2 

Подземная 
канальная 

20,00 

ТК-8/3   19 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
5,70 

    13,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
4,05 

  
12 

Декабря, 
60 Ту-1 

50,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,10 

  
12 

Декабря, 
60 Ту-2 

16,3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,26 

ТК-8 ТК-9 30 0,26 0,26 
Подземная 

бесканальная 
15,60 
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ТК-9   16,5 0,049 0,049 
Подземная 

бесканальная 
1,62 

  
ул. 

Суровцева
, 51 

8,5 0,049 0,049 
Подземная 

бесканальная 
0,83 

ТК-9 ТК-10 30 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
12,42 

ТК-10 ТК-11 12,5 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
3,70 

ТК-11   29 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,80 

  

ул. 12 
Декабря, 
64 (Ту-
баня) 

15 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,96 

    30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

    29 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,80 

  
ул. 12 

Декабря, 
64 (Ту-ж.д) 

5 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

  
ул. 12 

Декабря, 
64 гвс 

5 0,068 0,068 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

ТК-11 ТК-13 108 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
31,97 

ТК-13   45 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
13,32 

ГТУ-14   20 0,122 0,122 
Подземная 

бесканальная 
4,88 

  ТК-18 290 0,122 0,122 
Подземная 

бесканальная 
70,76 

ТК-18 
Раздевалк

а 
25 0,051 0,051 

Подземная 
бесканальная 

2,55 

ТК-18 ТК-19 46,5 0,122 0,122 
Подземная 

бесканальная 
11,35 

ТК-11/3   60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

    18 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

Ут-2   42 0,512 0,512 
Подземная 

бесканальная 
43,01 

ТК-1-13 ТК-1-14 200 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
123,60 

ТК-1-14   50 0,213 0,213 
Подземная 

бесканальная 
21,30 

  ТК-1-14/1 50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 
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ТК-1-14/1 
Ст. скорой 

помощи 
45 0,068 0,068 

Подземная 
бесканальная 

6,12 

ТК-1-14/1   110,4 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
45,71 

ТК-1-14   165 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
101,97 

  ТК-1-15 80 0,308 0,308 
Подземная 

бесканальная 
49,28 

ТК-1-15 
ОмскВодок
анал КНС-

19 
76 0,051 0,051 

Подземная 
бесканальная 

7,75 

ТК-1-15   18 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
11,23 

    60 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
24,84 

  ТК-1-17/1 52 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
32,45 

ТК-1-17/1   40 0,206 0,206 
Подземная 

бесканальная 
16,48 

ООО 
Тепловая 

компанияЗ
ак 

Уз-1 10 0,612 0,612 
Подземная 

бесканальная 
12,24 

Уз-1 Уз-2 70 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
43,68 

ТК-2/2   75 0,148 0,148 
Подземная 

бесканальная 
22,20 

  
ул. 

Куломзин, 
105 (Ту-3) 

45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

    30 0,151 0,151 
Подземная 

бесканальная 
9,06 

    37 0,151 0,151 
Подземная 

бесканальная 
11,17 

  
ул. 

Куломзин, 
105 (Ту-1) 

5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    30 0,097 0,097 
Подземная 

бесканальная 
5,82 

    7 0,097 0,097 
Подземная 

бесканальная 
1,36 

  
Куломз. 70 

ГВС 
5 0,076 0,076 

Подземная 
бесканальная 

0,76 

    25 0,097 0,097 
Подземная 

бесканальная 
4,85 

  
Куломз. 70 

ТУ №1 
5 0,078 0,078 

Подземная 
бесканальная 

0,78 
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Уз-1 Ут-2 20 0,512 0,512 
Подземная 

бесканальная 
20,48 

Ут-2 ТК-1-13 36 0,313 0,313 
Подземная 

бесканальная 
22,54 

ТК-1-13 
Узел учета 

газа 
10 0,032 0,032 

Подземная 
бесканальная 

0,64 

    35 0,097 0,097 
Подземная 

бесканальная 
6,79 

ТК-1-15 2020_248 50 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

12,50 

    509 0,122 0,122 
Подземная 

бесканальная 
124,20 

    305,5 0,122 0,122 
Подземная 

бесканальная 
74,54 

    66 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,20 

    14 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
2,13 

  
ИП 

Колеснико
в 

17 0,076 0,076 
Подземная 

бесканальная 
2,58 

    78 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,60 

    7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,40 

    11 0,057 0,057 
Подземная 

бесканальная 
1,25 

  
ИП 

Филатов 
А.В. гараж 

4 0,051 0,051 
Подземная 

бесканальная 
0,41 

    249 0,122 0,122 
Подземная 

бесканальная 
60,76 

  Почта 61,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,30 

    49,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,90 

    59 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,80 

  Суд 35 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

УТ-10 2025_249 900 0,512 0,512 Надземная 921,60 

Итого по котельной 4641,15 
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Рисунок 3.1. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Москаленко, 137 ООО «Тепловая компания»  
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3.2 Тепловые сети от котельной п. Входной, 14/5 ООО «Октан-Сервис». 

Таблица 3.2 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной п. Входной, 14/5 ООО «Октан-Сервис» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка

, м 

Внутpенний 
диаметp 

подающего 
тpубопpово

да, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материал
ьная 

характери
стика М, 

м2 

ТК-33 ТК-33/1 62 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,40 

ТК-33/1   12 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

ТК-33/1   43 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,05 

ТК-33   70 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,00 

    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

    39 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,38 

    22 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,04 

ТК-32 ТК-33 92 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
27,60 

ТК-32 ТК-34 56 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
16,80 

ТК-34   46 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,20 

ТК-34 ТК-35 45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

ТК-35 ТК-36 60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-36   43 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,60 

ТК-36   102 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
14,08 

    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

    30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

    70 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

    38 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,80 

ТК-35   70 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
9,66 

ТК-27 ТК-30 53 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
21,94 

ТК-30   13 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,13 

ТК-30 ТК-31 48 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
19,87 

ТК-31 ТК-37 42 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
17,39 

ТК-37   37 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,11 
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ТК-37   69 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,80 

ТК-31 ТК-32 50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

ТК-27 УТ-27/1 76 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,20 

ТК-27 ТК-28 50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

ТК-28   32 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,60 

  ТК-28/1 25 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,50 

ТК-28/1   33 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,41 

ТК-28/1   92 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
18,40 

    5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    38 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,60 

  Ввод 1 5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  Ввод 2 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

ТК-28 ТК-29 67 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
20,10 

ТК-29   64 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,80 

ТК-29 УТ 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

УТ УТ-1 80 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,00 

    20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

ТК-20 ТК-26 90 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
46,62 

ТК-26 ТК-26/1 82 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
24,60 

ТК-26/1   12 0,069 0,069 Подвальная 1,66 

ТК-26/1 УТ-26/2 74 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
18,50 

ТК-26 ТК-27 94 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
48,69 

ТК-22 ТК-24 52 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,40 

ТК-24   27 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,43 

ТК-24 КНС 15 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,46 

ТК-25 ТК-42 30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-42 ТК-38 300 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
60,00 

Вр.2 
Шк.161 -  

общежити
е 

80 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

Вр.2 Школа 161 15 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,46 
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Тк-45 ТК-44 200 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
165,60 

ТК-44   26 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

ТК-44 Вр.1 323 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
267,44 

Вр.1 ТК-43 45 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
27,81 

ТК-43 
Дом 

культуры 
95 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

19,00 

ТК-19 
Мини - 
рынок 

29 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,80 

ТК-17   40 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,52 

    30 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
15,54 

    23 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,84 

  ТК-17 40 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
20,72 

    25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

ТК-17 ТК-18 18 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
7,45 

ТК-18   5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,82 

ТК-18/1   27 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
8,10 

ТК-18/1   19 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,80 

ТК-17 ТК-41 195 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
80,73 

ТК-41   40 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,56 

ТК-41 ТК-40 94 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
38,92 

ТК-40   26 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,20 

ТК-40 ТК-39 82 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
33,95 

ТК-39   34 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,80 

ТК-39   133 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
33,25 

ТК-18 ТК-15 68 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
28,15 

ТК-15 ТК-13 67 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
20,10 

ТК-13   10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-15 ТК-16 38 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,60 

ТК-16   27 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,70 

ТК-16   42 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,89 

    7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,70 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  252 

 

    64 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

ТК-13   20 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,76 

    5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
0,69 

  ТК-14 20 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,76 

ТК-14   10 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,38 

ТК-14 ТК-14/1 89 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
12,28 

ТК-13 ТК-12 50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-12   14 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,40 

ТК-12 ТК-11 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-11   12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

ТК-11 ТК-11/1 47 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
6,49 

ТК-11/1   59 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,14 

ТК-11/1   18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТК-11 ТК-10 57 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
17,10 

ТК-10   12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

ТК-10 ТК-8 65 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
19,50 

ТК-8   12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

ТК-8   20 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,76 

    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

  ТК-9 35 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,83 

ТК-9   10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-9   12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

ТК-8 ТК-7 62 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,60 

ТК-7   17 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,70 

ТК-7   14 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,93 

    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

    26 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

ТК-7 ТК-6 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-4   70 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
11,48 
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    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-4 ТК-3 32 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

ТК-3   68 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
9,38 

пос. 
Входной 

ТК-47 150 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
124,20 

ТК-47 ТК-46 150 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
124,20 

ТК-46 Тк-45 20 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
16,56 

ТК-43 ТК-19 27 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
16,69 

ТК-19 ТК-20 80 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
49,44 

ТК-20 ТК-21 74 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,20 

ТК-21   30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-21 ТК-22 31 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,20 

ТК-22 
Общеж.ПД

М-22 
12 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

1,66 

ТК-22   49 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,04 

ТК-20 ТК-22 50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-22 ТК-23 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-23   12 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,66 

ТК-23 ТК-25 25 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
6,25 

ТК-25   38 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,24 

ТК-38 Вр.2 20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

УТ-26/2 Ввод 1 5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-26/2 Ввод 2 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

УТ-27/1 Ввод 2 40 0,1 0,1 Подвальная 8,00 

УТ-27/1 Ввод 1 5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

УТ-1 Ввод 1 5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

УТ-1 Ввод 2 45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

УТ   60 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

    80 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
11,04 
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    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

Вр.1   66 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
34,19 

ТК-3 ТК-2 30 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,14 

ТК-2   38 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,24 

    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

  ТК-1 118 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
16,28 

ТК-1   18 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,48 

ТК-1   18 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,48 

ТК-14/1   10 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,38 

ТК-32   50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

ТК-18 ТК-18/1 34 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,20 

ТК-18/1   5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-6 ТК-4 87 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
17,40 

Итого по котельной 2230,40 
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Рисунок 3.2. Схема тепловых сетей от котельной п. Входной 14/5 ООО «Октан-Сервис» 
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3.3 Тепловые сети от котельной по ул. Дмитриева, 8 мкр-н «Кристалл» 

ООО «Октан-Сервис» 

Таблица 3.3 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Дмитриева, 8 мкр-н «Кристалл» 

ООО «Октан-Сервис» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

Кристал ТК-1/1а 88 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
54,38 

ТК-1/2 ТК-1/2 41 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
16,97 

ТК-1/2   34 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
8,50 

Кристал ТК-1 1 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
0,62 

ТК-3 ТК-4 307 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
159,03 

ТК-4 ТК-5 17 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
5,10 

ТК-5 ТК-6 18 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
5,40 

ТК-6   47 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
11,75 

ТК-6   35 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,83 

    40 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,52 

    1 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
0,14 

ТК-1/2 ТК-1/9 86 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
35,60 

ТК-1/9 Ввод 2 60 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-1/9 ТК-1/8 28 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
11,59 

ТК-1/8 Ввод 1 48 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-1/8   51 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
12,75 

ТК-1/8 ТК-1/7 72 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
29,81 

ТК-1/7 Ввод 2 41 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
10,25 

ТК-1/7   49 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
12,25 

ТК-1/7 ТК-1/6 36 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
14,90 

ТК-1/6 Ввод 1 67 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
16,75 
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ТК-1/6 Ввод 1 20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-1/6 ТК-1/5 86 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
35,60 

ТК-1/5 ТК-1/4 30 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
15,54 

ТК-1/4 ТК-1/3 35 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
18,13 

ТК-1/3 ТК-1/2 71 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
36,78 

ТК-1/4 Ввод 1 27 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
6,75 

ТК-1/3   27 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
6,75 

ТК-1/3   29 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,80 

ТК-1 ТК-2 24 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
14,83 

ТК-2 ТК-3 23 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
14,21 

ТК-1/1а ТК-1/2 87 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
53,77 

ТК-1/1а   643 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
88,73 

Кристал ТК-1/1а 88 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
45,58 

ТК-1/1а ТК-1/2 87 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
45,07 

ТК-1/9 Ввод 2 24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

Итого по котельной 839,50 
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Рисунок 3.3. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Дмитриева, 8 мкр-н «Кристалл» ООО «Октан-Сервис»  
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3.4 Тепловые сети от котельной по ул. Крупской, 18 мкр-н 

«Прибрежный» ООО «Октан-Сервис» 

Таблица 3.4 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Крупской, 18 мкр-н 

«Прибрежный» ООО «Октан-Сервис» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

Прибрежн
ый 

ТК-1 240 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
198,72 

ТК-1   24 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
9,94 

ТК-1 ТК-2 120 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
99,36 

ТК-2 ТК-3 20 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
10,36 

ТК-3 ТК-4 50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

ТК-3   12 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-4   35 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
14,49 

ТК-4   8 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
3,31 

ТК-2 ТК-5 100 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
61,80 

ТК-5   56 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
23,18 

ТК-5 ТК-6 125 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
64,75 

ТК-6   24 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
9,94 

ТК-6 ТК-7 80 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
33,12 

ТК-7   32 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

ТК-7   50 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

Прибрежн
ый 

ТК-8 140 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
72,52 

ТК-8 ОБИ 100,99     
Подземная 

бесканальная 
0,00 

ТК-8 ТК-9 730 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
451,14 

ТК-9 
Арена-
Омск 

500 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
309,00 

Итого по котельной 1414,03 
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Рисунок 3.4. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Крупской, 18 мкр-н «Прибрежный» ООО «Октан-Сервис»
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3.5 Тепловые сети от котельной по ул. Завертяева, 32 ООО 

«Омскстройматериалы-2» 

Таблица 3.5 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Завертяева, 32 ООО 

«Омскстройматериалы-2» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ТК-2 ТК-2 3 0,159 0,159 
Подземная 

бесканальная 
0,95 

ТК-2/1 
Краснозна
менная 2в 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-2/1 ТК-2/2 15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

ТК-2/2 
Краснозна
менная 2в 

маг 
40 0,05 0,05 Подвальная 4,00 

ТК-2/2 ТК-2/3 38 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,60 

ТК-2/3 
Краснозна
менная 2г 

46 0,1 0,1 Подвальная 9,20 

ТК-2/3   5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

ТК-2 ТК-2/1 105 0,309 0,309 Надземная 64,89 

ТК-2/1 
Краснозна
менная 2б 

13 0,1 0,1 Надземная 2,60 

ТК-2/1 ТК-3 60 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

37,08 

ТК-3 ТК-10 105 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

54,39 

ТК-10 ТК-11 35 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

18,13 

ТК-11 ТК-11/1 60 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,00 

ТК-11/1 
Краснозна
менная 2д 

маг 
2 0,05 0,05 Подвальная 0,20 

ТК-11/1 
Краснозна
менная 2д 

15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

ТК-11 ТК-12 48 0,15 0,15 Надземная 14,40 

ТК-12 ТК-13 90 0,15 0,15 Надземная 27,00 

ТК-13 ТК-14 60 0,15 0,15 Надземная 18,00 

ТК-14 

Краснозна
менная 3а 

фил  
ШК№81 

15 0,082 0,082 Надземная 2,46 

ТК-14 ТК-14/1 129 0,1 0,1 Надземная 25,80 
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ТК-14/1 
Краснозна
менная 6а 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-14/1 
Краснозна
менная 6а 

маг 
15 0,033 0,033 Подвальная 0,99 

ТК-10 ТК-15 43 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

17,80 

ТК-15 ТК-19 32 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,40 

ТК-19 
1 квартал 

6 
18 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,80 

ТК-19 ТК-20 65 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

13,00 

ТК-20 
Краснозна

менная 
2+стац 

12 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,20 

ТК-20 ТК-21 25 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,00 

ТК-21 
Краснозна
менная 4 

12 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,20 

ТК-21 ТК-22 31 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,20 

ТК-22 
Краснозна
менная 6+ 

маг лаб 
12 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,20 

ТК-15 ТК-18 56 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

23,18 

ТК-18 ТК-25 27 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,40 

ТК-25 
1 квартал 

5 
18 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,80 

ТК-25 ТК-24 70 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,00 

ТК-24 
1 квартал 

4 
15 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,50 

ТК-24 ТК-23 48 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

9,60 

ТК-23 
1 квартал 

3 
18 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,80 

ТК-23 
1 квартал 

2 
46 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

9,20 

ТК-18   150 0,207 0,207 Надземная 62,10 

    55 0,082 0,082 Надземная 9,02 

  

Сибмисовс
кая 

1"Садалин
"  кафе; 

8 0,05 0,05 Надземная 0,80 

    8 0,05 0,05 Подвальная 0,80 

  УТ-2 25 0,207 0,207 Надземная 10,35 
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УТ-2 
Краснозна
менная 3 
ШК№81 

75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,50 

УТ-2   45 0,207 0,207 Надземная 18,63 

  

Сибмисовс
кая 1 

"Контакт 
95" 

49 0,1 0,1 Надземная 9,80 

  УТ-3 65 0,207 0,207 Надземная 26,91 

УТ-3   65 0,1 0,1 Надземная 13,00 

  
Симбисовс

кая 14 
5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

  

Симбисовс
кая 14 
Поликл 

№3 

30 0,05 0,05 Подвальная 3,00 

УТ-3 ТК-26 25 0,1 0,1 Надземная 5,00 

ТК-26 
Симбисовс

кая 12 
32 0,1 0,1 Надземная 6,40 

УТ-3 УТ-3/1 32 0,207 0,207 Надземная 13,25 

УТ-3/1 
Сибмисовс
кая 1а общ 

        0,00 

УТ-3/1 УТ-3/2 35 0,207 0,207 Надземная 14,49 

УТ-3/2   27 0,207 0,207 Надземная 11,18 

УТ-3/2 УТ-3/3 65 0,207 0,207 Надземная 26,91 

УТ-3/3   29 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
8,70 

УТ-3/3 УТ-3/4 95 0,207 0,207 Надземная 39,33 

УТ-3/4 
Сибмисовс

кая 1 ЧП 
Чешуин 

15 0,082 0,082 Надземная 2,46 

ТК-3 ТК-3/1 40 0,259 0,259 Надземная 20,72 

ТК-3/1 
Краснозна

менная 
киоск 

14 0,033 0,033 Надземная 0,92 

ТК-3/1 ТК-4 12 0,259 0,259 Надземная 6,22 

ТК-4 
Краснозна
менная 2а 

+ маг 
21 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

4,20 

ТК-4 ТК-5 45 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

23,31 

ТК-5 ТК-5/1 64 0,1 0,1 Надземная 12,80 

ТК-5 ТК-6а 57 0,259 0,259 Надземная 29,53 

ТК-6а ТК-6а/1 26 0,15 0,15 Надземная 7,80 
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ТК-6а/1 

Краснозна
менная 8 
поликл 
№16 

12 0,069 0,069 Подвальная 1,66 

ТК-6а/1   67 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

13,40 

ТК-6а ТК-6/1 184 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
36,80 

ТК-6/1 
Завертяев
а 31 КТОС 
пенс досуг 

10 0,5 0,5 Подвальная 10,00 

ТК-6/1 
Завертяев
а 31+гвс 

пенс,Досуг 
20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

ТК-6а ТК-7 55 0,259 0,259 Надземная 28,49 

ТК-7 
Краснозна
менная 4 
прач стац 

70 0,05 0,05 Надземная 7,00 

ТК-7 ТК-8 70 0,259 0,259 Надземная 36,26 

ТК-8   20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,00 

  
2 

Донецкий 
пер 1 

10 0,05 0,05 Надземная 1,00 

    30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

  
2 

Донецкий 
пер 3 

15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

ТК-8 ТК-9 86 0,259 0,259 Надземная 44,55 

ТК-9   2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

  
Хоспис 
гараж 

14 0,033 0,033 Надземная 0,92 

    45 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

4,50 

  
Краснозна
менная 8а 

2 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,20 

    30 0,027 0,027 
Подземная 
канальная 

1,62 

            0,00 

  
3 донецкая 

4 кв 1 
18 0,027 0,027 Надземная 0,97 

ТК-9 ТК-9/1 30 0,259 0,259 Надземная 15,54 

ТК-9/1 ТК-9/2 29 0,259 0,259 Подвальная 15,02 

ТК-9/2 
Краснозна
менная 21 

6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

ТК-9/2 ТК-26/1 92 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

38,09 
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ТК-26/1 
Краснозна
менная 23 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-26/1 ТК-26 16 0,207 0,207 Подвальная 6,62 

ТК-26 
Краснозна

менная 
21а 

61 0,082 0,082 Надземная 10,00 

ТК-26 ТК-27 32 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

13,25 

ТК-27 ТК-27/1 62 0,15 0,15 Подвальная 18,60 

ТК-27/1 
Краснозна

менная 
21б 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-27/1 ТК-27/2 90 0,1 0,1 Подвальная 18,00 

ТК-27/2 
Завертяев
а 27+маг 

2 0,1 0,1 Подвальная 0,40 

ТК-27/2 
Завертяев

а 27маг 
30 0,05 0,05 Подвальная 3,00 

ТК-9/1   110 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

45,54 

ТК-31/1 ТК-32/2 132 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

54,65 

ТК-32/2 
Краснозна
менная 25 
+д творч 

5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-32/2   89 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

36,85 

ТК-30 ТК-31/1 110 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

45,54 

ТК-31/1 
5 

Донецкий 
4 

106 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

ТК-30 ТК-29 110 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

33,00 

ТК-29   205 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

61,50 

ТК-30 
Каховская 

5 
42 0,082 0,082 Надземная 6,89 

ТК-28 ТК-29 25 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

7,50 

ТК-28 
Краснозна

менная 
21в 

25 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,00 

ТК-27 ТК-28 56 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

23,18 

  ТК-30 50 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

20,70 

  ут-1 15 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

9,27 
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ут-1 вр-2 1 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,20 

ут-1   86 0,309 0,309 Надземная 53,15 

    2 0,309 0,309 Надземная 1,24 

  ут-2 80 0,309 0,259 Надземная 49,44 

ут-2 
Завод 
(баня) 

23 0,05 0,05 Надземная 2,30 

ут-2 ут-3 22 0,05 0,05 Надземная 2,20 

ут-3 
Завод 
(база) 

        0,00 

ут-3 
Завод 

(база 1) 
20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ут-2         Надземная 0,00 

вр-7 
Завод 

(Бытовой 
корп) 

4 0,082 0,082 Надземная 0,66 

вр-7 вр-8 80 0,1 0,1 Надземная 16,00 

вр-8 
Завод("Ме

чта") 
2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

вр-8 вр-9 85 0,1 0,1 Надземная 17,00 

вр-9 
Завод 

(управлени
е) 

2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

вр-7 ут-5 155 0,1 0,1 Надземная 31,00 

ут-5 
Завод 

(баня 1) 
30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

ут-5 
Завод 

(Рем цех) 
31 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

6,20 

ут-5 ут-4 229 0,1 0,1 Надземная 45,80 

ут-4 
Завод 
(гараж) 

39 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,90 

  ут-4 160 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

48,00 

    10 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

3,00 

вр-6   530 0,15 0,15 Надземная 159,00 

вр-6 
Завод 

(Весовая) 
20 0,04 0,027   1,60 

вр-2 вр-6 181 0,15 0,15 Надземная 54,30 

ут-4 УТ-6 115 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

11,50 

УТ-6 ут-7 500 0,05 0,05 Надземная 50,00 

ут-7 Завод (ГО) 5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

вр-2   7 0,1 0,1 Надземная 1,40 

вр-3 
Завод 
(ГРП) 

23 0,027 0,027 
Подземная 
канальная 

1,24 

вр-3 вр-4 24 0,207 0,207 Надземная 9,94 
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вр-4 вр-4/1 255 0,207 0,207 Надземная 105,57 

вр-4/1 
Завод 

(Формов 
цех №1) 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

вр-4/1 вр-4/2 45 0,207 0,207 Надземная 18,63 

вр-4/2 
Завод 

(Формовоч
н цех №2) 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

вр-4 вр-5 44 0,1 0,1 Надземная 8,80 

вр-5 
Завод 

(участок№
1) 

2 0,05 0,05 Надземная 0,20 

вр-5 

Завод 
(РММ 

Гаражи 
ПТМ) 

196 0,1 0,1 Надземная 39,20 

  ТК-1 6 0,309 0,259 Надземная 3,71 

    80 0,273 0,273 Надземная 43,68 

УТ-6 
Завод 

(эл.цех) 
13 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

1,30 

ТК-9/1 
Краснозна
менная 21 

ПО№13 
7 0,033 0,033 Подвальная 0,46 

ТК-1 ТК-2 25 0,309 0,309 Надземная 15,45 

Кот. 
Строймате

риалы 
ТК-1 2 0,259 0,259 Надземная 1,04 

  
Краснозна
менная 10 

35 0,1 0,1 Подвальная 7,00 

  ТК-30 90 0,15 0,15 Надземная 27,00 

  вр-3 88 0,207 0,207 Надземная 36,43 

ТК-5/1 Донецкая 1 5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

ТК-5/1 
Донецкая 1 
ЖКХ, маг, 

парикм 
12 0,05 0,05 Подвальная 1,20 

ТК-6а/1 
Краснозна
менная 8 

40 0,1 0,1 Подвальная 8,00 

  

Сибмисовс
кая 

9"Сиббалт" 
уз2 

15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

  
Сибмисовс
кая 1а общ 

40 0,05 0,05 Надземная 4,00 
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Краснозна
менная 2г 

аптека 
№65 

5 0,04 0,04 Подвальная 0,40 

  
Краснозна
менная 2г 

маг 
5 0,04 0,04 Подвальная 0,40 

    40 0,04 0,04 Подвальная 3,20 

    22 0,05 0,05 Подвальная 2,20 

  
Краснозна

менная 
23/1 уз3 1п 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

    20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

  
Краснозна

менная 
23/1 уз2 2п 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

    20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

  

Краснозна
менная 
23/1 уз1 

ВВП 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

    20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

  

Краснозна
менная 
23/1 уз4  

2п 

5 0,05 0,05 Подвальная 0,50 

ТК-2 ТК-2/1 75 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

22,50 

    70 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,00 

    33 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,90 

  
Завертяев
а 23 +маг 

30 0,207 0,207 Подвальная 12,42 

  

Сибмисовс
кая 

9"Сиббалт" 
уз1 

2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

Итого по котельной 2521,40 
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Рисунок 3.5. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Завертяева, 32 ООО «Омскстройматериалы-2»
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3.6 Тепловые сети от котельной ПМС-22, ст. Входная ОАО «РЖД» 

Таблица 3.6 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной ПМС-22, ст. Входная ОАО «РЖД» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

  ТК-2 200 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
60,00 

ТК-3 ТК-4 3 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
0,90 

ТК-4   10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-4 ут8 50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

ут8 ут9 28 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,86 

ут9   45 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,50 

ут9   10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ут8   10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-4 ТК-5 68 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
20,40 

ТК-5 ТК-6 48 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,60 

ТК-6 ТК-7 75 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,30 

ТК-7   10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-7   48 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,87 

ТК-6   10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-5   10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

ТК-2 ТК-3 200 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
60,00 

Итого по котельной 195,74 
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Рисунок 3.6. Схема тепловых сетей от котельной ПМС-22, ст. Входная ОАО «РЖД» 
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3.7 Тепловые сети от котельной п. Степной ОАО «РЭУ Новосибирский» 

Таблица 3.7 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной п. Степной ОАО «РЭУ Новосибирский» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материал
ьная 

характери
стика М, 

м2 

УТ-1 Автопарк 37 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,106 

УТ-5 
Рем. 

мастерк. 
35 0,082 0,082 Надземная 5,74 

УТ-5 УТ-6 46 0,259 0,259 Надземная 23,828 

УТ-6 УТ-7 0,1 0,259 0,259 Надземная 0,0518 

УТ-7 УТ-6/2 105 0,1 0,1 Надземная 21 

УТ-6/2 Спортзал 6 0,05 0,05 Надземная 0,6 

УТ-6/2 УТ-6/3 86 0,1 0,1 Надземная 17,2 

УТ-6/3 Клуб 20 0,05 0,05 Надземная 2 

УТ-6-15/1 ж.д.2 36 0,082 0,082 Надземная 5,904 

УТ-6/5 УТ-6/5/1 72 0,1 0,1 Надземная 14,4 

УТ-6/15 УТ-6-15/1 27 0,082 0,082 Надземная 4,428 

УТ-6-15/1 ж.д.1 40 0,082 0,082 Надземная 6,56 

УТ-6/5 Штаб 60 0,069 0,069 Надземная 8,28 

УТ-6/15 УТ-6/16 38 0,15 0,15 Надземная 11,4 

УТ-6/16 
ж.д.19 -  

общежитие 
15 0,082 0,082 Надземная 2,46 

УТ-6/16 УТ-6/17 69 0,15 0,15 Надземная 20,7 

УТ-6/17 ж.д.5 51 0,082 0,082 Надземная 8,364 

УТ-6/17 УТ-6/17/1 30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

УТ-6/17/1 ж.д. 3 40 0,082 0,082 Надземная 6,56 

УТ-6/17/1 ж.д.4 27 0,082 0,082 Надземная 4,428 

УТ-6/17 УТ-6/19 55 0,15 0,15 Надземная 16,5 

УТ-6/19 УТ-19/1 63 0,1 0,1 Надземная 12,6 

УТ-6/19 ж.д.6 77 0,1 0,1 Надземная 15,4 

УТ-6/8 УТ-6/15 77 0,15 0,15 Надземная 23,1 

УТ-6/8 УТ-6/9 20 0,1 0,1 Надземная 4 

УТ-6/9 

КТОС+ПО+

кафе+парик

. 

6 0,05 0,05 Надземная 0,6 

УТ-6/9 УТ-6/11 56 0,1 0,1 Надземная 11,2 

УТ-6/11 
Столов./вое

нторг 
35 0,069 0,069 Надземная 4,83 

УТ-6/11 УТ-6/12 43 0,1 0,1 Надземная 8,6 

УТ-6/12 Школа 223 0,069 0,069 Надземная 30,774 

УТ-6/12 УТ-6/12/1 52 0,082 0,082 Надземная 8,528 

УТ-7 УТ-8 70 0,15 0,15 Надземная 21 
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УТ-8 
В/ч -  

столовая 
15 0,05 0,05 Надземная 1,5 

УТ-8 УТ-10 50 0,15 0,15 Надземная 15 

УТ-10 Вещ склад 4 0,05 0,05 Надземная 0,4 

УТ-10 УТ-12 30 0,15 0,15 Надземная 9 

УТ-13 Баня 16 0,069 0,069 Надземная 2,208 

УТ-16 ТК-2 450 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
135 

ТК-2 УТ-3 34 0,15 0,15 Надземная 10,2 

УТ-3   0,5 0,069 0,069 Надземная 0,069 

  0 0,5 0,069 0,069 Надземная 0,069 

  
Смоленская 

11 уз.4 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

  
Смоленская 

9  уз.2 
1 0,021 0,021 Надземная 0,042 

    30 0,069 0,069 Надземная 4,14 

  
Смоленская 

7 уз.2 
1 0,021 0,021 Надземная 0,042 

    25 0,05 0,05 Надземная 2,5 

  
Смоленская 

5  уз.1 
1 0,021 0,021 Надземная 0,042 

    35 0,05 0,05 Надземная 3,5 

  
Смоленская 

3  уз.1 
1 0,027 0,027 Надземная 0,054 

    40 0,05 0,05 Надземная 4 

0   15 0,033 0,033 Надземная 0,99 

УТ-3 Суж.1 28 0,15 0,15 Надземная 8,4 

    9,5 0,069 0,069 Надземная 1,311 

  
Смоленская 

12  уз.1 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

  
Смоленская 

10  уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Смоленская 

8  уз.3 
2 0,014 0,014 Надземная 0,056 

  
Смоленская 

6 уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    30 0,05 0,05 Надземная 3 

  
Смоленская 

4  уз.3 
2 0,027 0,027 Надземная 0,108 

    20 0,05 0,05 Надземная 2 

УТ-4 УТ-5 15 0,1 0,1 Надземная 3 

    9,5 0,069 0,069 Надземная 1,311 

  
Новаторов 

11 уз.3 
2 0,014 0,014 Надземная 0,056 

    20 0,069 0,069 Надземная 2,76 
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Новаторов 9 

уз.3 
2 0,027 0,027 Надземная 0,108 

    20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

  
Новаторов 7  

уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    35 0,05 0,05 Надземная 3,5 

  
Новаторов 5 

уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Новаторов 3 

уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    30 0,05 0,05 Надземная 3 

УТ-5 УТ-6 15 0,1 0,1 Надземная 3 

УТ-5 База ЖКХ 450 0,069 0,069 Надземная 62,1 

УТ-6 УТ-7 35 0,1 0,1 Надземная 7 

УТ-7 УТ-8 62 0,082 0,082 Надземная 10,168 

УТ-8 УТ-9 64 0,069 0,069 Надземная 8,832 

УТ-9   5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

  
Новаторов 

12 уз.1 
    0,04 Надземная 0 

    20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

  
Новоторов 

10  уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

  
Новаторов 8 

уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    50 0,05 0,05 Надземная 5 

  
Новаторов 6 

уз.3 
15 0,04 0,04 Надземная 1,2 

    50 0,05 0,05 Надземная 5 

  
Новаторов 4 

уз.2 
2 0,033 0,033 Надземная 0,132 

    60 0,05 0,05 Надземная 6 

Суж.1 УТ-4 82 0,1 0,1 Надземная 16,4 

  
Новаторов 

12  уз.3 
30 0,14 0,14 Надземная 8,4 

  
Новаторов 

12 уз.2 
    0,14 Надземная 0 

  
Новаторов 4  

уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Новаторов 4 

уз.1 
2 0,033 0,033 Надземная 0,132 

  
Новаторов 6  

уз.1 
20 0,02 0,02 Надземная 0,8 

  
Новаторов 6 

уз.2 
20 0,02 0,02 Надземная 0,8 

  
Новаторов 8 

уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Новаторов 8 

уз.1 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 
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Новаторов 7 

уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Новаторов 7  

уз.1 
20 0,021 0,021 Надземная 0,84 

  
Новаторов 

10  уз.1 
20 0,014 0,014 Надземная 0,56 

  
Новаторов 

11  уз.2 
2 0,014 0,014 Надземная 0,056 

УТ-9* 
Новаторов 

12а уз.2 
20 0,033 0,033 Надземная 1,32 

УТ-9* 
Новаторов 

12а МАГ. 
20 0,021 0,021 Надземная 0,84 

  
Смоленская 

1 уз.2 
1 0,027 0,027 Надземная 0,054 

  
Смоленская 

1  уз.1 
1 0,027 0,027 Подвальная 0,054 

  
Смоленская 

3  уз.2 
1 0,027 0,027 Надземная 0,054 

  
Смоленская 

5 уз.2 
1 0,021 0,021 Надземная 0,042 

  
Смоленская 

7 уз.1 
1 0,021 0,021 Надземная 0,042 

  
Смоленская 

13 уз.2 
2 0,014 0,014 Надземная 0,056 

    7 0,014 0,014 Надземная 0,196 

  
Смоленская 

13 уз.1 
5 0,014 0,014 Надземная 0,14 

  
Новаторов 3  

уз.1 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Смоленская 

13 уз.3 
20 0,021 0,021 Надземная 0,84 

  
Смоленская 

11 уз.1 
5 0,021 0,021 Надземная 0,21 

    7 0,069 0,069 Надземная 0,966 

  
Смоленская 

11 уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    7 0,069 0,069 Надземная 0,966 

  
Смоленская 

11 уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

  
Смоленская 

9  уз.1 
1 0,021 0,021 Надземная 0,042 

    10 0,069 0,069 Надземная 1,38 

    10 0,05 0,05 Надземная 1 

    10 0,05 0,05 Надземная 1 

    10 0,05 0,05 Надземная 1 

    15 0,05 0,05 Надземная 1,5 

УТ-4   0,5 0,069 0,069 Надземная 0,069 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 
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Смоленская 

12 уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

  
Смоленская 

12  уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Смоленская 

10 уз.1 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

  
Смоленская 

10 уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

  
Смоленская 

8 уз.1 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

  
Смоленская 

8 уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

  
Смоленская  

6  уз.1 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

  
Смоленская 

6  уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    30 0,05 0,05 Надземная 3 

  
Смоленская 

8 уз.4 
2 0,014 0,014 Надземная 0,056 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

  
Смоленская 

4 уз.1 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

  
Смоленская 

4  уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

  
Смоленская 

2 уз.1 
2 0,04 0,04 Надземная 0,16 

    10 0,05 0,05 Надземная 1 

  
Смоленская 

2 уз.2 
2 0,04 0,04 Надземная 0,16 

    10 0,05 0,05 Надземная 1 

  
Смоленская 

3  уз.2 
1 0,027 0,027 Надземная 0,054 

УТ-6   0,5 0,069 0,069 Надземная 0,069 

  
Новаторов 

11 уз.1 
2 0,014 0,014 Надземная 0,056 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

  
Новаторов 9  

уз.1 
2 0,027 0,027 Надземная 0,108 
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    5 0,089 0,069 Надземная 0,89 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

  
Новаторов 

9. уз.2 
2 0,027 0,027 Надземная 0,108 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

  
Новаторов 5 

уз.1 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Новаторов 5 

уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Новаторов 1 

уз.2 
2 0,033 0,033 Надземная 0,132 

  
Новаторов 1 

уз.1 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Новаторов 1 

уз.3 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

  
Новаторов 2 

уз.1 
2 0,033 0,033 Надземная 0,132 

  
Новаторов 2 

уз.2 
2 0,033 0,033 Надземная 0,132 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    25 0,05 0,05 Надземная 2,5 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    2 0,05 0,05 Надземная 0,2 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

    2 0,05 0,05 Надземная 0,2 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

  
Новаторов 

10  уз.2 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

    5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

  
Новаторов 8  

уз.4 
2 0,021 0,021 Надземная 0,084 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

    5 0,05 0,05 Надземная 0,5 

УТ-9 УТ-9* 20 0,05 0,05 Надземная 2 

УТ-13 УТ-14 80 0,15 0,15 Надземная 24 

УТ-14 Санчасть 40 0,05 0,05 Надземная 4 

УТ-14 УТ-16 10 0,125 0,125 Надземная 2,5 
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УТ-16 
Водонасосн

ая 
135 0,05 0,05 Надземная 13,5 

УТ-12 ОРиР 4 0,033 0,033 Надземная 0,264 

УТ-12 УТ-13 80 0,15 0,15 Надземная 24 

 кот. в/ч 

77112 
уу 0,5 0,259 0,259 Надземная 0,259 

уу УТ-1 114 0,259 0,259 Надземная 59,052 

УТ-6/3 УТ-6/5 47 0,1 0,1 Надземная 9,4 

УТ-2 ООО Степ 25 0,033 0,033 Надземная 1,65 

УТ-3 
ИП 

Пивоварчик 
50 0,027 0,027 Надземная 2,7 

УТ-19/1 УТ-19/2 20 0,1 0,1 Подвальная 4 

УТ-19/2 ж.д.7 уз.3 20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

УТ-19/1 ж.д.7 уз.1 7 0,082 0,082 Подвальная 1,148 

УТ-19/2 ж.д.7  уз.2 7 0,082 0,082 Подвальная 1,148 

УТ-1 УТ-2 68 0,259 0,259 Надземная 35,224 

УТ-6 УТ-6/8 307 0,15 0,15 Надземная 92,1 

УТ-6/5/1 Казарма 50 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,2 

УТ-6/12/1 Дет.сад 8 0,05 0,05 Надземная 0,8 

0   9 0,069 0,069 Надземная 1,242 

УТ-2 УТ-3 20 0,259 0,259 Надземная 10,36 

УТ-3 УТ-5 132 0,259 0,259 Надземная 68,376 

уу 

Кот.-

собств.нужд

ы 

7 0,033 0,033 Подвальная 0,462 

Итого по котельной 1115,839 
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Рисунок 3.7. Схема тепловых сетей от котельной п. Степной ОАО «РЭУ Новосибирский» 
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3.8 Тепловые сети от котельной по ул. 6 Станционная, 2а ОАО «РЭУ 

Новосибирский» 

Таблица 3.8 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Станционная, 2а ОАО «РЭУ 

Новосибирский» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материал
ьная 

характери
стика М, 

м2 

 
  1 0,207 0,207   0,414 

    1 0,207 0,207   0,414 

  ТК-1 7 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

2,898 

ТК-1   100 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

41,4 

    30 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3 

  ТК-2 40 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

16,56 

ТК-2   100 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

10 

ТК-2   40 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

6,48 

    1 0,05 0,05   0,1 

    100 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

10 

    20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2 

ТК-1 ТК-10 200 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

82,8 

ТК-10   50 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10 

ТК-10   10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1 

    1 0,05 0,05   0,1 

    30 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3 

    1 0,05 0,05   0,1 

    10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1 

    1 0,05 0,05   0,1 

    35 0,021 0,021 
Подземная 
канальная 

1,47 

ТК-10 ТК-11 120 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

36 

ТК-11   30 0,069 0,05 
Подземная 
канальная 

4,14 

ТК-11   40 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8 

ТК-5   8 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

1,296 

ТК-5   100 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

16,2 

ТК-2 ТК-3 40 0,207 0,207 Подземная 16,56 
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канальная 

ТК-3 ТК-6 120 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

36 

ТК-6   100 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

10 

ТК-6   20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2 

ТК-6 ТК-7 130 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

26 

ТК-7   20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2 

ТК-7 ТК-8 100 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

20 

ТК-8   15 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

2,43 

ТК-7   15 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,5 

ТК-8 ТК-9 60 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12 

ТК-9   8 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

1,296 

ТК-9   70 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

11,34 

ТК-3   20 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4 

    8 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

1,296 

  ТК-5 60 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

9,72 

ТК-1 ТК-10 200 0,1 0,081 
Подземная 
канальная 

40 

ТК-10   50 0,069 0,05 
Подземная 
канальная 

6,9 

ТК-10 ТК-11 120 0,069 0,05 
Подземная 
канальная 

16,56 

ТК-11   30 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6 

ТК-11   40 0,069 0,05 
Подземная 
канальная 

5,52 

ТК-1 ТК-2 140 0,1 0,081 
Подземная 
канальная 

28 

ТК-2 ТК-3 40 0,1 0,081 
Подземная 
канальная 

8 

ТК-3 ТК-6 120 0,1 0,081 
Подземная 
канальная 

24 

ТК-6   100 0,069 0,05 
Подземная 
канальная 

13,8 

ТК-6 ТК-7 130 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

13 

ТК-7   15 0,069 0,05 
Подземная 
канальная 

2,07 

  ТК-1 7 0,1 0,081 
Подземная 
канальная 

1,4 

Итого по котельной 579,864 
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Рисунок 3.8. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Станционная, 2а  ОАО «РЭУ Новосибирский» 
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3.9 Тепловые сети от котельной по ул. Ключевая, 37 ОАО «ОКСК» 

Таблица 3.9 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Ключевая, 37 ОАО «ОКСК» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материал
ьная 

характери
стика М, 

м2 

    862,53 0,414 0,414 Надземная 714,17 

    52,7 0,1 0,1 Надземная 10,54 

    82,11 0,414 0,414 Надземная 67,99 

    42,31 0,05 0,05 Надземная 4,23 

    174,26 0,414 0,414 Надземная 144,29 

    40 0,1 0,1 Надземная 8,00 

    122,92 0,414 0,414 Надземная 101,78 

    23,8 0,05 0,05 Надземная 2,38 

    117,41 0,414 0,414 Надземная 97,22 

    77,01 0,082 0,082 Надземная 12,63 

    33,41 0,05 0,05 Надземная 3,34 

    10,49 0,05 0,05 Надземная 1,05 

    102,63 0,414 0,414 Надземная 84,98 

    111,91 0,1 0,1 Надземная 22,38 

    31,47 0,414 0,414 Надземная 26,06 

    12,45 0,082 0,082 Надземная 2,04 

    10,68 0,05 0,05 Надземная 1,07 

    13,65 0,05 0,05 Надземная 1,37 

    116,17 0,414 0,414 Надземная 96,19 

    36,53 0,082 0,082 Надземная 5,99 

    22,78 0,259 0,259 Надземная 11,80 

    7 0,04 0,04 Надземная 0,56 

    16,18 0,259 0,259 Надземная 8,38 

    22,66 0,15 0,15 Надземная 6,80 

    15,51 0,05 0,05 Надземная 1,55 

    61,9 0,15 0,15 Надземная 18,57 

    13,21 0,082 0,082 Надземная 2,17 

    50,6 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,12 

    45,65 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

23,65 

    38,6 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,72 

    51,4 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

15,42 

    8 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,80 
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    72,84 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

21,85 

    24,88 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

7,46 

    17,82 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,56 

    18,84 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,77 

    50,99 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

15,30 

    15,9 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,18 

    63,25 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,65 

    68,64 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

35,56 

    16 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

4,80 

    13,78 0,082 0,082 Надземная 2,26 

    33,74 0,05 0,05 Надземная 3,37 

    71,14 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

36,85 

    14,14 0,082 0,082 Надземная 2,32 

    46,98 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

24,34 

    32,15 0,05 0,05 Подвальная 3,22 

    71,36 0,082 0,082 Подвальная 11,70 

    15,25 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

7,90 

    106,59 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

17,48 

    1 0,082 0,082   0,16 

    40 0,05 0,05 Подвальная 4,00 

    26,18 0,259 0,259 Надземная 13,56 

    100 0,082 0,082 Надземная 16,40 

    11,02 0,082 0,082 Подвальная 1,81 

    60 0,05 0,05 Подвальная 6,00 

    19,47 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

10,09 

    30,04 0,05 0,05 Подвальная 3,00 

    10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

    63,59 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

32,94 

    18,72 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,74 

    88,32 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

22,08 

    72,58 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

37,60 
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    20,14 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,03 

    22,26 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

3,65 

    48,76 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

25,26 

    163,87 0,259 0,259 Надземная 84,88 

    5 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

0,82 

    24,11 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,82 

    84,46 0,1 0,1 Надземная 16,89 

    94,58 0,414 0,414 Надземная 78,31 

    1 0,414 0,414 Надземная 0,83 

    29,19 0,414 0,414 Надземная 24,17 

    15,71 0,15 0,15 Надземная 4,71 

    44,19 0,414 0,414 Надземная 36,59 

    18,66 0,05 0,05 Надземная 1,87 

    47,62 0,414 0,414 Надземная 39,43 

    55,37 0,05 0,05 Надземная 5,54 

    21,02 0,414 0,414 Надземная 17,40 

    46,05 0,1 0,1 Надземная 9,21 

    30,51 0,414 0,414 Надземная 25,26 

    42,8 0,05 0,05 Надземная 4,28 

    37,25 0,414 0,414 Надземная 30,84 

    61,63 0,05 0,05 Надземная 6,16 

    51,35 0,414 0,414 Надземная 42,52 

    47,63 0,1 0,1 Надземная 9,53 

    18,59 0,05 0,05 Надземная 1,86 

    43,13 0,1 0,1 Надземная 8,63 

    46,29 0,05 0,05 Надземная 4,63 

    142,46 0,1 0,1 Надземная 28,49 

    76,05 0,414 0,414 Надземная 62,97 

    20,78 0,1 0,1 Надземная 4,16 

    73,28 0,414 0,414 Надземная 60,68 

    20,75 0,05 0,05 Надземная 2,08 

    148,34 0,414 0,414 Надземная 122,83 

    20,64 0,259 0,259 Надземная 10,69 

    175,63 0,259 0,259 Надземная 90,98 

    24,8 0,1 0,1 Надземная 4,96 

    198,44 0,05 0,05 Надземная 19,84 

    62,85 0,082 0,082 Надземная 10,31 

    34,96 0,082 0,082 Надземная 5,73 

    29,99 0,082 0,082 Надземная 4,92 

    57,43 0,082 0,082 Надземная 9,42 
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    46,77 0,082 0,082 Надземная 7,67 

    134,57 0,082 0,082 Надземная 22,07 

    237,93 0,259 0,259 Надземная 123,25 

    81,81 0,259 0,259 Надземная 42,38 

    23,61 0,1 0,1 Надземная 4,72 

    80,59 0,259 0,259 Надземная 41,75 

    49,07 0,082 0,082 Надземная 8,05 

    84,07 0,259 0,259 Надземная 43,55 

    86,75 0,259 0,259 Надземная 44,94 

    19,21 0,05 0,05 Надземная 1,92 

    18,67 0,259 0,259 Надземная 9,67 

    26,91 0,082 0,082 Надземная 4,41 

    24,45 0,259 0,259 Надземная 12,67 

    32,94 0,1 0,1 Надземная 6,59 

    56,27 0,1 0,1 Надземная 11,25 

    30,59 0,082 0,082 Надземная 5,02 

    381,87 0,259 0,259 Надземная 197,81 

    187,44 0,15 0,15 Надземная 56,23 

    17,17 0,259 0,259 Надземная 8,89 

    141,72 0,1 0,1 Надземная 28,34 

    14,75 0,1 0,1 Надземная 2,95 

    21,53 0,1 0,1 Надземная 4,31 

    26,05 0,1 0,1 Надземная 5,21 

    175,13 0,1 0,1 Надземная 35,03 

    83,9 0,259 0,259 Надземная 43,46 

    28,86 0,15 0,15 Надземная 8,66 

    85 0,259 0,259 Надземная 44,03 

    14,44 0,1 0,1 Надземная 2,89 

    48,28 0,259 0,259 Надземная 25,01 

    15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

    122,46 0,15 0,15 Надземная 36,74 

    25,17 0,082 0,082 Надземная 4,13 

    19,26 0,082 0,082 Надземная 3,16 

    21,29 0,082 0,082 Надземная 3,49 

    305,23 0,082 0,082 Надземная 50,06 

    20 0,259 0,259 Надземная 10,36 

    22,97 0,082 0,082 Надземная 3,77 

    82,11 0,414 0,414 Надземная 67,99 

    11,05 0,05 0,05 Надземная 1,11 

    59,36 0,259 0,259 Надземная 30,75 

    5 0,259 0,259 Надземная 2,59 

    110 0,05 0,05 Надземная 11,00 

Итого по котельной 3897,00 
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Рисунок 3.9. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Ключевая, 37 ОАО «ОКСК»
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3.10 Тепловые сети от котельной по ул. 3 Островская, 164 ФБУ «Обь-

Иртышводпуть» 

Таблица 3.10 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 3 Островская, 164 ФБУ «Обь-

Иртышводпуть» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материал
ьная 

характери
стика М, 

м2 

3 
Островског

о 164 
  1       0 

    48 0,1 0,1   9,6 

    72 0,1 0,1   14,4 

    10 0,1 0,1   2 

    56 0,081 0,081   9,072 

    6 0,081 0,081   0,972 

    14 0,081 0,081   2,268 

    42 0,15 0,15   12,6 

    48 0,1 0,1   9,6 

    28 0,081 0,081   4,536 

    22 0,021 0,021   0,924 

    1       0 

    348,5 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

104,55 

  

+ООО 
Банковски
й долговой 

центр 

10 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2 

    4 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

0,8 

    1       0 

    67 0,081 0,081   10,854 

    62 0,081 0,081   10,044 

    1       0 

    55 0,1 0,1   11 

    50 0,1 0,1   10 

    200 0,069 0,069   27,6 

    150 0,05 0,05   15 

Итого по котельной 257,82 
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Рисунок 3.10. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 3 Островская, 164 ФБУ «Обь-Иртышводпуть»  
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3.11 Тепловые сети от котельной по ул. Гуртьева, 18 ФГУП «ОмПО 

Иртыш» 

Таблица 3.11 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Гуртьева, 18 ФГУП «ОмПО 

Иртыш» 

Наимено
вание 
начала 
участка 

Наименова
ние конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

    8,4 0,515 0,515 Надземная 8,65 

  ТК-1 603,7 0,515 0,515 Надземная 621,81 

    29,636 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,93 

  
Жуковского 

31/2                
12 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,40 

    24,064 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,81 

  
+ ООО 
"СЛК", 

Пожидаева 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    76 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,80 

ТК-25   21 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,20 

  ТК-8 42 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
26,21 

ТК-8 
Крыловская, 

31                 
14,5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,90 

    69,9 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,98 

    53,8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,76 

  
Крыловская, 

54а                
15 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

    38,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,64 

    52,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,54 

  
КУЗОО 

"СДТКБ" 
6 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

    21,7 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
13,54 

    21,8 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
13,60 

    14,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,90 

    25,7 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
13,31 

    8,636 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
4,47 
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    12,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

  
Жуковского, 

32                 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

    23,064 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
11,95 

ТК-30   12,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

  ТК-31 25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-31 ТК-32 46,3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,26 

  
+ ООО 

"Иртыш-4" 
5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

ТК-32 ТК-32/1 14,2 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,33 

ТК-32/1 
БДОУ Д/с 

№21 
30 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,92 

ТК-32   2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,40 

ТК-5 ТК-17 82,9 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
51,73 

ТК-17   26,6 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
16,60 

    27,4 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
14,19 

    10 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-1   10,443 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
8,52 

    44,71 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
36,48 

    27,347 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
22,32 

    10,067 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
8,21 

ТК-27 
+ОТБ Банк, 
Гольдберг, 

Терехов 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

ТК-4 ТК-22 63 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
32,63 

т.20 т.19 21 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
13,10 

    16,8 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
13,71 

    11 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
8,98 

    58,3 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
47,57 
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    71,2 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
58,10 

  
+ 

библиотека 
15 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

    1 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
0,83 

т.23 т.22 31 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
19,34 

т.28 т.46 108,4 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
32,52 

  Гуртьева, 23                   10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

ТК-25 Гуртьева, 27                   3,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

  + ИП Булкин 8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

ТК-23   30,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,15 

  
ТСЖ 

"Радуга-2" 
19,5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

3,90 

    30,1 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
24,56 

    31,5 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
25,70 

  т.24 82,5 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
51,48 

  т.23 19,213 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
11,99 

т.19   65,9 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,18 

  + "Кедр" 8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

  
БУ КЦСОН 
"Родник", 

ИП Касабян 
39 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

7,80 

ТК-26   115 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
23,00 

ТК-25   13,1 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
6,79 

ТК-23 ТК-24 38,4 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
19,89 

  
Гуртьева, 

31/1                 
114 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

22,80 

    56,27 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,23 

  
ТСЖ 

"Радуга-2" 
14,7 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

2,41 
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ТК-18   26,78 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,36 

    5,003 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  
Жуковского 

33/2                
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    53,4 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,34 

    6 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
3,74 

    91,6 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
57,16 

    29,5 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
18,41 

ТК-9 
+Омскводок

анал 
20,2 0,15 0,15 

Подземная 
бесканальная 

6,06 

ТК-11   152,5 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
95,16 

    20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

    141,4 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
42,42 

    80 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

    2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,40 

    13,2 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,96 

    1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

    25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

    50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

  
Новосортир
овочная, 17          

8,2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,82 

  
Новосортир
овочная, 19          

8,4 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,84 

  
Новосортир
овочная, 21          

4,6 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,46 

    72,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,50 

т.47 ТК-35 63 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
32,63 

  Гуртьева, 3а                   5,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,10 

    21 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,30 
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  т.49 8,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,70 

т.50 Гуртьева, 2а                   24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

т.50 

+ ФГБОУ 
ВПО "ОмГУ 
им.Достоевс

к 

57,3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,46 

    20,65 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,13 

    13,9 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,28 

  Гуртьева, 1б                   4,6 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,46 

    17,1 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,42 

    61 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,30 

    44,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
13,35 

  
+ ЧП 

Конотопова 
22,9 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

3,76 

    39,8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,96 

    34,464 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,34 

  
НовоСортир

овочная, 
17в         

34 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,40 

  
ООО 

"Иртыш-4", 
ИП Дунина 

35,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,82 

    50,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,05 

  
НовоСортир

овочная, 
17б         

32,1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,21 

  
Гуртьева, 

11а                  
48 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

9,60 

    132,7 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
21,76 

    32,428 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,49 

    38,871 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,77 

    23,8 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
14,85 

    95,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
19,14 
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т.46   47,1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,13 

  
Общежитие 

№4 
54 0,15 0,15 

Подземная 
бесканальная 

16,20 

  
Общежитие 

№2 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

  
ООО 

"Водолей" 
32 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

5,25 

    76 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
47,42 

    60,7 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
37,88 

    22,8 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
14,23 

ТК-8   39,3 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,79 

  
+ ООО 

"Водолей" 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

  
Центр 

молодежи + 
Фонд О 

15 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,46 

ТК-8   56,8 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
35,44 

    50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

  
БОУ 

"Гимназия 
№76" 

47,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,54 

    65,3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,06 

  
Крыловская, 

29                 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

  

"Русское 
поле", 

Бар,"Ласточ
ка" 

24,1 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,82 

    24,3 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
15,16 

  
Крыловская, 

27                 
12,5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,50 

    24,4 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
12,64 

  
Крыловская, 

25                 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

    65,3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,06 
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    94 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
18,80 

  
Жуковского, 

32                 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

  
БОУ 

"Гимназия 
№76" 

43,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,64 

  ТК-30 53 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
27,45 

ТК-30   13 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

    26,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,34 

ТК-31 
Крыловская, 

21                 
15 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

ТК-32   85 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
17,00 

  
Крыловская, 

21/1               
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  т.65 40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

т.65   36 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,90 

  
Крыловская, 

48                 
30 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,92 

    10 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

  
Жуковского 

31                  
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    139,6 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
87,11 

    20,7 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

10,72 

    20,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,15 

    10 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

    41 0,1 0,1 Подвальная 8,20 

ТК-6   3,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,64 

    13,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,64 

ТК-5 ТК-6 14,5 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
9,05 

ТК-1   7,407 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
6,13 

    26,878 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
21,93 
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ИП 

Сатыбалдин
ова, "Удача" 

5,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,08 

    22,5 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
18,36 

    8,655 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
7,06 

т.19 т.28 18,4 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
7,62 

ТК-27 ТК-26 60 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
31,08 

ТК-4 ТК-5 15,6 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
9,73 

т.19 ТК-27 99 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
61,78 

    71,85 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
21,56 

    21,5 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
17,54 

    11 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
8,98 

    58,3 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
47,57 

    71,2 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
58,10 

  
Спорткомпл
екс "Искра" 

14 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

    21,04 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
17,42 

т.22 т.21 71,3 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
44,49 

    8 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,10 

  
Бассейн + 
Сидоренко 

20 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,28 

  ТК-4 108 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
88,13 

ТК-26   10 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
5,18 

ТК-24 Гуртьева, 29                   3,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

ТК-22 ТК-23 17,4 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
9,01 

    26,4 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
16,47 

    42,9 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
35,01 
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    31,5 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
25,70 

    29 0,414 0,414 
Подземная 

бесканальная 
24,01 

т.24   11,287 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
7,04 

т.21 т.20 73,9 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
46,11 

    68 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,60 

  
+ БФ СРС 

"Рука в 
руке", Почта 

20 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,28 

т.46   40 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
20,72 

  
+ ЧП 

Глушков, ИП 
Пестов 

15 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,46 

ТК-24 ТК-25 64,4 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
33,36 

ТК-22   3,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

ТК-6   24 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
14,98 

  ТК-18 5,529 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,11 

  
Жуковского 

33/1                
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    45,12 0,1 0,1 Подвальная 9,02 

    4,497 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,90 

    20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

    50,7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,07 

  ИП Иванова 14,2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,42 

    21,3 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,49 

    23,299 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
14,54 

  ТК-9 16,5 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
10,30 

ТК-9 ТК-11 286,5 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
178,78 

  + МП ТК 17,1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
5,13 

    10,6 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,18 
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    18,1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
5,43 

    21,4 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,42 

    58,75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
17,63 

    28,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,68 

  
НовоСортир

овочная, 
17а         

25,7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,57 

    26,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,24 

    45 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,38 

    46,1 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,56 

    13 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

  т.47 51,7 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
26,78 

ТК-35 Гуртьева, 4а                   5,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,10 

ТК-35   49,4 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,82 

    25,3 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,59 

т.49 т.50 42,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,48 

  
Н-

Сортировоч
ная, 29а           

2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,20 

    15,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,04 

  Гуртьева, 9а                   3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,60 

    11,8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,36 

    64,8 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
19,44 

  
Гуртьева, 

10а                  
3 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

0,60 

    48,141 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,44 

  
НовоСортир
овочная, 17г         

18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

    12,859 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,86 

  
Гуртьева, 

12а                  
4,6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,46 
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    20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

    20 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,28 

    11,8 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,18 

  
Сортировоч

ная, 17              
20,7 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,07 

    43,3 0,312 0,312 
Подземная 

бесканальная 
27,02 

  
ТСЖ 

"Радуга-2" + 
Сбербанк 

45,9 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,53 

  
Жуковского 

31/1                
11,072 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,21 

    80 0,1 0,1 Подвальная 16,00 

ТК-18 
Жуковского 

33                  
11 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,20 

  + ИП Чепель 1 0,1 0,1   0,20 

  
+ 

Вдовиченко 
180 0,1 0,1 Подвальная 36,00 

    76 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,46 

т.65 
ТСЖ 

"Радуга-3" 
180 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

29,52 

  
Общ №3, 

Джек-Пот и 
К, Володько 

1 0,15 0,15   0,30 

  
БУЗОО "ГП 

№3" + 
Аптека 

1 0,082 0,082   0,16 

  
БУЗОО "ГП 

№3", 
"Эстетика" 

55,8 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,15 

  
ТСЖ 

"Телевизион
ный" 

1 0,1 0,1   0,20 

    53 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,30 

ТК-1 

3 отряд 
ФПО, 

"Стоматолог
ия" 

1 0,515 0,515   1,03 

т.24 
ИП 

Рудаметова, 
ЧП Михнов 

15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 
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т.22 
ИП 

Полонский 
1 0,05 0,05   0,10 

ТК-11 ЧП Хамедов 1 0,05 0,05   0,10 

  "ГК Спектр" 1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,10 

  
ТСЖ 

"Радуга" 
1 0,15 0,15 

Подземная 
бесканальная 

0,30 

  ИП Смагин 1 0,05 0,05   0,10 

  
ООО 

"Север-
Трейд" 

1 0,05 0,05   0,10 

  ИП Брицкая 1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,10 

  

Гончаров, 
Исаева, 

Спиридонов
а 

1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,10 

ФГУП 
ОМПО 

"Иртыш" 
  1 0,515 0,515   1,03 

  
ФГУП ОмПО 

Иртыш 
1 0,515 0,515   1,03 

ФГУП 
ОмПО 
Иртыш 

  1 0,515 0,515   1,03 

  ТК-1 603,7 0,312 0,259 Надземная 376,71 

ТК-1   10,443 0,408 0,259 
Подземная 

бесканальная 
8,52 

ТК-1   7,407 0,312 0,259 
Подземная 

бесканальная 
4,62 

    29 0,312 0,259 
Подземная 

бесканальная 
18,10 

  
Спорткомпл
екс "Искра" 

14 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

    1 0,312 0,259 
Подземная 

бесканальная 
0,62 

    21 0,312 0,259 
Подземная 

бесканальная 
13,10 

  т.24 82,5 0,259 0,207 
Подземная 

бесканальная 
42,74 

т.24   11 0,207 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,55 

  т.23 19 0,259 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,84 

т.23 т.22 31 0,259 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,06 
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т.22 т.21 71,3 0,259 0,1 
Подземная 

бесканальная 
36,93 

т.21 т.20 73,9 0,259 0,1 
Подземная 

бесканальная 
38,28 

т.20 т.19 21 0,259 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,88 

т.19   66 0,082 0,04 
Подземная 

бесканальная 
10,82 

    68 0,1 0,05 
Подземная 

бесканальная 
13,60 

  
+ БФ СРС 

"Рука в 
руке", Почта 

20 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,28 

  + "Кедр" 1 0,082 0,05   0,16 

т.19 т.28 18,4 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,52 

т.28 т.46 108,4 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
32,52 

т.46   40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

  
БУ КЦСОН 
"Родник", 

ИП Касабян 
39 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

3,12 

  т.47 51,7 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,51 

т.47 ТК-35 63 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,90 

    8 0,082 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,31 

    30 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

    30 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
15,54 

ТК-35 Гуртьева, 4а 5,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,90 

ТК-35   49,4 0,1 0,05 
Подземная 

бесканальная 
9,88 

    25,3 0,1 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,06 

    21 0,1 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,20 

  т.49 8,5 0,082 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,39 

т.49 т.50 42,4 0,082 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,95 

т.50 Гуртьева, 2а 24 0,082 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,94 

т.50 

+ ФГБОУ 
ВПО "ОмГУ 
им.Достоевс

к 

57,3 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,40 
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  Гуртьева, 3а 5,5 0,082 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,90 

т.46   47,1 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,13 

  Гуртьева, 9а 3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,60 

т.19   99 0,207 0,159 
Подземная 

бесканальная 
40,99 

  
+ОТБ Банк, 
Гольдберг, 

Терехов 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

    60 0,207 0,159 
Подземная 

бесканальная 
24,84 

    115 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
23,00 

  Гуртьева, 23 1 0,1 0,1   0,20 

  
+ ЧП 

Глушков, ИП 
Пестов 

15 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,46 

    10 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

    76 0,259 0,207 
Подземная 

бесканальная 
39,37 

    60,7 0,259 0,207 
Подземная 

бесканальная 
31,44 

    22,8 0,259 0,207 
Подземная 

бесканальная 
11,81 

    42 0,259 0,207 
Подземная 

бесканальная 
21,76 

    39,3 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,79 

  
+ ООО 

"Водолей" 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    69,9 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,98 

    53,8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,76 

  
Центр 

молодежи + 
Фонд О 

15 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

  
Крыловская, 

54а 
15 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

  
Крыловская, 

31 
14,5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,90 

    11,8 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,54 

    64,8 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
19,44 

  
Гуртьева, 

10а 
3 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

0,60 
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    48,141 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,44 

  
НовоСортир
овочная, 17г 

18 0,082 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,95 

    12,859 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,86 

    61 0,1 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,20 

    44,5 0,1 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,90 

    58,75 0,1 0,082 
Подземная 

бесканальная 
11,75 

  
+ ЧП 

Конотопова 
22,9 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,29 

    1 0,1 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,20 

    39,8 0,1 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,96 

  
Гуртьева, 

12а 
4,6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,46 

    13 0,1 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

  
Гуртьева, 

11а 
48 0,1 0,05 

Подземная 
бесканальная 

9,60 

    34,464 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,34 

    20 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

  
НовоСортир

овочная, 
17в 

34 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,40 

    28,4 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,52 

  
НовоСортир

овочная, 
17б 

32,1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,21 

    25 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,50 

  
НовоСортир

овочная, 
17а 

25,7 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,57 

    50 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

    26,2 0,15 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,86 

  
Новосортир
овочная, 17 

8,2 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,82 

    45 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,50 
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Новосортир
овочная, 19 

8,4 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,84 

    46,1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,61 

  
Новосортир
овочная, 21 

4,6 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,46 

    56,8 0,259 0,207 
Подземная 

бесканальная 
29,42 

    38,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,64 

    52,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,54 

  
КУЗОО 

"СДТКБ" 
6 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,20 

    21,7 0,259 0,207 
Подземная 

бесканальная 
11,24 

    14,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,90 

  
Крыловская, 

29 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

    50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

  
БОУ 

"Гимназия 
№76" 

47,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,54 

    65,3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,06 

  

"Русское 
поле", 

Бар,"Ласточ
ка" 

24,1 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,82 

    21,8 0,259 0,207 
Подземная 

бесканальная 
11,29 

    24,3 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,06 

    25,7 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,64 

  
Крыловская, 

27 
12,5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,50 

    24,4 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,10 

    8,6 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,56 

    12,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

  
Крыловская, 

25 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  306 

 

    65,3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,06 

    94 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
18,80 

    23 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,52 

  
БОУ 

"Гимназия 
№76" 

43,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,64 

    53 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
21,94 

    12,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

  + ИП Чепель 1 0,1 0,1   0,20 

  
+ 

Вдовиченко 
180 0,1 0,1 Подвальная 36,00 

    13 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

    26,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,34 

    25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

  
Крыловская, 

21 
15 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

    46,3 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,26 

    85 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
17,00 

  
Крыловская, 

21/1 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

  
+ ООО 

"Иртыш-4" 
5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

    2 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,33 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

    40 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,56 

    36 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,90 

  
Крыловская, 

48 
30 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,92 

  
ТСЖ 

"Радуга-3" 
180 0,082 0,069 

Подземная 
бесканальная 

29,52 

    14,2 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,33 

  
БДОУ Д/с 

№21 
30 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,92 
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    13,1 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
5,42 

  Гуртьева, 27 3,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

    21 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,20 

  
Общежитие 

№2 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

  
ООО 

"Водолей" 
32 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

5,25 

    64,4 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
26,66 

  Гуртьева, 29 3,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

    38,4 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,90 

    30,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,10 

    76 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,20 

  
Общ №3, 

Джек-Пот и 
К, Володько 

1 0,1 0,1   0,20 

  
Общежитие 

№4 
54 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

10,80 

    17,4 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
7,20 

    3,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

  + ИП Булкин 8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

    63 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
26,08 

    108 0,408 0,259 
Подземная 

бесканальная 
88,13 

  
+ 

библиотека 
15 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

3,00 

    108 0,408 0,259 
Подземная 

бесканальная 
88,13 

  
ИП 

Сатыбалдин
ова, "Удача" 

5,4 0,05 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,54 

    351,2 0,408 0,259 
Подземная 

бесканальная 
286,58 

    15,6 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,46 

    82,9 0,259 0,1 
Подземная 

бесканальная 
42,94 

    26,6 0,259 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,78 
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    23,8 0,259 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,33 

    139,6 0,259 0,1 
Подземная 

бесканальная 
72,31 

    27,4 0,207 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,34 

    20,7 0,207 0,1 
Подземная 
канальная 

8,57 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

    41 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,20 

  
+ ООО 
"СЛК", 

Пожидаева 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    80 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,00 

    38,87 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,77 

    5,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,10 

  
Жуковского 

33 
11 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,20 

    26,8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,36 

  
Жуковского 

33/1 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    75 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

  
Жуковского 

33/2 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    20,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  
Жуковского 

31 
8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,60 

    95,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
19,14 

    29,6 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,92 

    24 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,80 

    32,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,48 

  
Жуковского 

31/1 
11 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,20 

    76 0,082 0,069 
Подземная 

бесканальная 
12,46 

    14,5 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 
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ТСЖ 

"Телевизион
ный" 

13,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,64 

    24 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,94 

    26,4 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,93 

    43,3 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
17,93 

    6 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
2,48 

    21,3 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,49 

  
БУЗОО "ГП 

№3" + 
Аптека 

1 0,082 0,082   0,16 

  
БУЗОО "ГП 

№3", 
"Эстетика" 

55,8 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,15 

    132,7 0,082 0,05 
Подземная 

бесканальная 
21,76 

  
ТСЖ 

"Радуга-2" + 
Сбербанк 

45,9 0,082 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,53 

    71,85 0,1 0,082 
Подземная 

бесканальная 
14,37 

  
ТСЖ 

"Радуга-2" 
19,5 0,082 0,069 

Подземная 
бесканальная 

3,20 

    56,27 0,069 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,77 

  
ТСЖ 

"Радуга-2" 
14,7 0,069 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,03 

    161 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
66,65 

  
Жуковского 

33/3 
20,2 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

4,04 

    286,5 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
118,61 

    152,5 0,207 0,15 
Подземная 

бесканальная 
63,14 

    20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

  + МП ТК 17,1 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,42 

    141,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
28,28 

    10,6 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,12 
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    133,6 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
26,72 

  
ТСЖ 

"Радуга" 
1 0,1 0,1   0,20 

  СН "Иртыш" 1 0,312 0,259   0,62 

  СН "Иртыш" 1 0,515 0,515   1,03 

    163,4 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
49,02 

    163,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
32,68 

  Цыбульник 1 0,05 0,05   0,10 

Итого по котельной 6800,42 
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Рисунок 3.11. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Гуртьева, 18 ФГУП «ОмПО Иртыш»  
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3.12 Тепловые сети от котельной по ул. 28-я Северная, 22 ЗАО «ЗСЖБ-

6» 

Таблица 3.12 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 28-я Северная, 22 ЗАО «ЗСЖБ-6» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материал
ьная 

характери
стика М, 

м2 

Котельная 
ЗСЖБ-6 

ТК 10 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

4,14 

ТК   105 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

31,50 

ТК   42 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,60 

ТК ТК 20,8 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

8,61 

ТК   37,4 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

6,13 

ТК   77,2 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

31,96 

ТК ТК 18,6 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

7,70 

ТК ТК 28,6 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

8,58 

ТК   31 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,20 

ТК   115,3 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

34,59 

  ТК 112 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

46,37 

Котельная 
ЗСЖБ-6 

СН ЗСЖБ-
6 

1 0,05 0,05   0,10 

Итого по котельной 198,48 
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Рисунок 3.12. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 28-я Северная, 22 ЗАО «ЗСЖБ-6»  
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3.13 Тепловые сети от котельной по ул. 2-й Поселковой ЗАО «ЗСЖБ-6» 

Таблица 3.13 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 2-й Поселковой ЗАО «ЗСЖБ-6» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материал
ьная 

характери
стика М, 

м2 

Котельная 
ЗСЖБ-6 

  121,8 0,312 0,312 
Подземная 
канальная 

76,00 

    25 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

6,25 

    17,6 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

4,40 

    23 0,312 0,312 
Подземная 
канальная 

14,35 

    84,5 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

34,98 

    25,8 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

6,45 

    39 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

11,70 

    1 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

0,20 

    87,4 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

21,85 

    64,7 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

16,18 

    123,4 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

63,92 

    36,3 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

9,08 

    70,3 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

36,42 

Итого по 
котельной 

          301,77 
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Рисунок 3.13. Схема тепловых сетей котельной по ул. 2-й Поселковой ЗАО «ЗСЖБ-6
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3.14 Тепловые сети от котельной по ул. Каховского, 3 ООО «ЗСК-1» 

Таблица 3.14 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Каховского, 3 ООО «ЗСК-1» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материал
ьная 

характери
стика М, 

м2 

Котельная 

ЗСК-1 
  665 0,309 0,309 Надземная 410,97 

Котельная 

ЗСК-1 
УТ-23 1589 0,515 0,515 Надземная 1636,67 

УТ-23 УТ-24 40,8 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,24 

УТ-24 Ввод 1 72,8 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
18,20 

УТ-24 Ввод 2 131,8 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
32,95 

УТ-23 УТ-14 219,7 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
226,29 

УТ-14 УТ-13 60,5 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
31,34 

УТ-13 УТ-12 55,3 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
28,65 

УТ-12 УТ-11 57,5 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
29,79 

УТ-13   4,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,84 

УТ-12   3,9 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,78 

УТ-11   3,4 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
0,68 

УТ-14 УТ-15 107,4 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
110,62 

УТ-15   17 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
4,25 

УТ-15 УТ-16 120 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
123,60 

УТ-16   17 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
4,25 

УТ-16 УТ-17 137,2 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
141,32 

УТ-17 УТ-18 19 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
5,70 

УТ-18   9 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
2,25 

УТ-18 УТ-19 103,7 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
31,11 

УТ-19   10 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

УТ-19   60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 
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УТ-17 УТ-20 121,7 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
125,35 

УТ-20 УТ-21 115,7 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
47,90 

УТ-21 Ввод 1 17 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
4,25 

УТ-21 УТ-22 26 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,80 

УТ-22   35 0,125 0,125 Подвальная 8,75 

УТ-9 УТ-10 76,5 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
31,67 

УТ-10   37,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,25 

УТ-10   33,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,05 

УТ-9 УТ-1 50 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
30,90 

УТ-1 УТ-8 60,1 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
24,88 

УТ-8 Ввод 1 13 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,90 

УТ-7 УТ-8 80 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
33,12 

УТ-11 УТ-7 62,8 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
32,53 

УТ-1 УТ-2 91,7 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
37,96 

УТ-2   7 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
2,10 

УТ-7 УТ-6 75,6 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
31,30 

УТ-6 Ввод 2 10 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

УТ-6 УТ-5 33,5 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
13,87 

УТ-5 Ввод 2 10 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

УТ-5 УТ-4 52,4 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
21,69 

УТ-4 Ввод 1 20 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

УТ-4   120 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
36,00 

УТ-2 УТ-3 59 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
17,70 

УТ-3 Ввод 1 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

УТ-3   20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

УТ-2   119,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
23,90 

  Ввод 1 10,2 0,1 0,1 Подвальная 2,04 
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  Ввод 2 5 0,125 0,125 Подвальная 1,25 

    70 0,1 0,1 Подвальная 14,00 

  Ввод 2 1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

  УТ-9 150,5 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
93,01 

Итого по котельной 3552,97 
 

 

Рисунок 3.14. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Каховского, 3 ООО «ЗСК-1» 
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3.15 Тепловые сети от котельной по ул. Рельсовая, 30 к.2 ООО «ОЗТУ» 

Таблица 3.15 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Рельсовая, 30 к.2 ООО «ОЗТУ» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ТК-1/1 

Бараб.19 
РЖД-

гар.сет р-
на ЭЧ-2 

35 0,05 0,05 Надземная 3,50 

УТ-29/4 
Батумская 
28/1 уз.1 - 

ВВП 
7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

ТК-29/1 
Батум.28 

Шк.12 
30 0,069 0,069 

Подземная 
канальная 

4,14 

ТК-29/1 ТК-29/2 36 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,20 

ТК-29/2 УТ-29/4 28 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,59 

УТ-29/4 
Батумская 
28/1 уз.2 

48 0,082 0,082 Подвальная 7,87 

УТ-29/4 
Батумская 
28/1 уз.2 

7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

ТК-29 УТ-29/3 25 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

7,50 

УТ-29/3 
Батумская 

30 
ж.д.+библ. 

42 0,1 0,1 Подвальная 8,40 

УТ-29/3 ТК-29/1 290 0,1 0,1 Надземная 58,00 

  
Батум.32 
уз.1 - ВВП 

6 0,069 0,069 Подвальная 0,83 

  УТ-28/3 25 0,069 0,069 Подвальная 3,45 

УТ-28/3 
Батум.32 

уз.2 
7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

УТ-28/3 
Батум.32 

уз.3 
30 0,069 0,069 Подвальная 4,14 

ТК-16/1 Батумск.45 20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-16/1 ТК-30/2 40 0,1 0,1 Надземная 8,00 

ТК-30/2 ГТУ-13 30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК-30/2 Батумск.51 50 0,069 0,069 Надземная 6,90 

ТК-30/2   30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-28 УТ- 28/1 26 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,20 

УТ- 28/1 
Батумск.41

/1  - ВВП 
8 0,069 0,069 Подвальная 1,10 

ТК-28 ТК-29 150 0,207 0,207 Надземная 62,10 

ТК-29 ТК-30 40 0,207 0,207 Надземная 16,56 

ТК-30 ТК-16/1 80 0,1 0,1 Надземная 16,00 

ТК31/1 ТК-31/2 70 0,15 0,15 Надземная 21,00 
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ТК-31/2 Батумск.38 36,1 0,05 0,05 Надземная 3,61 

ТК-31/2   30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

  Батумск.40 20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-28   88 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

17,60 

УТ- 28/1 УТ-28/2 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

УТ-28/2 
Батумск.41

/1 уз.2 
20 0,069 0,069 Подвальная 2,76 

УТ-28/2 
Батумск.41

/1 уз.1 
7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

ТК31/1 
В/ч дом 

№5 
30 0,04 0,04 

Подземная 
бесканальная 

2,40 

ТК-30 ТК31/1 310 0,207 0,207 Надземная 128,34 

ТК-31/2 
В/ч  дом 

№3 
30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК-24 ТК-24/1 50 0,259 0,259 Надземная 25,90 

ТК-24/1 ТК-28 456 0,207 0,207 Надземная 188,78 

ТК-25   165 0,1 0,1 Надземная 33,00 

ТК-25 УТ-25/1 100 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

20,00 

УТ-25/1 
2Лен.26 

уз.1 - ВВП 
6 0,069 0,069 Подвальная 0,83 

УТ-25/1 
2Лен.26 

уз.2 
6 0,069 0,069 Подвальная 0,83 

УТ-25/1 
2Лен.26 

уз.3 
30 0,082 0,082 Подвальная 4,92 

ТК-21 ТК-22 40 0,309 0,309 Надземная 24,72 

ТК-21 
1Ленингр.2
9  ТПНС-

22 
15 0,069 0,069 Надземная 2,07 

ТК-22 ТК-23 30 0,307 0,307 Надземная 18,42 

ТК-23 ТК-24 377 0,307 0,307 Надземная 231,48 

ТК-24 ТК-25 200 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
60,00 

ТК-23 
2Лен.24  

Шк.12+мас
т. 

174 0,1 0,1 Надземная 34,80 

ТК-22 УТ-22/1 50 0,1 0,1 Подвальная 10,00 

УТ-22/1 УТ-22/2 25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

УТ-22/1 
1Лен.31 

уз.1 - ВВП 
7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

УТ-22/2 
1Лен.31 
уз.2 2п 

7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

УТ-22/2 УТ-22/3 25 0,1 0,1 Подвальная 5,00 

УТ-22/3 
1Лен.31 
уз.3 2п 

7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

УТ-22/3 УТ-22/4 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

УТ-22/4 
1Лен.33 
уз.4 1п 

7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

УТ-22/4 УТ-22/5 70 0,082 0,082 Подвальная 11,48 

УТ-22/5 УТ-22/6 30 0,082 0,082 Подвальная 4,92 
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УТ-22/6 
1Лен.33 
уз.3 2п 

7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

УТ-22/5 
1Лен.33 

уз.1 - ВВП 
7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

УТ-22/5   8 0,069 0,069 Подвальная 1,10 

УТ-22/6 
1Лен.33 
уз.4 1п 

20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

ТК-20 ТК-20/1 50 0,1 0,1 Подвальная 10,00 

ТК-20/1 ТК-20/3 50 0,082 0,082 Подвальная 8,20 

ТК-20 
2Ленингр. 

20 
20 0,027 0,027 Надземная 1,08 

ТК-20/1 ТК-20/2 50 0,082 0,082 Подвальная 8,20 

ТК-20/2 
2Ленингр.2

2/1 уз.2 
25 0,069 0,069 Подвальная 3,45 

ТК-20/2 
2Ленингр.2

2/1 уз.1 
7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

ТК-20/3 

6Ст.69 
ООО 

Сандру - 
маг.231 

10 0,05 0,05 Подвальная 1,00 

ТК-20/3 тк-20/4 20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

тк-20/4 
6Ст.69 уз.1 

- ВВП 
6 0,05 0,05 Подвальная 0,60 

тк-20/4 ТК-20/5 12 0,082 0,082 Подвальная 1,97 

ТК-20/5 
6Станц.69 

уз.2 
7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

ТК-20/5 ТК-20/6 16 0,082 0,082 Подвальная 2,62 

ТК-20/6 6Ст.69 уз.3 6 0,069 0,069 Подвальная 0,83 

ТК-18/4 
6Станц.39 

уз.1 
10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

ТК-18/4 
6Станц.39 

уз.2 + 
СБ+ап 

60 0,1 0,1 Подвальная 12,00 

  
Ишимская 

13 
50 0,125 0,125 Надземная 12,50 

    100 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
25,00 

  
персп.Бату

мская 
ОЗТУ 

50 0,082 0,082 Надземная 8,20 

    50 0,125 0,125 Надземная 12,50 

  ТК-18/4 68 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
17,00 

ТК-ТПНС 
ОЗТУ 

ТК-21 20 0,309 0,309 Надземная 12,36 

ТК-13 ТК-13/9 130 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

39,00 

  
6Ленингр.8 
уз.1 - ВВП 

10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

  
6Ленингр.8 

уз.2 
20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

ТК-13/9 ТК-13/10 35 0,1 0,1 Подвальная 7,00 

ТК-13/10 
6Станц.14
9  маг+1п 

33 0,069 0,069 Подвальная 4,55 
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ТК-13/10 
6Станц.14
9 уз.3 2п 

6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

ТК-13/9 
6Станц.14
9 уз.2 2п 

6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

ТК-13/9 

6Станц.14
9 уз.1- 

ВВП+гвс 
маг 

8 0,069 0,069 Подвальная 1,10 

ТК-13/9 ТК-13/11 95 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
9,50 

ТК-13/11 
6Станц.84/

1 
90 0,05 0,05 Надземная 9,00 

ТК-13/11 
6Станц.84/

2 
29 0,04 0,04 Надземная 2,32 

ТК-13/7 3Станц. 95 45 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
2,43 

ТК-12/3 ТК-12/3/1 60 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-12/3/1 3Станц.74 25 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,35 

ТК-12/3/1 3Станц.70 30 0,027 0,027 Надземная 1,62 

ТК-12/3/1 ГТУ-5 78 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
5,15 

ТК-12/3/1 3Станц.72 10 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,54 

ТК-12 ТК-12/7 270 0,1 0,1 Надземная 54,00 

ТК-12 ТК-12/1 50 0,259 0,259 Подвальная 25,90 

ТК-12/4 
1Станц.10

8а уз.2 
7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

УТ-12/4/1 УТ-12/4/2 42 0,1 0,1 Подвальная 8,40 

ТК-12/1 ТК-12/3 150 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

77,70 

ТК-12/5 УТ-12/5/1 30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-12/5 ТК-12/6 273 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
141,41 

ТК-13 ТК-13/1 98 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

29,40 

ТК-13/2 ТК-13/2 28 0,082 0,082 Подвальная 4,59 

ТК-13/3 
3Станц.10

9 
46 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

2,48 

ТК-13/3 
3Станц.10

1 
49 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

2,65 

ТК-13/6 3Станц. 84 7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

ТК-13/6 ТК-13/7 25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

ТК-13/9 
3Станц. 82  

ВВП 
32 0,05 0,05 Подвальная 3,20 

ТК-13 Тк-14 30 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

15,54 

ТК-14/1 
6Ленингр. 
6 уз.2 3п 

40 0,069 0,069 Подвальная 5,52 
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ТК-12/4 
1Станц.10
8а уз.1 - 

ВВП 
12 0,069 0,069 Подвальная 1,66 

ТК-12 ТК-12/4 140 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

28,00 

УТ-12/4/1 

3Станц.71 
уз.1 - 

ВВП+гвс 
прис 

6 0,069 0,069 Подвальная 0,83 

УТ-12/4/2 
3Станц.71 

уз.4 
25 0,069 0,069 Подвальная 3,45 

ТК-12/3 ТК-12/5 90 0,259 0,259 
Подземная 
канальная 

46,62 

УТ-12/5/1 3Станц.87 25 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,35 

ТК-12/6 ТК-13 200 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
103,60 

ТК-13/2 
3Станц.86 

уз.1 
7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

ТК-13/2 ТК-13/3 49,84 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

4,98 

ТК-13/3 
3Станц.10

7 
12,41 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,67 

ТК-13/5 ТК-13/6 32 0,1 0,1 Подвальная 6,40 

ТК-13/6 3Станц. 99 16 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,86 

ТК-13/9 3Станц. 82 7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

ТК-13   80 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

16,00 

ТК-14/1 
6Ленингр. 

6 уз.1 
3п+гвс 

7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

  
3Станц.69 

шк 104 
50 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

8,20 

ТК-13/5 ТК-13/9 30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

ТК-12/1   30 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,92 

ТК-12/4 УТ-12/4/1 58 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,60 

УТ-12/4/2 
3Станц.71 

уз.3 
6 0,069 0,069 Подвальная 0,83 

УТ-12/5/1 3Станц.85 8 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,43 

ТК-12/6 
5Станц. 
107 Сиб. 
делик. 

80 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
13,12 

ТК-13/1 ТК-13/2 28 0,1 0,1 Подвальная 5,60 

ТК-13/2 

3Станц.86 
уз.2 ЧП 
Одн.-

пекарня 

10 0,069 0,069 Подвальная 1,38 

ТК-13/3 ТК-13/3 28 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,80 
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ТК-13/1 ТК-13/5 52 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

15,60 

ТК-13/6 ТК-13/6 116 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
11,60 

ТК-13/7 3Станц. 97 16 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,86 

Тк-14 ТК-14/1 41 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,20 

УТ-12/4/1 
3Станц.71 

уз.2 
10 0,082 0,082 Подвальная 1,64 

УТ-12/4/1 
3Станц.71 

пристр. 
7 0,05 0,05 Подвальная 0,70 

ТК-12/7 7Кирп.20 19 0,069 0,069 Надземная 2,62 

ТК-12/7 7Кирп.21 27 0,069 0,069 Надземная 3,73 

ТК-11/2 ТК-11/3 220 0,207 0,207 Надземная 91,08 

ТК-11/6 ТК-12 160 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

66,24 

Тк-14 ТК-14/1 421 0,259 0,259 Надземная 218,08 

ТК-14/1 
6Ленингр.3 
Омскспецс

трой 
160 0,15 0,15 Надземная 48,00 

ТК-11/3 1Станц.26 25 0,027 0,027 Надземная 1,35 

ТК-11/4 ТК-11/5 150 0,207 0,207 Надземная 62,10 

ТК-11/5/1 1Станц.44 38 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
2,05 

ТК-11/6 1Станц.56 80 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
4,32 

ТК-11/4 ГТУ-30 30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-11/5 ТК-11/5/1 30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-11/5/1 2Станц.45 80 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
4,32 

ТК-11/3 ТК-11/4 100 0,207 0,207 Надземная 41,40 

ТК-11/5 ТК-11/6 155 0,207 0,207 Надземная 64,17 

ТК-11/5/1 ГТУ-4 10 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,54 

УТ-8/1/1* 
1Станц.3 
уз.1 - ВВП 

3 0,069 0,069 Подвальная 0,41 

ТК-8/1/3 УТ-8/1/4 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

УТ-8 УТ-8/1/1 30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

УТ-8/1/1 УТ-8/1/1* 24 0,1 0,1 Подвальная 4,80 

УТ-8/1/1 ТК-8/1 40 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,00 

ТК-8/1 ТК-8/2 89 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

22,25 

ТК-8/2 УТ-8/2/3 50 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,00 

УТ-8/2/3 
1Станц.1 
к.1 уз.1-

ВВП 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 
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УТ-8/2/3 
1Станц.1,к.

1 уз.2 
37 0,082 0,082 Подвальная 6,07 

ТК-8/2 УТ--8/2/1 60 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,00 

УТ--8/2/1 
1Станц.1 
уз.1-ВВП 

5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ--8/2/1 
1Станц.1 

уз.2 
5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ--8/2/1 УТ-8/2/2 35 0,082 0,082 Подвальная 5,74 

УТ-8/2/2 
1Станц.1 

уз.3 
5 0,082 0,082 Подвальная 0,82 

УТ-8/2/2 
1Станц.1 

уз.4 
16 0,082 0,082 Подвальная 2,62 

ТК-8/1 УТ-8/1/2 5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

УТ-8/1/2 
1Станц.1/2 
уз.1 - ВВП 

5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УТ-8/1/4 
1Станц.1/2 

уз.3 
6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

УТ-8/1/4 
1Станц.1/2 

уз.4 
16 0,069 0,069 Подвальная 2,21 

УТ-8 УТ-9 20 0,309 0,309 Надземная 12,36 

УТ-8 1Станц.3/1 94 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

18,80 

УТ-9 Задв. 20 0,309 0,309 Надземная 12,36 

УТ-8/1/1* 
1Станц.3 

уз.2 
6 0,1 0,1 Подвальная 1,20 

УТ-8/1/2 ТК-8/1/3 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

ТК-8/1/3 
1Станц.1/2 

уз.2 
6 0,082 0,082 Подвальная 0,98 

УТ-9 
1Станц.9 

к.1 
148 0,082 0,082 Надземная 24,27 

ТК-10 ТК-11 40 0,259 0,259 Надземная 20,72 

ТК-11 
1Станц.5 
+Д/к+маг+

КТОС 
75 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

15,00 

ТК-11 ТК-11/1 50 0,207 0,207 Надземная 20,70 

УТ-11/1/1 УТ-11/1/3 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

ТК-11/1 УТ-11/1/1 11 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

2,20 

УТ-11/1/1 УТ-11/1/2 20 0,1 0,1 Подвальная 4,00 

УТ-11/1/2 
1Станц.9 

уз.2 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 

УТ-11/1/2 
1Станц.9 

уз.3 
10 0,069 0,069 Подвальная 1,38 

УТ-11/1/1 
1Станц.9 
уз.1 - ВВП 

5,64 0,082 0,082 Подвальная 0,92 

УТ-11/1/3 
1Станц.9 

уз.4 
8 0,069 0,069 Подвальная 1,10 

УТ-11/1/3 
1Станц.9 

уз.5 
16 0,069 0,069 Подвальная 2,21 

ТК-11/1 
1Станц.10

а 
50 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

5,00 

ТК-11/1 ТК-11/2 180 0,207 0,207 Надземная 74,52 
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ТК-11/2 1Станц.14 38 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
2,05 

ТК-19 
ТК-ТПНС 

ОЗТУ 
20 0,309 0,309 Надземная 12,36 

ТК-17 ТК-9/3 165 0,309 0,309 Надземная 101,97 

ТК-9/3 
Волго-

Донск. 15 
Школа 83 

50 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
12,50 

ТК-9/3 ГТУ-9 20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-6 
Ишимск.1 
пож.депо 

25 0,05 0,05 Надземная 2,50 

ТК-6 
Полигон 
в/ч 83251 

35 0,05 0,05 Надземная 3,50 

ТК-18/1 ТК-20 245 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
73,50 

ТК-18 ТК-19 90 0,307 0,307 Надземная 55,26 

ТК-19 ГТУ-12 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ТК-15 ТК-15/1 80 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

16,00 

ТК-15/1 
Батумск.1/

2 
8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

ТК-15/1 
Батумск.1/

1 
94 0,1 0,1 

Подземная 
канальная 

18,80 

ТК-15 ТК-16 23 0,309 0,309 Надземная 14,21 

ТК-16 ТК-16/1 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-16/1 ГТУ-6 64 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
4,22 

ТК-16/1 ТК-16/2 25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-16/2 
Батумск. 

1/5  Д/с207 
50 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

10,00 

ТК-16/1 ГТУ-7 128 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
12,80 

ТК-16 ТК-17 155 0,309 0,309 Надземная 95,79 

ТК-17 ТК-17/1 50 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-17/1 3Станц.1 25 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,35 

ТК-17 ТК-9/1 38 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,40 

ТК-9/1 ТК-9/2 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-9/2 

Батумск. 
1/3  

ВВП+гвс 3-
х Ч 

10 0,1 0,1 Подвальная 2,00 

ТК-9/2 ТК-9/2/1 20 0,15 0,15 Подвальная 6,00 

ТК-9/2/1 
Батумск. 

1/3 уз.2 1п 
8 0,069 0,069 Подвальная 1,10 

ТК-9/2/1 ТК-9/2/2 18 0,15 0,15 Подвальная 5,40 

ТК-9/2/2 ТК-9/2/3 24 0,15 0,15 Подвальная 7,20 
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ТК-9/2/3 
Батумск.  

1/3 уз.4 1п 
7 0,069 0,069 Подвальная 0,97 

ТК-9/2/3 ТК-9/2/4 25 0,125 0,125 Подвальная 6,25 

ТК-9/2/4 
Батумск.  

1/3 уз.5 1п 
8 0,069 0,069 Подвальная 1,10 

ТК-9/2/4 ТК-9/2/5 60 0,082 0,082 Подвальная 9,84 

ТК-9/2/5 
Батумск.  
1/4 уз.1 
2п+гвс 

7 0,1 0,1 Подвальная 1,40 

ТК-9/2/5 ТК-9/2/6 25 0,125 0,125 Подвальная 6,25 

ТК-9/2/6 
Батумск.  

1/4 уз.2 2п 
6 0,069 0,069 Подвальная 0,83 

ТК-9/2/6 ТК-9/2/7 20 0,082 0,082 Подвальная 3,28 

ТК-9/2/7 
Батумск.  
1/4 ЧП - 

маг. 
40 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

4,00 

ТК-9/2/7 
Батумск.  

1/4 уз.3 2п 
20 0,069 0,069 Подвальная 2,76 

ТК-17/1 ГТУ-8 20 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  
Ишимская 

15 9эт 
52 0,082 0,082 Надземная 8,53 

ТК-9/2 
Батумск. 
1/3  уз1 
1п.+3ЧП 

30 0,05 0,05 Подвальная 3,00 

    30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

Задв. ТК-10 30 0,309 0,309 Надземная 18,54 

ТК-10 ТК-15 30 0,309 0,309 Надземная 18,54 

ТК-9/3 ТК-18 122 0,307 0,307 Надземная 74,91 

ТК-18 ТК-18/1 11 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,30 

ТК-18/1 ТК-18/2 56,41 0,15 0,15 Надземная 16,92 

ТК-18/2 1Ленингр.6 11 0,027 0,027 Надземная 0,59 

ТК-18/2 ТК-18/3 139 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
41,70 

ТК-18/3 УТ-18/3/1 45 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,38 

УТ-18/3/1 УТ-18/3/2 140 0,05 0,05 Надземная 14,00 

УТ-18/3/2 ГТУ-11 5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-18/3/2 
5Станц.пр.

5 
40 0,027 0,027 Надземная 2,16 

УТ-18/3/1 ГТУ-10 22 0,05 0,05 Подвальная 2,20 

ТК-5 ТК-6 392 0,309 0,309 Надземная 242,26 

ТК-3 ТК-5 463 0,309 0,309 Надземная 286,13 

тк-5/5 
30Рабоч.1
4а - шк.22 

105 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
21,00 

    38 0,1 0,1 Надземная 7,60 

    24 0,069 0,069 Подвальная 3,31 

  
29Рабоч.3
1 Водокан. 

уз-1 
5 0,069 0,069 Подвальная 0,69 
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    63 0,069 0,069 Подвальная 8,69 

ТК-5/4   10 0,15 0,15 Надземная 3,00 

ТК-5/3 ТК-5/4 1521 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
456,30 

ТК-5/4 тк-5/5 72 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,40 

тк-5/5 
29Рабоч.3

3 
30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК-4/1 ТК-5/2 52 0,15 0,15 Надземная 15,60 

ТК-5/3 ГТУ-2 95 0,082 0,082 Надземная 15,58 

ТК-2 ТК-1/2 44 0,1 0,1 Надземная 8,80 

ТК-1   1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

  ТК-1/1 356 0,1 0,1 Надземная 71,20 

  
ГТУ-1 

Бараб 19 
18 0,05 0,05 Надземная 1,80 

кот.ОЗТУ ТК-1 300 0,309 0,309 Надземная 185,40 

ТК-1* ТК-2 100 0,309 0,309 Надземная 61,80 

ТК-2 ТК-3 84 0,309 0,309 Надземная 51,91 

ТК-1 ТК-1* 540 0,309 0,309 Надземная 333,72 

ТК-1/1   170 0,15 0,15 Надземная 51,00 

ТК-7 УТ-8 400 0,309 0,309 Надземная 247,20 

ТК-6 ТК-7 180 0,309 0,309 Надземная 111,24 

ТК-1/2 

Бараб. 19- 
РЖД 

АБК+гар+б 
корп 

40 0,05 0,05 Надземная 4,00 

ТК-1/2 
Бараб.19 

РЖД- 
д.отд.бриг. 

20 0,05 0,05 Надземная 2,00 

ТК-5/2 ТК-5/3 24 0,15 0,15 Надземная 7,20 

ТК-5/2 
Бараб.16  

РЖД - 
ОМТС 

214 0,1 0,1 Надземная 42,80 

ТК-5   1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

  ТК-4/1 732 0,15 0,15 Надземная 219,60 

ТК-4/1 
Бараб. 
РЖД- 

адм.зд. 
20 0,069 0,069 Надземная 2,76 

ТК-18/3   100 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
25,00 

ТК-20/1 2Лен. 22 12 0,1 0,1 Подвальная 2,40 

Итого по котельной 6261,07 
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Рисунок 3.15. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Рельсовая, 30 к.2 ООО «ОЗТУ» 
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3.16 Тепловые сети от котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 ООО 

«ТГКом» 

Таблица 3.16 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 ООО «ТГКом» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

ТК-98 

УМВД 
России по 

Омской 
области, 

500 0,081 0,081 Надземная 81,00 

Т/Суж.2 УТ-45/12 11 0,1 0,1 Надземная 2,20 

УТ-45/14 
ООО 

"Новое 
окно"  

8 0,069 0,069 Подвальная 1,10 

УТ-45/14 

ПМК-
Агрострой 
ООО+Скла

д  

20 0,082 0,082 Надземная 3,28 

УТ-45/12 УТ-45/13 68 0,1 0,1 Надземная 13,60 

УТ-45/13 УТ-45/14 7 0,082 0,082 Подвальная 1,15 

УТ-45/12 

ГУ ОПФ 
РФ по 

Омской 
области 

3 0,082 0,082 Надземная 0,49 

УТ-45/5 + "АБК" 174 0,089 0,089 Надземная 30,97 

УТ-45/10 ТК-45/11 55 0,15 0,15 Надземная 16,50 

ТК-45/11   15 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-45/11   44 0,1 0,1 Надземная 8,80 

ТК-45/8 
+ 

ОмскВодок
анал ОАО  

42,7 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,81 

УТ-45/3 ТК-45/4 120 0,15 0,15 Надземная 36,00 

ТК-45/2 УТ-45/3 446 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
133,80 

УТ-45 УТ-45/1 99 0,207 0,207 Надземная 40,99 

ТК-19 ТК-22 33 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,60 

ТК-23   20,44 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,04 

ТК-23 ТК-24 35 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,00 

ТК-24   11 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,10 

ТК-24 ТК-25 32 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,40 
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ТК-25   11 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,10 

ТК-25   11 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,10 

УТ-45/1 +магазин 32 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

УТ-52 
33Сев.30 - 
Соч.унив.* 

30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

ТК-22 
чжд 33 

Сев.34 к.1 
* 

15 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,50 

ТК-22 ТК-23 29 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,80 

ТК-54 
+ Офис, 

Магазины, 
Аптека 

129 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
32,25 

ТК-45/4 
+ 

"СДЮСШО
Р №21" 

10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

ТК-45/4 УТ-45/4/1 41,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,45 

УТ-45/7 
 35Сев.1б  
КНС №71 * 

49 0,05 0,05 Надземная 4,90 

Т/Суж.1 Т/Суж.2 69 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
20,70 

ТК-54 
+БУЗ ОО 
"ГП №13", 
Магазин  

74 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,80 

УТ-45/9 
СКБ 

Викинг 
ООО  

7 0,05 0,05 Надземная 0,70 

УТ-45/3   84 0,1 0,1 Надземная 16,80 

  

БОУ ОО 
СПО 

"ОКОТС и 
Т" 

1 0,069 0,069 Подвальная 0,14 

УТ-45/7 ТК-45/8 36 0,15 0,15 Надземная 10,80 

УТ-45/5 УТ-45/7 35 0,15 0,15 Надземная 10,50 

УТ-45/7 УТ-45/7 77 0,15 0,15 Надземная 23,10 

УТ-45/9 УТ-45/10 2 0,15 0,15 Надземная 0,60 

УТ-45/10 Т/Суж.1 5 0,1 0,1 Надземная 1,00 

ТК-45/8 УТ-45/9 19 0,15 0,15 Надземная 5,70 

УТ-45/4/1 УТ-45/5 29,5 0,15 0,15 Надземная 8,85 

УТ-52 ТК-54 30 0,1 0,1 Надземная 6,00 

УТ-45/1 ТК-45/2 65 0,207 0,207 Надземная 26,91 

ТК-19   15 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,50 

ТК-19 ТК-20 39 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,80 
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ТК-20 ТК-21 10 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

1,38 

ТК-21   16,66 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,67 

ТК-21   10 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,00 

ТК-20 ТК20/1 36 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

5,90 

ТК20/1 
Центр 

творчества 
"Амурский" 

38 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,80 

УТ-4 
30Сев.67 
М-Д уз.2 

пром.цех * 
3 0,082 0,082 Подвальная 0,49 

УТ-4 УТ-5 5 0,207 0,207 Надземная 2,07 

УТ-5 УТ-6 40 0,207 0,207 Надземная 16,56 

УТ-6 ТК-14 6 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

1,80 

ТК-14 
+ Почта, 

СБ 
12 0,15 0,15 

Подземная 
канальная 

3,60 

ТК-14 
30Сев.71 
Стр.техн.-

гар.* 
17,66 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,77 

ТК-13 
+ Магазин, 
Общежити

е 
54 0,1 0,1 Надземная 10,80 

ТК-14 ТК-15 36 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,20 

ТК-15   74 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

12,14 

ТК-15 УТ-16 33 0,1 0,1 Надземная 6,60 

УТ-16   30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

УТ-16 ТК-17 69 0,1 0,1 Надземная 13,80 

ТК-17   34 0,05 0,05 Надземная 3,40 

ТК-17 ТК-18 36 0,1 0,1 Надземная 7,20 

ТК-18 ТК-18/1 22 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

3,04 

ТК-18/1   6 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,60 

ТК-18/1 ТК-18/2 20 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,00 

ТК-18/2   16 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,60 

ТК-18 ТК-18/3 11 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

1,80 

ТК-18/3   8 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

0,80 

ТК-18/3 ТК-18/4 17 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

2,79 

ТК-18/4   16 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,60 
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УТ-49 ТК-50 5 0,15 0,15 Надземная 1,50 

ТК-50 УТ-50/1 44 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

13,20 

УТ-50/2 Ввод 2 4,09 0,15 0,15 Подвальная 1,23 

УТ-50/1 Ввод 1 49 0,15 0,15 Подвальная 14,70 

УТ-50/1 УТ-50/2 30 0,15 0,15 Подвальная 9,00 

УТ-47 УТ-49 35 0,15 0,15 Надземная 10,50 

ТК-13/1   18,28 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,99 

ТК-13/1 УТ-13/2 46 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,60 

УТ-13/2 УТ-13/3 8,03 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,43 

УТ-13/3 Кр.Пах.78 * 9,1 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,49 

УТ-13/3 Кр.Пах.76 * 8,56 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,46 

УТ-13/2 УТ-13/4 33 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,30 

УТ-13/4 Кр.Пах.82 * 8,56 0,027 0,027 Надземная 0,46 

УТ-13/4 УТ-13/5 23 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,30 

УТ-13/5 Кр.Пах.84 6,69 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,36 

УТ-13/5 УТ-13/6 46 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,60 

УТ-13/6 
чжд 

1Амур.81* 
6,42 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,35 

УТ-13/6 УТ-13/7 21 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,10 

УТ-13/7 УТ-13/8 8 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

УТ-13/8 
чжд 

1Амур.84 * 
6,69 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,36 

УТ-13/8 УТ-13/9 15 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
0,99 
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УТ-13/9 
чжд 

1Амур.79 * 
17,92 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,97 

УТ-13/9 
чжд 

1Амур.82 * 
10 0,033 0,033 

Подземная 
бесканальная 

0,66 

УТ-13/7 УТ-13/10 116,97 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
6,32 

УТ-13/10 
чжд 

1Амур.96 * 
6,71 0,014 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,19 

УТ-13/10 
чжд 

1Амур.93 
17,92 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,97 

УТ-49/1 УТ-49/2 62 0,069 0,069 Надземная 8,56 

УТ-49/2   7,86 0,069 0,069 Подвальная 1,08 

УТ-49/2   79 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,90 

УТ-47 УТ-48 156 0,207 0,207 Надземная 64,58 

УТ-48 
Детский 
сад №2 

104 0,082 0,082 Надземная 17,06 

  Ввод 3 5,3 0,1 0,1 Подвальная 1,06 

  Офисы 12,6 0,05 0,05 Подвальная 1,26 

УТ-49 УТ-49/1 20 0,15 0,15 Надземная 6,00 

УТ-50/2   25,29 0,1 0,1 Подвальная 5,06 

УТ-6 УТ-8 37 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

11,10 

ТК-45/2 УТ-47 506 0,207 0,207 Надземная 209,48 

УТ-49/1 ЦТП-427 10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

  УТ-1 1 0,359 0,359 Надземная 0,72 

УТ-65 ТК-66 110 0,207 0,207 Надземная 45,54 

кот.30Севе
рная 

УТ-1/1 1 0,359 0,359 Надземная 0,72 

кот.30Севе
рная 

Электроте
хнический 
комплек 

ОАО 

1 0,359 0,359 Подвальная 0,72 

УТ-63/1 УТ-63/2 90 0,1 0,1 Подвальная 18,00 

УТ-45 УТ-51 18 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

7,45 

УТ-58 ТК-59 30 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,00 

УТ-3 Сж 1 9,55 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,87 

Сж 1 ТК-19 116 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

29,00 

УТ-2 УТ-3 46 0,359 0,359 Надземная 33,03 

УТ-3 УТ-4 106 0,207 0,207 Надземная 43,88 
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УТ-5 
30Сев.67 

ЧП 
Белоусов * 

53,12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,31 

УТ-8 ТК-8 36,2 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

10,86 

ТК-8 

БОУ ОО 
СПО 

"Омский 
строитель" 

63 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
10,33 

ТК-8   7 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
2,10 

  ТК-11 30 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

ТК-11 

БОУ ОО 
СПО 

"Омский 
строитель" 

5 0,069 0,069 Надземная 0,69 

ТК-11 ТК-12 50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-12 

БОУ ОО 
СПО 

"Омский 
строитель" 

23 0,1 0,1 Надземная 4,60 

ТК-12 ТК-13 45 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

9,00 

ТК-12 

30Сев.71С
тр.тех.- 

сл./свар.уч
. 

15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

ТК-68 + Магазин 20 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,00 

ТК-68 ТК-69 40 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,00 

УТ-77/2 
Детский 
сад №14 

50 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
6,90 

УТ-77/2 
27Сев.48 

ЧП Климов 
* 

15 0,05 0,05 Надземная 1,50 

УТ-3 УТ-26 30 0,207 0,207 Надземная 12,42 

УТ-26 
Компания 
Мак-дом 

ООО+АБК 
2 0,082 0,082 Подвальная 0,33 

УТ-26 ТК-27 40 0,207 0,207 Надземная 16,56 

ТК-27 
Компания 
МАК-АРТ 

ООО  
3 0,069 0,069 Подвальная 0,41 

ТК-27 УТ-28 112 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

46,37 

ТК-31 ТК-32 100 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

41,40 
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ТК-32 ТК-33 41 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

16,97 

ТК-33 
Церковь 

Христианс
кий город 

11 0,082 0,082 
Подземная 
канальная 

1,80 

УТ-28 УТ-29 73 0,15 0,15 Надземная 21,90 

УТ-29 УТ-29/1 120 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

24,00 

УТ-29/1 

БОУ СПО 
"ООКК и 

И", 
общ.+гара

ж 

11,9 0,1 0,1 Надземная 2,38 

УТ-29/1 
БОУ СПО 

"ООКК и И" 
45 0,1 0,1 Надземная 9,00 

ТК-13 ТК-13/1 50 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-13/1 Кр.Пах.70 * 20 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,08 

ТК-34   43 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,05 

ТК-34 ТК-35 31 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,30 

ТК-35 УТ-3 12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

УТ-3 
чжд 

1Амур.55 * 
5,76 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,31 

УТ-3 УТ-36/2 50 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

УТ-36/2 
чжд 

1Амур.61 * 
6,67 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,36 

УТ-36/2 
чжд 

1Амур.64 * 
27,88 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

1,51 

УТ-36/2 УТ-36/3 13,3 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,33 

УТ-36/3 
чжд 

1Амур.63 * 
5,95 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,32 

УТ-36/3 УТ-36/4 64,53 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,45 
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УТ-36/4 

чжд 
1Амур.70,7
2+2Амур.5

6,69 Гр 

6,47 0,027 0,027 Надземная 0,35 

ТК-35 ТК-36 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-36   73 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,30 

УТ-38 
чжд 

1Амурск.48
,50 

6,8 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,37 

УТ-37 УТ-39 132,71 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
13,27 

УТ-39 
чжд 

1Амур.44 * 
41,26 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

2,23 

УТ-39 УТ-41/1 15,73 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,57 

УТ-41/1 
чжд 

2Амур.41 * 
8,05 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,43 

УТ-41/1 УТ-41 17,23 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,72 

УТ-41 
чжд 

2Амур.39 * 
8,3 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,45 

УТ-41 
чжд 

2Амур.32 
16,1 0,027 0,027 

Подземная 
бесканальная 

0,87 

УТ-41 УТ-42 21,63 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,17 

УТ-42 ЧЖД 10,31 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,56 

УТ-42 УТ-43 8,8 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,48 

УТ-43 
чжд 

2Амур.35 + 
33 Гр.уз.* 

9,43 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,51 

УТ-43 УТ-44 20,89 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,13 

УТ-44   19,74 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,07 

ТК-27 МУП "ТЭК" 30,07 0,05 0,05 Подвальная 3,01 
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ОМР  

ТК-32/1 ТК-34 53 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,90 

УТ-39 
чжд 

2Амурская 
43 * 

20 0,033 0,033 Надземная 1,32 

ТК-30 
БОУ ОО 

СПО "ТЭК" 
75 0,1 0,1 Надземная 15,00 

УТ-28 ТК-31 10 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

4,14 

ТК-69 69/1 70 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,00 

69/1   1 0,1 0,1 Подвальная 0,20 

УТ-1 УТ-2 54 0,359 0,359 Надземная 38,77 

УТ-8 
30Сев.67 
М/Д уз.4 
пр.уч.* 

22 0,05 0,05 Надземная 2,20 

УТ-29 ТК-30 125 0,15 0,15 Надземная 37,50 

ТК-32 ТК-32/1 150 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

45,00 

ТК-32/1 
+" 

Спортивны
й город" 

235 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
38,54 

ТК-67 ТК-68 100 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

30,00 

69/1 
БОУ ДОД 
ГЦДЮТТ 

20 0,05 0,05 Подвальная 2,00 

  
Эталон 

ООО+АБК  
79 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

15,80 

УТ-71   76 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,20 

УТ-72 
БУЗ ОО 
"КВД" 

62 0,082 0,082 Надземная 10,17 

УТ-72 ТК-73 50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-73 
БОУ СПО 

"ОКТЭ и С"  
34 0,069 0,069 

Подземная 
канальная 

4,69 

ТК-73 ТК-73/1 37 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

11,10 

ТК-73/1 

Дирекция 
РЖД, 

Общежити
е 

18 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,60 

УТ-77 ТК-78 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-78 Склад 10,27 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,42 
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ТК-78/2 
Гараж, 

сторожка 
54 0,05 0,05 

Подземная 
канальная 

5,40 

ТК-78/2 Столовая 10 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

3,00 

ТК-73/1 УТ-74 48 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

14,40 

УТ-74 
Дирекция 

РЖД, 
Уч.корпус 

70 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,00 

УТ-74 УТ-77 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-74/2 
Мастерски
е эл.цеха 

5 0,05 0,05 Надземная 0,50 

УТ-102/1   20,58 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,12 

УТ-102/1   24,01 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

4,80 

ТК-78 АБК 80 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

16,00 

УТ-77 УТ-77/2 125 0,069 0,069 Надземная 17,25 

УТ-70/2/1 ТК-70/3 74 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,20 

ТК-70/3 УТ-70/4 14,5 0,15 0,15 Надземная 4,35 

УТ-70/4 УТ-71 30 0,15 0,15 Надземная 9,00 

УТ-70/4 УТ-72 25 0,15 0,15 Надземная 7,50 

ТК-70/3 

+ 
Спортзал, 

"АБК", 
Офисы 

48,2 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,90 

ТК-74/2   1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
0,30 

ТК-78 ТК-78/2 60 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

18,00 

УТ-74 ТК-74/2 24 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,20 

УТ-80 УТ-93 5 0,259 0,259 Надземная 2,59 

УТ-93 УТ-93/1 15 0,1 0,1 Надземная 3,00 

УТ-93/1 
ФБУ 

"Омский 
ЦСМ"  

50 0,082 0,082 Надземная 8,20 

УТ-93/1 
24Сев.117

а  
гар.ОЦСМ 

1 0,05 0,05 Подвальная 0,10 

УТ-93 Суж. 195 0,259 0,259 Надземная 101,01 

УТ-96 ТК 28 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

8,40 

ТК УТ-96/1 19,75 0,1 0,1 Подвальная 3,95 

УТ-96 УТ-97 88 0,309 0,309 Надземная 54,38 
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УТ-97 УТ-97/1 12,53 0,15 0,15 Подвальная 3,76 

УТ-95/1 ТК-101 85 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
25,50 

ТК-101 ТК-103 50 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

10,00 

ТК-103 

Ввод 2, 
КОУ 

"Детский 
дом № 10" 

30 0,082 0,082 Надземная 4,92 

ТК-103 

Ввод 1, 
КОУ 

"Детский 
дом № 10" 

60 0,1 0,1 Надземная 12,00 

ТК-101 ТК-102 43,72 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

18,10 

ТК-102 
24Сев.172 
гар.+прач. 

Д/д * 
20 0,082 0,082 Надземная 3,28 

УТ-97 ТК-98 80 0,309 0,309 
Подземная 
канальная 

49,44 

УТ-96/4 Ввод 4 26 0,082 0,082 Подвальная 4,26 

ТК-70/2 УТ-70/2/1 47,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,25 

ТК-89 

+ 
Магазины, 

Банк, 
Офисы 

9 0,125 0,125 Надземная 2,25 

Суж. УТ-95/1 240 0,307 0,307 Надземная 147,36 

ТК-66 УТ-79 72 0,307 0,207 Надземная 44,21 

УТ-79 
Школа 
№91 

80 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,00 

УТ-79 УТ-80 80 0,309 0,207 Надземная 49,44 

УТ-80 УТ-82 16,42 0,15 0,15 Надземная 4,93 

УТ-82 
2Совх.164 
Сибдорстр

.* 
20,86 0,1 0,1 Надземная 4,17 

УТ-82 УТ-82/1 18,81 0,15 0,15 Надземная 5,64 

УТ-82/1 
Совх.192а 

* 
37,55 0,027 0,027 Надземная 2,03 

УТ-82/1 УТ-83 17,23 0,15 0,15 Надземная 5,17 

УТ-83 
РемеЗ 
ООО  

50 0,1 0,1 Надземная 10,00 

УТ-79 УТ-80 80 0,207 0,207 Надземная 33,12 

УТ-83 УТ-84 5,4 0,15 0,15 Надземная 1,62 

УТ-84 УТ-85 25,03 0,15 0,15 Надземная 7,51 

УТ-84 Совх.196 * 40,81 0,027 0,027 Надземная 2,20 

ТК-102 УТ-102/1 75,39 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

22,62 

УТ-96/1 ГВС 7,21 0,125 0,125 Подвальная 1,80 
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УТ-96/1 УТ-96/2 22,05 0,1 0,1 Подвальная 4,41 

УТ-96/2 Ввод 1 5,32 0,082 0,082 Подвальная 0,87 

УТ-96/2 УТ-96/3 18,99 0,1 0,1 Подвальная 3,80 

УТ-96/3 Ввод 2 5,7 0,082 0,082 Подвальная 0,93 

УТ-96/3 УТ-96/4 19,37 0,1 0,1 Подвальная 3,87 

УТ-96/4 Ввод 3 5,69 0,082 0,082 Подвальная 0,93 

УТ-97/1 УТ-97/2 24,52 0,15 0,15 Подвальная 7,36 

УТ-97/2 УТ-97/3 31,34 0,1 0,1 Подвальная 6,27 

УТ-97/3 Ввод 1 40,26 0,082 0,082 Подвальная 6,60 

УТ-97/3 Ввод 2 5,21 0,082 0,082 Подвальная 0,85 

УТ-97/2 Ввод 3 6,12 0,082 0,082 Подвальная 1,00 

УТ-97/1 Ввод 4 5,08 0,125 0,125 Подвальная 1,27 

УТ-97/1 УТ-97/4 27,01 0,125 0,125 Подвальная 6,75 

УТ-97/4 Ввод 4 4,95 0,082 0,082 Подвальная 0,81 

УТ-97/4 Ввод 5 25,56 0,082 0,082 Подвальная 4,19 

ТК-70/1 

1-4 
подъезд+в

ет.клин, 
офисы 

8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

ТК-70/1 ТК-70/2 47,9 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
19,83 

ТК-70/2 

5-8 
подъезд+о

фисы, 
"Амирель" 

8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

УТ-83 ТК-89 87 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
36,02 

ТК-89   80 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

16,00 

ТК-66 ТК-70/1 36,7 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
15,19 

ТК-66 УТ-79 72 0,207 0,207 Надземная 29,81 

УТ-95/1 УТ-96 140 0,259 0,259 Надземная 72,52 

УТ-1 УТ-44 43 0,359 0,359 Надземная 30,87 

УТ-55   10 0,1 0,1 Надземная 2,00 

УТ-44 УТ-45 9,38 0,207 0,207 Надземная 3,88 

УТ-51/4 УТ-51/5 100,4 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
41,57 

УТ-51/5 УТ-51/6 15 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,46 

УТ-51/6 
ВОС-

Адм.зд.+пр
ох. 

26 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,26 

УТ-51/6 ВОС-прох. 1 0,02 0,02 Подвальная 0,04 
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* 

УТ-51/5 
Омбытпош

ив ООО  
1 0,15 0,15 Подвальная 0,30 

УТ-51/4 
ВОС-Цех1 

* 
24,4 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

3,37 

УТ-51/1   37 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,07 

УТ-57 УТ-57/1 65 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
16,25 

УТ-57/1 
+ 

Магазины 
1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

УТ-57/1 УТ-57/2 60 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,00 

УТ-57/2   1 0,82 0,82 Надземная 1,64 

УТ-57/2 УТ-57/3 55 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

11,00 

УТ-57/3   1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

ТК-59 УТ-60 100 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

30,00 

УТ-60   80 0,1 0,1 Подвальная 16,00 

УТ-60 ТК-61 35 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

10,50 

ТК-61 ТК-62 60 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,00 

ТК-62 ТК-63 30 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,00 

ТК-63 УТ-63/1 15 0,1 0,1 Подвальная 3,00 

УТ-63/1   1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

ТК-62   60 0,1 0,1 Подвальная 12,00 

ТК-61 ТК-64 90 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

27,00 

ТК-64 УТ-65 30 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,00 

УТ-65   1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

УТ-65   43 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,60 

УТ-57 УТ-58 70 0,359 0,359 Надземная 50,26 

УТ-63/2 
Детская 

библиотек
а 

18 0,05 0,05 Подвальная 1,80 

УТ-65 ТК-65/1 43 0,15 0,15 Надземная 12,90 

ТК-65/1 ТК-67 30 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,00 

ТК-67 
2 очередь+ 

Офисы, 
Магазин 

9,4 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

1,30 

УТ-65 ТК-66 110 0,309 0,207 Надземная 67,98 

ТК-59   30 0,05 0,05 Надземная 3,00 
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УТ-65 УТ-58 110 0,207 0,207 Надземная 45,54 

УТ-44 УТ-55 12 0,359 0,359 Надземная 8,62 

УТ-85 УТ-86 15,39 0,125 0,125 Надземная 3,85 

УТ-86 

КУ ОО 
"Омскоблс
тройзаказч

ик" 

12,69 0,05 0,05 Надземная 1,27 

УТ-86 УТ-87 18,77 0,125 0,125 Надземная 4,69 

УТ-87 УТ-88 9,37 0,125 0,125 Надземная 2,34 

УТ-88 
27Сев.42а 
гар.+подв 

СЭС * 
35,98 0,069 0,069 Надземная 4,97 

УТ-88 

ФБУЗ 
ЦГиЭ 

Омской 
области 

38,68 0,1 0,1 Надземная 7,74 

УТ-87 

СПК 
"Сибцентр

строй" 
ООО 

54,24 0,05 0,05 Надземная 5,42 

УТ-90 
Герцена 

259 * 
70,79 0,027 0,027 Надземная 3,82 

УТ-91/2 Суж.7 43,79 0,1 0,1 Надземная 8,76 

Суж.7 УТ-91/1 23,16 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,32 

УТ-91/2 
Нигл ООО, 

"Строй 
Дом" 

5,5 0,1 0,1 Надземная 1,10 

УТ-90 УТ-91/2 117,17 0,1 0,1 Надземная 23,43 

ТК-64/1 ЦТП-425 14 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

4,20 

УТ-58 УТ-65 110 0,309 0,207 Надземная 67,98 

УТ-51 УТ-51/1 1 0,207 0,207 Надземная 0,41 

УТ-51/1 УТ-52 100 0,1 0,1 Надземная 20,00 

кот.30Севе
рная 

  8 0,359 0,359 Надземная 5,74 

ТК-64 ТК-64/1 1 0,15 0,15 Надземная 0,30 

УТ-55 УТ-57 100 0,359 0,359 Надземная 71,80 

УТ-51 УТ-51/4 102 0,15 0,15 Надземная 30,60 

ТК-64/1 
БДОУ  

"Детский 
сад № 174" 

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

  ЧЖД 9,43 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,51 

  
чжд 2 

Амурская 
29 

9,43 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,51 

ТК-64/1 ТК-64 15 0,15 0,15 Надземная 4,50 

ТК-64   30 0,069 0,069 
Подземная 
канальная 

4,14 
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ТК-64 УТ-57/3 60 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

12,00 

УТ-57/3   1 0,1 0,1 Надземная 0,20 

УТ-57/3 УТ-57/2 55 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

11,00 

УТ-57/2   1 0,82 0,82 Надземная 1,64 

УТ-57/2 + Магазин 40 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

6,48 

ТК-64 УТ-60 110 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

22,00 

УТ-60   80 0,1 0,1 Подвальная 16,00 

УТ-60   100 0,1 0,1 Подвальная 20,00 

ТК-64/1 
БДОУ  

"Детский 
сад № 174"  

30 0,05 0,05 Надземная 3,00 

ТК-65/1 
1 очередь 
+ Д/ш №17 

8 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

1,30 

  
БОУ СПО 

"ОКТЭ и С" 
1 0,15 0,15   0,30 

  
БОУ СПО 

"ОКТЭ и С" 
1       0,00 

  ГВС 45 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

7,29 

    62 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

6,20 

  УТ-90 34 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,80 

  
+ Офисы, 
Магазины 

1       0,00 

ТК-34 
ЧЖД + 

Магазин 
1 0,15 0,15   0,30 

Итого по котельной 4033,38 
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Рисунок 3.16. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 30-я Северная, 65/1 ООО «ТГКом»  
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3.17 Тепловые сети от котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 ООО 

«ТГКом» 

Таблица 3.17 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 ООО 

«ТГКом» 

Наимено
вание 
начала 
участка 

Наименован
ие конца 
участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

  УТ-6/4 270 0,5 0,5 Надземная 270,00 

УТ-6/4 УТ-8 350 0,259 0,259 Надземная 181,30 

  УТ-9 95 0,15 0,15 Надземная 28,50 

ТК-34 
(перем. 

ЭТК-
Омскстро

ймат 

  260 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
52,00 

ТК-34 
(перем. 

ЭТК-
Омскстро

ймат 

  72 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,40 

УТ-9   75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,50 

  

ТК-34 (перем. 
ЭТК-

Омскстройма
т 

57 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,40 

    28 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,60 

  УТ-2 (УТ-2/1) 1244,5 0,357 0,357 Надземная 888,57 

    30 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
1,62 

    120,6 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
30,15 

    43,3 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
10,83 

УТ-13/5   60 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

    10 0,071 0,071 
Подземная 

бесканальная 
1,42 

  +Парикм-я 124 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
20,34 

    35 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,74 

    18,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,85 

  
ОАО 

"ОмскВодокан
ал",ВНС-148 

85 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
8,50 

    23 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,77 
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УТ-10/5 УТ-11/5 200 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
123,60 

УТ-11/5   120 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

УТ-11/5   105 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
26,25 

УТ-11/5 УТ-12/5 230 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
142,14 

УТ-12/5 УТ-13/5 40 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
16,56 

УТ-13/5 
Сибирский 
институт 
бизнеса  

75 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,30 

УТ-12/5 УТ-15/5 150 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
92,70 

    160 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
16,00 

  
"УК 

Жилищник 3" 
ООО  

10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  
Северная 24-

я, 204а 
(гараж) 

20 0,033 0,033 
Подземная 

бесканальная 
1,32 

УТ-13/5 УТ-14/5 70 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
28,98 

УТ-14/5 + Магазин 78 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,79 

УТ-14/5   78 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,60 

УТ-14/5 
+Ростелеком 

ОАО 
43 0,07 0,07 

Подземная 
бесканальная 

6,02 

    120 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

    43 0,07 0,07 
Подземная 

бесканальная 
6,02 

УТ-15/5 +Олимп ООО 114 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
18,70 

    25 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

УТ-99 
УТ-98 

(граница м/д 
котельными) 

156 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
96,41 

УТ-15/5   60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

УТ-15/5 УТ-16/5 100 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
61,80 

УТ-16/5 УТ-99 200 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
123,60 

УТ-16/5   30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

    24 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,94 

  Леко ООО 57 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,35 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

УТ-99 УТ-100 72 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
21,60 
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УТ-100 
+УМВД РФ по 
Омской обл 

30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

УТ-100 
6 отряд ФПС 
по Омской 
области 

25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

    115 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
47,61 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    120 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
36,00 

  ТК-8/5 70 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
21,00 

ТК-8/5 
Северная 24-

я, 210а 
30 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

6,00 

  
+ 

Вестфалика,А
птека 

10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

УТ-9/5 УТ-10/5 345 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
213,21 

    87 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
36,02 

  ТК-2/4а 160 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
48,00 

ТК-2/4а 
ИФНС № 1 
России по 

ЦАО г.Омска 
50 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

6,90 

ТК-2/4а ТК-3/4а 160 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
48,00 

ТК-3/4а 
+Рынок 

"Северный" 
20 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

3,28 

ТК-3/4а   45 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
13,50 

  + ИП Кяго 20 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,28 

    63 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,90 

  
+ Комп. зал, 

Магазин 
18 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

2,95 

    95 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
28,50 

УТ-6/5   111 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
57,50 

    89 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
46,10 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  
Северная 24-

я, 216 
116 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

23,20 

Северная 
24-я, 216 

Школа №23  18,7 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,74 

Северная 
24-я, 216 

ДЮСШ №1 40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

УТ-6/5 УТ-7/5 535 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
330,63 
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УТ-7/5 УТ-9/5 81 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
50,06 

УТ-7/5   8 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,10 

УТ-9/5   12 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    95 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
23,75 

    6 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
0,83 

  
Тандер ЗАО, 

Аптека  
28 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,80 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    30 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
7,50 

    120 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

    60 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,84 

УТ-10/5   25 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

  
+Омега-Дент 

ООО 
10 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

1,64 

    83 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,60 

  
Детский сад 

№ 325 
106 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

10,60 

    37 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,40 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    95 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
15,58 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-42 
Детский сад 

№6 + 
библиотека 

30 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,92 

ТК-42 УТ-43 61,6 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,48 

УТ-43   56 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,18 

УТ-43 Магазин 39 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,70 

УТ-43   75 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,30 

ТК-42 ТК-41 50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-41 ТК-40 70 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
21,00 

ТК-40 ТК-38 50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 
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ТК-38 ТК-37/1 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-37/1 ТК-37 175 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
52,50 

ТК-41 
Амурская 7-я, 

49 
24 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,40 

ТК-40 
Амурская 6-я, 

55 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

ТК-40   50 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-38 ТК-39 23,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,35 

ТК-39   10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-39   34,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,45 

ТК-37/1   21,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,15 

ТК-3/4   112 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
33,60 

ТК-3/4   1       0,00 

    47 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,71 

ТК-3/4   40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

  ТК-2/4 80 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

ТК-7/4 
(ТК-8/4) 

ТК-5/4 40 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
20,72 

ТК-7/4 
(ТК-8/4) 

  58 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
17,40 

ТК-9/4 
ТК-7/4 (ТК-

8/4) 
70 0,259 0,259 

Подземная 
бесканальная 

36,26 

ТК-9/4   85 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
21,25 

  ТК-9/4 100 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
51,80 

ТК-11/4   60 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
31,08 

ТК-11/4   14 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,40 

ТК-11/4   41 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

ТК-11/4   120 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
19,68 

ТК-12/4 ТК-11/4 80 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
41,44 

  ТК-12/4 90 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
46,62 

  
Северная 30-

я, 136 
56,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

5,65 

  
Северная 30-

я, 134 
75 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

7,50 

  Лидер ООО 13,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,35 

    40 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,52 
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УМВД России, 

АБК 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

  
УМВД России, 

Гараж 
20 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

  
Детский сад 

№ 313  
35 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

3,50 

  
+ Автошкола, 

Офис 
65 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

13,00 

    18 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

  ТК-3/5 100 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
16,40 

ТК-3/5 
Амурская 21-

я, 6 
34,5 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

5,66 

  
+Детский клуб  

"Спартак" 
55 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

9,02 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-2/4 + Магазин 30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-2/4 ТК-3/4 60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-3/4 
Средняя 

школа №14 
100 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

20,00 

    13,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,21 

    56,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,27 

  + Магазин 53 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,69 

  + Магазин 39,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,48 

  
Северная 27-

я, 119б 
50 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

8,20 

ТК-6/4 
+ЦСиЭ "Омск-

Тест" 
269 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

53,80 

ТК-12/4   7,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,23 

  
Северная 30-

я, 142 
15,6 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,56 

    28 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  
Северная 30-

я, 138 
42 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

4,20 

Северная 
30-я, 121 
(школа-

инт) 

Школа-
интернат № 
14 (гараж) 

130 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
13,00 

ТК-7/4 
(ТК-8/4) 

  25 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,50 

  ТК-6/4 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

    105 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
17,22 
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+ Кафе, 
Магазин 

43 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,05 

ТК-5/4   15 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

Северная 
27-я, 
119б 

ФГУП 
Госземкадаст
рсъемка, Гара 

13,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,21 

Северная 
27-я, 
119б 

ФГУП 
Госземкадаст
рсъемка, АБК 

61,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
10,09 

Северная 
27-я, 
119б 

ФГУП 
Госземкадаст

рсъемка, 
Скла 

48 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,87 

  ТК-14/4 150 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
45,00 

ТК-14/4 
Северная 33-

я, 122 
135 0,15 0,15 

Подземная 
бесканальная 

40,50 

ТК-14/4   78,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,87 

  
+Спортивный 

клуб,УВД 
5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

  ТК-4/4а 165 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
49,50 

ТК-4/4а 
Северная 27-

я, 90 
(теплица) 

8 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,80 

ТК-4/4а 
Средняя 

школа №17 
115 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

18,86 

ТК-4/4а   78 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
23,40 

    58 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,60 

    45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

    53 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
7,31 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

ТК-6/4   70 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,00 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

  
Северная 27-

я, 117 
80 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

13,12 

Северная 
27-я, 117 

Филиал 
"Омский" 

ОАО "ОТП 
Банк" 

1 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,10 

Северная 
27-я, 117 

  30,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,05 

Северная 
30-я, 121 
(школа-

Школа-
интернат № 

14 
12 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,40 
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инт) 

ТК-15/4   100 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
61,80 

ТК-16/4 ТК-15/4 5 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
3,09 

ТК-16/4 ТК-42 167 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
50,10 

ТК-15/4   97,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
19,50 

ТК-17/4   75 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
46,35 

ТК-17/4 
Северная 30-
я, 121 (школа-

инт) 
30 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

6,00 

  
Северная 36-

я, 11 
220 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

22,00 

УТ-2 (УТ-
2/1) 

  250 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
154,50 

УТ-2 (УТ-
2/1) 

УТ-1 (УТ-1/1) 220 0,357 0,357 
Подземная 

бесканальная 
157,08 

ТК-17/4-4   41 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
25,34 

УТ-1 (УТ-
1/1) 

  15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

УТ-1 (УТ-
1/1) 

  301,5 0,357 0,357 
Подземная 

бесканальная 
215,27 

УТ-1 (УТ-
1/1) 

  112,5 0,357 0,357 
Подземная 

бесканальная 
80,33 

ТК-17/4-4   230 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
142,14 

УТ-2 (УТ-
2/1) 

УТ-2/2 95 0,207 0,207 Надземная 39,33 

УТ-3 
Школа-

интернат № 
7,"Исток" 

110 0,1 0,1 Надземная 22,00 

УТ-3 УТ-4 50 0,207 0,207 Надземная 20,70 

  
ОАО ОПЗ 

им.Козицкого, 
Корпус 3 

22,5 0,1 0,1 Надземная 4,50 

  
ОАО ОПЗ 

им.Козицкого  
120 0,1 0,1 Надземная 24,00 

УТ-4 
МП г. Омска 

Тепловая 
компания 

14 0,1 0,1 Надземная 2,80 

УТ-2/2 УТ-2/3 30 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
12,42 

УТ-2/3   96,5 0,1 0,1 Надземная 19,30 

УТ-4 УТ-7 150 0,207 0,207 Надземная 62,10 

УТ-7 
ИП Блинов 

А.М. 
29 0,082 0,082 Надземная 4,76 

Северная 
33-я, 122 

Кондитер 
ООО, ИП 
Новиков  

45 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
7,38 

Северная 
33-я, 122 

  69 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,80 
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УТ-2/3 УТ-3 200 0,207 0,207 Надземная 82,80 

УТ-2/2 
Северная 33-
я, 95 (корпус 

30) 
200 0,1 0,1 Надземная 40,00 

Котельна
я 22 

Партсъез
да, 97 

  100 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
103,00 

УТ-6 УТ-7 108 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
55,94 

УТ-7 УТ-8 40 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
20,72 

УТ-8 УТ-9 110 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
56,98 

УТ-9   181 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
74,93 

УТ-5 (ТК-
2) 

УТ-6 77 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
47,59 

УТ-5 (ТК-
2) 

  50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

    1       0,00 

УТ-8   18 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
7,45 

    26 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
10,76 

  
ИП Ударцева 

Н.В. 
55 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

7,59 

    60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

    95 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
28,50 

    41 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,20 

    147 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
44,10 

    57 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
7,87 

УТ-7   59 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
30,56 

  УТ-11 640 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
331,52 

  
Обобщенный 
потребитель 

98 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
29,40 

  
Обобщенный 
потребитель 

20 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,76 

    141 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
42,30 

    62 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,60 

    13 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,60 

Успешна
я,51 

Рассвет-2000 
ООО 

35 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,74 

Успешна
я,51 

Рассвет-2000 
ООО 

76,1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,83 

    6 0,15 0,15 Подземная 1,80 
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бесканальная 

  
Обобщенный 
потребитель 

15 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

    37 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,10 

    30 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,92 

    12,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,05 

УТ-5 (ТК-
2) 

  125 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
37,50 

УТ-2/2 УТ-3 660 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
926,64 

УТ-4   162 0,357 0,357 
Подземная 

бесканальная 
115,67 

    46 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
11,50 

    98 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
79,97 

УТ-3/1   36 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
37,08 

  УТ-4 117 0,357 0,357 
Подземная 

бесканальная 
83,54 

УТ-4   30 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
12,42 

    90 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
27,00 

УТ-3/1   300 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
421,20 

УТ-3 УТ-3/1 50 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
70,20 

УТ-3   270 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
81,00 

  УТ-5 (ТК-2) 78 0,357 0,357 
Подземная 

бесканальная 
55,69 

    17,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,44 

  
2-я 

Разъездная 
2б 

184 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
46,00 

    225 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
139,05 

    35 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,50 

    135 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
27,00 

    180 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
45,00 

    195 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
80,73 

    78 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
23,40 

    78 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
10,76 

    75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,50 
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ТК-6/7 
ФГУП Почта 

России 
35 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

5,74 

ТК-6/7 Алтайская, 48 120 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
62,16 

Алтайска
я, 48 

  12 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

Алтайска
я, 48 

ОАО 
"ОмскВодокан
ал", ВНС-196 

12 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

ТК-12/6   58 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
14,50 

ТК-12/6   150 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
37,50 

  ТК-1/6 105 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
54,39 

ТК-1/6 ТК-2/6 80 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
11,04 

ТК-1/6 ТК-2/6 250 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
154,50 

ТК-2/6 
Алтайская, 

44, 46 
65 0,125 0,125 

Подземная 
бесканальная 

16,25 

ТК-2/6   110 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
89,76 

    22 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,40 

    50 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
30,90 

    60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

    75 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
46,35 

  
22 

Партсъезда, 
94 + дома 

124 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
37,20 

    123 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
76,01 

  ТК-6/7 120 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
62,16 

ТК-2/6 
Детский сад 

№ 305 
20 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

ТК-2/6   64,5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,90 

Алтайска
я, 44, 46 

  23 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
5,75 

Алтайска
я, 44, 46 

  55 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
13,75 

22 
Партсъез
да, 94 + 

дома 

22 
Партсъезда, 

94 
90 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

18,00 

22 
Партсъез
да, 94 + 

дома 

  37 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,07 

22 
Партсъез
да, 94 + 

дома 

  10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 
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ТК-10 ТК-11 180 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
252,72 

ТК-11 ТК-11а 22 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,60 

ТК-8 
Обобщенный 
потребитель 

10 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
6,18 

ТК-8   335 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
100,50 

ТК-8е 
Обобщенный 
потребитель 

10 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-8е ТК-8г 105 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
31,50 

ТК-8г 
Обобщенный 
потребитель 

10 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-8г   104 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
31,20 

  
Омская 

гуманитарная 
академия 

12 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

ТК-8е 
Челюскинцев 
4-я,2а (Спорт 

пав) 
200 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

40,00 

ТК-11   25 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,45 

ТК-11а Школа №30 100 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
20,00 

ТК-11а 
22 

Партсъезда, 
17 

91 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
9,10 

ТК-9   45 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
27,81 

  
Гимназия 

№159 
115 0,15 0,15 

Подземная 
бесканальная 

34,50 

  ТК-8 75 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
46,35 

    66 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
27,32 

ТК-9а   31 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,08 

ТК-9а   21 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,44 

ТК-9б   20 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,28 

ТК-9б   24 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,94 

ТК-9   28 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

ТК-9   35 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,74 

ТК-9 ТК-10 279 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
391,72 

ТК-10 ТК-10а 85 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
25,50 

ТК-9 ТК-9б 100 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
103,00 

ТК-9б ТК-9а 90 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
92,70 
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ТК-9а ТК-1/2 75 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
77,25 

ТК-10   58 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,60 

ТК-10а +Резерв ООО  47 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,70 

ТК-10а ТК-10б 84 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
16,80 

ТК-10б + Аптека 62 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
10,17 

ТК-10б ТК-10в 78 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,60 

ТК-10в 
+СДЮСШОР 

№7,ИП 
Меклиш 

117 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
23,40 

ТК-3/2а 
ФКГУ УВО 

УМВД РФ по 
Омской Обл 

36 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,90 

    450 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
135,00 

ТК-40/1 Общежитие 48,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,70 

ТК-11 ТК-11б 85 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
119,34 

ТК-11б ТК-12 53 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
74,41 

ТК-11б   500 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
207,00 

    450 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
135,00 

ТК-12 ТК-1/1 60 0,51 0,51 
Подземная 

бесканальная 
61,20 

ТК-1/1   32 0,51 0,51 
Подземная 

бесканальная 
32,64 

  ТК-2/1 45 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
36,72 

ТК-2/1 ТК-3/1 90 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
73,44 

ТК-16/1 ТК-17/1 60 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
24,84 

ТК-16/1   1 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
0,41 

ТК-13/1 ТК-16/1 40 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
16,56 

ТК-4/1 ТК-13/1 35 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
14,49 

ТК-13/1 + Автошкола 30 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,14 

ТК-4/1   15 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,07 

ТК-3/1 ТК-4/1 60 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
24,84 

ТК-11б 
Челюскинцев 

3-я, 96 
51,5 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

5,15 

ТК-1/1 ТК-15/1 45 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

ТК-15/1   15 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,07 
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ТК-15/1   28 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,86 

ТК-1/1   130 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
21,32 

ТК-1/1 ТК-7/1 56 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,20 

ТК-2/1 
Детский сад 

№240 
60 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

6,00 

ТК-4/1   14 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

  + Магазин 27 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,73 

ТК-4/1 ТК-9/1 50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

ТК-3/1 ТК-4/1 75 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
61,20 

ТК-17/1   62 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,20 

ТК-17/1   27 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
11,18 

ТК-17/1 ТК-18/1 132 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
54,65 

ТК-18/1 
+ Ростелеком 

ОАО 
46 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

7,54 

ТК-18/1   53 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
7,31 

  + Магазин 13 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,30 

  
Авангардная, 

8 
50 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

5,00 

ТК-40/1   112 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
11,20 

ТК-33   32 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,20 

ТК-33 ТК-35/1 42 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,40 

ТК-35/1   30 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-35/1 +УК ЖХ ООО 36 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,60 

ТК-35/1   39,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,95 

ТК-34/1   18 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТК-36 ТК-37 32 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,42 

ТК-37   23,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,35 

ТК-37 ТК-38/1 10 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,38 

ТК-38/1   26,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,65 

ТК-38/1 ТК-39 30 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
4,14 

ТК-39   22,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,25 

ТК-39   16 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,60 
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ТК-39 
Челюскинцев 
2-я, 104, 108 

74 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
7,40 

Челюскин
цев 2-я, 
104, 108 

  10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

Челюскин
цев 2-я, 
104, 108 

Челюскинцев 
2-я, 104 

59 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,90 

ТК-3/1 
+ТермоПолис 

ООО 
24 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

4,80 

ТК-13   10 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
6,18 

ТК-1/3   48 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,40 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

    87 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
21,75 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

    102 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
20,40 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

    55 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,00 

    60 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

ТК-1/3 ТК-1/3а 70 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
36,26 

ТК-1/3а   20 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,28 

ТК-1/3а ТК-10/3 130 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
67,34 

ТК-10/3 ТК-2/3 75 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
38,85 

ТК-2/3 
Детский сад 

№266 
80 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

16,00 

ТК-1/3 ТК-4/3 70 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
43,26 

ТК-4/3 
Средняя 

школа №16 
74 0,15 0,15 

Подземная 
бесканальная 

22,20 

ТК-4/3   92 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
18,40 

ТК-4/3 ТК-5/3 55 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
33,99 

ТК-5/3   51 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,36 

ТК-5/3 ТК-6/3 60 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
37,08 

ТК-7/1   13 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,30 

ТК-7/1   65 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,00 

ТК-3/1 ТК-8/1 110 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
33,00 

ТК-8/1   110 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
22,00 
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ТК-8/1   104 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
20,80 

  
БУЗ ОО "ГП 

№ 8"  
17 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

2,79 

  + Магазин 139 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
22,80 

ТК-9/1 ТК-9/1-1 40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

ТК-9/1-1 +Парикм-я 45,5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
6,28 

ТК-12 ТК-13 220 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
135,96 

ТК-13 ТК-1/3 160 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
98,88 

    60 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,84 

  
+ООО "СДС - 

Ангара - 1" 
25 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,10 

  УТ-5/5 110 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
67,98 

ТК-6/3 
+ Магазин, 

Аптека 
25 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,10 

ТК-6/3 ТК-7/3 70 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
43,26 

ТК-7/3   11 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,20 

ТК-7/3 ТК-8/3 35 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
21,63 

ТК-8/3   65 0,071 0,071 
Подземная 

бесканальная 
9,23 

ТК-8/3   25 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

ТК-8/3 ТК-9/3 50 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
30,90 

ТК-9/3 
+ Парикм-я, 

Магазин 
45 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

7,38 

ТК-9/3 ТК-1/4 75 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
46,35 

ТК-1/4   30 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
9,00 

ТК-1/4   60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

    5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,82 

    60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

    5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,82 

ТК-1/4 ТК-1/4а 152 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
62,93 

ТК-1/4а   49 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,80 

ТК-1/4а   60 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
24,84 

    86 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
35,60 

    5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 
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    84 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
34,78 

  + Ломбард 5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    84 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
34,78 

    5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  +Офис 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    62 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
25,67 

  
+Хлебодар, 

Аптека 
5 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

ТК-5/4 ТК-1/4 320 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
165,76 

ТК-9/1 +ИП Зотин 50 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,20 

ТК-9/1-1 ИП Штукерт 40 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,52 

ТК-5/1 ТК-6/1 150 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
122,40 

ТК-6/1   55 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
44,88 

УТ-5/5   22,4 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,67 

УТ-5/5   115 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
23,00 

  +Офис 68 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
11,15 

  
Железобетон 

ООО, ИП 
Первых  

25 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

  
Детский сад 

№ 270  
22 0,071 0,071 

Подземная 
бесканальная 

3,12 

  
Детский сад 

№ 270 
(овощехран) 

15 0,021 0,021 
Подземная 

бесканальная 
0,63 

ТК-9/3   69 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,90 

  
ИП Штукерт 

(Кафе) 
29 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

4,00 

  
БУ Центр 

соц.услуг+ФР 
ТОС ЦАО 

23 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,30 

  
+ Аптека, 
Магазин 

10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

    83 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
17,93 

  +Магазин 13,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,70 

    50 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

УТ-5/5 УТ-5/5-1 60 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
37,08 

УТ-5/5-1 УТ-6/5 75,7 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
46,78 
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УТ-5/5-1   25,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,10 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  
+Детский клуб 

"Алмаз" 
120 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

19,68 

ТК-2/3   26 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
6,50 

ТК-2/3 + Магазины 182 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
29,85 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

    87 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
14,27 

  + Магазин 10 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,38 

  + Магазины 70 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
9,66 

  
Амурская 21-

я, 6а к1 
60 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

6,00 

ТК-3/3   70 0,108 0,108 
Подземная 

бесканальная 
15,12 

    65 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,00 

    90 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

  + Магазин 15,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,10 

  
Омский 

лекарь ООО+ 
Оша 

80 0,04 0,04 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

  + Аптека 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  +ИП Бартова 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

    65 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,00 

    20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

  
+ 

Стройподряд 
ООО,рынок  

40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

  ИП Терентьев 91 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
9,10 

УТ-8/2 УТ-8/3 80 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

УТ-8/2   120 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

ТК-4/2 ТК-5/2 55 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
33,99 

ТК-5/2   60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

ТК-4/2   24 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,31 

ТК-5/2   95 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
19,00 

    5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,82 
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    151 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
24,76 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

  
МП г.Омска 

"Пассажирско
е предп 

16 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,60 

    74 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,20 

  
+БУ г.Омска 

"ОМБ" 
10 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

1,64 

    48 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,40 

    20 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,28 

    59 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
17,70 

  
+Поликлиника

, Магазин 
30 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,92 

ТК-3/3 ТК-3/4 60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

ТК-2/3 ТК-3/3 175 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
72,45 

ТК-3/3   50 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,20 

  
ИП 

Загородных, 
ИП Савельев 

17 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,70 

  +Парикм-я 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

    95 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
23,75 

  + Ломбард 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

    70 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
17,50 

  + Аптека 22 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,40 

    56 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,20 

ТК-3/2б 
НПО Мир 

ООО  
63,5 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

10,41 

ТК-3/2б 
Автокруиз 

ООО  
23 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,30 

  
БУЗ ОО "ДГБ 

№ 4"  
56 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

11,20 

    33 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,41 

  ИП Тычинская 54 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,40 

    130 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
21,32 

    28 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,60 

  УТ-17/2 59 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
17,70 

УТ-17/2 ТК-16/2 276 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
82,80 
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УТ-17/2   92 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
27,60 

ТК-9-1 ТК-9 100 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
20,00 

  
Колледж 

(ПТУ-
57),уч.корпус 

50 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,20 

    153 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
15,30 

  
ИП 

Агальцова, 
ИНКОС ООО 

24 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,40 

  ИП Кампф 5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-9-1   19 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
4,75 

    63 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,60 

  + Магазин 38 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,23 

  +Офис 16,5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,28 

  
+УК 

"Центржилсер
вис" ООО 

29 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,76 

ТК-16/2   16,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,71 

  
Амурская 21-

я, 19/1 
19 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

3,12 

  
Колледж 
(ПТУ-57) 

99 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
16,24 

ТК-16/2 
МУПЭП 

"Омскэлектро
" 

53,8 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,76 

  

Колледж 
(ПТУ-

57),общежити
е 

24 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,94 

  

Шк-инт. 
№19,ДШИ № 
7,СДЮСШОР 

№8 

125 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
31,25 

ТК-15/2   45 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
13,50 

ТК-8 УТ-8/1 70 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
28,98 

    170 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
51,00 

УТ-17/2 
Средняя 

школа №15 
25 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,10 

  ТК-15/2 10 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

ТК-15/2 

БОУ 
ДОД+СДЮС
ШОР №30, 

Мурзов 

20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-9   95 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
19,00 
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УТ-7 ТК-8 300 0,207 0,207 Надземная 124,20 

ТК-8 ТК-9-1 125 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
37,50 

УТ-8/3   60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

    140 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
22,96 

ТК-16/2   95 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
19,00 

  ТК-9 60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

    39,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,90 

  
УМВД России, 

АБК 
42 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

8,40 

УТ-8/1 УТ-8/2 150 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
62,10 

УТ-8/1 
ИП 

Нестеренко 
21 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

2,90 

  

Колледж 
(ПТУ-

57),общежити
е 

10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

УТ-6/2   250 0,5 0,5 Надземная 250,00 

    280 0,5 0,5 Надземная 280,00 

УТ-6/2   156 0,15 0,15 Надземная 46,80 

    70 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,00 

    442 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
132,60 

УТ-6/5 
УТ-6/7 (УТ-

6/7-1) 
940 0,15 0,15 

Подземная 
бесканальная 

282,00 

    65 0,082 0,082 Надземная 10,66 

    149 0,082 0,082 Надземная 24,44 

    428 0,1 0,1 Надземная 85,60 

УТ-6_нов УТ-6 455 0,515 0,515 Надземная 468,65 

ТК-18/2 ТК-17/2 89 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
55,00 

ТК-18/2   25 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

ТК-18/2   31 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,08 

ТК-19/2 ТК-18/2 106 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
54,91 

ТК-19/2   85 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
13,94 

ТК-19/2 +Склад 109 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
15,04 

ТК-20/2 ТК-19/2 59 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
30,56 

ТК-20/2   50 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,20 
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ТК-21/2 ТК-20/2 60 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
31,08 

ТК-21/2   50 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,20 

ТК-21/2 + Аптека 75 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
12,30 

ТК-21/2   65 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
33,67 

УТ-7 ТК-21/2 402 0,357 0,357 
Подземная 

бесканальная 
287,03 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

    40 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,56 

    35 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
7,00 

    98 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
24,50 

    48 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,40 

    50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

    49 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
14,70 

    40 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,56 

    40 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,56 

    150 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
45,00 

  
+Астра- Хлеб 

ООО  
35 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

5,74 

    178 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
29,19 

    90 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
12,42 

    40 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,56 

    40 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,56 

    140 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
57,96 

    85 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
13,94 

ТК-22/2   125 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
20,50 

ТК-22/2   38,6 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,58 

  
+ УК 

Жилищник-2 
10 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

2,00 

  +УВД 148,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
29,70 

  ИП Усов 84 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
8,40 

  
Амурская 21-

я, 69 
25 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

2,50 

    44 0,408 0,408 Надземная 35,90 
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УТ-7   360 0,515 0,515 Надземная 370,80 

  
МОУ ДОД 
Амурский 

20 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,76 

  ТК-22/2 215 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
89,01 

    6 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
0,98 

ТК-17/2   75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,50 

    39 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
11,70 

    10 0,071 0,071 
Подземная 

бесканальная 
1,42 

    220 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
308,88 

    220 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
308,88 

    98 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
137,59 

    34 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
47,74 

    310 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
128,34 

  ТК-9 400,3 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
562,02 

    14 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,80 

    75 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

    41 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,20 

    120,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
36,15 

    100 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

  Веахаус ООО  42 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,40 

  
ИП Альжанов 

+ ИП 
Нерсисян 

248 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
40,67 

ТК-6/1 ТК-21/1 120 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
49,68 

ТК-21/1   60 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-20/1 ТК-21/1 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-19/1 ТК-20/1 80 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

ТК-21/1 ТК-22/1 200 0,25 0,25 
Подземная 

бесканальная 
100,00 

ТК-22/1 ТК-23/1 120 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
36,00 

    19 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
9,84 

  +Офис 19 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,12 
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  ТК-4/5 81 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
33,53 

ТК-4/5 +Магазин 53 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,69 

ТК-4/5 ТК-3/5 125 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
51,75 

ТК-3/5 
+ УК ЖХ, 
Сбербанк 

40 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
8,00 

ТК-3/5   66 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
19,80 

    7 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,15 

  ТК-2/5 114 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
34,20 

ТК-2/5 
+ Север-

транс ООО 
20 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

3,28 

  
+Сбербанк 

России ОАО  
14 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

1,93 

ТК-4/1 ТК-5/1 60 0,408 0,408 
Подземная 

бесканальная 
48,96 

ТК-5/1 ТК-10/1 54 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
16,20 

ТК-10/1 
+ Кафе, 
Магазин 

11 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,80 

ТК-10/1 ТК-11/1 26 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,20 

ТК-11/1 
+Почта, 

Парикм-я 
25 0,069 0,069 

Подземная 
бесканальная 

3,45 

ТК-11/1 
+Центр 

соц.выплат, 
Рябинушка  

40 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
5,52 

ТК-18/1 ТК-19/1 40 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
16,56 

ТК-19/1   50 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
8,20 

ТК-19/1   21 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,44 

ТК-20/1 
БУЗ ОО "ГБ 

№ 8" 
80 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

13,12 

ТК-20/1   70 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
11,48 

ТК-20/1   26 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,20 

  
+ГУ УПФ РФ в 
ЦАО г.Омска  

17 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,70 

    45 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,50 

  
БОУ ДОД 
"ДХШ №5" 

11 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,10 

  
БОУ ДОД 
"ДХШ №5" 

(мастерская) 
40 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

4,00 

ТК-22/1   65,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
6,55 

ТК-22/1   58,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
9,59 

    35 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,50 
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    15 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,50 

    39,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,95 

    48,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,85 

    33,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,35 

ТК-22/1 ТК-25/1 30 0,2 0,2 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-25/1 ТК-27/1 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-27/1   39 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,40 

ТК-27/1   20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-25/1 ТК-29/1 20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-29/1 ТК-30/1 60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

ТК-30/1 ТК-31 35 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,74 

ТК-31   23 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,30 

ТК-31   23 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,30 

ТК-30/1 ТК-32/1 40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

ТК-32/1 Сурикова, 22 10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

ТК-32/1 ТК-40/1 173 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
34,60 

ТК-32/1   10 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,38 

ТК-32/1 ТК-33 26 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
7,80 

ТК-33 ТК-34/1 20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-34/1 ТК-36 20 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-36   25 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,50 

    20,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,05 

    42 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,20 

    40 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,00 

ТК-29/1   38,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,31 

    21,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,53 

    16 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
2,62 

ТК-25/1 +Офис 10 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

3,00 

УТ-6   150 0,259 0,259 Надземная 77,70 
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ИП 

Александров 
+ 19 ГСК 

20 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  Гараж 250 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
25,00 

УТ-6 УТ-7 150 0,515 0,515 Надземная 154,50 

    620 0,259 0,259 Надземная 321,16 

УТ-6/1-1   320 0,15 0,15 Надземная 96,00 

    81 0,1 0,1 Надземная 16,20 

    170 0,1 0,1 Надземная 34,00 

УТ-
6_нов_1 

  1,1 0,5 0,5 Надземная 1,10 

Котельна
я 22 

Партсъез
да, 97 

УТ-6_нов 2000 0,7 0,7 Надземная 2800,00 

УТ-6/4 УТ-6/5 120 0,3 0,3 Надземная 72,00 

УТ-6/5   195 0,1 0,1 Надземная 39,00 

УТ-8   236 0,1 0,1 Надземная 47,20 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

  + Магазин 103 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
16,89 

УТ-6/5 
2015_127,134,
137,141,143 

200 0,3 0,3 Надземная 120,00 

  УТ-11/2 300 0,515 0,515 Надземная 309,00 

УТ-11/2 ВОА ООООО  100 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
10,00 

  ТК-10/2 67 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
41,41 

    90 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
22,50 

ТК-10/2   10 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,38 

ТК-10/2   12 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
7,42 

ТК-12/2 ТК-13/2 90 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
27,00 

ТК-13/2 Тригон ООО  60 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,28 

ТК-13/2   50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

  ИП Фрик 21,5 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
3,53 

  ИП Лакман 40 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
6,56 

  
22 

Партсъезда,5
1г (цех) 

26,7 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,38 

ТК-1/2 ТК-23/2 150 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
92,70 
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ТК-23/2   95 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
58,71 

    56 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
34,61 

    70 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
43,26 

    60 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
37,08 

ТК-23/2   12 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,97 

    25 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

    25 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

  
+БУ г.Омска 

"ОМБ" 
25 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

4,10 

  ТК-9/2 48 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,60 

ТК-9/2   25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-9/2   145 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
43,50 

  + Магазин 15 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
3,00 

    5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,50 

ТК-10/2 ТК-17/2 155 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
95,79 

ТК-17/2 ТК-17/2а 108,5 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
32,55 

ТК-17/2а   51 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
10,20 

ТК-17/2а   173,2 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
34,64 

    58 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,60 

ТК-1/2 
Багратиона 

21/1 
10 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

1,00 

ТК-1/2   70 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
43,26 

    60 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,00 

  ТК-2/2 10 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
6,18 

ТК-2/2 
+ИП 

Овсянников, 
Прогресс 

76 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
10,49 

ТК-2/2 ТК-26/2 30 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
18,54 

ТК-26/2   68 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,60 

ТК-26/2 
+Ветеринарна
я лечебница 

32 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
5,25 

ТК-26/2 ТК-3/2 80 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
49,44 

ТК-3/2 
+Ростелеком 

ОАО  
40 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

8,00 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

 52401.ОМ-ПСТ.001.002  373 

 

ТК-3/2   25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

ТК-3/2   40 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
24,72 

    54 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
33,37 

    25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

  +Ломбард 25 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
5,00 

    75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,50 

    40 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

    25 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
15,45 

    35 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,50 

  +Парикм-я 10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

    5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  ТК-7/2 45 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
13,50 

ТК-7/2 
Детский сад 

№ 150  
50 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

10,00 

ТК-7/2 ТК-8/2 150 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
45,00 

  ТК-4/2 35 0,309 0,309 
Подземная 

бесканальная 
21,63 

    10 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
2,00 

  ТК-2/3 65 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
13,00 

ТК-2/3   23 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,17 

ТК-2/3   112 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
22,40 

  ТК-3/2а 100 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
20,00 

ТК-3/2а ТК-3/2б 137 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
22,47 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

  
Сбербанк 

России 
60 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

6,00 

    48 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
9,60 

    25 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
4,10 

    75 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
22,50 

    10 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
1,64 

ТК-8/2 
+БУ ДОД 

"СДЮСШОР 
№30" 

30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 
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ТК-8/2 Лицей № 29  64 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,80 

ТК-17/2 
БОУ "НШДС 

№301" 
46 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

9,20 

ТК-9/2 2015_142 140 0,08 0,08 
Подземная 
канальная 

22,40 

ТПНС-
101 

УТ-6/1-1 150 0,7 0,7 Надземная 210,00 

УТ-6/1-1 УТ-6/2 130 0,5 0,5 Надземная 130,00 

  
ГОУ Омской 

области 
ОСОШЗТ 

20 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

    70 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
9,66 

    10 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
1,38 

    61 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
8,42 

  ТПНС-101 1 0,5 0,5 
Подземная 
канальная 

1,00 

УТ-6/1-1 
2015_126, 
2020_215, 
2025_312 

1000 0,5 0,5 Надземная 1000,00 

УТ-6/7 
(УТ-6/7-1) 

Дирекция -
Сиб ж.д. ОАО 

"РЖД" 
150 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

15,00 

УТ-6/7 
(УТ-6/7-1) 

УТ-6/7-1 85 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
17,00 

УТ-6/7-1   15 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,07 

УТ-6/7-1   60 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,00 

    25,5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,52 

    110 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
18,04 

УТ-6/7 
(УТ-6/7-1) 

  61 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
12,20 

    20 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,76 

    110 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
18,04 

УТ-11/2 ТК-12/2 120 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
49,68 

ТК-12/2   110 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
18,04 

  

22 
Партсъезда,5
1в (СибКом 

ООО) 

83,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
8,35 

  
Омская 

фирма Фрегат 
ОАО 

39,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
3,95 

УТ-11/2 УТ-6_нов 610 0,515 0,515 Надземная 628,30 

УТ-6_нов УТ-6_нов_1 50 0,5 0,5 Надземная 50,00 
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УТ-
6_нов_1 

2015_145,202
0_218 

400 0,2 0,2 Надземная 160,00 

ТК-23/1 ТК-24/1 80 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

ТК-24/1 ТК-24/2 80 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
24,00 

ТК-2/5 ТК-1/5 50 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
15,00 

ТК-23/1   57,5 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
11,50 

  
УМВД РФ по 
Омской обл, 

Уч.корп 
26,8 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

5,36 

  
УМВД РФ по 
Омской обл, 

Общ-е 
93 0,1 0,1 

Подземная 
бесканальная 

18,60 

ТК-23/1   126 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
12,60 

ТК-23/1   83,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
8,35 

ТК-24/2 

+УМВД 
России по 

Омской 
области 

35 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,50 

ТК-24/1 
ТК-7/6 

(перемычка  
ЭТК - ТЭЦ) 

90 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
27,00 

ТК-7/6 
(перемыч
ка  ЭТК - 

ТЭЦ) 

Максимус 
ООО  

30 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
6,00 

ТК-7/6 
(перемыч
ка  ЭТК - 

ТЭЦ) 

  70 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
14,00 

ТК-1/5   18 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,48 

ТК-1/5   83 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
20,75 

    18,5 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
2,55 

    90 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
14,76 

  
+ИП 

Марцинюк 
20 0,082 0,082 

Подземная 
бесканальная 

3,28 

    68 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
11,15 

ТК-7/6 
(перемыч
ка  ЭТК - 

ТЭЦ) 

2015_140 500 0,08 0,08 
Подземная 
канальная 

80,00 

    250 0,207 0,207 Надземная 103,50 

УТ-8   200 0,259 0,259 Надземная 103,60 

    120 0,259 0,259 Надземная 62,16 

УТ-8 
2015_144, 
2020_217, 

350 0,2 0,2 
Подземная 
канальная 

140,00 
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2025_350 

    10 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,54 

    60,7 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
18,21 

    119 0,125 0,125 
Подземная 

бесканальная 
29,75 

УТ-11 УТ-12 219 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
113,44 

    45 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,50 

    240,1 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
72,03 

    15 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,81 

    143,6 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
43,08 

    143,4 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
43,02 

УТ-11 
Столярный 

цех ГООРПП 
Фармация 

12 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,20 

УТ-12 
ОмскВодокан
ал ОАО, КНС-

12 
7 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

0,70 

  
ЗАО 

"Дромасс" 
110 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

11,00 

УТ-11   130,6 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
54,07 

УТ-12   177 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
91,69 

    10 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
1,00 

    52,5 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,25 

    10 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,54 

    6 0,027 0,027 
Подземная 

бесканальная 
0,32 

УТ-11 2020_292 500 0,25 0,25 Надземная 250,00 

Котельна
я 22 

Партсъез
да, 97 

  50,2 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
26,00 

    263,6 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
136,54 

Котельна
я 22 

Партсъез
да, 97 

УТ-2/1 15 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
21,06 

  УТ-2/3 205 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
84,87 

УТ-2/3 УТ-2/4 75 0,207 0,207 
Подземная 

бесканальная 
31,05 

УТ-2/3 
22 

Партсъезда, 
121 0,05 0,05 

Подземная 
бесканальная 

12,10 
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104 

УТ-2/4   250 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
50,00 

  
Криог.тех,Омс

ктара, 
Холидей,др 

10 0,259 0,259 
Подземная 

бесканальная 
5,18 

УТ-2/1 УТ-2/2 78 0,702 0,702 
Подземная 

бесканальная 
109,51 

УТ-2/2   85 0,1 0,1 
Подземная 

бесканальная 
17,00 

УТ-2/1 Успешная,51 1060 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
318,00 

УТ-2/2 2020_291 200 0,3 0,3 
Подземная 
канальная 

120,00 

    1 0,1 0,1   0,20 

  Лада ООО 25 0,033 0,033 Подвальная 1,65 

ТК-25/1   1       0,00 

Итого по котельной 31738,49 
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Рисунок 3.17. Схема тепловых сетей от котельной по ул. 22-го Партсъезда, 97 ООО «ТГКом» 
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3.18 Тепловые сети от котельной по ул. Б.Хмельницкого, 287 ПО 

«Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

Таблица 3.18 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Б.Хмельницкого, 287 ПО 

«Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

Наименов
ание 

начала 
участка 

Наименов
ание 
конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материаль
ная 

характери
стика М, 

м2 

    176,7 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
182,00 

  ТК 1/1 157 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

161,71 

ТК 1/1   8,1 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

3,35 

ТК 1/1 ТК 2 128 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

131,84 

ТК 2 т.3 188,8 0,515 0,515 Надземная 194,46 

т.3   49,5 0,312 0,312 Надземная 30,89 

    1 0,312 0,312   0,62 

  т.15 45 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

18,63 

т.15 т.17 42 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

17,39 

т.18   27 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

5,40 

т.18 т.20 45 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

4,50 

т.20   1 0,05 0,05   0,10 

т.20   22,7 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,27 

т.18   122,8 0,1 0,1 Надземная 24,56 

    65 0,1 0,1 Подвальная 13,00 

    139 0,15 0,15 Подвальная 41,70 

  т.15 45 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

18,63 

т.15 т.17 42 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

17,39 

т.18   27 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

4,37 

т.18   57,7 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

5,77 

т.18   122,8 0,1 0,1 Надземная 24,56 

    12 0,15 0,15 Подвальная 3,60 

    60 0,1 0,1 Подвальная 12,00 

т.15 ТК 2 166,1 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

68,77 

т.15 ТК 2 166,1 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

68,77 
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т.5   16,7 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,34 

    140 0,081 0,081 Подвальная 22,68 

    1 0,081 0,081   0,16 

т.5 ТК 1 8 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

2,40 

т.8   72,5 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,50 

т.8 т.9 29 0,15 0,15 Подвальная 8,70 

т.5   16,7 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,34 

    140 0,081 0,081 Подвальная 22,68 

    1 0,081 0,081   0,16 

ТК 1 т.8 100 0,15 0,15 Подвальная 30,00 

ТК 1   100,3 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

20,06 

ТК 1 т.8 100 0,15 0,1 Подвальная 30,00 

т.8   72,5 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

14,50 

т.8 т.9 29 0,15 0,05 Подвальная 8,70 

    142,6 0,1 0,1 Подвальная 28,52 

    47,3 0,1 0,1 Надземная 9,46 

    151 0,15 0,15 Подвальная 45,30 

    47,3 0,15 0,15 Надземная 14,19 

    41,1 0,1 0,1 Подвальная 8,22 

    142,6 0,1 0,1 Подвальная 28,52 

т.3   34 0,515 0,515 Надземная 35,02 

  т.33 163,6 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

49,08 

  т.33 163,6 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

49,08 

т.33   40,3 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

8,06 

т.33   59 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

11,80 

т.33   38 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

7,60 

т.33   30,9 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,18 

ТК 6   141,3 0,515 0,515 Надземная 145,54 

    7,8 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

3,23 

    1 0,207 0,207   0,41 

    30,4 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,08 

    1 0,1 0,1   0,20 

    86 0,15 0,15 Подвальная 25,80 

    1 0,1 0,1   0,20 
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    30,4 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

6,08 

    1 0,1 0,1   0,20 

    86 0,1 0,1 Подвальная 17,20 

    1 0,1 0,1   0,20 

    137,2 0,1 0,1 Подвальная 27,44 

    137,2 0,15 0,15 Подвальная 41,16 

    76 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

22,80 

    1 0,1 0,1   0,20 

    91,6 0,15 0,15 Подвальная 27,48 

    1 0,1 0,1   0,20 

    97,3 0,1 0,1 Подвальная 19,46 

    18 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

5,40 

    58 0,15 0,15 Подвальная 17,40 

    1 0,1 0,1   0,20 

    91,6 0,15 0,15 Подвальная 27,48 

    1 0,1 0,1   0,20 

    22,8 0,15 0,15 Подвальная 6,84 

    47,4 0,081 0,081 
Подземная 
канальная 

7,68 

  т.44 32,3 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

33,27 

    93,5 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

9,35 

т.44   76,5 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

7,65 

т.44 ТК 13 111,1 0,515 0,515 Надземная 114,43 

ТК 13   64,1 0,125 0,125 
Подземная 
канальная 

16,03 

ТК 13 ТК 18 216,8 0,515 0,515 Надземная 223,30 

ТК 18 т.50 69,3 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

71,38 

ТК 19   10,3 0,312 0,312 
Подземная 
канальная 

6,43 

    9,5 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

3,93 

т.50 ТК 19 49 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

50,47 

т.50   28,4 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

11,76 

    1 0,1 0,1   0,20 

    1 0,1 0,1   0,20 

    111,8 0,1 0,1 Подвальная 22,36 

    1 0,1 0,1   0,20 

    152 0,032 0,032 Подвальная 9,73 

    122,4 0,1 0,1 Подвальная 24,48 
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    1 0,1 0,1   0,20 

    161,5 0,1 0,1 Подвальная 32,30 

    22,7 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,27 

    28,5 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,85 

    22,7 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,27 

    9,5 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

3,93 

    65,2 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

26,99 

    1 0,1 0,1   0,20 

    59 0,1 0,1 Подвальная 11,80 

    122,4 0,081 0,081 Подвальная 19,83 

    1 0,1 0,1   0,20 

    111,8 0,1 0,1 Подвальная 22,36 

    1 0,1 0,1   0,20 

    152 0,032 0,032 Подвальная 9,73 

    10,3 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

4,26 

    25,1 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,51 

    80,3 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

33,24 

ТК 18   21,2 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

6,36 

  т.45 46 0,1 0,1 Подвальная 9,20 

    94,5 0,15 0,15 Подвальная 28,35 

    1 0,1 0,1   0,20 

  т.45 46 0,1 0,1 Подвальная 9,20 

    94,5 0,15 0,15 Подвальная 28,35 

    1 0,1 0,1   0,20 

    31 0,1 0,1 Подвальная 6,20 

    100 0,125 0,125 Подвальная 25,00 

т.45 ТК 18а 18,4 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

7,62 

ТК 18а   125,2 0,1 0,1 Подвальная 25,04 

т.45 ТК 18а 18,4 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

7,62 

ТК 18а   24,2 0,15 0,15 Подвальная 7,26 

ТК 19   25,1 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,51 

ТК 19   21 0,515 0,515 Надземная 21,63 

    132,4 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

54,81 

    159,1 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

31,82 
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    159,1 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

31,82 

  ТК 21 64 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

65,92 

  ТК 21 64 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

26,50 

ТК 21   106,1 0,15 0,15 Подвальная 31,83 

    1 0,1 0,1   0,20 

    214,8 0,15 0,15 Подвальная 64,44 

ТК 21   47,1 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

9,42 

    151,2 0,1 0,1 Подвальная 30,24 

    1 0,1 0,1   0,20 

    37 0,068 0,068 
Подземная 
канальная 

5,03 

    109,3 0,1 0,1 Подвальная 21,86 

ТК 21   47,1 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

14,13 

    5 0,1 0,1 Подвальная 1,00 

    151,2 0,15 0,15 Подвальная 45,36 

    1 0,1 0,1   0,20 

    37 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

3,70 

ТК 21   86,6 0,515 0,515 Надземная 89,20 

т.76   13,6 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,36 

т.76   90,2 0,207 0,207 Надземная 37,34 

  ТК 24 1 0,207 0,207   0,41 

ТК 24   25,3 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,53 

ТК 24   18,5 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,70 

    59,7 0,15 0,15 Подвальная 17,91 

    1 0,1 0,1   0,20 

  Ввод 1 90,5 0,081 0,081 Подвальная 14,66 

    78,5 0,1 0,1 Подвальная 15,70 

  Ввод 2 174,7 0,1 0,1 Подвальная 34,94 

    56,5 0,068 0,068 
Подземная 
канальная 

7,68 

ТК 24   25,3 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

2,53 

ТК 24   18,5 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

3,70 

    59,7 0,15 0,15 Подвальная 17,91 

    1 0,1 0,1   0,20 

  Ввод 1 90,5 0,05 0,05 Подвальная 9,05 

    78,5 0,1 0,1 Подвальная 15,70 

  Ввод 2 25,1 0,125 0,125 Подвальная 6,28 
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    56,5 0,068 0,068 
Подземная 
канальная 

7,68 

ТК 24 т.76 90,2 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

37,34 

т.76   13,6 0,05 0,05 
Подземная 
канальная 

1,36 

т.76 т.81 129,1 0,312 0,414 Надземная 80,56 

т.81 ТК 25 5 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

1,50 

ТК 25   65,2 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

19,56 

    1 0,15 0,15   0,30 

    67 0,15 0,15 Подвальная 20,10 

    203,8 0,15 0,15 Подвальная 61,14 

  ТК 27/2 48 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

14,40 

т.76 т.81 129,1 0,207 0,207 Надземная 53,45 

т.81 ТК 25 5 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

2,07 

ТК 25   65,2 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

26,99 

    1 0,207 0,207   0,41 

    12 0,207 0,207 Подвальная 4,97 

    203,8 0,15 0,15 Подвальная 61,14 

  ТК 27/2 48 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

14,40 

ТК 27/2   130 0,1 0,1 Подвальная 26,00 

ТК 27/2   138,5 0,1 0,1 Подвальная 27,70 

ТК 27/2   35 0,15 0,15 Подвальная 10,50 

ТК 27/2   8 0,1 0,1 Подвальная 1,60 

т.81   57 0,515 0,515 
Подземная 

бесканальная 
58,71 

ТК 25/1 ТК 27 223,4 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

230,10 

ТК 27   43,7 0,207 0,207 
Подземная 
канальная 

18,09 

ТК 27 ТК 31 33,7 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,11 

ТК 31   98,2 0,15 0,15 Надземная 29,46 

    1 0,207 0,207   0,41 

  ТК 28 6,4 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
1,92 

    100 0,1 0,1 Подвальная 20,00 

    100 0,1 0,081 Подвальная 20,00 

  ТК 28 6,4 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
0,64 

            0,00 

ТК 27 ТК 31 33,7 0,15 0,15 
Подземная 

бесканальная 
10,11 
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ТК 31   98,2 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

29,46 

    30 0,1 0,1 Подвальная 6,00 

    30 0,05 0,05 Подвальная 3,00 

ТК 2 т.5 42,9 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,87 

ТК 2 ТК 1 49,8 0,1 0,1 
Подземная 
канальная 

9,96 

ТК 2 т.5 42,9 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

12,87 

т.9 т.10 40 0,081 0,081 Надземная 6,48 

т.9 т.10 40 0,081 0,081 Надземная 6,48 

т.10   58,5 0,069 0,069 Подвальная 8,07 

т.10   58,5 0,069 0,069 Подвальная 8,07 

    152,5 0,1 0,1 Подвальная 30,50 

    152,5 0,1 0,1 Подвальная 30,50 

т.17 т.18 60,7 0,207 0,207 Надземная 25,13 

т.17 т.18 60,7 0,207 0,207 Надземная 25,13 

  ТК 6 85 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

87,55 

    41 0,414 0,414 Надземная 33,95 

    30 0,15 0,15 
Подземная 
канальная 

9,00 

    101,3 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

104,34 

ТК 21   106,1 0,15 0,15 Подвальная 31,83 

  т.76 149,1 0,312 0,414 Надземная 93,04 

  ТК 25/1 45,8 0,515 0,515 
Подземная 
канальная 

47,17 

    77,6 0,312 0,312 Надземная 48,42 

    80,5 0,515 0,515 Надземная 82,92 

    160,1 0,15 0,15 Подвальная 48,03 

    20 0,15 0,01 Подвальная 6,00 

т.8   1 0,1 0,1   0,20 

т.8   1 0,1 0,1   0,20 

    76,5 0,1 0,1 Подвальная 15,30 

    76,5 0,1 0,1 Подвальная 15,30 

    214,8 0,15 0,15 Подвальная 64,44 

Итого по котельной 5408,10 
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Рисунок 3.18. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Б.Хмельницкого, 287 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 

М.В.Хруничева» 
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3.19 Тепловые сети от котельной по ул. Индустриаяльная, 11/27 ПО 

«Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

Таблица 3.19 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Индустриальная, 11/27 ПО 

«Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

Наименова
ние начала 

участка 

Наименова
ние конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материальна
я 

характеристи
ка М, м2 

ТК-13   66 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
13,20 

ТК-13 ТК-14 57,9 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
11,58 

ТК-14   106 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
21,20 

ТК-13 ТК-12 53,3 0,207 0,207 
Подземная 
бесканаль

ная 
22,07 

ТК-12 ТК-11 135 0,207 0,207 
Подземная 
бесканаль

ная 
55,89 

ТК-11   26 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
5,20 

ТК-11 ТК-10 134 0,207 0,207 
Подземная 
бесканаль

ная 
55,48 

ТК-10   25 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
5,00 

ТК-10 ТК-3 76,6 0,207 0,207 
Подземная 
бесканаль

ная 
31,71 

ТК-3 ТК-4 51 0,312 0,312 
Подземная 
бесканаль

ная 
31,82 

ТК-4   33,3 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
6,66 

ТК-4 ТК-5 76,8 0,312 0,312 
Подземная 
бесканаль

ная 
47,92 

ТК-5   42,8 0,125 0,125 
Подземная 
бесканаль

ная 
10,70 

ТК-5 ТК-6 166,7 0,312 0,312 
Подземная 
бесканаль

ная 
104,02 

ТК-6 ТК-8 98,9 0,207 0,207 
Подземная 
бесканаль

ная 
40,94 

ТК-8 Ввод 1 34,5 0,125 0,125 
Подземная 
бесканаль

8,63 
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ная 

ТК-8 ТК-9 48,8 0,125 0,125 
Подземная 
бесканаль

ная 
12,20 

ТК-6 ТК-7 198,1 0,207 0,207 
Подземная 
бесканаль

ная 
82,01 

ТК-7   14,7 0,125 0,125 
Подземная 
бесканаль

ная 
3,68 

ТК-9 Ввод 2 48,5 0,125 0,125 
Подземная 
бесканаль

ная 
12,13 

    18,3 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
3,66 

ТК-9 Ввод 2 35 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
7,00 

ТК-7 ТК-15 35 0,207 0,207 
Подземная 
бесканаль

ная 
14,49 

ТК-15 ТК-16 80,3 0,125 0,125 
Подземная 
бесканаль

ная 
20,08 

ТК-16   24,8 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
4,96 

ТК-15 ТК-17 68 0,207 0,207 
Подземная 
бесканаль

ная 
28,15 

ТК-17 ТК-18 64,4 0,207 0,207 
Подземная 
бесканаль

ная 
26,66 

ТК-18   58 0,125 0,125 
Подземная 
бесканаль

ная 
14,50 

ТК-18 ТК-19 155,5 0,15 0,15 
Подземная 
бесканаль

ная 
46,65 

ТК-19   7 0,125 0,125 
Подземная 
бесканаль

ная 
1,75 

ТК-19 ТК-20 125 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
25,00 

ТК-20   10,3 0,069 0,069 
Подземная 
бесканаль

ная 
1,42 

ТК-20   68,2 0,1 0,1 
Подземная 
бесканаль

ная 
13,64 

Итого по котельной 794,12 
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Рисунок 3.19. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Индустриальная, 11/27 ПО «Полет» филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 
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3.20 Тепловые сети от котельной по ул. Суворова, 112, ООО «Мечта» 

Таблица 3.20 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной по ул. Суворова, 112 ООО 

«Мечта» 

Наименова
ние начала 

участка 

Наименова
ние конца 

участка 

Длина 
участка, 

м 

Внутpенни
й диаметp 

подающего 
тpубопpов

ода, м 

Внутренний 
диаметр 

обратного 
трубопрово

да, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материальна
я 

характеристи
ка М, м2 

Котельная 
Ул. Суворов

а, 112 
182 0,1 0,1 

Подземная 
бесканаль

ная 
36,4 

Итого по котельной 36,4 

 

 

Рисунок 3.20. Схема тепловых сетей от котельной по ул. Суворова, 112, ООО «Мечта» 
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3.21 Тепловые сети от котельной Депо-Входная, ст. Входная, ОАО 

«РЖД» 

Таблица 3.21 – Материальная характеристика тепловых сетей от котельной Депо-Входная, ст. Входная, ОАО 

«РЖД»  

Длина 
участка, 

м 

Внутpенний диаметp 
подающего 

тpубопpовода, м 

Внутренний 
диаметр обратного 

трубопровода, м 

Вид 
прокладки 
тепловой 

сети 

Материальная 
характеристика 

М, м2 

80 0,082 0,082 
Подземная 

бесканальная 
13,12 

22 0,069 0,069 
Подземная 

бесканальная 
3,036 

26 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
2,6 

53 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
5,3 

80 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
8 

45 0,05 0,05 
Подземная 

бесканальная 
4,5 

4,5 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,288 

5 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,32 

4,5 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,288 

1 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,064 

4 0,032 0,032 
Подземная 

бесканальная 
0,256 

Итого по котельной 37,77 

 

 

Рисунок 3.21. Схема тепловых сетей от котельной Депо-Входная, ст. Входная, ОАО «РЖД» 
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4 ПАРОПРОВОДЫ АО «ОМСК РТС» 

Таблица 4.1 – Материальная характеристика паропроводов 

Участок 
Тепловых 

сетей 

Тип 
прокладк

и, 
конструкц

ия 
тепловой 
изоляции 

Год 
ввода в 
эксплуа
тацию 

участка 
паропро

вода 

Диаметр 
трубопровода, м 

Длина 
трубопр
овода в 
двухтру

бном 
исчисле
нии , L,м 

Объем 
трубопров
одов  V, 

м3 

Материальная 
характеристик

а участка 
паропровода, 

м2 

наружн
ый, Dн 

внутрен
ний, 
Dвн. 

ТЭЦ-5 

ТЭЦ-5 - КПД 
ДСК Трест-7 

изделия             

надземный 
минерал
оватные 

1975 0.219 0.207 2035 68.4502 445.6650 

Итого паропровод от ТЭЦ-5 2035 68.4502 445.6650 

ТЭЦ-3 

ТЭЦ-3-
ОЗПМ 

изделия             

надземный 
минерал
оватные 

1971 0.273 0.259 300 15.7976 81.9000 

ТЭЦ-3-
ОЗПМ 

изделия             

надземный 
минерал
оватные 

1971 0.325 0.309 2807 210.3919 912.2750 

ТЭЦ-3-
ОЗПМ 

изделия             

надземный 
минерал
оватные 

1971 0.426 0.414 1286 173.0260 547.8360 

Итого паропровод от ТЭЦ-3 4393 399.2155 1542.0110 

Итого  6428 467.6657 1987.6760 
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5 ПАРОПРОВОДЫ МП «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

Таблица 5.1 – Материальная характеристика паропроводов 

Участок 
Тепловых 

сетей 

Тип 
прокладк

и, 
конструкц

ия 
тепловой 
изоляции 

Год 
ввода в 
эксплуа
тацию 

участка 
паропро

вода 

Диаметр 
трубопровода, м 

Длина 
трубопр
овода в 
двухтру

бном 
исчисле
нии , L,м 

Объем 
трубопров
одов  V, 

м3 

Материальная 
характеристик

а участка 
паропровода, 

м2 

наружн
ый, Dн 

внутрен
ний, 
Dвн. 

Котельная по ул. Перелета, 3 

Котельная – 
ул. 

Перелета, 7 
 

            

подземный - - 0.076 0.057 209 8.5287 15.884 

Итого паропровод от Котельной 209 8.5287 15.884 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

Реестр бесхозяйных тепловых сетей, принятых на обслуживание МП г. Омска «Тепловая 

компания» на 01.07.2015г. представлен в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. Реестр бесхозяйных тепловых сетей, принятых на обслуживание МП г. Омска «Тепловая компания» 
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1 СЕКЦИОНИРУЮЩАЯ И РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА НА ТЕПЛОВЫХ 

СЕТЯХ 

1.1 АО «Омск РТС» 

Таблица 1.1 - Места установки секционирующей арматуры, регуляторов давления, обратных клапанов и компенса-

торов температуры  на тепловых сетях АО «Омск РТС» 

№ п/п Наименование камер Арматура 

Второй район тепловых сетей 

Восточный луч ТЭЦ-5 

1 ТК-V-В-56 Сек. задвижка 2Ду 500мм  

2 ТК-V-В-56/1а Сек.задв.Ду500,( 2Ду500 и Обр.клапан Ду500- на ПНС-7) 

3 ТК-V-В-56/1 Сек. задвижки 2Ду 500мм; 1Ду 500мм, 1Ду 400мм  

4 ТК-V-В-57 Сек. задвижка 2Ду 500мм 

5 ТК-V-В-57а Сек. задвижка 2Ду 500мм 

6 ТК-V-В-64 Сек. задвижка 2Ду 500мм 

7 ТК-V-В-64/5 Сек. задвижка 2Ду 500мм 

8 ТК-V-В-65 Сек. задвижка 2Ду 500мм 

9 ТК-V-В-65/3 а Сек. задвижка 2с1 500мм, 

10 ТК-V-В-65/5 Сек. задвижка 1Ду 500мм, 1Ду 400мм 

11 ТК-V-В-П-66 Сек. задвижка 2Ду 500мм 

12 ТК-V-В-67 Сек. задвижка 2Ду 500мм 

13 ТК-V-В-69 Сек. задвижка 1Ду 500мм,(подача) 

14 ТК-V-В-71 Сек. задвижка 1Ду 500мм,(обратка)  

15 ТК-V-В-74 Сек. задвижка2Ду400мм 

16 ТК-V-В-75 Сек. задвижка 2Ду 500мм 

17 ТК-V-В-78 Сек. задвижка 2Ду400мм 

18 ТК-V-В-80 Сек. задвижка 2Ду 500мм 

19 ТК-V-В-84 Сек. задвижка 2Ду 500мм 

Южный луч ТЭЦ-5 

20 ТК-1-Ю-5 Сек. задвижка 2Ду 400мм 

21 ТК-1-Ю-11 Сек. задвижка 2Ду 150мм 

22 ТК-1-Ю-14/1 Сек. задвижка 2с1250мм 

23 ТК-1-Ю-17 Сек. задвижка 2Ду 300мм, сек. задвижка 2Ду 200мм 

24 ТК-МО-26 Сек. задвижка 2Ду 200мм 

25 ТК-1-Ю-31 Сек. задвижка 2Ду300мм 

26 ТК-1-Ю-32 Сек. задвижка 2Ду 100мм 

27 ТК-1-Ю-34 Сек. задвижка 2Ду 300мм 

28 ТК-1-Ю-37 Сек. задвижка 2Ду 300мм 

29 ТК-1-Ю-45 Сек. задвижка 2Ду 400мм 

30 ТК-1-Ю-48 Сек. задвижка 2Ду 400мм, сек. задвижка 4Ду 150мм 

31 ТК-1-Ю-56 Сек. задвижка 2Ду 250/200мм, сек. задвижка 2Ду150 мм 

32 ТК-1-Ю-64 Сек. задвижка 2Ду 300мм, Сек. задвижка 2Ду 250мм 

33 ТК-1-Ю-65 Сек. задвижка 2Ду250мм 

34 ТК-1-Ю-66 Сек. задвижка 2Ду250мм 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

                                                                    52401.ОМ-ПСТ.001.002. 10 

35 ТК-1-Ю-71 Сек. задвижка 2Ду250мм 

36 ТК-1-Ю-75 Врезка 2Ду150мм, 2 сальниковых компенсатора 

37 ТК-1-Ю-77 Сек. задвижка 4Ду 400мм 

38 ТК-1-Ю-77/3  2 сальниковых компенсатора 

39 ТК-1-Ю-77/6 2 сальниковых компенсатора 

40 ТК-1-Ю-77/8 Сек. задвижка 2Ду400мм  

41 ТК-1-Ю-77/9 Сек. задвижка 2Ду200мм 

42 ТК-1-Ю-77/9 Сек. задвижка 3Ду100мм 

43 ТК-1-Ю-81 Сек. задвижка 2Ду300мм 

44 ТК-1-Ю-87 Сек. задвижка 2Ду300мм 

45 ТК-I-Ю-95 Сек. задвижка Т1Ду200мм, Т2Ду250мм  

Восточный луч ТЭЦ-5 

46 ТК-V-В-34/2 На ПНС-4 сек. задвижка 2Ду500мм 

47 ТК-V-В-34 
Сек. задвижка 1Ду500мм, сек. задвижка 1Ду 500мм, сек, за-
движка 1Ду500мм 

48 ТК-V-В-34/1 Сек. задвижка 2Ду400мм, сек. задвижка 1Ду300мм 

49 ТК-V-В-38 Сек. задвижка 2Ду500мм 

50 ТК-V-В-40 Сек. задвижка 2Ду500мм, сек. задвижка 2Ду300мм 

51 ТК-V-В-46 Сек. задвижка 2Ду300мм 

52 ТК-V-В-50 Сек. Задвижка 2Ду500мм 

53 ТК-V-В-52/2 Сек. задвижка 2Ду500мм 

54 ТК-V-В-53/1 Сек. задвижка 2Ду150мм 

Восточный луч ТЭЦ-2 

55 ТК-II-В-1/1 Сек. Задвижка 2Ду600мм 

56 ТК-II-В-1 Сек. Задвижка 2Ду500мм 

57 ТК-II-В-8 Сек. Задвижка 2Ду500мм 

58 ТК-II-В-9 Сек. Задвижка 2Ду300мм 

59 ТК-II-В-10 Сек. Задвижка 2Ду200мм 

60 ТК-II-В-10/5 Сек. задвижка 2Ду150мм 

61 ТК-II-В-20 Сек. задвижка 3Ду600мм, сек. задвижка 3Ду500мм 

Западный луч ТЭЦ-2 

62 ТК-II-3-1 Сек. задвижка 2Ду600мм, Сек. задвижка 2Ду700мм 

63 ТК-II-3-6В/3 
Сек.задв.2Ду 600, байпас, байпас 2Ду80(П,0) Врезка 2ё 
200мм, 

64 ТК-II-3-6В/6 Сек. задвижка 1Ду400мм, сек. задвижка 1Ду500мм 

65 ТК-II-3-20 Сек. Задвижка 2Ду500мм 

66 ТК-II-3-23 Сек. задвижка 2Ду500мм 

67 ТК-II-3-27 Сек. задвижка 2Ду200мм 

68 ТК-II-3-28 Сек. задвижка 2Ду400мм 

Луч ТПК ТЭЦ-2 

69 ТК-II-Т-1 Сек. задвижка 2Ду600мм 

70 ТК-II-Т-4 Сек. задвижка 2Ду800мм 

71 ТК-II-Т-7 Сек. задвижка 2Ду600мм, сек. задвижка 1Ду500мм 

72 ТК-II-Т-8 Сек. задвижка 2Ду500мм 

73 ТК-II-Т-9 Сек. задвижка 2Ду200мм, 

74 ТК-II-Т-9/5 Сек. задвижка 2Ду250мм 

75 ТК-II-Т-9/8-5  сек задвижки ГВС- 2Ду200 

76 ТК-II-Т-10 Сек. задвижка 1Ду600мм, 2Ду1 500мм 

77 ТК-II-Т-13C/1 Сек. задвижка 1Ду500мм 
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78 ТК-II-Т-13C Сек. задвижка 1Ду600мм, 2Ду500мм 

79 ТК-II-Т-14 Сек. задвижка 1Ду600мм, Сек. задвижка 1Ду700мм 

80 ТК-II-Т-13C/2 Сек. задвижка 2Ду500мм 

81 ТК-II-Т-13C/3 Сек. задвижка 1Ду500мм 

82 ТК-II-Т-13С-1 Сек. задвижка 2Ду250мм 

83 ТК-II-Т-13С-1а Сек. задвижка 1Ду200мм 

84 ТК-II-Т-13С-3 Сек.задв.2Ду 300мм 

Западный луч ТЭЦ-2 

85 ТК-II-3-29 Сек. задвижка 2Ду400мм 

86 ТК-II-3-35 Сек. задвижка 2Ду400мм 

87 ТК-II-3-41 Сек. задвижка 1Ду400мм, 1Ду500мм 

Восточный луч ТЭЦ-2 

88 ТК-II-В-34 Сек. задвижка 3Ду400мм. сек. задвижка 1Ду500мм 

Третий район тепловых сетей 

Северный луч от ТЭЦ-3 

1 ТК-III-С-1 Сек. задвижки 2Ду800мм 

2 ТК-III-С-11 Сек. задвижки 2Ду800мм 

3 ТК-III-С-18 Сек. задвижки 2Ду800мм 

4 ТК-III-С-27 Сек. задвижки 2Ду800мм 

5 ТК-III-С-34 Сек. задвижки 2Ду800мм 

6 ТК-III-С-39 Сек. задвижки 2Ду500 мм, 2Ду400ммм 

7 ТК-III-С-39/1 Сек.  задвижки 2Ду500 мм 

8 ТК-III-С-42 Сек. задвижки 2Ду500мм 

9 ТК-III-С-44 Сек. задвижки 2Ду1000мм, 3Ду500мм 

10 ТК-III-С-45 Сек. задвижки 2Ду800мм 

Восточный луч от ТЭЦ-3 

1 тк-III-в-1 Сек. задвижки 2Ду700мм 

2 ТК-III-В-9 Сек. задвижки «О»-Ду 800 мм»П»- Ду 600 мм 

3 ТК-III-В-14 Сальниковый компенсатор двухст.2Ду 700мм 

4 ТК-III-В-15/1 Сек. задвижки 2Ду 700 мм 

5 ТК-III-В-16 Сек. задвижки 2Ду500 мм 

6 ТК-III-В-16/1 Сек. задвижки 2Ду300 мм 

7 ТК-III-В-16/3 Сек. задвижки 2Ду400 мм 

8 ТК-III-В-17 Сальниковый компенсатор одност. 2Ду700мм 

9 ТК-III-В-20 Сальниковый компенсатор двухсторон. 2Ду700мм 

10 ТК-III-В-22 Сальниковый компенсатор двухсторон. 2Ду700мм 

11 ТК-III-В-24 Сальниковый компенсатор двухсторон. 2Ду700мм 

12 ТК-III-В-26 Сальниковый компенсатор двухсторон. 2Ду700мм 

13 ТК-III-В-27 Сек. задвижки 1Ду800 мм, 6 Ду600 мм, 1 Ду400 мм 

14 ТК-III-В-33/1 Сек. задвижки 2Ду800 мм, 2 Ду500 мм, 1 Ду600 мм 

15 ТК-III-В-3 9 Сек.задвижки 2Ду300 мм 

16 ТК-III-В-43 Сек. задвижки 2Ду600 мм, 2 Ду400 мм 

17 ТК-III-В-43/6  Сек. задвижка на ж.д. Химиков, 12 1Ду80мм 

18 ТК-III-В-44 
Сек. задвижки 1Ду5ООмм, 1Ду600 мм,1Ду800 мм,1Ду1000 
мм 

19 ТК-III-В-45 Сальниковый компенсатор двухсторон. 2Ду600мм 

20 ТК-III-В-48 Сальниковый компенсатор двухсторон. 2Ду600мм 

21 ТК-III-В-51 Секущие задвижки 2Ду600 мм 

Южный луч ТЭЦ-3 

1 ТК-III-Ю-1 Сек. задвижки 2Ду500 мм 

2 ТК-III-Ю-22 Сек. задвижки 2Ду500 мм, 2Ду400 мм 

3 ТК-III-Ю-25/ТК-III-З-8 Сек. задвижки 2Ду500 

4 ТК-III-Ю-29 Сек. задвижки 2Ду400 мм 

5 ТК-III-Ю-39/1 Сек. задвижки 2Ду600 мм 

6 ТК-III-Ю-40 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду600мм 
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7 ТК-III-Ю-42 Сальниковый компенсатор двухстор. 2Ду600мм 

8 ТК-III-Ю-44 Сальниковый компенсатор двухстор. 2Ду500мм 

9 ТК-III-Ю-45 Сальниковый компенсатор двухстор. 2Ду500 мм 

10 ТК-III-Ю-47 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду500мм 

11 ТК-III-Ю-48 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду500мм 

Западный луч ТЭЦ-3 

1 ТК-III-3-1 Сек. задвижки 2Ду700 мм 

2 ТК-III-3-5 Сальниковый компенсатор Ду100мм 

3 ТК-III-3-7 Сек. задвижки 2Ду700 мм 

4 ТК-III-3-8/ТК-III-Ю-25 Сек. задвижки 2Ду500 мм, 2 Ду400 мм 

5 ТК-III-3-9 Сек. задвижки 4Ду500 мм 

6 ТК-III-З-13 Сек. задвижки 2Ду600 мм, 2Ду300 мм 

7 ТК-III-З-13/2 Сек. задвижки 2Ду300мм 

8 ТК-III-З-13/9 Сек. задвижки 2Ду250мм 

9 ТК-III-З-14 Сек. задвижки 2Ду250мм 

10 ТК-III-З-15 Сек. задвижки 2Ду300мм 

11 ТК-III-З-17 Сек. задвижки 2Ду300мм 

12 ТК-III-3-23 Сек. задвижки 2Ду500мм 

13 ТК-III-3-28 Сек.задвижки 2Ду400мм 

14 ТК-III-3-35/ТК-У-С-48 Сек. задвижки 2Ду800 мм 

Центральный луч ТЭЦ-3 

1 ТК-III-Ц-1 Сек. задвижки 2Ду800 мм 

2 ТК-III-У-17 Сек.  задвижки 2Ду800 мм 

Северный луч ТЭЦ-5 

1 ТК-V-С-27 Сек. задвижки 2Ду800 мм 

2 ТК-V-С-29/1 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

3 ТК-V-С-32 Сек. задвижки 2Ду800 мм, 4Ду400 мм 

4 ТК-V-С-32/3 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

5 ТК-V-С-33/1 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

6 ТК-V-С-34/1 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

7 ТК-V-С-35/1 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

8 ТК-V-С-35/2 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

9 ТК-V-С-38 
Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм. Сек. за-
движки 2Ду800мм 

10 ТК-V-С-39 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

11 ТК-У-С-39/1 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

12 ТК-V-С-39/2 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

13 ТК-V-С-40 Сек. задвижки 2Ду800 мм, 2Ду600 мм 

14 ТК-V-С-45 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

15 ТК-V-С-46 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

16 ТК-V-С-47 Сальниковый компенсатор одностор. 2Ду800мм 

17 ТК-V-С-48 Сек. задвижки 2Ду800 мм 

Юбилейный луч от ТЭЦ-4 

1 Уз-IV-1-1 Сек. задвижки 2Ду700 мм 

2 Уз -IV-1-2 Сек. задвижки 2Ду500 мм ,1Ду700 мм 

3 Уз -IV-1-3 Сек. задвижки 2Ду500 мм, 1Ду600 

4 Уз -IV-1-6 Сек. задвижки 1Ду800 мм , 2Ду600 мм 

5 Уз -IV-1-8 Сек. задвижки 2Ду500 мм  

6 Уз -IV-1-14 Сек. задвижки 2Ду500 мм 

7 Уз -IV-1-19 Сек. задвижки 2Ду400 мм 

Пятый район тепловых сетей 

Западный луч от ТЭЦ-5 

1 V-ЗС-П-1 Сек. задв. Ду800x2  

2 V-ЗС-П-1 р Сек. задв. Ду800 «П» (сев),  Ду400x2  

3 V-ЗС-1р/6 Сек. задв. Ду400x2  

4 V-ЗС-П-2 Сек. задв. Ду800x4  

5 V-ЗС-П-З Сек. задв. Ду800  

6 V-ЗС-П-4 Сек. задв. Ду800x2 - 3 пары  

7 V-З-ТК-94 Сек. задв. Ду600x2 - 3 пары  
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8 V-З-ТК-95/0 Сек. задв. Ду600x1  

9 V-З-ТК-100 Сек. задв. Ду400x2  

Северный луч от ТЭЦ-5 

1 V-С-2/1 Сек. задв. Ду800x2, Сальн. комп. 

2 V-С-П-8 Сек. задв. Ду800x2 

3 V-С-ТК-17 Сальн. комп. 

4 V-С-ТК-20 Сальн. комп. 

5 V-С-ТК-22 Сальн. комп. 

6 V-С-ТК-23 Сальн. комп. 

7 V-С-ТК-24 Сальн. комп. 

1 Южный луч 

1 1-Ю-ТК-40 Сальн. комп. 

2 1-В-ТК-6 Сек. задв. Ду150x2 

3 1-В-ТК-6/2а Сек. задв. Ду150x2 

4 1-В-ТК-6/8 Сек. задв. Ду100x2 

1 Западный луч 

1 1-3-5 Сек. задв. Ду500x2, Ду300x2 

2 1-3-ТК-13 Сальн. комп. 

3 1-3-ТК-22 Сильф, комн. 

4 1-З-ТК-31 Сальн. комп. 

5 1-3-ТК-38 Сальн. комп. 

6 1-3-ТК-40 Сек. задв.  Ду500x2 

7 1-3-ТК-43 Сильф, комп. 

8 1-3-ТК-47 Сек. задв.  Ду500x2 

9 1-3-ТК-48 Сальн. комп. 

10 1-3-ТК-49 Сек. задв.  Ду600x2, Сальн. комп. 

11 1-3-ТК-49/01 Сек. задв. «П» Ду5ОО, «О» Ду6ОО, Регулятор давления  

12 1-3-ТК-49/01А Сек. задв. «П» Ду5ОО, «О» Ду6ОО 

13 1-3-ТК-49/05 Сек. задв. Ду400x2 

14 1-3-ТК-49/07 Сек. зад п. Ду500x2 

15 Т-З-ТК-52 Сальн. комп. 

16 1-3-ТК-53 Сальн. комп. 

1 Южный луч 

1 I-Ю-ТК-43/4 Сальн. комп. 

2 1-Ю-ТК-43/5 Сек. задв. Ду500x2 

3 1-В-ТК-19/2 Сальн. комп. 

4 1-В-14 Сек. задв. Ду250x2 

5 
1-В-ТК-10/5 Сек. задв. Ду150x2 

6 1-В-ТК-10/7 Сек. задв. Ду150x1 обр. 

7 1-В-ТК-20 Сек. задв. Ду500x2 

8 1-В-ТК-21 2 Сальн. комп. 

9 1-В-ТК-29/1 Сальн. комп. 

10 1-В-ТК-30 Сек. задв. Ду250x2 

11 1-В-ТК-ЗЗ Сек. задв. Ду800x2 

12 1-В-ТК-35 Сальн. комп. 

13 I-В-ТК-36 Сальн. комп. 

14 I-В-ТК-37 Сек. задв. Ø500х1 под.,  Ø800х1 обр. 

15 V-5-П-1 Сек. задв. Ø800х2., Сек. задв. Ø800х1 под. 

16 V-5-П-3 Сек. задв. Ø800х2 

17 V-5-3/0 Сальн. комп. 

18 V-5-3/0а Сальн. комп. 

19 V-ВЮ-П-3 Сек. задв. Ø800х2 (вост), Сек. задв. Ø800х2 (юг) 

20 
V-ВЮ-П-6 

Сек. задв. Ø600х1 (обр. вост),  Ø800х1 (под. вост), Ø800х2 
(юг) 

21 V-В-ТК-14 Сек. задв. Ø600х2, 

22 V-В-ТК-14/3 Сек. задв. Ø300х2 
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23 V-В-ТК-17 Сек. задв. Ø600х2. 

24 V-В-26/1 Сек. задв. Ø500х2 

25 V-В-33 Сек. задв. Ø500х2 

26 V-В-ТК-15/1 Сек. задв. Ø500х2 

27 V-В-ТК-15/5 Сек. задв. Ø500х2 

28 V-В-ТК-15/8 Сек. задв. Ø600х2 (юг), Ø300х2 (вост) 

29 V-В-89/2 Сек. задв. Ø150х2 

30 V-В-89/2б Сек. задв. Ø100х2 

31 V-В-89/1 Сек. задв. Ø800х2, Ø500х1, Ø600х1 

32 V-В-ТК-87 Сек. задв. Ø600х3, Ø500х1 

33 V-В-ТК-86/3 Сальн. комп. 

34 V-В-ТК-86/4 Сальн. комп. 

35 V-В-ТК-86/8 Сек. задв. Ø200х2 

36 V-В-ТК-86 Сек. задв. Ø600х2 

37 V-В-ТК-85/3 Сек. задв. Ø600х2 

38 V-В-ТК-84/2 Сек. задв. Ø600х2 

39 V-В-ТК-102 Сек. задв. Ø600 по «П» 

40 V-В-ТК-56/1 Сек. задв. Ø600х2 

Южный луч от ТЭЦ-5 

1 V-Ю-П-1 Сек. задв. Ø600х2 

2 V-Ю-П-10 Сек. задв. Ø600х2, Ø500х2 

3 V-Ю-15/2 Сек. задв. Ø600х1 под. 

4 V-Ю-П-16 Сек. задв. Ø600х2 

Шестой тепловой район 

КРК ,1 луч 

1 К-I-8 1, 2 секцион. задвижки d-50 мм 

2 К-I-10 2 секцион. задвижки d = 400 мм  

3 К-I-14 2 секцион. задв. d-600 мм, 

4 К-I-14/5 1,2 секцион.   задвижки d-100 мм 

5 К-I-15  1, 2 секцион. задвижки d-250 мм ,  

6 К-I-19  ( К-III-25) 
1, 2 секцион. задвижки d-300мм,  3,4,5,6 секцион. задвижки 
d-200 мм, 1-х сторон.сальник.компенсатор – 4 шт. 

7 К-I-20 
1, 2 секцион. задвижка d-100 мм, односторнонний саль-
ник.компенсатор – 2 шт 

8 К-I-20/1 1, 2 сек. задвижки d-300 мм 

9 К-I-22 Односторонний сальник компенсатор – 2 шт 

10 К-I-22/1 1, 2  секцион. задвижка d-150 мм,  

11 К-I-24 
 1,2 сек. задвижки d-600 мм,   3,4 секцион. задвижка d-300 
мм, 5 секц. задвижка d-300 мм 

12 К-I-26 
1, 2  секцион. задвижка d-150 мм, 3,4   секцион. задвижка d-
100 мм, 5,6  секцион. задвижка d-100 мм, 

13 К-I-27 1, 2  секцион. задвижка d-150 мм,  

14 К-I-30/1 
 1, 2 секцион. задвижка d-200 мм, 3,4 секцион. задвижка d-
150 мм 

15 К-I-31 1, 2 секцион. задвижка d-150 мм, 

16 K-I-32 1, 2 секцион. задвижка d-250 мм, 

17 К-I-33 
1, 2 секцион. задвижка d-600 мм, 3, 4 секцион. задвижка d-
800 мм, 

18 К-I-34 2-х сторонний сальн.компенсатор - 2 шт 

19 К-I-35 Односторонний сальник компенсатор - 2шт 

20 
К-I-36 

1, 2 секцион. задвижка d-300 мм, сильфонный компенсатор – 
2 шт 

21 К-I-38 Сильфонный компенсатор – 2 шт 

22 К-I-39 1, 2 секцион. задвижка d-300 мм 

23 К-I-40 2-х сторонний сальниковый компенсатор – 2 шт 

24 
К-I-41 

1, 2 секцион. задвижка d-600 мм, односторонний сальник. 
компенсатор- 2 шт 

25 К-I-42 1, 2 секцион. задвижка d-300 мм 

26 К-I-43 2-х сторонний сальник.компенсатор – 2 шт 
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27 К-I-44 1, 2 секцион. задвижка d-100 мм, 

28 
К-I-45 

1, 2 сек. задвижка d-600 мм, односторонний сальник. ком-
пенс – 2 шт 

29 К-I-49 1, 2 сек. задвижка d-600 мм, 

30 К-I-50 2-х сторон. cальник компенсатор – 2 шт 

31 
К-I-51 

1, 2 секцион. задвижка d-300,400 мм, 3, 4 секцион. задвижка 
d-300 мм 

32 К-I-52 2-х сторонний сальник.компенсатор – 2 шт 

33 К-I-53 1, 2 секцион. задвижка d-500 мм, 

34 
К-I-54 

2-х сторонний сальник.компенсатор – 2 шт, 1, 2 секцион за-
движки  d-100мм 

35 К-I-58 1, 2 секцион. задвижка d-300 мм 

36 
К-I-59 

1, 2,  секцион. задвижка d-150 мм, 3, 4 секцион. задвижка d-
200 мм, 5, 6, секцион. задвижка d-80мм, 7, 8 секцион. за-
движка d-50 мм, 9,10,секц. задвижка d-40 мм, 

37 К-I-59/а 1, 2  секцион. задвижка d-80 мм 

38 К-I-59/1-2 1, 2 секцион. задвижка d-80 мм 

39 К-I-59/1-1 1, 2 секцион. задвижка d-50 мм 

40 К-I-59/1 1, 2 секцион. задвижка d-250 мм 

41 
К-I-60 ( К-II-22 ) 

1, 3, 5, 6, 7, 8, 11 секцион. задвижка d-400 мм, 2,4 d-500 мм, 9 
секцион. задвижка d-600 мм, 10, 12 секцион. задвижка d-300 
мм, 

42 
К-I-61 

1,2 сек. задвижки d-500 мм, 3,4 секцион. задвижки d-200 мм, 
5,6 секцион. задвижки d-250 мм,  

43 К-I-62 1,2 секцион. задвижки d-200 мм, 

44 К-I-63/1 9,10 секцион.задвижки d – 150 мм  

45 
К-I-63 

1, 2 секцион. задвижки d-400 мм, 3, 4 секцион. задвижки d-
200 мм, 5, 6 секцион. задвижки d-250 мм, 7,8 секцион. за-
движки d-100 мм 

КРК, 2 луч 

1 К-II-2/а 1, 2 секцион. задвижка d-800 мм, 

2 К-II-2/2 1, 2 секцион. задвижка d-100 мм, 

3 К-II-2/4 1, 2 секцион. задвижка d-150 мм 

4 К-II-4/1 1,2 секц. задвижки d-150 

5 К-II-5 1, 2 секцион. задвижка d-300 мм 

6 К-II-8 1, 2, 3, 4, 5, 6 секцион. задвижка d-800 мм, 

7 К-II-8/1 1, 2 секцион. задвижка d-800 мм, 

8 К-II-10 1, 2 секцион. задвижка d-100 мм, 

9 К-II-11 1, 2 секцион. задвижка d-300 мм, 

10 К-II-13/1 1, 2 секцион. задвижка d-300 мм 

11 К-II-13/2 1, 2 секцион. задвижка d-300 мм 

12 К-II-14 1,2 сек. задвижки d-600мм, 

13 К-II-15/1 1,2 сек. задвижки d-250мм, 

14 К-II-15/3 1 секцион. задвижка d-300мм, 

15 К-II-15/2а 7,8 секцион. задвижки d-300мм, 

16 К-II-15/2 
1, 2, 3, 4 секцион. задвижки d-600мм, 5, 6 секцион. задвижки 
d-800мм, 

17 К-II-18/1 1,2 сек. задвижки d-250мм, 

18 К-II-20 1, 2 секцион. задвижки d-150мм 

19 К-II-20а 
1, 2 секцион. задвижки d-200мм, 3,4 секцион. задвижки d-80 
мм, 5,6 секцион d-50мм задвижки  

20 К-II-20/1 1, 2 секцион. задвижки d-200мм 

21 К-II-21 1, 2 секцион. задвижки d-50мм 

22 К-II-23/1 1секцион. задвижка d-150мм 

23 К-II-23/2 1секцион. задвижка d-150мм 

24 К-II-24 
1, 2, 7, 8 секцион. задвижка d-300 мм, 3, 4 секцион. задвижка 
d-500 мм, 5, 6 секцион. задвижка d-400 мм, 

25 К-II-25 1 секцион. задвижка d-150мм, 

26 К-II-25/2 1 секцион. задвижка d-150мм, 

27 К-II-25/3 1 секцион. задвижка d-200мм, 
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28 К-II-25/4 1 секцион. задвижка d-200 мм, 

29 К-II-26 
1, 2 - сек. задв. d-500 мм, 3 сек.задв. d-600 мм, 5,6 секци-
он.задвижка d-150 мм, d-250 мм, 7, 8 секцион. задвижка d-
400мм, 9,10 секц.задвижки  d - 100 мм. 

30 К-II-26/2 
1, 2 секцион. задвижка d-400мм, 5,6 секцион. задвижки d- 200 
мм, секцион. задвижка на мкр. "Континентальный"d-300мм  

31 К-II-26/3 
1, 2 секцион. задвижка d-200 мм, 3,4 секцион. задвижки d-150 
мм, 5,6 секцион. задвижки d-50 мм. 

32 К-II-27/1 
1 секцион. задвижка d-600 мм, 2, 3, 5 секцион. задвижка d-
500 мм. 

33 К-II-28 1, 2 сек. задвижка d-400мм, 

34 К-II-31 1-ст. сальник.компенсатор 2шт. 

35 К-II-34 
1, 2 сек. задвиж. d-600 мм, 3,4 секцион. задвижки d-500 мм, 
5,6 сек. задвижки d–500 мм 

36 К-II-34/1 1, 2 секцион. задвижки d-150 мм 

37 К-II-34/2 1, 2 секцион. задвижки d-150 мм, 

38 К-II-34/3 1, 2 секцион. задвижки d-150 мм, 

39 К-II-36 1, 2 секцион. задвижки d-300 мм, 

40 К-II-37 1, 2 секцион. задвижки d-400 мм,  

КРК, 3 луч 

1 К-III-2 1, 2 секцион. задвижка d-250 мм, 

2 К-III-3 1, 2 сек. задвижка d-400 мм, 

3 К-III-3/1 1, 2 сек. задвижка d-300 мм, 3, 4 сек. задвижка d-250 мм. 

4 К-III-4  1, 2 секцион. задвижка d-100 мм 

5 К-III-5 1, 2 сек задвижка d-200 мм 

6 К-III-6 1, 2 секцион. задвижка d-80 мм, 

7 К-III-8 1, 2 секцион. задвижка d-200 мм, 

8 
К-III-12 

1, 2 секцион. задвижка d-100 мм, 3, 4 секцион задвижки d- 
150мм 

9 К-III-12а 1, 2 секцион задвижки d-100мм 

10 К-III-12/1 1, 2 сек. задвижка d-150 мм, 3, 4 секцион. задвижка d-100 мм 

11 
К-III-12/2 

1, 2, 3, 4 секцион. задвижка d-150 мм, 5,6 секцион. задвижка 
d-50 мм  

12 К-III-15 1, 2 секцион. задвижка d-300 мм, 

13 К-III-17 1, 2 сек. задвижка d-500 мм, 

14 
К-III-25( К-I-19) 

7, 8 секцион. задвижка d-300 мм, 11, 12 секцион. задвижка d-
500 мм, 

15 К-III-28 1, 2 секцион. задвижки d-600 мм 

КРК, IV луч 

1 К-IV-1 1, 2 секцион. задвижка d-800 мм, 

2 К-IV-3 1, 2 секцион. задвижки d-300 мм 

3 К-IV-4 1, 2 секцион. задвижки d-150 мм 

4 К-IV-6 2 секцион. задвижка d-250 мм,200 мм 

5 К-IV-7/1 1-ст. сальник.компенсатор – 2 шт 

6 К-IV-7/2 1, 2 секцион. задвижки d-250 мм 

7 К-IV-7/3 1, 2 секцион. задвижки d-200 мм 

8 
К-IV-8/1 

1, 2 секцион. задвижки d-100 мм, 3,4 секц. задвижки d -
80ммм 

9 К-IV-9 1, 2 секцион. задвижки d-800 мм, 

10 К-IV-11/1 1, 2 сек. задвижки d-800 мм, 

11 К-IV-11/2 1, 2 секцион. задвижки d-250, 300 мм 

12 К-IV-14 1, 2 секцион. задвижки d-400 мм, 

13 К-IV-19 1, 2 сек. задвижки d-800 мм, 3,4 сек. задвижки d-400 мм 

14 К-IV-19/1 1, 2 секцион. задвижки d-200 мм 

15 К-IV-22/1 1, 2 секцион. задвижки d-80 мм, 

16 К-IV-22/2 1, 2 сек. задвижки d-800 мм 

17 К-IV-23 1, 2 секцион. задвижки d-150 мм, 

КРК, луч К-I-КЗ 

1 
К-I-КЗ-1 

1, 2 сек. задвижки d-300 мм, 3, 4 секцион. задвижки d-250 мм, 
5, 6 секцион. задвижки d-150 мм, 
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2 К-I-КЗ-3 1, 2 секцион. задвижки d-150 мм 

3 
К-I-КЗ-6 

1,2 сек. задвижки d-400 мм, 3, 4 секцион. задвижки d-200 мм, 
5, 6 секцион. задвижки d-150 мм. 

4 К-I-КЗ-7 1, 2 секцион. задвижки d-100 мм, 

5 
К-I-КЗ-8 

1, 2 секцион. задвижки d-400 мм, 3, 4 секцион. задвижки d-
100 мм. 

6 К-I-КЗ-8/2 1, 2 секцион. задвижки d-100 мм 

7 К-I-КЗ-9 1, 2 секцион. задвижки d-100,200 мм, 

8 К-I-КЗ-10 1, 2 сек. задвижки d-400 мм, 

ТЭЦ-5, Северный луч 

1 VС-52 1-ст. сальник.компенсатор – 2шт 

2 VС-53 1-ст. сальник.компенсатор – 2 шт 

3 VС-55 1-ст.сальник.компенсатор – 2шт 

4 VС-57 1-ст.сальник.компенсатор – 2шт 

5 VС-58 1,2 секцион. задвижка d-800 мм, 

6 VС-59 2-х.ст. сальник.компенсатор – 2шт 

7 VС-59/1 1, 2 секцион. задвижки d-100 мм, 

8 VС-62 1, 2 секцион. задвижки d-600 мм, 

9 VС-62/3 1,2,3,4 секцион. задвижки  d-250мм 

10 VС-62/6 1,2,3,4 секцион. задвижки  d-400 мм 

11 VС-62/7 1,2 сек. задвижки d-400 мм, 3,4 сек.задвижки d-600 мм 

12 VС-62/9 1,2 секцион. задвижки d-400 мм 

13 VС-63 1 ст. сальник.ком. – 2шт 

14 VС-64 2-х.ст. сальник.ком. – 2шт 

15 VС-65 1, 2 секцион. задвижки d-500 мм, 

16 VС-65/2 1, 2,6 секцион. задвижки d-400 мм 

17 VС-66 2-х.ст. сальник.ком – 2шт 

18 VС-66/1 2-х.ст. сальник.ком – 2шт 
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1.2 МП г. ОМСКА «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» 

1.2.1 Ленинский ТЭО 

Таблица 1.2 - Перечень секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях МП г.Омска «Те-

пловая компания» 
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1.2.2 Советский ТЭО 

Таблица 1.3 - Перечень секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях МП г.Омска «Те-

пловая компания» 

 

 

 
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1.2.3 Центральный ТЭО 

Таблица 1.4 - Перечень секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях МП г.Омска «Те-

пловая компания» 
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1.2.4 Кировский ТЭО 

Таблица 1.5 - Перечень секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях МП г.Омска «Те-

пловая компания» 
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1.3 ВЕДОМСТВЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ 

1.3.1 Котельные ООО «ТГКом» по ул. 22-го Партсъезда, 97 и ул. 30-я Се-

верная, 65а. 

Таблица 1.6 - Перечень секционирующей арматуры, установленной на тепловых сетях котельных ООО 

«ТГКом» 

№ п/п № Тепловой камеры Условный диаметр Количество, шт. 

1. УТ-8/2 100 2 

2. УТ-8/3 100 2 

3. УТ-5 80 2 

4. УТ-2/3 80 2 

5. УТ-3 100 2 

6. ТК-9 100 2 

7. УТ-2/1 200 2 

8. ТК-15/1 100 2 

9. ТК-42 150 2 

10. ТК-42 80 2 

11. УТ-7 500 2 

12. УТ-1 350 2 

13. УТ-16/4 150 2 

14. ТК-15 80 2 

15. УТ-2 350 2 

16. ТК-11 80 2 

17. ТК-13 100 2 

18. ТК-12 50 2 

19. УТ-47 150 2 

20. УТ-48 80 2 

21. УТ-5 200 2 

22. УТ-28 150 2 

23. ТК-20 80 2 

24. УТ-45 350 2 

25. УТ-58 150 2 

26. ТК-61 100 2 

27. ТК-32 200 2 

28. ТК-46 150 2 

29. УТ-3 350 2 

30. УТ-99 300 2 

31. УТ-5/5 80 2 

32. УТ-5/5 300 2 

33. УТ-71 150 2 

34. ТК-73 150 2 

35. ТК-14/14 150 2 

36. УТ-89/1 50 2 

37. ТК-77 100 2 

38. ТК-75 100 2 
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39. ТК-73/1 100 2 

40. УТ-84 200 2 

41. УТ-95/1 150 2 

42. УТ-72 80 2 

43. УТ-96 250 2 

44. УТ-97 150 2 

45. ТК-2/3 80 2 

46. ТК-1/1 80 2 

47. ТК-6/1 200 2 

48. ТК-24/1 150 2 

49. УТ-6/1 500 2 

50. ТК-22/2 80 2 

51. УТ-5 700 2 

52. ТК-34 100 2 

53. ТК-3/2 80 2 

54. 
   

55. ТК-6/6 250 2 

56. УТ-7 250 2 

57. УТ-4 150 2 

58. ТК-5/6 150 2 

59. УТ-11 250 2 

60. ТК-4/6 150 2 

61. УТ-3/1 400 2 

62. УТ-11 150 2 

63. ТК-1-3/4 150 2 

64. ТК-1-1/4 150 2 

65. ТК-1-2/4 150 2 

66. ТК-1-1/4 150 2 

67. ТК-1-3/4 100 4 

68. ТК-1-5/4 100 2 

69. ТК-1-7/4 150 2 

70. ТК-1-6/4 150 2 

71. ТК-1-9/4 150 2 

72. ТК-1-8/4 150 2 

73. ТК-1-3/4 100 2 

74. ТК-1-13/4 150 2 

75. ТК-1-6/4 100 2 

76. ТК-1-16/2 150 2 

77. ТК-1-16/2 100 2 

78. ТК-1-15/2 100 2 

79. ТК-1-15/2 150 2 

80. УТ-1-13/2 100 2 

81. ТК-1-17/2 150 2 

82. ТК-2-17/2 300 2 

83. ТК-2-18/2 80 2 

84. ТК-2-21/2 80 2 
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85. ТК-2-19/2 80 2 

86. ТК-2-9/2 100 2 

87. ТК-2-17/2 100 2 

88. ТК-2-21/2 80 2 

89. ТК-2-8/2-1 100 2 

90. ТК-3-5/2 100 2 

91. ТК-3-5/2 150 2 

92. ТК-3-3/2 100 2 

93. ТК-3-4/2 80 2 

94. ТК-3-1/2 300 2 

95. ТК-3-22/2 100 2 

96. ТК-3-22/2 80 2 

97. ТК-3-2/2 80 2 

98. ТК-3-7/2 100 2 

99. ТК-3-1/2 50 2 

100. ТК-3-26/2 100 2 

101. ТК-4-1/3 150 2 

102. ТК-4-1/3 250 2 

103. ТК-4-2/3 100 2 

104. ТК-4-2/3 200 2 

105. ТК-4-11/3 100 2 

106. ТК-4-7/3 100 2 

107. ТК-4-8/3 80 2 

108. ТК-4-2/3 100 2 

109. ТК-4-2/3 80 2 

110. ТК-4-10/3 80 2 

111. ТК-4-1/3 300 2 

112. ТК-4-5/3 80 2 

113. ТК-4-8/3 80 2 

114. ТК-4-4/3 80 2 

115. ТК-4-9/3 80 2 

116. ТК-1-1/4 200 2 

117. ТК-5-1/4а 200 2 

118. ТК-5-1/4а 150 2 

119. ТК-5-2/4а 150 2 

120. ТК-6-16/5 100 2 

121. ТК-6-11/5 100 2 

122. ТК-6-13/5 100 2 

123. ТК-6-15/5 150 2 

124. ТК-6-8/5 100 2 

125. ТК-6-13/5 80 2 

126. ТК-6-7/5 80 2 

127. ТК-7-7/1 80 2 

128. ТК-7-14/1 100 4 

129. ТК-7-15/1 80 4 

130. ТК-7-1/1 80 2 
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131. ТК-7-13/1 80 2 

132. ТК-7-4/1 100 2 

133. ТК-7-12/1 80 2 

134. ТК-7-11/1 80 4 

135. ТК-7-10/1 80 2 

136. ТК-7-3/1 200 2 

137. ТК-7-3/1 150 2 

138. ТК-7-8/1 100 2 

139. ТК-7-9/1 80 4 

140. ТК-7-12 500 2 

141. ТК-7-7/11а 100 2 

142. ТК-7-7/11а 50 2 

143. ТК-7-2/1 50 2 

144. ТК-7-10а 100 2 

145. ТК-7-10б 80 2 

146. ТК-7-10б 100 2 

147. ТК-8-17/1 50 2 

148. ТК-8-18/1 80 4 

149. ТК-8-1/5 80 2 

150. ТК-8-19/1 80 2 

151. ТК-8-23/1 150 2 

152. ТК-8-7/6 100 2 

153. ТК-8-3/5 100 2 

154. ТК-8-4/5 80 2 

155. ТК-8-32/1 50 2 

156. ТК-8-34/1 50 2 

157. ТК-8-2/5 80 2 

158. ТК-8-3/5 150 2 

159. ТК-8-32/1 100 2 

160. ТК-8-33 150 2 

161. ТК-8-30/1 80 2 

162. ТК-8-29/1 80 2 

163. ТК-8-25/1 100 4 

164. ТК-8-25/1 80 2 

165. ТК-8-26/1 100 2 

166. ТК-8-33/1 50 2 

167. ТК-8-35/1 100 2 

168. ТК-8-34/1 100 2 

169. ТК-8-36 50 2 

170. ТК-8-37 50 2 

171. ТК-8-38/1 50 2 

172. ТК-8-39 50 2 

173. ТК-8-27/1 50 2 

174. ТК-8-16/1 200 2 

175. ТК-8-2/6 50 2 

176. ТК-11/2 400 2 
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177. ТК-7б 100 2 

178. ТК-6б 150 2 

179. ТК-7а 80 2 

180. ТК-6а 100 2 

181. ТК-9а 80 2 

182. ТК-8 150 2 

183. ТК-8/1 150 2 

184. ТК-1/6 80 2 

185. ТК-6 200 2 

186. ТК-7б 150 2 

187. ТК-7 150 2 

188. ТК-9 300 2 

189. ТК-9б 50 2 

190. ТК-10-8е 150 2 

191. ТК-10-5/6 150 2 

192. ТК-10-9/6 100 2 

193. ТК-10-9/6 80 2 

194. ТК-10-2/6 150 2 

195. ТК-10-10/6 100 2 

196. ТК-10-6/6 250 2 

197. УТ-11-1 250 2 

198. УТ-11-2 150 2 

199. УТ-11-5 100 2 

200. УТ-11-4 150 2 

201. ТК-11-34 150 2 

202. ТК-11-34 250 2 

203. ТК-11-34 100 2 

204. УТ-11-9 250 2 

Всего: 408 
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2 ТЕПЛОВЫЕ КАМЕРЫ 

2.1 МП г.Омск «Тепловая компания» 

2.1.1 Центральный ТЭО 

Таблица 2.1 - Типы тепловых камер и надземных павильонов МП г.Омска «Тепловая компания» 

 

2.1.2 Советский ТЭО 

Таблица 2.2 - Типы тепловых камер и надземных павильонов МП г.Омска «Тепловая компания» 
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2.1.3 Кировский ТЭО От собственных и ведомственных источников 

Таблица 2.3 - Типы тепловых камер и надземных павильонов МП г.Омска «Тепловая компания» 
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2.1.4 Ленинский ТЭО 

Таблица 2.4 - Типы тепловых камер и надземных павильонов МП г.Омска «Тепловая компания» 
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3 НАСОСНЫЕ СТАНЦИИ И ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 

3.1 Схемы и основные характеристики оборудования на тепловых сетях АО «Омск РТС» 

Таблица 3.1 – Основные характеристики оборудования на ПНС 

№ 
ПНС 

Местонахождение Марка насоса 
Кол-во устан, 
насосов, шт. 

Производит. 
Q, м3 /ч 

Напор м.в.ст. 
Мощность, 

эл. двиг., кВт 
Число обо-
рот, в мин 

Трансформаторы. 

К-во Мощ. кВа 

1 
ул. Нефтезаводекая, 

№23 
300 Д 90 

12 НДС- 60 
3 
1 

1080 
1260 

70 
70 

320 
315 

1480 
1480 

1 
1 

1000 Э 
1000 

2 
пос. Николаевка, 
ул. Зеленая, 15 

СЭ-800-100-11 3 800 100 
315 
320 

1480 2 1000 

4 ул. Б. Хмельницкого, 224А СЭ-800-100-11 3 800 100 320 1480 2 630 Э 

5 ул. Королева, 4/2 300 Д 70 3 1080 70 250 1485 2 630 Э 

6 20 лет РККА, 179-а СЭ-2500-60-11 
2 
2 

2500 
2500 

60 
60 

500 
630 

1500 
1500 

2 
2 

2500 
2500 

7 ул. 5-я Линия, 179-а СЭ-1250-70-11 3 1250 70 315 1485 2 630 

8 
берег р. Омь 

Ул. 14 Линия, 2 корп.1 
СЭ-2500-60-11 
СЭ-1250-140-11 

3 
5 

2500 
1250 

60 
140 

500 
630 

1500 
1500 

2 
2 

100 
4000 

9 ул. Тарская,145, к.1 
СЭ-2500-60-11 
КРНА-400-500 

3 под. 
3 обр. 

2500 
2500 

60 
63 

500 
560 

1500 
1500 

2 
2 

100 
2500 

10 ул. Звездова, 42 200 Д 90 3 720 90 250 1480 2 1000 

11 Ул. Пр. Мира, 3А 

КРНА-300-660 
КРНА-400-500 
КРНА-400-500 
КРНА-300-660 

2 под. 
1 обр. 
2 обр. 
1 под. 

1250 
2500 
2500 
1250 

140 
63 
63 
140 

710 
560 
560 
710 

1490 
1490 
1490 
1490 

 
2 
 
2 

 
2500 

 
100 

13 ул. 3-я Молодежная,79 Д 320-50 3 320 50 75 1470 2 400 

14 ул. Лисицкого,10 

СЭ-1250-70-11 
300 Д 90 

12 НДС-60 
СЭ-1250-70-11 

1 
1 
1 
1 

1250 
1080 
1260 
1250 

70 
70 
70 
70 

400 
315 
315 
400 

1500 2 160 

27 ул. Нефтезаводская, 39-а СЭ-800-100-11 3 800 100 320 1480 2 630 
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3.1.1  ПНС-1 

 
Рисунок 3.1.Принципиальная схема ПНС-1 
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3.1.2 ПНС-2 

 
Рисунок 3.2.Принципиальная схема ПНС-2 
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3.1.3 ПНС-4 

 
Рисунок 3.3.Принципиальная схема ПНС-4 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

                                                                    52401.ОМ-ПСТ.001.002. 44 

3.1.4 ПНС-5 

 
Рисунок 3.4.Принципиальная схема ПНС-5 
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3.1.5 ПНС-6 

 
Рисунок 3.5.Принципиальная схема ПНС-6 
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3.1.6 ПНС-7 

 
Рисунок 3.6.Принципиальная схема ПНС-7 
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3.1.7 ПНС-8 

 
Рисунок 3.7.Принципиальная схема ПНС-8 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

                                                                    52401.ОМ-ПСТ.001.002. 48 

3.1.8 ПНС-9 

 
Рисунок 3.8.Принципиальная схема ПНС-9 
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3.1.9 ПНС-10 

 
Рисунок 3.9.Принципиальная схема ПНС-10 
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3.1.10 ПНС-11 

 
Рисунок 3.10.Принципиальная схема ПНС-11 
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3.1.11 ПНС-13 

 
Рисунок 3.11.Принципиальная схема ПНС-13 
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3.1.12 ПНС-14 

 
Рисунок 3.12.Принципиальная схема ПНС-14 
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3.1.13 ПНС-27 

 
Рисунок 3.13.Принципиальная схема ПНС-27 
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3.1.14 ЦТП-ТПК 

 
Рисунок 3.14.Принципиальная схема ЦТП-ТПК 
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3.2 Схемы и основные характеристики оборудования на тепловых сетях МП г. Омска «Тепловая компания»  

Таблица 3.2 – Основные характеристики оборудования ПНС и ЦТП 

Номер 
насосной 
станции 

Назначение Тип насоса 

Электродвигатель 
Пускозащитная аппарату-

ра 
Характеристика 
Q м

3
/ч, Нм.в.ст 

Кол.,шт. 

тип Р, кВт 
n, 

об/мин 

ТПНС-
222 

Сетевой (подкачи-
вающий) 

СЭ 1250-70 

4АМ 315 1500 3КТ6053 АВМ-10 800А 

1250м
3
/час, 

70м.вод.ст. 
3 

4А 315 1500 3КТЭ0630 ВА8840 630А 

4А 315 1500 3КТЭ0630 ВА8840 630А 

Сетевой (подкачи-
вающий) 

300Д-70 4АМ 315 1500 3КТ6053 
АВМ-10 
1000А 

1080м
3
/час, 

70м.вод.ст. 
1 

ТПНС-
304 

Смесительный 
отопления 

IL80/150-7,5/2 WILO 7,5 2900 SK712 
100 м

3
/час, 

22м.вод.ст. 
2   

ТПНС-
305 

Сетевой насос Д320-50 

4А 75 1500 КТ 100 ПН2  200А 
320 м

3
/час, 

50м.вод.ст. 
2 

М-200 75 1500 КТ 160 
ПН2 

200А 

ТПНС-
554 

Циркуляционный 
ГВС 

IPn65 /140-
3/2K12 

IPn65 /140 3 2850 ПМЕ-211 АП50 10А 
60 м

3
/час, 

20м.вод.ст 
2 

IPn65 /140 3 2850 ПМЕ-211 АП50 10А 

ТПНС-
600 

Сетевой 
CR 90-1 A-F-E 

HQQE 
MGE132SD2-

FF265-D1 
7,5 2919 - - 

114 м
3
/час, 20 

м.вод.ст. 
3 

ТПНС-
610 

Сетевые  
ТРЕ 100-310/2-

A-F-A-BAQE 
  15 2945 - - 

114 м
3
/час, 20 

м.вод.ст. 
2 

ТПНС-
615 

Повысительный 
ГВС 

К20/30 

4А 4 3000 М611 16А TSM1 
20 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 

1 

4А 4 3000 М611 16А Altivar 66 1 
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ТПНС-
652 

Повысительный 
ГВС 

К20/30 4А 7,5 3000 АЕ2056 25А 
20 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
1 

ТПНС-
688 

Повысительный 
ГВС 

К20/30 

4А 4 3000 АП50 10А ПМЛ 11000 
20 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 

1 

4А 4 3000 АП50 10А ПМЛ 11000 1 

ТПНС-
689 

Повысительный 
ГВС 

К20/30 

4А 4 3000 
ВА4729 

6А 
ПКИ 22511 

20 м
3
/час, 

30м.вод.ст. 

1 

4А 4 3000 
ВА4729 

6А 
ПКИ 22511 1 

ЦТП-102 

Циркуляционный 
ГВС 

IP-Е 65/140-4/2 WILO 4 2905 ВА-47 16А, ПМ12 
20 м

3
/час, 

20м.вод.ст 
2 

Повысительный 
ГВС 

IL-Е 65/6-24 WILO 5,5 2925 ВА-47 16А, ПМ12 
33 м

3
/час, 

25м.вод.ст 
2 

Смесительно-
повысительный 

отопления 
IL  125/320-22/4 WILO 22 1465 ВА-47-100  50А 

172 м
3
/час, 

28м.вод.ст 
2 

ЦТП-103 

Циркуляционный 
отопления 

КМ 100-65-200 

4АМ-180 30 3000 ПМЛ210 
ВА51-25 

100А 100 м
3
/час, 

50м.вод.ст 
3 

4АМ-180 30 3000 ПМА-510 ВА4729 63А 

4АМ-180 30 3000 ПМА-510 АЕ2046 63А 

Циркуляционный 
отопления (на кон-

сервации) 
К 100-65-200   15 3000 IDX 31 АЕ2053 100А 

100 м
3
/час, 

50м.вод.ст 
1 

ЦТП-104 
Насос циркуляци-
он-ный отопления 

2-го контура 
1Д630-90а 

5АН315 200 1500 5АН315-А-4уз 550 м
3
/час, 

74м.вод.ст 

3 

5АН315 200 1500 Д/П-315 1 
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Подпиточный на-
сос 2-го контура 

ТРЕ 65-260/2 
А-F-A-BAQE 

EUVO2 4 2060 EUVO2 
40,6м

3
/час, 

21,5м.вод.ст. 
1 

Подпиточный на-
сос 2-го контура 

ТР 65-240/4 А-
F-A-BAQE 

ММ6112МИ 4 1450 ММ6112МИ-28FF215Д 
47,4м

3
/час, 19,7 

м.вод.ст. 
1 

ЦТП-203 

Циркуляционно-
повысительный 

ГВС 
К45/55 

4А 18,5 3000 ПМА 4 АЕ2066 50А 
45 м

3
/час, 

50м.вод.ст 
3 

4А 18,5 3000 ПМА 4 АЕ2046 50А 

4А 18,5 3000 ALTIVAR 58 

Циркуляционно-
повысительный 

отопления 
Д320/50 

4АМ200 37 1500 ПМА 5202 АЕ2063 100А 
315 м

3
/час, 

50м.вод.ст 
2 

4АМ200 37 1500 ПМА 5202 АЕ2063 100А 

Подпиточный 
MHIE 403-

1/E/1-2/M13 

АИР80 2,2 3000 ПМЛ 110 АЕ 2026 10А 8 м
3
/час, 

24м.вод.ст 
2 

АИР80 2,2 3000 ПМЛ 110 АЕ 2026 

ЦТП-204 

Циркуляционный 
отопления 

К90/55 АО-2 18 3000 ПМА-4;ВА5133 125А 
90 м

3
/час, 

55м.вод.ст 
1 

  
WILO 

IL100/170-30/2 
WILO 30 2955 КТ-6013;ВА5133 125А 

90 м
3
/час, 

55м.вод.ст 
1 

ЦТП-269 
Смесительно-

повысительный 
К160/30 АО2 22 1470 ПАЕ 512 АЕ2056 63А 

160 м
3
/час, 

30м.вод.ст. 
1 
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отопления 

NB80-160/167 MG180MB2 22 3000 Част. преобр. CUE 22 кВт 
199,4 м

3
/час, 

28,3 м.вод.ст. 
2 

Циркуляционный 
ГВС 

3К-6 АО2 13 2910 ПАЕ 312 АП50 40А 
45 м

3
/час, 

55м.вод.ст. 
2 

Повысительный 
ГВС 

К160/30 
АИР 10 1500 

Част. преобр. Веспер 
160 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 

1 

АО2 10 1450 1 

ЦТП-270 

Смесительно-
повысительный 

отопления 

К160/30 
АО2 22 1470 ПАЕ 512 АП50 40А 160 м

3
/час, 

30м.вод.ст 
1 

4А 22 3000 ПАЕ 412 АЕ2046 63А 

NB80-160/177 
Grundfos 

MG180MB2 
30 3000 

Частотный преобразова-
тель CUE 

226 м
3
/час, 

30м.вод.ст 
2 

Циркуляционный 
ГВС 

3К-6 4А 18 3000 ПАЕ 312 А3124 100А 
50 м

3
/час, 

50м.вод.ст 
2 

Повысительный 
ГВС 

К160/30 

4А 13 1500 ПМЕ TYP WIS 
90 м

3
/час, 

55м.вод.ст 
1 

АИР 13 1500 ПАЕ А316 
90 м

3
/час, 

55м.вод.ст 
1 

ЦТП-301 

Циркуляционный 
отопления 

К45/55 А132М2 11 2895 ПМА-3 ПН2 40А 
45 м

3
/час,  

1 
55 м.вод.ст. 

  Х80-65-160 
АИР М112 7,5 2895 ПМА-4 ПН2 15А 50 м

3
/час,  

2 
АИР М112 7,5 2895 ПАЕ-3 ПН2 25А 32 м.вод.ст. 

ЦТП-302 

Смесительный 
отопления 

IL-E 65/8-40-
BF-R1 

5А160 15 2825 ПМА310 АК50Б  40А 72 м
3
/ч, 30 

м.в.ст. 
2 

4АМ160S2 15 3000 ПМА310 АК63  50А 

Циркуляционно-
повысительный 

ГВС 
К80-50-200 

4А 15 3000 ПМА310 АК63  50А 

50 м
3
/ч, 50 

м.в.ст. 
5 

4А 15 3000 ПМА310 АК50Б  40А 

4А 15 3000 ПМА310 АК50Б  50А 

4А 15 3000 ПМА310 АК50Б  40А 

4А 1,5 3000 ПМА310 АК50Б40А 

ЦТП-306 Сетевой К100-65-250 4АИМР 37 3000 ПМА4200 АЕ2066 80А 100 м
3
/ч, 1 
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50 м.в.ст. 

Сетевой КМ80-50-200 
АИР180 30 3000 ПМА4200 АЕ2066 80А 50 м

3
/ч, 

2 
АИР 30 3000 ПМА4200 АЕ2066 80А 50 м.в.ст. 

Циркуляционно-
повысит ГВС 

КМ100-65-200 
  18,5 3000 ПМА4200 АЕ2066 80А 100 м

3
/ч, 

2 
АИР180М2 30 3000 ПМА4200 ВА5135 80А 50 м.в.ст. 

Циркуляционно-
повысит ГВС 

КМ80-50-200 

АИР180М2 30 3000 
Веспер, ПМА4200, 

ВА8832 80А, ВА5135 80А 
50 м

3
/ч, 

2 

АИР180М2 30 3000 
Веспер, ПМА4200, 

ВА8832 80А, ВА5135 80А 
50 м.в.ст. 

Смесительный 
отопления 

Х-100-65-200 АИР180 30 3000 ПМА4200 ВА5135 80А 
100 м

3
/ч, 50 

м.в.ст. 
1 

Смесительный 
отопления 

Х-100-80-160   30 3000 ПМА4200 ВА5135 80А 
100 м

3
/ч, 32 

м.в.ст. 
1 

ЦТП-424 

Циркуляционный 
отопления 

К90/55 
АИР160М 18,5 3000 ПМА310 АП50  50А 90 м

3
/ч, 50 

м.в.ст. 
2 

АИР160М 18,5 3000 ПМА310 АП50  50А 

Циркуляционный 
отопления 

К100-65-200 АИР160М 18,5 3000 ПМА310 АП50  50А 
100 м

3
/ч, 50 

м.в.ст. 
1 

Циркуляционный 
ГВС 

К45/30 

4АН112 7,5 3000 ПМЕ111 ВА4763 25А 

45 м
3
/ч, 30 

м.в.ст. 
3 

4АН112 7,5 3000 ПМЕ111 
ВА77-29-3 

25А 

4АН112 7,5 3000 ПМЕ111 ВА4763 25А 

Подпиточный К45/30 
4АН112 7,5 3000 ПМЕ111 АЕ2046  15А 45 м

3
/ч, 30 

м.в.ст. 
2 

4АН112 7,5 3000 ПМЕ111 АЕ2046  15А 

ЦТП-501 
Циркуляционный 

отопления 

WILO NP 
100/200 V55/2-

12250 
WILO 55 2950 

ВА57-35  320 м
3
/час, 

50м.вод.ст 
1 

125А, ПМА-6 

WILO WILO 30 2955 ВА47-100 308 м
3
/час, 2 
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IL100/170-30/2 63А, 40м.вод.ст 

КМИ48012 

Циркуляционно-
повысительный 

ГВС 

WILO IL-E 80/8-
40BF 

M21R160MX2 15 3000 

ВА47-29 
91 м

3
/час, 

46м.вод.ст 
1 40А, 

WILO 

M21R160MX2 15 3000 

ВА47-29 
91 м

3
/час, 

46м.вод.ст 
1 40А, 

Altivar 66 

Подпиточный ГВС К 45/30 
4АМ100 5,5 3000 КТ22510 АЕ2046 16А 45 м

3
/час, 

30м.вод.ст 

1 

4АМ100 5,5 3000 КТ22510 ВА4729 16А 1 

ЦТП-502 

Повысительный 
ГВС 

MVI 
7003/2G/PN-16 

WILO 15 2910 WILO 
55 м

3
/час,  

4 
50 м.вод.ст. 

Смесительно-
повысительный 

отопления 
IL-100/170-30/2 WILO 30 2945 WILO 

55 м
3
/час,  

3 

50 м.вод.ст. 

Подпиточный 
MVIЕ 803-
2G/PN-16 

WILO 2,2 3000 WILO 
9 м

3
/час,  

2 
25 м.вод.ст. 

ЦТП-503 

Повысительный 
ГВС 

MVI 3204/PN16 M21R160MX2 15 3000 WILO «CR-System» 
49 м

3
/час, 

50м.вод.ст 
3 

Смесительный 
отопления 

IL-E 80/8-31 BF 
R1 

M21R160MX2 11 2910 WILO «CR-System» 
94 м

3
/час, 

23м.вод.ст 
2 

Циркуляционный 
ГВС 

IPE 40/150-
3/2R1 

1LA71062 3,5 2890 WILO «CR-System» 
39 м

3
/час, 

15м.вод.ст 
2 

ЦТП-504 
Корректирующий 
отопления на пе-
риходный период 

КМ 100-80-160 

4А 7 3000 ПМЕ 211 АП50 16А 
100 м

3
/час, 

32м.вод.ст 
2 

4А 7 3000 ПМЕ 211 АП50 16А 
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Циркуляционно-
повысительный 

ГВС 
К100-80-160 

4А112S2 7,5 3000 ПМЕ 211 АП50 16А 
100 м

3
/час, 

32м.вод.ст 
2 

4А112S2 7,5 3000 ПМЕ 211 АП50 16А 

Циркуляционно-
повысительный 

ГВС 
К80-65-160 АИР160S2 15 3000 ATV312 

45 м
3
/час, 

55м.вод.ст 
2 

ЦТП-505 
Повысительно-
смесительный 

отопления 
К160/20 

4А180М 30 1500 ПМА420 АЕ 2056 63А 
  

2 160 м
3
/ч 

4А180М 30 1500 ПМА 420 АЕ 2046 63А 20 м.в.ст 

ЦТП-506 
Смесительный 

отопления 
К 150-125-250 

4АМ 

18 1500 

ПМА АЕ2046 

200 м
3
/час, 

20м.вод.ст 
2 

160М 310 40А 

4У3     

АИР 
18,5 1500 ПМА 310 

ВА4729 

160М4 40А 

ЦТП-545 
Повысительный 

ГВС 
К 45/55 

4А132 13 3000 ПМЛ-310 ПН-2 80А 45 м
3
/час, 

55м.вод.ст 
2 

АИР132 7,5 3000 ПМЛ-310 ПН-2 80А 

ЦТП-546 

Повысительный 
ГВС ( с 

част.преобр) 

MVI 3204-
3/16/Е/3-400-

50-2 
М21R160MX2 7,5 3000 

«WILO» 
CR-

System 

ВА47 33 м
3
/час, 

42,5м.вод.ст 
5 

100А 

Смесительно-
повысительный 

отопления 
IL-100/165-22/2 М21R160MX2 22 3000 

«WILO» ВА47 
184 м

3
/час, 

32м.вод.ст 
2 

SK712/Sd 100А 

Циркуляционный 
ГВС (с 

част.преобр.) 
IL-E 50/10-36 М21R160MX2 7,5 3000 

«WILO» 
CR-

System 

АЕ2045 50 м
3
/час, 

32м.вод.ст 
2 

40А 

ЦТП-547 
Повысительный 

ГВС 

MVI 5204-
3/25/Е/3-400-

50-2 
WILO 11 3000 WILO  

ВА47-100 45 м
3
/час, 

55м.вод.ст 
4 

80А 
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Смесительно-
повысительный 

отопления 
IL-100/165-22/2 WILO 22 3000 WILO 

ВА47-100 184 м
3
/час, 

32м.вод.ст 
2 

100А 

Циркуляционный 
ГВС  

IL-E 50/10-36 WILO 7,5 3000 WILO 
ВА47-63 50 м

3
/час, 

32м.вод.ст 
2 

40А 

ЦТП-548 
Циркуляционно-
повысительный 

ГВС 
К 90/55 

АИР-160-2 18,5 3000 
Altivar 58  

АП50 

90 м
3
/час, 

55м.вод.ст 
3 АИР-160-2 18,5 3000 АП50 

АО-2 18,5 3000 ПАЕ 312 
АЕ 2043  

40А 

ЦТП-601 

Сетевые  К290/30  4А 37 1500 ПМА-512 АЗ100 100А 
290м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
2 

Циркуляционные 
ГВС 

К45/30 
4А 15 3000 ПАЕ-312 АП50 32А 45м

3
/час, 

30м.вод.ст 

1 

АИР 7,5 3000 ПМА-312 АЕ2046 63А 1 

ГВС КМ100-80-160 
4А 15 3000 ПМА-312 АЕ2046 32А 100м

3
/час, 

32м.вод.ст 

1 

АИР 30 3000 ПМА-412 АЕ2046 63А 1 

ЦТП-602 

Сетевые  6К-8У 

ВЗ-200L 30 1500 ПАЕ-512 АЕ2063 100А 
160м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
1 

ВЗ-200L 30 1500 ПАЕ-512 АЕ2056 63А 
160м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
1 

ГВС Х160/29Д-С 

4А 45 1500 ПМА-612 АЕ2063 100А 
160м

3
/час, 

29м.вод.ст 
1 

4А 45 1500 ЧП ВА88-33 
160м

3
/час, 

29м.вод.ст 
1 

ЦТП-603 

Сетевые  

К160/30 4А 55 1500 ПАЕ-612 АЗ722 250А 
160м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
1 

К150-125-315 

АИР-180 30 1500 ПМА-411 ВА201-З 63А 
200м

3
/час, 

32м.вод.ст. 

1 

АИР-180 30 1500 ПМП-4100 ВА201-З 63А 1 

ГВС К150-125-315 ВS 30 1500 ПМП-4100 ВА201-З 63А 
200м

3
/час, 

32м.вод.ст 
1 
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ВS 30 1500 ПМП-4100 ВА201-З 63А 
200м

3
/час, 

32м.вод.ст 
1 

АИР-180 30 1500 ПМП-4100 ВА201-З 63А 
200м

3
/час, 

32м.вод.ст 
1 

Циркуляционный 
ГВС 

UPE-65-120 

Grundfos 1,15 1500 ПМЛ-2100 ВА201 16А 
45м

3
/час, 

30м.вод.ст 
1 

Grundfos 1,15 1500 ПМЛ-2100 ВА201 16А 
45м

3
/час, 

30м.вод.ст 
1 

ЦТП-604 

Смесительный 
отопления 

КМ100-80-160 
4А 15 3000 ПАЕ-312 АЕ2056 40А 100 м3/ч, 

32м.вод.ст 

1 

4А 15 3000 ПМЕ-412 АЕ2046 40А 1 

Циркуляционный 
ГВС 

К20/30 
4А 4 3000 ПМЕ-112 

АЕ2046 
12,5А 20м

3
/час, 

30м.вод.ст 

1 

АИР 4 3000 ПМЕ-112 АЕ2046 16А 1 

Повысительный 
ГВС 

КМ100-80-160 
4А 15 3000 

Altivar 58 
100м

3
/час, 

32м.вод.ст 

1 

4А 15 3000 1 

ЦТП-605 

Циркуляционный 
отопления 

КМ100-80-160 
4А 15 3000 SLA-312 WIS-63 32A 100м

3
/час, 

32м.вод.ст. 
2 

4А 15 3000 ПМА-412 WIS-63 32A 

Циркуляционный 
ГВС 

К45/30 
АИР 112 7,5 3000 SLA-312 WIS 16А  45м

3
/час, 

30м.вод.ст 
2 

АИРМ112 7,5 3000 SLA-312 WIS 63A 

ГВС 

КМ100-80-160 АИР160 15 3000 

Altivar 58 

100м
3
/час, 

32м.вод.ст 
1 

К100-80-160 4А 15 3000 
100м

3
/час, 

32м.вод.ст 
1 

ЦТП-614 

Сетевой 

1Д200/90 АО2 40 1500 ПМА-512 WIS 100A 
200м

3
/час, 

90м.вод.ст. 
1 

Д200/36 4А 37,5 1500 ПМА-512 WIS 100A 
200м

3
/час, 

36м.вод.ст. 
1 

Циркуляционно-
повысительный 

ГВС 

MVIE 52 
02/Pn16 

МО160 18,5 3000 ПАЕ312 AE2056 40A 
100м

3
/час, 

20м.вод.ст 
3 4АМ 55 1470 КТ6033 WIS 400A 

4АМН 110 2940 КТ6033 WIS 400A 

ЦТП-645 Сетевой КМ100-80-160 4А 15 3000 
КМИ 

34012 
ВА 88-32 32А 

100 м
3
/час, 

34м.вод.ст. 
2 
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4А 15 3000 ПМА-412 WIS-63 32A 

Циркуляционный 
ГВС 

К45/30 
АИР 160 15 3000 SLA-32 WIS 63А  45м

3
/час, 

30м.вод.ст 
2 

4А 22 3000 Altivar 58 Altivar 58 

ГВС КМ 90/35  
4А 7,5 3000 SLA-16 WIS 30А  90м

3
/час, 

35м.вод.ст 
2 

АИР 7,5 3000 SLA-16 WIS 30А  

ЦТП-646 

Сетевой КМ100-80-160 

4А160S2 15 3000 ПАЕ 312 ВА8832 32А 
100 м

3
/час, 

32м.вод.ст. 
2 

4А160S2 15 3000 
КМИ 

34012 
АЕ2046 40А 

Циркуляционный 
ГВС 

К45/30 
4А112М2 7,5 3000 SLA 32 АЕ2036 25А 45м

3
/час, 

30м.вод.ст 
2 

4А112М2 7,5 3000 ПАЕ 312 АЕ2056 25А 

ГВС 

КМ 90/85 АИР 160 15 2940 
КМИ 

34012 
ВА8832 32А 

90м
3
/час, 

85м.вод.ст 
1 

КМ 100-80-160 4А 15 3000 ПАЕ 312 АЕ2046 40А 
100м

3
/час, 

32м.вод.ст 
1 

К90/55 Болгария 22 3000 SLA 85 АЕ2056 40А 
90м

3
/час, 

55м.вод.ст 
1 

ЦТП-657 

Насос сетевой К100-80-160 

4А132 11 3000 ПМА312 
АЕ2046 

85м
3
/час, 

27м.вод.ст, 
2 

31,5А 

4А132 11 3000 ПМА312 
АЕ2046 

31,5А 

Циркуляционные 
ГВС 

К45/30 
АИРМ112 7,5 3000 St-2 WIS 25А 45м

3
/час, 

30м.вод.ст, 
2 

АИРМ112 7,5 3000 St-2 WIS 25А 

Насосы ГВС К100-80-160 

АД132 11 3000 St-2 WIS 25А 
85м

3
/час, 

27м.вод.ст, 
3 АД132 11 3000 ПМА310 WIS 25А 

АД132 11 3000 St-2 WIS 25А 

ЦТП-658 
Насос сетевой 

IL100/160-
18,5/2 

«WILO» 18,5 3000 
ЩУ-3 ПН2 90А 

200м
3
/час, 

25м.вод.ст, 
2 

«WILO» 18,5 3000 

Повысительный MVI3204/PN163 «WILO» 7,5 3000 ЩУ-1 ПН2 90А 40м
3
/час, 5 
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ГВС «WILO» 7,5 3000 37м.вод.ст, 

«WILO» 7,5 3000 

«WILO» 7,5 3000 

«WILO» 7,5 3000 

Циркуляционные 
ГВС 

IL-Е50/10-36 
«WILO» 11 3000 

ЩУ-4 ПН2 40А 
50м

3
/час, 

32м.вод.ст, 
2 

«WILO» 11 3000 

Смесительно-
корректирующие 

ГВС 
IL80/170-11/2 

«WILO» 18,5 3000 
ЩУ-2 ПН2 50А 

45м
3
/час, 

40м.вод.ст 
2 

«WILO» 18,5 3000 

ЦТП-660 

Насос сетевой 

К290/30 
4РМ200 45 1500 ПМА512 WIS 100А 315м

3
/час, 

32м.вод.ст, 
2 

5А200 45 1500 ПМА512 WIS 100А 

К200-150-315 АО200 37 1500 ПМА512 ВА51  80А 
315м

3
/час, 

32м.вод.ст, 
1 

Повысительные 
ГВС 

К150-125-315 4АМ180 30 3000 ПМА412 ВА51  80А 
200м

3
/час, 

32м.вод.ст, 
1 

К90/85 4А225 30 3000 ЧП ВА8833  63А 
90м

3
/час, 

85м.вод.ст 
1 

Циркуляционные 
ГВС 

К45/30 АИР 7,5 3000 ПАЕ312 АЕ2056  40А 
45м

3
/час, 

30м.вод.ст, 
1 

К80-65-160 4А 7,5 3000 ПМЕ211 АЕ2053  15А 
45м

3
/час, 

30м.вод.ст 
1 

ЦТП-662 

Насос сетевой К290/30 

АО200 37 1500 ПМА512 АЕ2056 80А 
290м

3
/час, 

30м.вод.ст, 
3 АИР180 30 1500 ПМА512 АЕ2056 40А 

4А200 37 1500 ПМА512 АЕ2056 80А 

Повысительные 
ГВС 

К90/85 

4АМ200 55 3000 ЧП ВА8833 125А 
90м

3
/час, 

85м.вод.ст, 
3 5А200 45 3000 ПМ12 А3716 125А 

АИР180 30 3000 ПМ512 ВА51 63А 

ЦТП-663 Насос сетевой К160/30 

АИР180 30 1500 ПМА 512 АЕ2053 100А 
160м

3
/час, 

30м.вод.ст, 
2 

4АМ200 37 1500 ПМА 512 
АЕ2053 

100А 
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К290/30 4АМ200 37 1500 ПМА 512 АЕ2053 100А 
290м

3
/час, 

30м.вод.ст, 
1 

Повысительные 
ГВС 

КМ95/35 

4А160 15 3000 ПАЕ 312 АЗ11 50А 
90м

3
/час, 

35м.вод.ст, 
2 

4А160 15 3000 ПАЕ 312 
АЕ2056 

40А 

КМ45/55 5А200 45 3000 ПМ12 
АЕ2046 45м

3
/час, 

55м.вод.ст, 
1 

63А 

ЦТП-678 

Насос сетевой К160/30 
4АМ180 30 1500 ПМА511 АЕ2066 100А 160м

3
/час, 

30м.вод.ст, 
2 

4АМ180 30 1500 ПМА511 АЕ2063 100А 

Циркуляционно-
повысительные 

ГВС 

К90/55 

4А 22 3000 ПМА421 АЕ2056 63А 
90м

3
/час, 

55м.вод.ст. 
3 4А 22 3000 ЧП ВА8833 80А 

4А 22 3000 ПАЕ420 А3716 50А 

К100-65-200 АИР180 30 3000 ЧП ВА8833 80А 
100м

3
/час, 

50м.вод.ст. 
1 

Циркуляционные 
ГВС 

К45/30 
4А 7,5 3000 ПАЕ312 АЕ2056 25А 45м

3
/час, 

30м.вод.ст, 
2 

4А 7,5 3000 ПМА3102 АЕ2046 25А 

ЦТП-680 

Сетевой 

КМ100-65-200 

АИР 180 30 3000 ПМА 420 ВА51 80А 
100 м

3
/час, 

50м.вод.ст. 
3 АИР 180 30 3000 ПМА 420 АЕ2056 80А 

АИР 180 30 3000 ПМА 420 АЕ2066 80А 

КМ150-125-315 4АМ 180 30 1500 ПМА 420 АЕ2056 80А 
200 м

3
/час, 

32м.вод.ст. 
1 

Циркуляционно-
повысительный 

ГВС 
КМ100-65-200 

АИР 180 30 3000 ПМА 420 АЕ2056 80А 

100 м
3
/час, 

50м.вод.ст. 
4 

АИР 180 30 3000 ПМА 420 ВА51 80А 

АИР 180 30 3000 ПМА 420 ВА51 80А 

АИР 180 30 3000 ЧП АЕ2066 80А 

ЦТП-683 Сетевой 

К90/55 4А 18,5 3000 ПМА 312 АЕ2056 40А 
90 м

3
/час, 

55м.вод.ст. 
1 

К90/85 
болгария 18,5 3000 ПМА 312 АЕ2056 50А 90 м

3
/час, 

85м.вод.ст. 
2 

болгария 18,5 3000 ПМА 512 АЕ2056 63А 
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К160/30 4АМ 200 37 1500 ПМА 312 АЕ2046 50А 
160 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
1 

Циркуляционный 
ГВС 

К45/30 
4АМ 112 7,5 3000 ПМЕ 211 АЕ2046 25А 45 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
2 

4АМ 112 7,5 3000 ПМЕ 211 АЕ2056 25А 

Повысительный 
ГВС 

К90/55 
4АМ 200 45 3000 ПМА 215 АЕ2056 100А 90 м

3
/час, 

55м.вод.ст. 
2 

болгария 18,5 3000 CAUTION АЕ2046 63А 

Циркуляционный 
отопления 

К45/30 4АМ 112 7,5 3000 ПМЕ 211 АЕ2046 25А 45 м
3
/час, 

30м.вод.ст. 
2 

К80-65-160 4АМ 112 7,5 3000 ПМЕ 212 АЕ2056 25А 

Подпиточный Х50-32-125 ДС 
4А 4 3000 St-2 АЕ2056 25А 12,5 м

3
/час, 

20м.вод.ст. 
2 

4А 4 3000 St-2 АЕ2056 25А 

ЦТП-684 

Сетевой 

К90/35 
4А 18,5 3000 ПМА 412 АЕ2046 40А 90 м

3
/час, 

35м.вод.ст. 
2 

4А 22 3000 ПАЕ 412 АЕ2046 63А 

К90/55 
ASI 200L 30 1500 ПАЕ 512 АЕ2056 63А 90 м

3
/час, 

55м.вод.ст. 
2 

Польский 22 1500 ПАЕ 512 АЕ2056 100А 

Циркуляционный 
ГВС 

К45/30 
АИРМ2 7,5 3000 ПМА 312 АЕ2056 25А 45 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
2 

АИРМ2 7,5 3000 ПМЕ 211 АЕ2046 25А 

Повысительный 
ГВС 

К100-65-200 4АМ 200 45 3000 ПАЕ 512 А3716 160А 
100 м

3
/час, 

50м.вод.ст. 
1 

К90/85 
4АМ 160 18,5 3000 ЧП 

90 м
3
/час, 

85м.вод.ст. 
2 

4А132 11 1500 ПАЕ 512 
АЕ2056 
31,5А 

ЦТП-686 

Сетевой 

К90/30 4АМ 200 37 1500 ПАЕ 512 АЕ2056 100А 
290 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
2 

К160/30 АИР 180 30 1500 ПМА 412 АЕ2056 100А 
160 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 

Циркуляционный 
ГВС 

К45/30 
АИРМ112 7,5 3000 ПМЕ 212 TYP-63 25A 45 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
2 

4АМ 112 7,5 3000 ПМЕ 211 TYP-63 25A 

Повысительный 
ГВС 

К90/55a 

А 37 3000 ПМА 512 АЕ2066 100А 
90 м

3
/час, 

55м.вод.ст. 
3 4АМ 160 18,5 3000 ПМА 412 АЕ2046 40А 

4АМ 160 18,5 3000 ПМА 512 АЕ2043 40А 
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ЦТП-689 

Сетевой К290/30 
4АМ 200 37 1500 ПМА 520 АЕ2056 100А 290 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
2 

4АМ 200 37 1500 ПАЕ 512 АЕ2066 100А 

Циркуляционный 
ГВС 

К90/55а 4А 7,5 3000 
ПМА 

АЕ2056 63А 
90 м

3
/час, 

55м.вод.ст. 
1 

512 

К80-65-160 АИРМ 112 7,5 3000 
TSA 

АЕ2066 16А 
45 м

3
/час, 

30м.вод.ст. 
1 

45А 

Повысительный 
ГВС 

К90/85 

4АМ 
45 3000 ПМА 520 А3716 160А 

90 м
3
/час, 

85м.вод.ст. 
2 

200 

4АМ 200 45 3000 ЧП 
ВА88-33 

125А 

К90/55а 4А 18,5 3000 ЧП АЕ2043 40А 
90 м

3
/час, 

55м.вод.ст 
1 

ЦТП-701 

Циркуляционный 
отопления 

К90/55 
АМ-180 18,5 3000 ПМА-310 АП-50 50А 90 м

3
/час,  1 

АМ-180 18,5 3000 ПМА-312 TYP WIS 40А 55 м.вод.ст. 1 

Циркуляционно-
повысит. ГВС 

К45/30 
АИРМ 112 7,5 3000 

Altivar 38,2 АП50 16А,  45 м
3
/час,  

1 
2 ПМА310, 30 м.вод.ст. 

АИРМ 112 7,5 3000 2 ПМЕ211   1 

Циркул. отопле-
ния/циркул.-

повысит. ГВС 
К100-65-200А АМ-180 18,5 3000 ПМА-312 TYP WIS 40А 

100 м
3
/час, 50 

м.вод.ст. 
1 

Подпиточный К8/18 
4А 1,5 3000 АС3 М611 5А 8 м

3
/час,  1 

4А 1,5 3000 АС3 М611 5А 18 м.вод.ст. 2 

ЦТП-703 

Циркуляционный 
отопления 

К90/55 
AS-1-180 22 3000 ПА-312 АЕ 2056 63А 90 м

3
/час,  

2 
AS-1-160 22 3000 ПА-312 АЕ 2046 63А 55 м.вод.ст. 

Циркуляционно-
повысит. ГВС 

К45/55 
4АМ112 15 3000 

Веспер, 3КМИ34012, 
ПАЕ312,ВА47 40А, 

АЕ20463 40А 
45 м

3
/час,  

2 

4АМ100 7,5 3000 ПАЕ-312 АЕ 2066 40А 55 м.вод.ст. 

Подпиточный К8/18 4А 1,5 3000 ПМЛ- АП-50 10А 8 м
3
/час,  1 
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11000 18 м.вод.ст. 

ЦТП-704 
Циркуляционно-

повысит. ГВС 

К90/85 4А 15 3000 ПАЕ-312 АП50 40А 
90 м

3
/час,  

1 
85 м.вод.ст. 

К45/30 4А 11 3000 ПАЕ-312 АП50 40А 
45 м

3
/час,  

1 
30 м.вод.ст. 

NKP-G 
650/200-1 

АМ 
160LXA2Y4 

18,5 3000 
КМИ35012 
ВА47 40А 

Altivar 72 

73 м
3
/час,  2 

АМ 
160LXA2Y4 

18,5 3000 
КМИ35012 
ВА47 40А 

50 м.вод.ст.   

ЦТП-705 

Сетевой К90/55 

4АМН-180 45 3000 ПМА-4202 АЕ 2056 80А 90 м
3
/час,  

3 
4АМН-180 18,5 3000 ПМА-5202 АЕ 2046 40А 55 м.вод.ст. 

4АМН-160 18,5 3000 ПМЛ-310 АЕ 2046 40А   

Циркуляционно-
повысит. ГВС 

К45/55 АИР-160 15 3000 
Altivar 66, ПМА310, 

ПАЕ312, АЕ2046 40А 

45 м
3
/час,  

1 

55 м.вод.ст. 

  КМ45/55 4АМ-160 15 3000 
ПАЕ312, 
ПМЕ211 

АЕ 2046 40А 
45 м

3
/час,  

1 

55 м.вод.ст. 
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3.2.1 ТПНС-222 

 

Рисунок 3.15.Принципиальная схема ТПНС-222 
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3.2.2 ТПНС-304 

 

Рисунок 3.16.Принципиальная схема ТПНС-304
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3.2.3 ТПНС-305 

 

Рисунок 3.17.Принципиальная схема ТПНС-305 
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3.2.4 ТПНС (ЦТП) - 401 

Рисунок 3.18.Принципиальная схема ТПНС (ЦТП) - 401 
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3.2.5 ТПНС (ЦТП) - 554 

 

Рисунок 3.19.Принципиальная схема ТПНС (ЦТП) - 554 
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3.2.6 ТПНС-600 

 

Рисунок 3.20.Принципиальная схема ТПНС-600 
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3.2.7 ТПНС-610 

 

Рисунок 3.21.Принципиальная схема ТПНС-610 
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3.2.8 ТПНС-615 

 

Рисунок 3.22.Принципиальная схема ТПНС-615 
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3.2.9 ТПНС-652 

 

Рисунок 3.23.Принципиальная схема ТПНС-652 
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3.2.10 ТПНС-688 

 

Рисунок 3.24.Принципиальная схема ТПНС-688 
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3.2.11 ТПНС-689 

 

Рисунок 3.25.Принципиальная схема ТПНС-689 
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3.2.12 ЦТП-102 

 

Рисунок 3.26.Принципиальная схема ЦТП-102 
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Рисунок 3.27.Принципиальная схема ЦТП-102 (продолжение) 

 

 

 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

                                                                    52401.ОМ-ПСТ.001.002. 83 

3.2.13 ЦТП-103 

 

Рисунок 3.28.Принципиальная схема ЦТП-103 
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Рисунок 3.29.Принципиальная схема ЦТП-103 (продолжение) 
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3.2.14 ЦТП-104 

 

Рисунок 3.30.Принципиальная схема ЦТП-104 
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Рисунок 3.31.Принципиальная схема ЦТП-104 (продолжение) 
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3.2.15 ЦТП-203 

 

Рисунок 3.32.Принципиальная схема ЦТП-203 
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Рисунок 3.33.Принципиальная схема ЦТП-203 (продолжение) 
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3.2.16 ЦТП-204 

 

Рисунок 3.34.Принципиальная схема ЦТП-204 
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3.2.17 ЦТП-269 

 

Рисунок 3.35.Принципиальная схема ЦТП-269 
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Рисунок 3.36.Принципиальная схема ЦТП-269 (продолжение) 



ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА ОМСКА ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2016 ГОД) 

 

                                                                    52401.ОМ-ПСТ.001.002. 92 

3.2.18 ЦТП-270 

 

Рисунок 3.37.Принципиальная схема ЦТП-270 
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3.2.19 ЦТП-301 

 

Рисунок 3.38.Принципиальная схема ЦТП-301 
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Рисунок 3.39.Принципиальная схема ЦТП-301 (продолжение) 
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3.2.20 ЦТП-302 

 

Рисунок 3.40.Принципиальная схема ЦТП-302 
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Рисунок 3.41.Принципиальная схема ЦТП-302 (продолжение) 
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3.2.21 ЦТП-306 

 

Рисунок 3.42.Принципиальная схема ЦТП-306 
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Рисунок 3.43.Принципиальная схема ЦТП-306 (продолжение) 
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3.2.22 ЦТП-424 

 

Рисунок 3.44.Принципиальная схема ЦТП-424 
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Рисунок 3.45.Принципиальная схема ЦТП-424 (продолжение) 
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3.2.23 ЦТП-501 

 

Рисунок 3.46.Принципиальная схема ЦТП-501 
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Рисунок 3.47.Принципиальная схема ЦТП-501 (продолжение) 
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3.2.24 ЦТП-502 

 

Рисунок 3.48.Принципиальная схема ЦТП-502 
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Рисунок 3.49.Принципиальная схема ЦТП-502 (продолжение) 
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3.2.25 ЦТП-503 

 

Рисунок 3.50.Принципиальная схема ЦТП-503 
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Рисунок 3.51.Принципиальная схема ЦТП-503 (продолжение) 
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3.2.26 ЦТП-504 

 

Рисунок 3.52.Принципиальная схема ЦТП-504 
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Рисунок 3.53.Принципиальная схема ЦТП-504 (продолжение) 
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3.2.27 ЦТП-505 

 

Рисунок 3.54.Принципиальная схема ЦТП-505 
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3.2.28 ЦТП-506 

 

Рисунок 3.55.Принципиальная схема ЦТП-506 
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3.2.29 ЦТП-545 

 

Рисунок 3.56.Принципиальная схема ЦТП-545 
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Рисунок 3.57.Принципиальная схема ЦТП-545 (продолжение) 
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3.2.30 ЦТП-546 

 

Рисунок 3.58.Принципиальная схема ЦТП-546 
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Рисунок 3.59.Принципиальная схема ЦТП-546 (продолжение) 
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3.2.31 ЦТП-547 

 

Рисунок 3.60.Принципиальная схема ЦТП-547 
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Рисунок 3.61.Принципиальная схема ЦТП-547 (продолжение) 
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3.2.32 ЦТП-548 

 

Рисунок 3.62.Принципиальная схема ЦТП-548 
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Рисунок 3.63.Принципиальная схема ЦТП-548 (продолжение) 
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3.2.33 ЦТП-549 

 

Рисунок 3.64.Принципиальная схема ЦТП-549 
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Рисунок 3.65.Принципиальная схема ЦТП-549 (продолжение) 
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3.2.34 ЦТП-601 

 

Рисунок 3.66.Принципиальная схема ЦТП-601 
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Рисунок 3.67.Принципиальная схема ЦТП-601 (продолжение) 
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3.2.35 ЦТП-602 

 

Рисунок 3.68.Принципиальная схема ЦТП-602 
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Рисунок 3.69.Принципиальная схема ЦТП-602 (продолжение) 
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3.2.36 ЦТП-603 

 

Рисунок 3.70.Принципиальная схема ЦТП-603 
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Рисунок 3.71.Принципиальная схема ЦТП-603 (продолжение) 
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3.2.37 ЦТП-604 

 

Рисунок 3.72.Принципиальная схема ЦТП-604 
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Рисунок 3.73.Принципиальная схема ЦТП-604 (продолжение) 
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3.2.38 ЦТП-605 

 

Рисунок 3.74.Принципиальная схема ЦТП-605 
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Рисунок 3.75.Принципиальная схема ЦТП-605 (продолжение) 
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3.2.39 ЦТП-614 

 

Рисунок 3.76.Принципиальная схема ЦТП-614 
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Рисунок 3.77.Принципиальная схема ЦТП-614 (продолжение) 
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3.2.40 ЦТП-645 

 

Рисунок 3.78.Принципиальная схема ЦТП-645 
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3.2.41 ЦТП-646 

 

Рисунок 3.79.Принципиальная схема ЦТП-646 
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Рисунок 3.80.Принципиальная схема ЦТП-646 (продолжение) 
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3.2.42 ЦТП-657 

 

Рисунок 3.81.Принципиальная схема ЦТП-657 
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3.2.43 ЦТП-658 

 

Рисунок 3.82.Принципиальная схема ЦТП-658 
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3.2.44 ЦТП-660 

 

Рисунок 3.83.Принципиальная схема ЦТП-660 
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3.2.45 ЦТП-662 

 

Рисунок 3.84.Принципиальная схема ЦТП-662 
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3.2.46 ЦТП-663 

 

Рисунок 3.85.Принципиальная схема ЦТП-663 
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3.2.47 ЦТП-676 

 

Рисунок 3.86.Принципиальная схема ЦТП-676 
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Рисунок 3.87.Принципиальная схема ЦТП-676 (продолжение) 
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3.2.48 ЦТП-678 

 

Рисунок 3.88.Принципиальная схема ЦТП-678 
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Рисунок 3.89.Принципиальная схема ЦТП-678 (продолжение) 
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3.2.49 ЦТП-680 

 

Рисунок 3.90.Принципиальная схема ЦТП-680 
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Рисунок 3.91.Принципиальная схема ЦТП-680 (продолжение) 
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3.2.50 ЦТП-683 

 

Рисунок 3.92.Принципиальная схема ЦТП-683 
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Рисунок 3.93.Принципиальная схема ЦТП-683 (продолжение) 
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3.2.51 ЦТП-684 

 

Рисунок 3.94.Принципиальная схема ЦТП-684 
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Рисунок 3.95.Принципиальная схема ЦТП-684 (продолжение) 
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3.2.52 ЦТП-686 

 

Рисунок 3.96.Принципиальная схема ЦТП-686 
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Рисунок 3.97.Принципиальная схема ЦТП-686 (продолжение) 
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3.2.53 ЦТП-689 

 

Рисунок 3.98.Принципиальная схема ЦТП-689 
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Рисунок 3.99.Принципиальная схема ЦТП-689 (продолжение) 
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3.2.54 ЦТП-701 

 

Рисунок 3.100.Принципиальная схема ЦТП-701 
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Рисунок 3.101.Принципиальная схема ЦТП-701 (продолжение) 
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3.2.55 ЦТП-702 

 

Рисунок 3.102.Принципиальная схема ЦТП-702 
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Рисунок 3.103.Принципиальная схема ЦТП-702 (продолжение) 
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3.2.56 ЦТП-703 

 

Рисунок 3.104.Принципиальная схема ЦТП-703 
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Рисунок 3.105.Принципиальная схема ЦТП-703 (продолжение) 
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3.2.57 ЦТП-704 

 

Рисунок 3.106.Принципиальная схема ЦТП-704 
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3.2.58 ЦТП-705 

 

Рисунок 3.107.Принципиальная схема ЦТП-705 
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Рисунок 3.108.Принципиальная схема ЦТП-705 (продолжение) 
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3.3 Схемы и основные характеристики оборудования на тепловых сетях от ведомственных котельных 

3.3.1 ЦТП-425 - котельная по ул. 30-я Северная, 65а, ООО «ТГКом» 

 

Рисунок 3.109.Принципиальная схема ЦТП-425 
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3.3.2 ЦТП-427 - котельная по ул. 30-я Северная, 65а, ООО «ТГКом» 

 

Рисунок 3.110.Принципиальная схема ЦТП-427 
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3.3.3 ЦТП-1 - котельная по ул. Б. Хмельницкого, 287, ПО «Полет» филиал 

ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

 

Рисунок 3.111.Основные характеристики оборудования ЦТП-1
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3.3.4   ЦТП-2 - котельная по ул. Б. Хмельницкого, 287, ПО «Полет» фили-

ал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

 

Рисунок 3.112.Принципиальная схема ЦТП-2 
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3.3.5   ЦТП-3 - котельная по ул. Б. Хмельницкого, 287, ПО «Полет» фили-

ал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

 

Рисунок 3.113. Основные характеристики оборудования ЦТП-3 
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3.3.6   ЦТП-4 - котельная по ул. Б. Хмельницкого, 287, ПО «Полет» фили-

ал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

 

Рисунок 3.114. Основные характеристики оборудования ЦТП-4 
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3.3.7   ЦТП-5 - котельная по ул. Б. Хмельницкого, 287, ПО «Полет» фили-

ал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

 

Рисунок 3.115. Основные характеристики оборудования ЦТП-5 
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